[bookmark: _Toc473802081]






АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД 
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПСКОВА 
НА ПЕРИОД 2019-2033 ГОДЫ


ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ










ОГЛАВЛЕНИЕ
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ	6
СПИСОК ТАБЛИЦ	7
Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения	10
1.1.	Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	10
1.2.	Зоны действия производственных котельных	14
1.3.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	14
Часть 2.	Источники тепловой энергии	14
2.1.	Структура основного оборудования источников тепловой энергии	15
2.1.1	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12	16
2.1.2	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3	16
2.1.3	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5	17
2.1.4	Прочие котельные	17
2.2.	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования теплофикационной установки	24
2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности		25
2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто»	33
2.5.	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	40
2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	47
2.7.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	47
2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	49
2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	51
2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии							55
2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	55
Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	55
3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	55
3.2.	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	69
3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	69
3.3.1	Тепловые сети МП «ПТС»	78
3.3.2	Тепловые сети ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»	93
3.3.3	Тепловые сети ОАО «РЖД»	94
3.3.4	Тепловые сети ЗАО «Строительная фирма «ДСК»	95
3.3.5	Тепловые сети ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»	96
3.4.	Перечень и характеристики тепловых сетей, реконструированных и введенных в эксплуатацию в период 2016 – 2017 гг.	97
3.5.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	102
3.6.	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов		105
3.7.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	106
3.8.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	112
3.9.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	114
3.10.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет				119
3.11.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	133
3.12.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	135
3.12.1	Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории города Пскова	135
3.12.2	Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями города Пскова	137
3.13.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	138
3.14.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	144
3.15.	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	154
3.16.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	161
3.17.	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям		161
3.18.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	164
3.19.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	167
3.20.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	168
3.21.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	176
3.22.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	176
Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии	177
4.1.	Зоны действия источников тепловой энергии г. Пскова	177
4.2.	Определение эффективного радиуса теплоснабжения	186
Часть 5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	191
5.1.	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	191
5.2.	Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	194
5.3.	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	199
5.4.	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии	208
5.4.1	Договорное теплопотребление при расчетных температурах наружного воздуха		208
5.4.2	Фактическое теплопотребление при расчетных температурах наружного воздуха		215
5.5.	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	220
Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	227
6.1.	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии – по каждому из выводов	227
6.2.	Резервы и дефициты тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	232
6.3.	Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	234
6.4.	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	234
6.5.	Резервы тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	234
Часть 7.	Балансы теплоносителя	235
7.1.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей	235
7.2.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	245
Часть 8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом		247
8.1.	Описание вида и количества используемого основного топлива на источниках тепловой энергии	247
8.2.	Описание видов резервного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	252
8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки		253
8.4.	Анализ поставки топлива в период расчетных температур наружного воздуха		253
Часть 9.	Надежность теплоснабжения	253
9.1.	Описание показателей надежности	254
9.2.	Анализ аварийных отключений потребителей	258
9.3.	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	261
9.4.	Графические материалы (карты схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	262
Часть 10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций		262
Часть 11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	273
11.1.	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	274
11.1.1	Утвержденные тарифы на тепловую энергию	274
11.1.2	Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии	281
11.1.3	Утвержденные тарифы на теплоноситель	281
11.1.4	Утвержденные тарифы на горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения	281
11.2.	Структура тарифов, установленных на момент актуализации Схемы теплоснабжения		284
11.3.	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	286
11.4.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	286
Часть 12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	286
12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения		286
12.2.	Описание существующих проблем надежного и безопасного теплоснабжения города			287
12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	287
12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	288
12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	289
Часть 13.	Базовые целевые показатели	289

[bookmark: _Toc510962434]
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Рисунок 1 – Зоны действия источников тепловой энергии г. Пскова	12
Рисунок 2 – Структура установленной мощности по теплоснабжающим организациям на 01.01.2018 г.	14
Рисунок 3 – Структура котельных МП «ПТС» по средневзвешенному сроку службы основного генерирующего оборудования, шт.	39
Рисунок 4 – Установленная мощность котельных МП «ПТС» по средневзвешенному сроку службы основного генерирующего оборудования, Гкал/ч	40
Рисунок 5 - Распределение тепловых сетей по диаметрам трубопроводов в целом по г. Пскову	60
Рисунок 6 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей	76
Рисунок 7 - Распределение материальной характеристики тепловых сетей по источникам теплоснабжения	77
Рисунок 8 - Распределение протяженности по виду прокладки тепловой смети для МП «ПТС»	78
Рисунок 9 - Распределение тепловых сетей от котельных МП «ПТС» по срокам ввода в эксплуатацию	92
Рисунок 10 – Пьезометрический график участка от котельной №9 по адресу: ул. Инженерная, 3	115
Рисунок 11 – Пьезометрический график участка от котельной №1 по адресу: Гаражный пр., 12	115
Рисунок 12 – Пьезометрический график участка от котельной №20 по адресу: Гаражный пр., 5	116
Рисунок 13 – Пьезометрический график участка от котельной №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24	116
Рисунок 14 – Пьезометрический график участка от котельной №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б	117
Рисунок 15 - Среднее время восстановления и отказов на тепловых сетях	132
Рисунок 16 - Схема формирования плана проектирования и перекладок	137
Рисунок 17 - Динамика изменения годовых затрат и потерь тепловой энергии в тепловых сетях  от котельных МП «ПТС»	159
Рисунок 18 - Динамика изменения годовых затрат и потерь теплоносителя и электроэнергии на транспортировку теплоносителя в зоне источников тепловой энергии МП «ПТС»	159
Рисунок 19 - Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО	161
Рисунок 20 - Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО	162
Рисунок 21 - Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО	162
Рисунок 22 - Потребитель параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО	162
Рисунок 23 - Зоны действия источников тепловой энергии г. Пскова	183
Рисунок 24 - Зоны индивидуального теплоснабжения	184
Рисунок 25 – Динамика изменения полезного отпуска потребителям МП «ПТС», в разрезе групп потребителей	206
Рисунок 26 – Изменение присоединенной нагрузки потребителей по видам теплопотребления за 2014-2018 гг.	207
Рисунок 27 - Баланс подключенных нагрузок потребителей тепловой энергии от котельных МП «ПТС» по категориям потребителей	213
Рисунок 28 - Сведения о сезонности проведения восстановительных работ	259



Санкт-Петербург
2018

69
[bookmark: _Toc510962435]СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 – Реестр теплоснабжающих организаций г. Пскова	9
Таблица 2 – Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций г. Пскова	10
Таблица 3 – Структура основного оборудования источников тепловой энергии г. Пскова	18
Таблица 4 – Сведения об установленной мощности котельных, Гкал/ч	23
Таблица 5 - Сведения об ограничениях тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	26
Таблица 6 - Объем потребления тепловой мощности на собственные нужды и сведения о тепловой мощности «нетто» источников теплоснабжения г. Пскова	32
Таблица 7 –Расход воды на источниках централизованного теплоснабжения	34
Таблица 8 –Сведения о сроках ввода в эксплуатацию, наработке и расчетном сроке службы основного оборудования источников тепловой энергии г. Пскова	41
Таблица 9 – Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных г. Пскова	46
Таблица 10 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных	49
Таблица 11 –Перечень приборов учета тепловой энергии	51
Таблица 12 - Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в зоне действия источников теплоснабжения	61
Таблица 13 -  Сведения по протяженности, материальной характеристики и объему тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии и теплоснабжающих организаций	64
Таблица 14 - Значения удельной материальной характеристики в разрезе источников теплоснабжения города Пскова	70
Таблица 15 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных МП «ПТС»	78
Таблица 16 - Распределение магистральных и распределительных тепловых сетей от котельных МП «ПТС» по срокам ввода в эксплуатацию	90
Таблица 17 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных ОАО «РЭУ»	93
Таблица 18 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных ОАО «РЖД»	94
Таблица 19 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельной ЗАО «Строительная фирма «ДСК»	95
Таблица 20 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельной ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»	96
Таблица 21 - Перечень реконструированных и вновь проложенных участков тепловых сетей в период 2016 - 2017 гг.	96
Таблица 22 - Перечень регулирующей арматуры, установленной на тепловых сетях	101
Таблица 23 - Количество тепловых камер на тепловых сетях от теплоисточников МП г. Пскова «ПТС»	104
Таблица 24 - Температурные графики МП г. Пскова «ПТС»	106
Таблица 25 – Утвержденные на отопительный период 2017-2018 гг. режимы отпуска тепловой энергии от котельных МП г. Пскова «ПТС»	107
Таблица 26 - Сравнение фактических и проектных графиков температур	111
Таблица 27 - Данные о повреждениях на тепловых сетях МП «ПТС» за 2016 – 2017 г.г.	119
Таблица 28 - Детализированные данные об отказах на тепловых сетях МП «ПТС» за 2017 год	120
Таблица 29 – Сведения о длительности устранения последствий функциональных отказов на тепловых сетях за 2016-2017 гг., в зависимости от условных диаметров	132
	Таблица 30 – Допустимое снижение подачи тепловой энергии	134
Таблица 31 – Нормативы технологических потерь в тепловых сетях МП «ПТС»	143
Таблица 32 - Данные о фактических технологических потерях в тепловых сетях за период 2015-2017 гг.	154
Таблица 33 - Данные об оснащенности приборами учета тепловой энергии жилищного фонда г. Пскова	164
Таблица 34 - Сведения об установленном оборудовании на ЦТП г. Пскова	168
Таблица 35 - Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Пскова	187
Таблица 36 - Значения договорного потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	190
Таблица 37 - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	199
Таблица 38 - Значения потребления тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии за отопительный период и за год в целом	202
Таблица 39 - Значения потребления тепловой энергии в зоне действия источников МП «ПТС»	205
Таблица 40 – Договорная тепловая нагрузка потребителей г. Пскова по состоянию на начало 2018 г. и динамика её изменения с года утверждения базовой версии	208
Таблица 41 – Договорная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии г. Пскова по состоянию на 2018 г., с разделением по категориям потребителей	213
Таблица 42 – Определение фактической нагрузки котельных МП «ПТС» в горячей воде	215
Таблица 43 – Сравнение фактических и договорных нагрузок в системах теплоснабжения на базе котельных МП «ПТС»	218
Таблица 44 - Уровень сбора платежей в целом по МП «ПТС»	220
Таблица 45 - Уровень сбора платежей по категории «Население»	220
Таблица 46 - Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или нормативы потребления горячей воды, а также нормативы водоотведения в жилых помещениях, единица измерения - куб. метр в месяц на человека	222
Таблица 47 – Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду	225
Таблица 48 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению	225
Таблица 49 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в горячей воде	227
Таблица 50 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в паре	230
Таблица 51 – Резервы и дефициты тепловой мощности	231
Таблица 52 - Установленные балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального часового потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей по каждому источнику тепловой энергии (муниципальные и ведомственные котельные)	237
Таблица 53 - Сведения об установленном оборудовании химводоподготовки МП г. Пскова «ПТС»	242
Таблица 54 - Объемы аварийной подпитки на источниках тепловой энергии	244
Таблица 55 – Топливный баланс по котельным г. Пскова	247
Таблица 56 – УРУТ на выработку, отпуск с коллекторов и полезный отпуск тепловой энергии по котельным г. Пскова	250
Таблица 57 – Топливный баланс по котельным г. Пскова	251
Таблица 58 – Фактическая теплотворная способность топлива, подаваемого для выработки тепловой энергии котельными г. Пскова	252
Таблица 59 - Показатели надежности и готовности энергосистем г. Пскова к безаварийному теплоснабжению	255
Таблица 60 - Сведения об отказах на тепловых сетях МП «ПТС», в разрезе источников тепловой энергии	257
Таблица 61 - Сведения о проведенных ремонтных работах на тепловых сетях МП «ПТС»	258
Таблица 62 - Сведения о среднем времени восстановления тепловых сетей	260
Таблица 63 – Основные технико-экономические показатели деятельности по производству, передаче и сбыту тепловой энергии теплоснабжающих организаций города Пскова за 2016 г.	263
Таблица 64 – Основные технико-экономические показатели деятельности по горячему водоснабжению энергии теплоснабжающих организаций города Пскова за 2016 г.	268
Таблица 65 – Тарифы на тепловую энергию, установленные в г. Пскове на период 2015-2018 гг.	274
Таблица 66 – Тарифы на теплоноситель, установленные в г. Пскове на период 2015-2018 гг.	281
Таблица 67 – Тарифы на горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения, установленные в г. Пскове на период 2015-2018 гг.	282
Таблица 68 – Структура тарифов на тепловую энергию в г. Пскове на 2018 г.	284
Таблица 69 – Перечень целевых показателей эффективности котельных	288
Таблица 70 –Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия источников	297

Часть 1. [bookmark: _Toc510962436]Функциональная структура теплоснабжения
1.1. [bookmark: _Toc510962437]Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними
На территории города Пскова преобладает централизованное теплоснабжение. По данным на начало 2018 года регулируемый виды деятельности в сфере теплоснабжения осуществляют семь организаций. Реестр теплоснабжающих организаций г. Пскова представлен в таблице 1.
[bookmark: _Toc510959627]Таблица 1 – Реестр теплоснабжающих организаций г. Пскова
	№ п/п
	Полное наименование теплоснабжающей организации
	Сокращенное наименование теплоснабжающей организации
	ИНН
	КПП
	Количество источников тепловой энергии на территории г. Пскова, шт.

	1
	Муниципальное Предприятие города Пскова «Псковские Тепловые Сети»
	МП г. Пскова "ПТС" / МП «ПТС»
	6027044260
	602701001
	28

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Псковсельхозэнерго»
	ООО «Псковсельхозэнерго»
	6027178602
	602701001
	1

	3
	Государственное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс»
	ГППО «Псковпассажиравтотранс»
	6027023616
	602701001
	1

	4
	Закрытое акционерное общество «Строительная фирма «ДСК»
	ЗАО «ДСК»
	6027013093
	602701001
	1

	5
	ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") 
	ОАО «РЖД»
	7708503727
	780445015
	3

	6
	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации
	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
	7729314745
	784243001
	14*

	7
	ООО "Газпром теплоэнерго Псков"
	ООО "Газпром теплоэнерго Псков"
	6027069804
	602701001
	1


* - до 25.09.2017 года котельные находились в эксплуатации ОАО «РЭУ». Далее в материалах схемы теплоснабжения, содержащих описание ретроспективного периода, эксплуатирующей организацией для данных систем теплоснабжения будет указано ОАО «РЭУ»
Теплоснабжение населения г. Пскова обеспечивают четыре теплоснабжающие организации: МП г. Пскова «ПТС», ОАО «РЖД», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Крупнейшей теплоснабжающей организацией г. Пскова является МП г. Пскова «ПТС», которое обеспечивает теплоснабжение более 80% населения города. На балансе предприятия находятся 28 котельных и тепловых сетей от них. Кроме того, МП г. Пскова «ПТС» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии населению (4 многоквартирных жилых дома) от котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс». Часть тепловых сетей от котельной передана МП г. Пскова «ПТС».
Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций г. Пскова представлены в таблице 2.
[bookmark: _Toc510959628]Таблица 2 – Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций г. Пскова
	Тепловые сети
	Количество источников тепловой энергии
	Принадлежность источника
	Принадлежность тепловых сетей

	Зона действия источников тепловой энергии МП г. Пскова "ПТС"

	магистральные и распределительные тепловые сети
	28
	МП г. Пскова "ПТС"
	МП г. Пскова "ПТС"

	Зона действия источников тепловой энергии ОАО "РЭУ" / ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

	магистральные и распределительные тепловые сети
	14
	ОАО "РЭУ" / ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
	ОАО "РЭУ" / ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

	Зона действия источников тепловой энергии ОАО "РЖД"

	магистральные и распределительные тепловые сети
	3
	ОАО "РЖД"
	ОАО "РЖД"

	Зона действия источников тепловой энергии ЗАО "Псковсельхозэнерго"

	магистральные и распределительные тепловые сети
	1
	ЗАО "Псковсельхозэнерго"
	ЗАО "Псковсельхозэнерго"

	Зона действия источников тепловой энергии ГППО «Псковпассажиравтотранс»

	магистральные и распределительные тепловые сети
	1
	 ГППО «Псковпассажиравтотранс»
	 ГППО «Псковпассажиравтотранс»
МП г. Пскова "ПТС"

	Зона действия источников тепловой энергии ЗАО "ДСК"

	магистральные и распределительные тепловые сети
	1
	 ЗАО "ДСК"
	 ЗАО "ДСК"

	Зона действия источников тепловой энергии ООО "Газпром теплоэнерго Псков"

	магистральные и распределительные тепловые сети
	1
	ООО "Газпром теплоэнерго Псков"
	ООО "Газпром теплоэнерго Псков"



Расположение источников тепловой энергии и зоны их действия представлены на рисунке 1.
Преимущественно, производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя в границах одной систем теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация осуществляет самостоятельно. Функциональная структура централизованного теплоснабжения г. Пскова не предусматривает наличие договорных отношений между теплоснабжающими организациями. Исключение составляет система теплоснабжения от котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс», в зоне действия которой передачу тепловой энергии помимо ГППО «Псковпассажиравтотранс» осуществляет МП г. Пскова «ПТС».




[image: ]
[bookmark: _Toc510959537]Рисунок 1 – Зоны действия источников тепловой энергии г. Пскова

1.2. [bookmark: _Toc510962438]Зоны действия производственных котельных
Промышленные и ведомственные газовые котельные, действующие на территории города Пскова, имеют локальные зоны действия, обеспечивают собственные потребности предприятий в тепловой энергии и не участвуют в теплоснабжении жилого фонда и объектов общественно-деловой застройки. Деятельность данных котельных не подлежит регулированию со стороны Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике. 
К таким предприятиям относятся ОАО «Псковский электротехнический завод» (1 котельная), ОАО «Псковский кабельный завод» (1 котельная), ООО «Псковнефтепродукт» - филиал «Псковская нефтебаза» и прочие.
1.3. [bookmark: _Toc510962439]Зоны действия индивидуального теплоснабжения
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Пскове сформированы в основном в 11А и 15 микрорайонах, доля которых составляет около 1,0 % от общей площади жилого фонда. Теплоснабжение данных зданий осуществляется с использованием индивидуальных источников тепловой энергии.
Часть 2. [bookmark: _Toc510962440]Источники тепловой энергии
С момента утверждения базовой версии Схемы теплоснабжения произошел ряд изменений, касающихся производства и передачи тепловой энергии потребителям:
1. Число котельных, находящихся на техническом обслуживании МП «ПТС», увеличилось с 24 до 28 шт., что обусловлено:
а) принятием на техническое обслуживание крышной котельной по пр. Рижский, 5а от ООО «ЖЭУ №1»;
б) принятием на техническое обслуживание котельной по ул. Солнечная, 14 от ОАО «Элтерм» (ОАО «Псковский электротехнический завод»);
в) принятием на техническое обслуживание котельной по ул. Германа, 34 от ОАО «Псковавиа» (при этом площадка котельной в настоящее время находится в собственности ОАО «Псковавиа»);
г) введением в 2014 г. в эксплуатацию котельной по ул. Л. Поземского, 124. Ввод энергоисточника связан с необходимостью разгрузки котельной №10 (в настоящее время две котельные работают совместно), с учетом мероприятий по подключению перспективных потребителей.
2. ООО «ЖЭУ №1», ОАО «Элтерм», ОАО «Псковавиа» в настоящее время не осуществляют регулируемые виды деятельности по теплоснабжению. В эксплуатации ООО «ЖЭУ №1» ранее находились две крышные котельные, одна из которых передана МП г. Пскова «ПТС», вторая выведена из эксплуатации в связи с переключением потребителей на теплоснабжение от существующей котельной МП «ПТС».
Наибольшее количество источников тепловой энергии и, соответственно, наибольшая установленная мощность теплогенерирующего оборудования находится на балансе МП «ПТС».

[bookmark: _Toc510959538]Рисунок 2 – Структура установленной мощности по теплоснабжающим организациям на 01.01.2018 г.

Установленная мощность прочих ведомственных котельных используется как для теплоснабжения потребителей городской застройки, так и собственных потребителей промышленного назначения.
2.1. [bookmark: _Toc510962441]Структура основного оборудования источников тепловой энергии
Среди всех котельных г. Пскова наиболее мощными являются районные котельные №1, 9, 20 МП «ПТС», которые покрывают более 80% потребности в тепловой энергии города.
2.1.1 [bookmark: _Toc510962442]Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
Основным топливом котельной №1 служит природный газ, подаваемый по газопроводу. Резервное топливо - мазут. Для хранения резервного топлива предусмотрены два резервуара объемом по 2000 м3 каждый.
Подпиточными и сетевыми насосами на выходе из водогрейных котлов поддерживается давление, обеспечивающее температурный запас по невскипанию теплоносителя.
Регулирование теплоносителя сетевого контура – качественное с постоянным расходом теплоносителя. Подача постоянного расхода теплоносителя в теплосеть потребителям обеспечивается сетевыми насосами.
Для поддержания заданной заводом-изготовителем котлов температуры обратного теплоносителя в переходный период и предотвращения выпадения конденсата на хвостовых поверхностях котлов, рециркуляционными насосами типа НКУ 250 – 4шт. через «котловую» перемычку поддерживается температура обратной сетевой воды перед котлами Т2=700С и поддерживается необходимый расход воды через котлы.
Подпиточная вода приготавливается в вакуумной деаэрационной установке ДВ-50 и поступает в два аккумуляторных бака емк. 30 м3 каждый. Из аккумуляторных баков подпиточная вода насосом подается в обратный трубопровод теплосети.
Подготовка воды для подпитки теплосети осуществляется в двухступенчатой установке химводоочистки, оборудованной Na-катионитными фильтрами ФИПа-1,0-0,6-6шт.
Подготовка питательной воды для паровых котлов осуществляется в атмосферной деаэрационно-питательной установке ДА-25.
Сведения об основном теплогенерирующем оборудовании котельной представлены в таблице 3.
2.1.2 [bookmark: _Toc510962443]Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
Котельная №9 является крупнейшим источником централизованного теплоснабжения г. Пскова, а также единственным источником, на котором осуществляется выработка электрической энергии на собственные нужды. На котельной №9 установлена противодавленческая паровая турбина с расчетной мощностью 1800 кВт (ПТГ-1800) для покрытия собственных нужд в электрической энергии и мощности.
Система централизованного теплоснабжения от котельной №9 предназначена для обеспечения нужд систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения застройки районов Центральный и Запсковье, обслуживается МП «ПТС».
Установленная мощность котельной составляет 445 Гкал/ч, в 2012 г. был введен в эксплуатацию котел ДЕ25-24ГМО-И.
Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной – 150-70°С.
Сведения об основном теплогенерирующем оборудовании котельной представлены в таблице 3.
2.1.3 [bookmark: _Toc510962444]Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
Система централизованного теплоснабжения от котельной №20 предназначена для обеспечения нужд систем отопления, вентиляции и ГВС района Завеличье, обслуживается МП «ПТС».
Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной – 150-70°С.
Котлы обеспечивают работу атмосферной деаэраторной установки, подогрев сетевой воды и собственные нужды котельной. Водогрейные котлы обеспечивают нагрев сетевой воды. Регулирование тепловой мощности котельной производится за счет изменения температурного режима котлов.
Подготовка воды для подпитки теплосети осуществляется в одноступенчатой установке химводоочистки, оборудованной Na-катионитными ФИПа-2,0-0,6 - 4шт.
Подпиточная вода приготавливается в вакуумной деаэрационной установке ДВ-25 и поступает в два аккумуляторных бака емк. 50м3 каждый. Из аккумуляторных баков подпиточная вода насосом подается в обратный трубопровод теплосети.
Котельная работает совместно на одну тепловую сеть с котельной №1. Подача горячей воды от котельной №20 осуществляется круглогодично, при этом котельная №1 в летний период отсанавливается.
Сведения об основном теплогенерирующем оборудовании котельной представлены в таблице 3.
2.1.4 [bookmark: _Toc510962445]Прочие котельные
Структура основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии г. Пскова представлена в таблице 3.
Котельные №№13 и 14 МП «ПТС» осуществляют отпуск тепловой энергии в паре, что обусловлено технологической необходимостью потребителей. Также ряд ведомственных котельных осуществляет отпуск тепловой энергии в паре, эксплуатируя паровые теплосети с высокой степенью износа.
При наличии потребителей, использующих тепловую энергию в паре, ликвидация паровых котлов невозможна, несмотря на их низкую эффективность.



[bookmark: _Toc510959629]Таблица 3 – Структура основного оборудования источников тепловой энергии г. Пскова
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Характеристики основного оборудования

	
	
	№
	Марка котлов
	Тип котлов
	Наименование завода-изготовителя
	Установленная мощность, Гкал/ч

	МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	1
2
3
4
5
	ДЕ-10/14
ДЕ-10/14
КВГМ-50
КВГМ-50
КВГМ-50
	паровой
паровой
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
Дорогобужский котельный завод
Дорогобужский котельный завод
Дорогобужский котельный завод
	7
7
50
50
50

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	1
2
5
	Ква-020 Радон
КВГ-2,5-95
КВГ-2,5-95
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
	ООО «Радон» г. Энгельс
ТОО «Спецмонтаж» г.Псков
ТОО «Спецмонтаж» г.Псков
	0,172
2,15
2,15

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	1
2
	КВГ-7,56
КВГ-7,56
	водогрейный
водогрейный
	ММЗ им.60-летия Октября
ММЗ им.60-летия Октября
	6,5
6,5

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	1
2
	КВТС-1
КВТС-1
	водогрейный
водогрейный
	МУП «ПТС»
МУП «ПТС»
	0,4
0,4

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	1
2
3
	КВГ-7,56
КВГ-7,56
КВГ-7,56
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
	ММЗ им.60-летия Октября
ММЗ им.60-летия Октября
ММЗ им.60-летия Октября
	6,5
6,5
6,5

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	1
2
	Ква-020 Радон
Ква-020 Радон
	водогрейный
водогрейный
	ООО «Радон» г. Энгельс
ООО «Радон» г. Энгельс
	0,172
0,172

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	1
2
3
	КВТС-1
КВТС-1
КВТС-1
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
	МУП «ПТС»
МУП «ПТС»
МУП «ПТС»
	1
1
1

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	1
2
3
	КВГ-2,5
КВГ-2,5
КВГ-2,5
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
	ТОО «Спецмонтаж» г.Псков
ТОО «Спецмонтаж» г.Псков
ТОО «Спецмонтаж» г.Псков
	2,15
2,15
2,15

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	1
2
3
4
5
6
7
	ПТВМ-100
ПТВМ-100
ПТВМ-100
КВГМ-100
ДЕ 25/14
ДЕ 25/14
ДЕ25-24ГМО-И
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
паровой
паровой
паровой
	Белгородский котлостроительный завод
Белгородский котлостроительный завод
Белгородский котлостроительный завод
Дорогобужский котельный завод
Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
	100
100
100
100
15
15
15

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	1
2
3
	ДКВРв-6,5
ДКВРв-6,5
КВГМ-10
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
	Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
Дорогобужский котельный завод
	5,6
5,6
10

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	1
2
	UNIMAT-5200
UNIMAT-9300
	водогрейный
водогрейный
	«Kessel-LOOS» г. Бишофсхофен
«Kessel-LOOS» г. Бишофсхофен
	4,47
7,99

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	1
2
3
4
	ДКВРв-10
ДКВРв-10
ДКВРв-10
ДЕв 25/14
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
	8
8
8
15

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	1
2
3
4
5
	ДКВР-6,5
ДКВР-6,5
ДКВРв-6,5
ДКВРв-6,5
ДКВРв-6,5
	паровой
паровой
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
	4,3
4,3
5,6
5,6
5,6

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	1
2
3
	Е 1/9
Е 1/9
Е 1/9
	паровой
паровой
паровой
	ММЗ им.60-летия Октября
ММЗ им.60-летия Октября
ММЗ им.60-летия Октября
	0,66
0,66
0,66

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	1
2
3
4
	КВГ-2,5
КВГ-2,5
КВГМ-2,5П
КВГМ-2,5П
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	ТОО «Спецмонтаж» г. Псков
ТОО «Спецмонтаж» г. Псков
ТОО «Спецмонтаж» г. Псков
ТОО «Спецмонтаж» г. Псков
	2,15
2,15
2,15
2,15

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	1
2
3
4
	КВР-0,8
КВР-0,8
КВР-0,2
КВ-Р-0,63-95
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	ООО «Сантехкомплект»
ООО «Сантехкомплект»
ООО «Сантехкомплект»
ООО «Теплоэнергомонтаж»
	0,687
0,687
0,172
0,541

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	1
2
3
4
	КВ-ГМ-4,65-150
КВ-ГМ-4,65-150
КВ-ГМ-4,65-150
КВ-ГМ-4,65-150
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	«Псковский котельный завод»
«Псковский котельный завод»
«Псковский котельный завод»
«Псковский котельный завод»
	4
4
4
4

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	1
2
3
	ДЕв-25/14
ДЕв-25/14
ДЕв-25/14
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
	Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
	15
15
15

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	1
2
3
4
5
	КВТС-1
КВТС-1
КВТС-1
КВТС-1
ТВГ-1,5
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	МУП «ПТС»
МУП «ПТС»
МУП «ПТС»
МУП «ПТС»
МПТС г. Туймазы БАССР
	1
1
1
1
1,5

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	1
2
3
4
5
	ДКВРв20/13
ДКВРв20/13
ДЕв-25/14
ДЕв-25/14
ДЕв-25/14
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
	18
18
15
15
15

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	1
2
	КВа1,163«Вулкан»
КВа1,163«Вулкан»
	водогрейный
водогрейный
	г. Шебекино Белгородская обл.
г. Шебекино Белгородская обл.
	1
1

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	1
2
3
4
	ТВГ-1,5
ТВГ-1,5
ТВГ-1,5
ТВГ-1,5
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	МПТС г.Туймазы БАССР
МПТС г.Туймазы БАССР
МПТС г.Туймазы БАССР
МПТС г.Туймазы БАССР
	1,5
1,5
1,5
1,5

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	1
2
3
	КВГ-7,56
ТВГ-4р
КВГ-4,65
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
	ММЗ им.60-летия Октября
ММЗ им.60-летия Октября
ММЗ им.60-летия Октября
	6,5
4
4

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	1
2
3
	КВГ-7,56-150
КВГ-7,56-150
КВГ-7,56-150
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
	ММЗ им.60-летия Октября
ММЗ им.60-летия Октября
ММЗ им.60-летия Октября
	6,5
6,5
6,5

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	1
2
3
4
	PROTHERM 120SOR
PROTHERM 120SOO
PROTHERM 120SOO
PROTHERM 120SOO
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	Словакия
	0,1225
0,1225
0,1225
0,1225

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	3
4
5
	КВГМ-4,65-150
КВГМ-4,65-150
КВГМ-4,65-150
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
	Псковский котельный завод
Псковский котельный завод
Псковский котельный завод
	4
4
4

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	1
2
3
	ДКВРв10/13
ДКВРв10/13
КВГМ 1,6-95
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
	Бийскэнергомаш
Бийскэнергомаш
Псковский котельный завод
	7,02
7,02
1,375

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	1
2
3
	КВГ-2,5
КВГ-2,5
КВГ-2,5
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
	ТОО «Спецмонтаж» г. Псков
ТОО «Спецмонтаж» г. Псков
ТОО «Спецмонтаж» г. Псков
	2,15
2,15
2,15

	ОАО «РЭУ»

	29
	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	водогрейный
водогрейный
	Информация отсутствует 
	0,05
0,05

	30
	Котельная №3а
	 
	Турботерм
Турботерм
	водогрейный
водогрейный
	Информация отсутствует 
	0,344
0,344

	31
	Котельная №4, в/ч 21350-4
	 
	Универсал-4
Универсал-4
	водогрейный
водогрейный
	Информация отсутствует 
	0,193
0,193

	32
	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	водогрейный
водогрейный
	Информация отсутствует 
	0,042
0,042

	33
	Котельная №23
	 
	Универсал-6
	водогрейный
	Информация отсутствует 
	0,60

	34
	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	водогрейный
водогрейный
	Информация отсутствует 
	0,042
0,042

	35
	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	водогрейный
водогрейный
	Информация отсутствует 
	0,042
0,042

	36
	Котельная №62 (в/ч 2830)
	 
	ДЖК-063-ТМ
	водогрейный
	Информация отсутствует 
	0,23

	37
	Котельная №72 (в/ч 2830)
	 
	КВТ-4м
КВТ-4м
	водогрейный
водогрейный
	Информация отсутствует 
	0,4
0,4

	38
	Котельная №85
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	водогрейный
водогрейный
	Информация отсутствует 
	0,05
0,05

	39
	Котельная №89, в/ч 07264
	 
	Турботерм-1100
Турботерм-1100
Е1,0-0,9ГН-2
Е1,0-0,9ГН-2
Е1,6-0,97ГН
Е1,6-0,97ГН
	водогрейный
водогрейный
паровой
паровой
паровой
паровой
	Информация отсутствует 
	0,946
0,946
0,6
0,6
0,97
0,97

	40
	Котельная №97 (в/ч 64044)
	 
	ЖК-2,0
ЖК-2,0
ЗиОСаБ-5000
ЗиОСаБ-5000
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	Информация отсутствует 
	1,72
1,72
4,33
4,33

	41
	Котельная №98
	 
	Е-1,1-0,9Г
Е-1,1-0,9Г
КВГ(м)-2,5-95
КВГ(м)-2,5-95
	паровой
паровой
водогрейный
водогрейный
	Информация отсутствует 
	1,705
1,705
2,15
2,15

	42
	Котельная №366
	 
	КЧМ-1
	водогрейный
	Информация отсутствует 
	0,07

	ОАО «РЖД»

	43
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	 
	КВГ-2,5-95
КВГ-2,5-95
КВГ-2,5-95
КВГ-2,5-95
КВГ-2,5-95
КВГ-2,5-95
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	Информация отсутствует 
	2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15

	44
	Котельная ж/д больницы
	 
	Е1-0,9Р-3
КВ-ГМ-2,5
КВ-ГМ-2,5
КВ-ГМ-1,1
	паровой
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	Информация отсутствует 
	0,64
2,16
2,16
0,95

	45
	Котельная ОПМС № 8
	 
	КВТ 0,6/0,7
КВТ 0,6/0,7
КВТ 0,6/0,7
КВТ 0,6/0,7
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	Информация отсутствует 
	0,6
0,6
0,6
0,6

	Ведомственные ТСО

	46
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	 
	Факел-Г
Факел-Г
Ферроли LN81
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
	Информация отсутствует 
	0,43
0,43
0,034

	47
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	 
	ДКВР 4/13
ДКВР 4/13
ДКВР 4/13
	паровой
паровой
паровой
	Информация отсутствует 
	2,65
2,65
2,65

	48
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	 
	ДКВР 10/13
ДКВР 4/13
ДКВР 4/13
	паровой
паровой
паровой
	Информация отсутствует 
	6,5
2,65
2,65


2.2. 
2.3. [bookmark: _Toc510962446]Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования теплофикационной установки
[bookmark: OLE_LINK48]Термин «теплофикация» как и «электрофикация» применяется к объектам комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – ТЭЦ. Теплофикационные установки ТЭЦ используют сработанный в турбинах пар низких параметров для нагрева сетевой воды. Расположенные в Пскове котельные вырабатывают тепловую энергию и к источникам комбинированный выработки не относятся. Исключение составляет только котельная №9 МП «ПТС», где осуществляется также производство пара на противодавленческой турбине 1800 кВт (ПТГ-1800). Однако турбина эксплуатируется исключительно с целью покрытия собственных нужд (без выдачи электроэнергии в энергосеть), поэтому котельная №9 не может быть отнесена к источнику комбинированной выработки. Таким образом, теплофикационные установки на рассматриваемых котельных отсутствуют.
В разделе 2.1 приведена структура основного оборудования источников тепловой энергии. В таблице 4 представлены сведения об установленной тепловой мощности источников с разделением на паровую и водогрейную части.
[bookmark: _Toc510959630][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]Таблица 4 – Сведения об установленной мощности котельных, Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Водогрейная
	Паровая
	Суммарная

	МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	164,00
	 
	164,0

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	4,47
	 
	4,5

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	13,00
	 
	13,0

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	0,80
	 
	0,8

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	19,50
	 
	19,5

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	0,34
	 
	0,3

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	3,00
	 
	3,0

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	6,45
	 
	6,5

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	445,00
	 
	445,0

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	21,20
	 
	21,2

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	12,47
	 
	12,5

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	39,00
	 
	39,0

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	16,80
	8,60
	25,4

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	 
	1,98
	2,0

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	8,60
	 
	8,6

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	2,09
	 
	2,1

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	16,00
	 
	16,0

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	45,00
	 
	45,0

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	5,50
	 
	5,5

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	81,00
	 
	81,0

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	2,00
	 
	2,0

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	6,00
	 
	6,0

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	14,50
	 
	14,5

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	19,50
	 
	19,5

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	0,49
	 
	0,5

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	12,00
	 
	12,0

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	15,42
	 
	15,4

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	6,45
	 
	6,5

	Всего по МП «ПТС»
	980,6
	10,6
	991,2

	ОАО «РЭУ»

	29
	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	0,10
	 
	0,10

	30
	Котельная №3а
	0,69
	 
	0,69

	31
	Котельная №4, в/ч 21350-4
	0,39
	 
	0,39

	32
	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	0,08
	 
	0,08

	33
	Котельная №23
	0,60
	 
	0,60

	34
	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	0,08
	 
	0,08

	35
	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	0,08
	 
	0,08

	36
	Котельная №62 (в/ч 2830)
	0,23
	 
	0,23

	37
	Котельная №72 (в/ч 2830)
	0,80
	 
	0,80

	38
	Котельная №85
	0,10
	 
	0,10

	39
	Котельная №89, в/ч 07264
	3,83
	1,20
	5,03

	40
	Котельная №97 (в/ч 64044)
	12,10
	 
	12,10

	41
	Котельная №98
	4,30
	3,41
	7,71

	42
	Котельная №366
	0,07
	 
	0,07

	Всего по ОАО «РЭУ»
	23,5
	4,6
	28,1

	Котельные ОАО «РЖД»

	43
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	14,60
	 
	14,60

	44
	Котельная ж/д больницы
	5,27
	0,64
	5,91

	45
	Котельная ОПМС № 8
	2,40
	 
	2,40

	Всего по ОАО «РЖД»
	22,27
	0,64
	22,9

	Прочие ведомственные ТСО

	46
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	0,89
	 
	0,89

	47
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	8,00
	 
	8,00 

	48
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	5,30
	6,50
	11,80

	Всего по прочим ведомственным ТСО
	14,19
	6,50
	20,69

	Всего по теплоснабжающим организациям г. Пскова
	1041
	22
	1063



2.4. [bookmark: _Toc510962447]Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».
Ограничения тепловой мощности при актуализации Схемы теплоснабжения принимаются по результатам режимно-наладочных испытаний, а в случае их отсутствия располагаемая тепловая мощность принимается равной установленной.
Как показал анализ режимных карт по котельным МП «ПТС», основной причиной ограничений использования установленной мощности является ограничение производительности тяго-дутьевых устройств (вентиляторы, дымососы).
В таблице 5 представлены сведения об ограничения тепловой мощности (с указанием причин ограничений) и параметры располагаемой тепловой мощности.


[bookmark: _Toc510959631][bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK72]Таблица 5 - Сведения об ограничениях тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Характеристики основного оборудования
	УМ котельной, Гкал/ч
	РМ котельной, Гкал/ч
	Ограничение

	
	
	№
	марка
	УМ, Гкал/ч
	РМ, Гкал/ч
	Причины снижения располагаемой мощности
	
	
	Гкал/ч
	%

	МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	1
2
3
4
5
	ДЕ-10/14
ДЕ-10/14
КВГМ-50
КВГМ-50
КВГМ-50
	7
7
50
50
50
	7,49
7,07
44,2
44,02
44,5
	

ограничение производительности дымососа
ограничение производительности дымососа
ограничение производительности дымососа
	164,0
	147,3
	16,7
	10,2%

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	1
2
5
	Ква-020 Радон
КВГ-2,5-95
КВГ-2,5-95
	0,172
2,15
2,15
	0,12
1,07
0,78
	
ограничение производительности вентилятора
отсутствие тепловой нагрузки
	4,5
	2,0
	2,5
	55,9%

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	1
2
	КВГ-7,56
КВГ-7,56
	6,5
6,5
	5,65
5,8
	ограничение производительности дымососа
ограничение производительности дымососа
	13,0
	11,5
	1,6
	11,9%

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	1
2
	КВТС-1
КВТС-1
	0,4
0,4
	0,4
0,4
	 
	0,8
	0,8
	0,0
	0,0%

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	1
2
3
	КВГ-7,56
КВГ-7,56
КВГ-7,56
	6,5
6,5
6,5
	5,99
5,7
6,08
	ограничение производительности дымососа
ограничение производительности дымососа
ограничение производительности вентилятора
	19,5
	17,8
	1,7
	8,9%

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	1
2
	Ква-020 Радон
Ква-020 Радон
	0,172
0,172
	0,17
0,16
	 
	0,3
	0,3
	0,0
	4,1%

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	1
2
3
	КВТС-1
КВТС-1
КВТС-1
	1
1
1
	0,46
0,4
0,38
	 
	3,0
	1,2
	1,8
	58,7%

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	1
2
3
	КВГ-2,5
КВГ-2,5
КВГ-2,5
	2,15
2,15
2,15
	1,33
1,2
1,38
	 
	6,5
	3,9
	2,5
	39,4%

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	1
2
3
4
5
6
7
	ПТВМ-100
ПТВМ-100
ПТВМ-100
КВГМ-100
ДЕ 25/14
ДЕ 25/14
ДЕ25-24ГМО-И
	100
100
100
100
15
15
15
	73,2
77
85,52
86,25
14,35
14,21
13,6
	ограничение температуры воды на выходе из котла
ограничение температуры воды на выходе из котла, ограничение производительности вентиляторов горелок
ограничение температуры воды на выходе из котла, ограничение производительности вентиляторов горелок


ограничение производительности вентилятора
	445,0
	364,1
	80,9
	18,2%

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	1
2
3
	ДКВРв-6,5
ДКВРв-6,5
КВГМ-10
	5,6
5,6
10
	5,11
5,23
9,25
	
ограничение производительности дымососа
	21,2
	19,6
	1,6
	7,6%

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	1
2
	UNIMAT-5200
UNIMAT-9300
	4,47
7,99
	3,76
6,25
	 
	12,5
	10,0
	2,5
	19,7%

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	1
2
3
4
	ДКВРв-10
ДКВРв-10
ДКВРв-10
ДЕв 25/14
	8
8
8
15
	8,04
8,6
8,5
13,1
	наброс факела на заднюю стенку котла

	39,0
	38,2
	0,8
	1,9%

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	1
2
3
4
5
	ДКВР-6,5
ДКВР-6,5
ДКВРв-6,5
ДКВРв-6,5
ДКВРв-6,5
	4,3
4,3
5,6
5,6
5,6
	4,36
4,16
5,28
5,43
5,56
	 
	25,4
	24,8
	0,6
	2,4%

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	1
2
3
	Е 1/9
Е 1/9
Е 1/9
	0,66
0,66
0,66
	0,51
0,51
0,46
	 
	2,0
	1,5
	0,5
	25,3%

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	1
2
3
4
	КВГ-2,5
КВГ-2,5
КВГМ-2,5П
КВГМ-2,5П
	2,15
2,15
2,15
2,15
	1,68
1,68
1,63
0,44
	ограничение производительности вентилятора
ограничение производительности вентилятора
ограничение производительности вентилятора
	8,6
	5,4
	3,2
	36,9%

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	1
2
3
4
	КВР-0,8
КВР-0,8
КВР-0,2
КВ-Р-0,63-95
	0,687
0,687
0,172
0,541
	0,687
0,687
0,17
0,541
	 
	2,1
	2,1
	0,0
	1,1%

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	1
2
3
4
	КВ-ГМ-4,65-150
КВ-ГМ-4,65-150
КВ-ГМ-4,65-150
КВ-ГМ-4,65-150
	4
4
4
4
	3,97
3,9
3,92
4
	 
	16,0
	15,8
	0,2
	1,3%

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	1
2
3
	ДЕв-25/14
ДЕв-25/14
ДЕв-25/14
	15
15
15
	13,12
13,2
13,67
	ограничение производительности дымососа
ограничение производительности дымососа
ограничение производительности дымососа
	45,0
	40,0
	5,0
	11,1%

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	1
2
3
4
5
	КВТС-1
КВТС-1
КВТС-1
КВТС-1
ТВГ-1,5
	1
1
1
1
1,5
	0,6
0,72
0,76
0,74
1,15
	 
	5,5
	4,0
	1,5
	27,8%

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	1
2
3
4
5
	ДКВРв20/13
ДКВРв20/13
ДЕв-25/14
ДЕв-25/14
ДЕв-25/14
	18
18
15
15
15
	13,2
14,01
12,81
13,76
12,9
	ограничение давления газа с ГРУ
ограничение производительности вентилятора
ограничение производительности дымососа
ограничение производительности вентилятора
ограничение производительности вентилятора
	81,0
	66,7
	14,3
	17,7%

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	1
2
	КВа1,163«Вулкан»
КВа1,163«Вулкан»
	1
1
	0,94
0,96
	 
	2,0
	1,9
	0,1
	5,0%

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	1
2
3
4
	ТВГ-1,5
ТВГ-1,5
ТВГ-1,5
ТВГ-1,5
	1,5
1,5
1,5
1,5
	1,5
1,5
1,5
1,38
	 
	6,0
	5,9
	0,1
	2,0%

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	1
2
3
	КВГ-7,56
ТВГ-4р
КВГ-4,65
	6,5
4
4
	5,48
3,65
3,42
	ограничение производительности дымососа и вентилятора
ограничение производительности дымососа
ограничение производительности дымососа
	14,5
	12,6
	2,0
	13,4%

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	1
2
3
	КВГ-7,56-150
КВГ-7,56-150
КВГ-7,56-150
	6,5
6,5
6,5
	5,87
5,96
5,75
	ограничение производительности дымососа
ограничение производительности дымососа
ограничение производительности вентилятора
	19,5
	17,6
	1,9
	9,8%

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	1
2
3
4
	PROTHERM 120SOR
PROTHERM 120SOO
PROTHERM 120SOO
PROTHERM 120SOO
	0,1225
0,1225
0,1225
0,1225
	0,09
0,09
0,09
0,09
	 
	0,5
	0,4
	0,1
	26,5%

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	3
4
5
	КВГМ-4,65-150
КВГМ-4,65-150
КВГМ-4,65-150
	4
4
4
	4
4
4
	 
	12,0
	12,0
	0,0
	0,0%

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	1
2
3
	ДКВРв10/13
ДКВРв10/13
КВГМ 1,6-95
	7,02
7,02
1,375
	5,87
6,94
1,26
	 
	15,4
	14,1
	1,4
	8,8%

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	1
2
3
	КВГ-2,5
КВГ-2,5
КВГ-2,5
	2,15
2,15
2,15
	1,02
1,02
1,02
	 
	6,5
	3,1
	3,4
	52,6%

	Всего по МП «ПТС»
	 
	 
	991,2
	844,3
	 
	991,2
	844,3
	146,8
	14,8%

	ОАО «РЭУ»

	29
	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	0,05
0,05
	0,05
0,05
	 
	0,10
	0,10
	0,0
	0,0%

	30
	Котельная №3а
	 
	Турботерм
Турботерм
	0,344
0,344
	0,344
0,344
	 
	0,69
	0,69
	0,0
	0,0%

	31
	Котельная №4, в/ч 21350-4
	 
	Универсал-4
Универсал-4
	0,193
0,193
	0,193
0,193
	 
	0,39
	0,39
	0,0
	0,0%

	32
	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	0,042
0,042
	0,042
0,042
	 
	0,08
	0,08
	0,0
	0,0%

	33
	Котельная №23
	 
	Универсал-6
	0,60
	0,60
	 
	0,60
	0,60
	0,0
	0,0%

	34
	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	0,042
0,042
	0,042
0,042
	 
	0,08
	0,08
	0,0
	0,0%

	35
	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	0,042
0,042
	0,042
0,042
	 
	0,08
	0,08
	0,0
	0,0%

	36
	Котельная №62 (в/ч 2830)
	 
	ДЖК-063-ТМ
	0,23
	0,23
	 
	0,23
	0,23
	0,0
	0,0%

	37
	Котельная №72 (в/ч 2830)
	 
	КВТ-4м
КВТ-4м
	0,4
0,4
	0,4
0,4
	 
	0,80
	0,80
	0,0
	0,0%

	38
	Котельная №85
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	0,05
0,05
	0,05
0,05
	 
	0,10
	0,10
	0,0
	0,0%

	39
	Котельная №89, в/ч 07264
	 
	Турботерм-1100
Турботерм-1100
Е1,0-0,9ГН-2
Е1,0-0,9ГН-2
Е1,6-0,97ГН
Е1,6-0,97ГН
	0,946
0,946
0,6
0,6
0,97
0,97
	0,946
0,946
0,6
0,6
0,97
0,97
	 
	5,03
	5,03
	0,0
	0,0%

	40
	Котельная №97 (в/ч 64044)
	 
	ЖК-2,0
ЖК-2,0
ЗиОСаБ-5000
ЗиОСаБ-5000
	1,72
1,72
4,33
4,33
	1,72
1,72
4,33
4,33
	 
	12,10
	12,10
	0,0
	0,0%

	41
	Котельная №98
	 
	Е-1,1-0,9Г
Е-1,1-0,9Г
КВГ(м)-2,5-95
КВГ(м)-2,5-95
	1,705
1,705
2,15
2,15
	1,705
1,705
2,15
2,15
	 
	7,71
	7,71
	0,0
	0,0%

	42
	Котельная №366
	 
	КЧМ-1
	0,07
	0,07
	 
	0,07
	0,07
	0,0
	0,0%

	Всего по ОАО «РЭУ»
	 
	 
	28,1
	28,1
	 
	28,1
	28,1
	0,0
	0,0%

	ОАО «РЖД»

	43
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	 
	КВГ-2,5-95
КВГ-2,5-95
КВГ-2,5-95
КВГ-2,5-95
КВГ-2,5-95
КВГ-2,5-95
	2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
	2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
	 
	14,60
	14,60
	0,0
	0,0%

	44
	Котельная ж/д больницы
	 
	Е1-0,9Р-3
КВ-ГМ-2,5
КВ-ГМ-2,5
КВ-ГМ-1,1
	0,64
2,16
2,16
0,95
	0,64
2,16
2,16
0,95
	 
	5,91
	5,91
	0,0
	0,0%

	45
	Котельная ОПМС № 8
	 
	КВТ 0,6/0,7
КВТ 0,6/0,7
КВТ 0,6/0,7
КВТ 0,6/0,7
	0,6
0,6
0,6
0,6
	0,6
0,6
0,6
0,6
	 
	2,40
	2,40
	0,0
	0,0%

	Всего по ОАО «РЖД»
	 
	 
	22,9
	22,9
	 
	22,9
	22,91
	0,0
	0,0%

	Прочие ведомственные ТСО

	46
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	 
	Факел-Г
Факел-Г
Ферроли LN81
	0,43
0,43
0,034
	0,43
0,43
0,034
	 
	0,89
	0,89
	0,0
	0,0%

	47
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	 
	ДКВР 4/13
ДКВР 4/13
ДКВР 4/13
	2,65
2,65
2,65
	2,65
2,65
2,65
	 
	8,00
	8,00
	0,0
	0,0%

	48
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	 
	ДКВР 10/13
ДКВР 4/13
ДКВР 4/13
	6,5
2,65
2,65
	6,5
2,65
2,65
	 
	11,80
	11,80
	0,0
	0,0%

	Всего по прочим ведомственным ТСО
	 
	 
	20,7
	20,7
	 
	20,69
	20,69
	0,0
	0,0%

	Всего по теплоснабжающим организациям г. Пскова
	 
	 
	1062,8
	916,0
	 
	1063
	916
	146,8
	13,8%




2.5. [bookmark: _Toc510962448]Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто»
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:
«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».
Значительная доля тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды энергоисточников, расходуется на водоподготовку. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды используется на подогрев исходной холодной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей, а также на прочие хозяйственные нужды.
Величина собственных нужд зависит от ряда факторов:
- вида сжигаемого на теплоисточнике топлива – природный газ, мазут, уголь;
- срока эксплуатации котельного оборудования;
- вида теплоносителя – пар, горячая вода.
Объем потребления тепловой мощности на собственные нужды и сведения о тепловой мощности «нетто» источников теплоснабжения г. Пскова представлены в таблице 6. 
Суммарная мощность, потребляемая на собственные нужды источников теплоснабжения МП «ПТС», составляет 16,3 Гкал/ч или 1,9% от располагаемой мощности.
[bookmark: _Toc510959632]Таблица 6 - Объем потребления тепловой мощности на собственные нужды и сведения о тепловой мощности «нетто» источников теплоснабжения г. Пскова
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	УМ, Гкал/ч
	РМ, Гкал/ч
	Ограничение тепловой мощности
	СН, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч

	
	
	
	
	Гкал/ч
	%
	
	

	МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	164,0
	147,3
	16,7
	10,2%
	2,764
	144,5

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	4,5
	2,0
	2,5
	55,9%
	0,055
	1,9

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	13,0
	11,5
	1,6
	11,9%
	0,352
	11,1

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	0,8
	0,8
	0,0
	0,0%
	0,009
	0,8

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	19,5
	17,8
	1,7
	8,9%
	0,340
	17,4

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	0,3
	0,3
	0,0
	4,1%
	0,010
	0,3

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	3,0
	1,2
	1,8
	58,7%
	0,028
	1,2

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	6,5
	3,9
	2,5
	39,4%
	0,060
	3,9

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	445,0
	364,1
	80,9
	18,2%
	7,130
	357,0

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	21,2
	19,6
	1,6
	7,6%
	0,369
	19,2

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	12,5
	10,0
	2,5
	19,7%
	0,190
	9,8

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	39,0
	38,2
	0,8
	1,9%
	0,797
	37,4

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	25,4
	24,8
	0,6
	2,4%
	0,449
	24,3

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	2,0
	1,5
	0,5
	25,3%
	0,024
	1,5

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	8,6
	5,4
	3,2
	36,9%
	0,109
	5,3

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	2,1
	2,1
	0,0
	1,1%
	0,016
	2,1

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	16,0
	15,8
	0,2
	1,3%
	0,342
	15,4

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	45,0
	40,0
	5,0
	11,1%
	0,487
	39,5

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	5,5
	4,0
	1,5
	27,8%
	0,060
	3,9

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	81,0
	66,7
	14,3
	17,7%
	1,509
	65,2

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	2,0
	1,9
	0,1
	5,0%
	0,021
	1,9

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	6,0
	5,9
	0,1
	2,0%
	0,016
	5,9

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	14,5
	12,6
	2,0
	13,4%
	0,275
	12,3

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	19,5
	17,6
	1,9
	9,8%
	0,440
	17,1

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	0,5
	0,4
	0,1
	26,5%
	0,005
	0,4

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	12,0
	12,0
	0,0
	0,0%
	0,223
	11,8

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	15,4
	14,1
	1,4
	8,8%
	0,195
	13,9

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	6,5
	3,1
	3,4
	52,6%
	0,024
	3,0

	Всего по МП «ПТС»
	991,2
	844,3
	146,8
	14,8%
	16,3
	828,0

	ОАО «РЭУ»

	29
	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	0,10
	0,10
	0,0
	0,0%
	0,001
	0,1

	30
	Котельная №3а
	0,69
	0,69
	0,0
	0,0%
	0,001
	0,7

	31
	Котельная №4, в/ч 21350-4
	0,39
	0,39
	0,0
	0,0%
	0,004
	0,4

	32
	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	0,08
	0,08
	0,0
	0,0%
	0,002
	0,1

	33
	Котельная №23
	0,60
	0,60
	0,0
	0,0%
	0,014
	0,6

	34
	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	0,08
	0,08
	0,0
	0,0%
	0,001
	0,1

	35
	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	0,08
	0,08
	0,0
	0,0%
	0,001
	0,1

	36
	Котельная №62 (в/ч 2830)
	0,23
	0,23
	0,0
	0,0%
	0,013
	0,2

	37
	Котельная №72 (в/ч 2830)
	0,80
	0,80
	0,0
	0,0%
	0,011
	0,8

	38
	Котельная №85
	0,10
	0,10
	0,0
	0,0%
	0,001
	0,1

	39
	Котельная №89, в/ч 07264
	5,03
	5,03
	0,0
	0,0%
	0,040
	5,0

	40
	Котельная №97 (в/ч 64044)
	12,10
	12,10
	0,0
	0,0%
	0,101
	12,0

	41
	Котельная №98
	7,71
	7,71
	0,0
	0,0%
	0,090
	7,6

	42
	Котельная №366
	0,07
	0,07
	0,0
	0,0%
	0,001
	0,1

	Всего по ОАО «РЭУ»
	28,1
	28,1
	0,0
	0,0%
	0,28
	27,8

	ОАО «РЖД»

	43
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	14,60
	14,60
	0,0
	0,0%
	0,113
	14,5

	44
	Котельная ж/д больницы
	5,91
	5,91
	0,0
	0,0%
	0,053
	5,9

	45
	Котельная ОПМС № 8
	2,40
	2,40
	0,0
	0,0%
	0,024
	2,4

	Всего по ОАО «РЖД»
	22,9
	22,91
	0,0
	0,0%
	0,19
	22,7

	Прочие ведомственные ТСО

	46
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	0,89
	0,89
	0,0
	0,0%
	0,019
	0,9

	47
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	8,00
	8,00
	0,0
	0,0%
	0,110
	7,9

	48
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	11,80
	11,80
	0,0
	0,0%
	0,148
	11,7

	Всего по прочим ведомственным ТСО
	20,69
	20,69
	0,0
	0,0%
	0,28
	20,4

	Всего по теплоснабжающим организациям г. Пскова
	1063
	916
	146,8
	13,8%
	17,05
	898,9



Расход воды на собственные нужды источников теплоснабжения представлен в таблице 7. 
[bookmark: _Toc509677567][bookmark: _Toc510959633][bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK102]Таблица 7 –Расход воды на источниках централизованного теплоснабжения 
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017

	Котельные МП «ПТС»

	Теплоисточник №
	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	39754
	34189
	33948
	48341

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	3898
	3279
	2765
	5939

	
	
	%
	9,8%
	9,6%
	8,1%
	12,3%

	3
	Подпитка
	куб. м
	35856
	30910
	31183
	42402

	
	
	%
	90,2%
	90,4%
	91,9%
	87,7%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,173
	0,169
	0,161
	0,208

	Теплоисточник №
	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	262
	256
	230
	305

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	180
	153
	114
	136

	
	
	%
	68,7%
	59,8%
	49,6%
	44,6%

	3
	Подпитка
	куб. м
	82
	103
	116
	169

	
	
	%
	31,3%
	40,2%
	50,4%
	55,4%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,095
	0,100
	0,099
	0,126

	Теплоисточник №
	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	624
	654
	489
	1087

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	624
	654
	489
	1062

	
	
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	97,7%

	3
	Подпитка
	куб. м
	0
	0
	0
	25

	
	
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	2,3%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,030
	0,040
	0,026
	0,057

	Теплоисточник №
	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	
	
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Подпитка
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	
	
	%
	 
	 
	 
	 

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Теплоисточник №
	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	244
	265
	209
	204

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	244
	265
	209
	204

	
	
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	3
	Подпитка
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	
	
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,008
	0,009
	0,007
	0,007

	Теплоисточник №
	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	
	
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Подпитка
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	
	
	%
	 
	 
	 
	 

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Теплоисточник №
	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	356
	228
	229
	269

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	205
	101
	71
	129

	
	
	%
	57,6%
	44,3%
	31,0%
	48,0%

	3
	Подпитка
	куб. м
	151
	127
	158
	140

	
	
	%
	42,4%
	55,7%
	69,0%
	52,0%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,125
	0,082
	0,073
	0,086

	Теплоисточник №
	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	1238
	1173
	1018
	1584

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	959
	827
	631
	1240

	
	
	%
	77,5%
	70,5%
	62,0%
	78,3%

	3
	Подпитка
	куб. м
	279
	346
	387
	344

	
	
	%
	22,5%
	29,5%
	38,0%
	21,7%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,245
	0,248
	0,192
	0,298

	Теплоисточник №
	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	391154
	326266
	338434
	328110

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	65179
	70069
	77984
	82058

	
	
	%
	16,7%
	21,5%
	23,0%
	25,0%

	3
	Подпитка
	куб. м
	325975
	256197
	260450
	246052

	
	
	%
	83,3%
	78,5%
	77,0%
	75,0%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,718
	0,622
	0,586
	0,565

	Теплоисточник №
	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	8772
	10022
	9162
	9384

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	2517
	1440
	1349
	712

	
	
	%
	28,7%
	14,4%
	14,7%
	7,6%

	3
	Подпитка
	куб. м
	6255
	8582
	7813
	8672

	
	
	%
	71,3%
	85,6%
	85,3%
	92,4%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,304
	0,347
	0,281
	0,290

	Теплоисточник №
	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	4010
	2930
	2274
	3046

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	1121
	871
	569
	864

	
	
	%
	28,0%
	29,7%
	25,0%
	28,4%

	3
	Подпитка
	куб. м
	2889
	2059
	1705
	2182

	
	
	%
	72,0%
	70,3%
	75,0%
	71,6%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,212
	0,173
	0,120
	0,164

	Теплоисточник №
	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	7003
	8334
	6242
	6807

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	1123
	1174
	1220
	1272

	
	
	%
	16,0%
	14,1%
	19,5%
	18,7%

	3
	Подпитка
	куб. м
	5880
	7160
	5022
	5535

	
	
	%
	84,0%
	85,9%
	80,5%
	81,3%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,113
	0,143
	0,099
	0,108

	Теплоисточник №
	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	23627
	15826
	20458
	16993

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	9545
	8195
	9040
	7869

	
	
	%
	40,4%
	51,8%
	44,2%
	46,3%

	3
	Подпитка
	куб. м
	14082
	7631
	11418
	9124

	
	
	%
	59,6%
	48,2%
	55,8%
	53,7%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,414
	0,299
	0,349
	0,303

	Теплоисточник №
	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	2459
	2529
	2596
	2602

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	2459
	2529
	2596
	2602

	
	
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	3
	Подпитка
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	
	
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	2,258
	2,163
	2,328
	2,243

	Теплоисточник №
	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	1736
	1900
	2002
	1046

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	78
	91
	163
	99

	
	
	%
	4,5%
	4,8%
	8,1%
	9,5%

	3
	Подпитка
	куб. м
	1658
	1809
	1839
	947

	
	
	%
	95,5%
	95,2%
	91,9%
	90,5%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,174
	0,201
	0,202
	0,105

	Теплоисточник №
	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	
	
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Подпитка
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	
	
	%
	 
	 
	 
	 

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Теплоисточник №
	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	6134
	6561
	7405
	8903

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	1091
	1461
	1365
	2284

	
	
	%
	17,8%
	22,3%
	18,4%
	25,7%

	3
	Подпитка
	куб. м
	5043
	5100
	6040
	6619

	
	
	%
	82,2%
	77,7%
	81,6%
	74,3%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,194
	0,183
	0,203
	0,234

	Теплоисточник №
	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	603
	788
	224
	166

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	603
	788
	224
	166

	
	
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	3
	Подпитка
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	
	
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,029
	0,023
	0,006
	0,004

	Теплоисточник №
	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	0
	143
	299
	517

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	0
	83
	127
	251

	
	
	%
	 
	58,0%
	42,5%
	48,5%

	3
	Подпитка
	куб. м
	0
	60
	172
	266

	
	
	%
	 
	42,0%
	57,5%
	51,5%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,000
	0,041
	0,077
	0,102

	Теплоисточник №
	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	19520
	19897
	17937
	14609

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	4265
	1889
	3570
	3837

	
	
	%
	21,8%
	9,5%
	19,9%
	26,3%

	3
	Подпитка
	куб. м
	15255
	18008
	14367
	10772

	
	
	%
	78,2%
	90,5%
	80,1%
	73,7%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,116
	0,124
	0,095
	0,086

	Теплоисточник №
	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	396
	382
	132
	204

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	38
	34
	28
	141

	
	
	%
	9,6%
	8,9%
	21,2%
	69,1%

	3
	Подпитка
	куб. м
	358
	348
	104
	63

	
	
	%
	90,4%
	91,1%
	78,8%
	30,9%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,291
	0,320
	0,099
	0,156

	Теплоисточник №
	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	30
	99
	75
	29

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	30
	99
	75
	29

	
	
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	3
	Подпитка
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	
	
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,000
	0,000
	0,133
	0,010

	Теплоисточник №
	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	3729
	4257
	3942
	4512

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	700
	1116
	563
	802

	
	
	%
	18,8%
	26,2%
	14,3%
	17,8%

	3
	Подпитка
	куб. м
	3029
	3141
	3379
	3710

	
	
	%
	81,2%
	73,8%
	85,7%
	82,2%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,192
	0,217
	0,189
	0,223

	Теплоисточник №
	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	2521
	3772
	5344
	4484

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	489
	626
	819
	804

	
	
	%
	19,4%
	16,6%
	15,3%
	17,9%

	3
	Подпитка
	куб. м
	2032
	3146
	4525
	3680

	
	
	%
	80,6%
	83,4%
	84,7%
	82,1%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,075
	0,122
	0,155
	0,130

	Теплоисточник №
	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	
	
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Подпитка
	куб. м
	0
	0
	0
	0

	
	
	%
	 
	 
	 
	 

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Теплоисточник №
	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	5853
	4125
	4114
	4060

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	2320
	1877
	1413
	1377

	
	
	%
	39,6%
	45,5%
	34,3%
	33,9%

	3
	Подпитка
	куб. м
	3533
	2248
	2701
	2683

	
	
	%
	60,4%
	54,5%
	65,7%
	66,1%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,285
	0,207
	0,197
	0,186

	Теплоисточник №
	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	2591
	3658
	2327
	3099

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	1079
	2360
	1521
	1812

	
	
	%
	41,6%
	64,5%
	65,4%
	58,5%

	3
	Подпитка
	куб. м
	1512
	1298
	806
	1287

	
	
	%
	58,4%
	35,5%
	34,6%
	41,5%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,142
	0,214
	0,123
	0,166

	Теплоисточник №
	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34 - МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	0
	0
	0
	114

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	0
	0
	0
	10

	
	
	%
	 
	 
	 
	8,8%

	3
	Подпитка
	куб. м
	0
	0
	0
	104

	
	
	%
	 
	 
	 
	91,2%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,172

	Всего по МП «ПТС»

	1
	Общий расход холодной воды
	куб. м
	522616
	448254
	459090
	460475

	2
	Собственные нужды
	куб. м
	98747
	99981
	106905
	115699

	
	
	%
	18,9%
	22,3%
	23,3%
	25,1%

	3
	Подпитка
	куб. м
	423869
	348273
	352185
	344776

	
	
	%
	81,1%
	77,7%
	76,7%
	74,9%

	4
	Удельное потребление воды на отпуск в сеть
	м3/ Гкал
	0,392
	0,351
	0,328
	0,326



2.6. [bookmark: _Toc510962449]Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Существенная доля основного оборудования МП «ПТС» достаточно изношена, средневзвешенный срок службы составляет по состоянию на 01.01.2018 г. – 29,6 лет.
Градация числа котельных МП «ПТС» по средневзвешенному сроку службы представлена на рисунке 3.

[bookmark: _Toc510959539]Рисунок 3 – Структура котельных МП «ПТС» по средневзвешенному сроку службы основного генерирующего оборудования, шт.

Наибольшее количество котельных относится к группе со средним износом оборудования – от 20 до 30 лет.
Как показано ниже, свыше 550 Гкал/ч установленной мощности служит от 30-40 лет, что связано с отсутствием мероприятий по замене наиболее мощных котлов на районных котельных №1, 9, 20. При этом порядка 60% мощности служит свыше 30 лет.

[bookmark: _Toc510959540]Рисунок 4 – Установленная мощность котельных МП «ПТС» по средневзвешенному сроку службы основного генерирующего оборудования, Гкал/ч

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования, наработке и расчетном сроке службы приведены в таблице 8.
Следует отдельно отметить, что эксплуатация водогрейных котлов и вспомогательного оборудования с превышением ресурса сопряжена с лавинообразным нарастанием количества (аварий) инцидентов (свищей в поверхностях нагрева, разрушения изоляции и пр.), приводящим к остановкам в отопительный и летний период. Устранение большого количества инцидентов требует дополнительных финансовых затрат, часто сверх предусмотренного объема, а также увеличивает расход тепловой энергии на собственные нужды котельной (дренирование теплоносителя из котла, вентилирование, дополнительные расходы на пуск-останов и пр.). Увеличение расходов на ремонт и рост собственных нужд котельной снижает ее экономическую эффективность и/или приводит к росту тарифа для конечного потребителя. 
Своевременный капитальный ремонт или замена котлов и вспомогательного оборудования позволяет минимизировать затраты на текущий ремонт и снизить расходы на собственные нужды, а амортизационные отчисления от нового оборудования могут быть использованы на дальнейшее обновление котельного парка. 

[bookmark: _Toc510959634][bookmark: OLE_LINK11]Таблица 8 –Сведения о сроках ввода в эксплуатацию, наработке и расчетном сроке службы основного оборудования источников тепловой энергии г. Пскова
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Характеристики основного оборудования

	
	
	№
	марка
	год изготовления
	год ввода в эксплуатацию
	срок службы, лет
	дата последнего ТО
	дата следующего ТО
	дата последнего ЭТД
	дата следующего ЭТД

	МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	1
2
3
4
5
	ДЕ-10/14
ДЕ-10/14
КВГМ-50
КВГМ-50
КВГМ-50
	1987
1987
1987
1987
1993
	1991
1991
1991
1991
2005
	27
27
27
27
13
	



19.09.2017
	



07.11.2021
	17.08.2015
18.08.2015
18.07.2014
23.05.2016
	01.08.2019
10.08.2019
20.06.2018
06.05.2020

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	1
2
5
	Ква-020 Радон
КВГ-2,5-95
КВГ-2,5-95
	2005
1995
1995
	2006
1996
1996
	12
22
22
	03.07.2017
03.07.2017
03.07.2017
	03.07.2018
03.07.2018
03.07.2018
	 
	 

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	1
2
	КВГ-7,56
КВГ-7,56
	1985
1985
	1987
1987
	31
31
	 
	 
	30.09.2015
30.09.2015
	21.09.2019
22.09.2019

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	1
2
	КВТС-1
КВТС-1
	1988
1988
	1990
1990
	28
28
	05.05.2017
05.05.2017
	05.05.2018
05.05.2018
	 
	 

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	1
2
3
	КВГ-7,56
КВГ-7,56
КВГ-7,56
	1985
1985
1985
	1991
1989
1993
	27
29
25
	 
	 
	06.08.2015
07.08.2015
28.08.2017
	01.08.2019
01.08.2019
12.08.2021

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	1
2
	Ква-020 Радон
Ква-020 Радон
	2005
2005
	2005
2005
	13
13
	16.05.2017
16.05.2017
	16.05.2018
16.05.2018
	 
	 

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	1
2
3
	КВТС-1
КВТС-1
КВТС-1
	1989
1989
1989
	1990
1990
1990
	28
28
28
	03.07.2017
03.07.2017
03.07.2017
	03.07.2018
03.07.2018
03.07.2018
	 
	 

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	1
2
3
	КВГ-2,5
КВГ-2,5
КВГ-2,5
	1995
1995
2014
	1996
1996
2014
	22
22
4
	03.10.2017
03.10.2017
03.07.2017
	03.10.2018
03.10.2018
03.07.2018
	 
	 

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	1
2
3
4
5
6
7
	ПТВМ-100
ПТВМ-100
ПТВМ-100
КВГМ-100
ДЕ 25/14
ДЕ 25/14
ДЕ25-24ГМО-И
	1971
1971
1972
1977
1987
1997
1995
	1976
1976
1977
1998
1998
1998
2012
	42
42
41
20
20
20
6
	



27.06.2017
27.06.2017
02.11.2016
	





02.11.2020
	11.09.2017
05.10.2017
02.10.2017
28.07.2016

	24.08.2021
22.09.2021
16.09.2021
26.07.2020
12.10.2018
12.10.2018

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	1
2
3
	ДКВРв-6,5
ДКВРв-6,5
КВГМ-10
	1973
1972
1987
	1976
1977
2001
	42
41
17
	 
	 
	08.04.2016
08.04.2016
05.06.2017
	23.03.2020
23.03.2020
17.05.2021

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	1
2
	UNIMAT-5200
UNIMAT-9300
	1999
1999
	2006
2006
	12
12
	15.05.2017
15.05.2017
	15.05.2018
15.05.2018
	 
	 

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	1
2
3
4
	ДКВРв-10
ДКВРв-10
ДКВРв-10
ДЕв 25/14
	1972
1972
1973
1980
	1976
1977
1978
1996
	42
41
40
22
	 
	 
	25.05.2016
16.04.2014
28.07.2014
30.09.2015
	12.05.2020
01.04.2018
15.07.2018
23.09.2019

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	1
2
3
4
5
	ДКВР-6,5
ДКВР-6,5
ДКВРв-6,5
ДКВРв-6,5
ДКВРв-6,5
	1980
1980
1966
1967
1968
	1991
1990
1968
1970
1970
	27
28
50
48
48
	 
	 
	28.07.2014
02.10.2014
01.04.2016
22.03.2016
18.04.2014
	20.07.2018
15.09.2018
02.04.2020
22.03.2020
05.04.2018

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	1
2
3
	Е 1/9
Е 1/9
Е 1/9
	1987
1987
1986
	1988
1988
1988
	30
30
30
	 
	 
	01.08.2016
01.08.2016
01.08.2016
	22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	1
2
3
4
	КВГ-2,5
КВГ-2,5
КВГМ-2,5П
КВГМ-2,5П
	1993
1995
2006
2006
	1996
1996
2006
2006
	22
22
12
12
	05.06.2017
05.06.2017
05.06.2017
05.06.2017
	05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
	 
	 

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	1
2
3
4
	КВР-0,8
КВР-0,8
КВР-0,2
КВ-Р-0,63-95
	2015
2016
2017
2005
	2015
2016
2017
2007
	3
2
1
11
	13.07.2017
13.07.2017
13.07.2017
13.07.2017
	13.07.2018
13.07.2018
13.07.2018
13.07.2018
	 
	 

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	1
2
3
4
	КВ-ГМ-4,65-150
КВ-ГМ-4,65-150
КВ-ГМ-4,65-150
КВ-ГМ-4,65-150
	2008
2008
2010
2015
	2009
2009
2011
2015
	9
9
7
3
	12.01.2017
12.01.2017
17.02.2015
01.12.2015
	12.01.2021
13.01.2021
01.02.2019
01.12.2019
	 
	 

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	1
2
3
	ДЕв-25/14
ДЕв-25/14
ДЕв-25/14
	1984
1987
1984
	1991
2003
1993
	27
15
25
	
27.08.2014
	
27.08.2018
	09.08.2017

09.08.2017
	01.08.2021

29.07.2021

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	1
2
3
4
5
	КВТС-1
КВТС-1
КВТС-1
КВТС-1
ТВГ-1,5
	1988
1988
1988
1988
1989
	1990
1990
1990
1990
2005
	13
28
28
28
28
	30.05.2017
22.05.2017
23.05.2017
24.05.2017
25.05.2017
	30.05.2018
22.05.2018
23.05.2018
24.05.2018
25.05.2018
	 
	 

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	1
2
3
4
5
	ДКВРв20/13
ДКВРв20/13
ДЕв-25/14
ДЕв-25/14
ДЕв-25/14
	1971
1971
1972
1981
1981
	1979
1979
1984
1985
1985
	39
39
34
33
33
	 
	 
	08.08.2017
08.08.2017
08.08.2017
25.07.2016
18.05.2017
	26.07.2021
24.07.2021
21.07.2021
25.07.2020
04.05.2021

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	1
2
	КВа1,163«Вулкан»
КВа1,163«Вулкан»
	2008
2008
	2010
2010
	8
8
	15.05.2017
15.05.2017
	15.05.2018
15.05.2018
	 
	 

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	1
2
3
4
	ТВГ-1,5
ТВГ-1,5
ТВГ-1,5
ТВГ-1,5
	1980
1980
1980
1982
	1984
1984
1984
1984
	34
34
34
34
	20.04.2017
27.04.2017
04.05.2017
11.05.2017
	20.04.2018
27.04.2018
04.05.2017
11.05.2018
	 
	 

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	1
2
3
	КВГ-7,56
ТВГ-4р
КВГ-4,65
	1985
1981
1988
	1988
1984
1992
	30
34
26
	 
	 
	17.11.2015
03.04.2016
03.04.2016
	17.11.2019
25.03.2020
24.03.2020

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	1
2
3
	КВГ-7,56-150
КВГ-7,56-150
КВГ-7,56-150
	1984
1984
1984
	1989
1989
1989
	29
29
29
	 
	 
	01.08.2016
01.08.2016
01.08.2016
	15.07.2020
19.07.2020
18.07.2020

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	1
2
3
4
	PROTHERM 120SOR
PROTHERM 120SOO
PROTHERM 120SOO
PROTHERM 120SOO
	2007
2007
2007
2007
	2008
2008
2008
2008
	10
10
10
10
	25.06.2017
25.06.2017
25.06.2017
25.06.2017
	25.06.2018
25.06.2018
25.06.2018
25.06.2018
	 
	 

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	3
4
5
	КВГМ-4,65-150
КВГМ-4,65-150
КВГМ-4,65-150
	2014
2012
2013
	2014
2014
2014
	4
4
4
	23.10.2014
17.03.2014
17.03.2014
	23.10.2018
17.03.2018
17.03.2018
	 
	 

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	1
2
3
	ДКВРв10/13
ДКВРв10/13
КВГМ 1,6-95
	1974
1976
2015
	1976
1976
2015
	42
42
3
	22.05.2017
22.06.2017
22.05.2017
	22.05.2018
22.06.2018
22.05.2018
	 
	 

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	1
2
3
	КВГ-2,5
КВГ-2,5
КВГ-2,5
	1994
1994
1994
	1994
1994
1994
	24
24
24
	19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
	19.10.2018
19.10.2018
19.10.2018
	 
	 

	ОАО «РЭУ»

	29
	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	2010
2010
	2010
2010
	8
8
	 
	 
	 
	 

	30
	Котельная №3а
	 
	Турботерм
Турботерм
	2003
2003
	2004
2004
	14
14
	 
	 
	 
	 

	31
	Котельная №4, в/ч 21350-4
	 
	Универсал-4
Универсал-4
	1963
1963
	1963
1963
	55
55
	 
	 
	 
	 

	32
	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	1964
1964
	1965
1965
	53
53
	 
	 
	 
	 

	33
	Котельная №23
	 
	Универсал-6
	1970
	1970
	48
	 
	 
	 
	 

	34
	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	1964
1964
	1964
1964
	54
54
	 
	 
	 
	 

	35
	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	1964
1964
	1965
1965
	53
53
	 
	 
	 
	 

	36
	Котельная №62 (в/ч 2830)
	 
	ДЖК-063-ТМ
	2003
	2 003
	15
	 
	 
	 
	 

	37
	Котельная №72 (в/ч 2830)
	 
	КВТ-4м
КВТ-4м
	1971
1973
	1971
1973
	47
44
	 
	 
	 
	 

	38
	Котельная №85
	 
	КЧМ-5
КЧМ-5
	2006
2006
	2006
2006
	12
12
	 
	 
	 
	 

	39
	Котельная №89, в/ч 07264
	 
	Турботерм-1100
Турботерм-1100
Е1,0-0,9ГН-2
Е1,0-0,9ГН-2
Е1,6-0,97ГН
Е1,6-0,97ГН
	2003
2003
2003
2003
2003
2003
	2003
2003
2003
2003
2003
2003
	15
15
15
15
15
15
	 
	 
	 
	 

	40
	Котельная №97 (в/ч 64044)
	 
	ЖК-2,0
ЖК-2,0
ЗиОСаБ-5000
ЗиОСаБ-5000
	2007
2007
2008
2008
	2007
2007
2008
2008
	11
11
10
10
	 
	 
	 
	 

	41
	Котельная №98
	 
	Е-1,1-0,9Г
Е-1,1-0,9Г
КВГ(м)-2,5-95
КВГ(м)-2,5-95
	2002
2002
2002
2002
	2002
2002
2002
2002
	16
16
16
16
	 
	 
	 
	 

	42
	Котельная №366
	 
	КЧМ-1
	1999
	1999
	19
	 
	 
	 
	 

	Прочие ведомственные ТСО

	47
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	 
	ДКВР 4/13
ДКВР 4/13
ДКВР 4/13
	1972
1972
1972
	1972
1972
1972
	46
46
46
	 
	 
	 
	 






2.7. [bookmark: _Toc510962450]Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)
На территории г. Пскова только на котельной №9 вырабатывается электрическая энергия, которая расходуется на покрытие собственных нужд котельной. Поскольку выдача электроэнергии в сеть не производится, данная котельная не может быть отнесена к источнику комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
2.8. [bookmark: _Toc510962451]Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.
От котельных г. Пскова осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети. Графики изменения температур теплоносителя определены при проектировании и строительстве систем теплоснабжения.
Изменение температуры теплоносителя производится посредством изменения количества подаваемого на горение топлива.
Подключение потребителей к тепловой сети следующее:
- при температуре в прямом трубопроводе свыше 95°C – зависимая схема отопления, как правило, с применением элеваторов;
- при температуре в прямом трубопроводе 95°C – непосредственное присоединение систем отопления к тепловой сети.
В таблице 9 представлены способы регулирования, проектные и утвержденные температурные режимы (со спрямлениями) отпуска тепловой энергии от котельных г. Пскова.
[bookmark: _Toc510959635]Таблица 9 – Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных г. Пскова
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Способ регулирования
	Проектный график, °C
	Спрямление, °C

	
	
	
	t1
	t2
	нижнее
	верхнее

	Котельные МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	качественное
	150
	70
	70
	130

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	качественное
	95
	70
	70
	85

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	качественное
	150
	70
	70
	130

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	качественное
	95
	70
	-
	85

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	качественное
	150
	70
	70
	130

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	качественное
	95
	70
	-
	85

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	качественное
	110
	70
	70
	95

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	качественное
	95
	70
	-
	85

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	качественное
	150
	70
	70
	130

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	качественное
	150
	70
	70
	130

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	качественное
	95
	70
	-
	85

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	качественное
	150
	70
	70
	130

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	качественное – по горячей воде, количественное - по паровой нагрузке
	150
	70
	70
	130

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	по паровой нагрузке
	95
	70
	 
	 

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	качественное
	110
	70
	70
	95

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	качественное
	95
	70
	-
	85

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	качественное
	150
	70
	70
	130

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	качественное
	150
	70
	70
	130

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	качественное
	110
	70
	70
	95

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	качественное
	150
	70
	70
	130

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	качественное
	95
	70
	-
	85

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	качественное
	95
	70
	 
	 

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	качественное
	150
	70
	70
	130

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	качественное
	150
	70
	70
	130

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	качественное
	95
	70
	 
	 

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	качественное
	150
	70
	70
	130

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	качественное
	110
	70
	70
	95

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	качественное
	95
	70
	70
	85

	Котельные ОАО «РЭУ»

	29
	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	качественное
	95
	70
	 
	 

	30
	Котельная №3а
	качественное
	95
	70
	 
	 

	31
	Котельная №4, в/ч 21350-4
	качественное
	95
	70
	 
	 

	32
	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	качественное
	95
	70
	 
	 

	33
	Котельная №23
	качественное
	95
	70
	 
	 

	34
	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	качественное
	95
	70
	 
	 

	35
	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	качественное
	95
	70
	 
	 

	36
	Котельная №62 (в/ч 2830)
	качественное
	95
	70
	 
	 

	37
	Котельная №72 (в/ч 2830)
	качественное
	95
	70
	 
	 

	38
	Котельная №85
	качественное
	95
	70
	 
	 

	39
	Котельная №89, в/ч 07264
	качественное
	115
	70
	 
	 

	40
	Котельная №97 (в/ч 64044)
	качественное
	95
	70
	 
	 

	41
	Котельная №98
	качественное
	95
	70
	 
	 

	42
	Котельная №366
	качественное
	95
	70
	 
	 

	Котельные ОАО «РЖД»

	43
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	качественное
	95
	70
	 
	 

	44
	Котельная ж/д больницы
	качественное
	95
	70
	 
	 

	45
	Котельная ОПМС № 8
	качественное
	95
	70
	 
	 

	Прочие ведомственные котельные

	46
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	качественное
	95
	70
	 
	 

	47
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	качественное
	95
	70
	 
	 

	48
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	качественное
	95
	70
	 
	 


2.9. [bookmark: _Toc510962452]Среднегодовая загрузка оборудования
Более 80% котельных города работают круглогодично. Остальные котельные эксплуатируются только в отопительный период (5088 часов в год).
Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.
Среднегодовая загрузка оборудования муниципальных и ведомственных котельных представлена в таблице 10.
В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования. Оптимизация загрузки оборудования возможна в системах теплоснабжения, имеющих технологические связи со смежными системами, путем сезонного перевода тепловой нагрузки.
[bookmark: _Toc510959636]Таблица 10 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Рабочая мощность теплоисточника, Гкал/ч
	Среднегодовая загрузка оборудования, %

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2014
	2015
	2016
	2017

	МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	26,20
	23,11
	24,12
	26,49
	16,0%
	14,1%
	14,7%
	16,2%

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	0,32
	0,29
	0,27
	0,28
	7,1%
	6,5%
	5,9%
	6,2%

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	2,36
	1,88
	2,12
	2,17
	18,1%
	14,5%
	16,3%
	16,7%

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	0,16
	0,15
	0,16
	0,16
	19,5%
	18,8%
	20,5%
	19,5%

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	3,57
	3,36
	3,35
	3,43
	18,3%
	17,2%
	17,2%
	17,6%

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	0,14
	0,13
	0,14
	0,16
	40,3%
	36,5%
	40,5%
	45,4%

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	0,33
	0,32
	0,36
	0,36
	10,8%
	10,6%
	11,9%
	11,9%

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	0,58
	0,54
	0,61
	0,61
	8,9%
	8,4%
	9,4%
	9,4%

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	62,21
	59,88
	65,93
	66,28
	14,0%
	13,5%
	14,8%
	14,9%

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	3,30
	3,30
	3,73
	3,69
	15,5%
	15,5%
	17,6%
	17,4%

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	2,16
	1,93
	2,16
	2,12
	17,3%
	15,5%
	17,3%
	17,0%

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	7,05
	6,64
	7,21
	7,19
	18,1%
	17,0%
	18,5%
	18,4%

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	6,51
	6,05
	6,69
	6,39
	25,6%
	23,8%
	26,3%
	25,2%

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	0,12
	0,13
	0,13
	0,13
	6,3%
	6,7%
	6,4%
	6,7%

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	1,14
	1,08
	1,13
	1,13
	13,2%
	12,6%
	13,2%
	13,2%

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	0,19
	0,16
	0,16
	0,15
	9,2%
	7,8%
	7,5%
	7,2%

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	3,61
	4,08
	4,16
	4,34
	22,6%
	25,5%
	26,0%
	27,2%

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	2,36
	3,97
	4,23
	4,87
	5,2%
	8,8%
	9,4%
	10,8%

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	0,00
	0,40
	0,44
	0,58
	0,0%
	7,3%
	8,1%
	10,5%

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	19,17
	18,36
	21,50
	19,48
	23,7%
	22,7%
	26,5%
	24,1%

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	0,27
	0,24
	0,27
	0,26
	13,7%
	11,9%
	13,4%
	13,1%

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	 
	 
	0,06
	0,32
	 
	 
	1,1%
	5,4%

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	2,22
	2,24
	2,38
	2,31
	15,3%
	15,5%
	16,4%
	16,0%

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	3,85
	3,52
	3,93
	3,93
	19,7%
	18,0%
	20,1%
	20,2%

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	0,06
	0,06
	0,07
	0,07
	12,1%
	11,9%
	14,0%
	14,1%

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	2,34
	2,27
	2,38
	2,49
	19,5%
	19,0%
	19,9%
	20,8%

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	2,09
	1,95
	2,16
	2,13
	13,5%
	12,7%
	14,0%
	13,8%

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	 
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	1,2%

	Всего по МП «ПТС»
	152,04
	145,82
	159,61
	161,37
	15,3%
	14,7%
	16,1%
	16,3%

	ОАО «РЖД»

	43
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	1,36
	1,36
	1,27
	1,27
	9,3%
	9,3%
	8,7%
	8,7%

	44
	Котельная ж/д больницы
	0,53
	0,53
	0,50
	0,50
	9,0%
	9,0%
	8,5%
	8,5%

	45
	Котельная ОПМС № 8
	0,34
	0,34
	0,30
	0,30
	14,2%
	14,2%
	12,3%
	12,3%

	Всего по ОАО «РЖД»
	2,24
	2,24
	2,06
	2,06
	9,8%
	9,8%
	9,0%
	9,0%

	Прочие ведомственные ТСО

	46
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	0,16
	0,12
	0,15
	0,15
	18,0%
	13,3%
	16,5%
	16,5%

	47
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	1,68
	1,55
	1,69
	1,69
	21,0%
	19,3%
	21,1%
	21,1%

	48
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	5,21
	4,72
	4,88
	4,88
	44,2%
	40,0%
	41,3%
	41,3%

	Всего по прочим ведомственным ТСО
	4,09
	3,69
	3,89
	3,89
	19,8%
	17,8%
	18,8%
	18,8%



2.10. [bookmark: _Toc510962453]Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Существующие котельные, обслуживаемые МП «ПТС», имеют достаточно высокую степень оснащенности приборами учета тепловой энергии, отпускаемой в тепловые сети.
Сведения о приборах учета тепловой энергии, применяемой автоматике регулирования процессами производства тепловой энергии на котельных МП «ПТС», представлены в таблице 11.

[bookmark: _Toc510959637]Таблица 11 –Перечень приборов учета тепловой энергии
	[bookmark: bookmark50]№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Наличие приборов учета
	Тип автоматики регулирования
	Тип связи
	АРМ оператора котельной
	АРМ управления котлами

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	СПТ961
	программные комплексы АРМ
схемы на базе регуляторов Р25
	Оптика, MTC CSD
	+
	+

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	СПТ961
	контроллер СПЕКОН СК2-22
система управления ИТ 02МИ
	MTC GPRS
	+
	-

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	СПТ961
	программный комплекс АПКу ТДМ; АПКуВК
	Оптика
	+
	-

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	СПТ943.1
	 
	MTC GPRS
	-
	-

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	СПТ961
	к1,2-программные комплексы АПКУ ВК;  к3-программный комплекс АПКУ ТДМ совместно с контроллером СПЕКОН СК1-22
	Оптика
	+
	+

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	СПТ961.2
	система управления ИТ 02МИ
	MTC GPRS
	-
	-

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	СПТ961
	блок управления БУРС-1
	MTC GPRS
	-
	-

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	СПТ961.1
	контроллеры СПЕКОН СК2-22
	MTC GPRS
	-
	-

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	СПТ961
	релейная схема по команде оператора
схема на базе регуляторов Р25
схема на базе регуляторов РС29
программный комплекс АРТ
	Оптика, MTC CSD
	+
	+

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	СПТ961
	программный компл.АПКу ТДМ
программный компл.АПКу ТДМ, схема регулирования на базе регуляторов Р25
	Оптика
	+
	-

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	СПТ961
	автоматизированная горелка
	Оптика, MTC GPRS
	+
	-

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	СПТ961.1
	к.1- автоматизированная горелка PETRO;  программный комплекс АПКу ТДМ, схема регулирования на базе регуляторов Р25
автоматизированная горелка PETRO
	Оптика
	+
	-

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	СПТ961
	к1,2-программные комплексы АПКУ ТДМ; 
к3-программный компл.АПКу ТДМ; 
к4-программный компл.АПКу ВК;
К5-автоматизированная горелка PETRO
	Оптика
	+
	+

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	СПТ961
	блоки управления БУРС-1
	MTC GPRS,CSD
	-
	-

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	СПТ961
	контроллеры СПЕКОН СК2-22; 
Котел4 — автоматизированная горелка 
NGX-550
	MTC GPRS,CSD
	-
	-

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	СПТ961
	 
	MTC GPRS,CSD
	-
	-

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	СПТ961.2
	автоматизированные горелки типа: Р515А CIB Unigas совместно с контроллерами СПЕКОН СК2-12
	Оптика
	+
	-

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	СПТ961.2
	к.1 программый комплекс ЗАО «инженерный центр»»АРТ»; к.2,3 схема регулирования на базе ТРМ
	Оптика
	+
	-

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	СПТ961
	блоки управления БУРС-1
контроллер СПЕКОН СК2-22
	MTC GPRS
	+
	-

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	СПТ961
	к.1,2,3 программый комплекс ЗАО «инженерный центр»»АРТ»; 
	Оптика
	+
	+

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	СПТ961
	автоматизированная горелка
 Р72 CIB Unigas
	MTC GPRS
	-
	-

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	СПТ961
	 К1,3 контроллеры СПЕКОН СК2-22; К2,4-блоки управления БУРС-1
	MTC GPRS,CSD
	-
	-

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	СПТ961.2
	Программный комплекс ЗАО «Инженерный центр «АРТ»
	Оптика
	+
	-

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	СПТ961
	к.1 программый комплекс ЗАО «инженерный центр»»АРТ»; к.2 схема регулирования на базе Р.25
	Оптика MTC CSD
	-
	-

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	СПТ961.2
	автоматическое управление котлами на базе встроенного модуля PROTHERM 120SOR
терморегулятор системы отопления Е8.0634
	MTC GPRS
	-
	-

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	СПТ961
	Автоматические горелки «CIB-Unigas» с контроллером Спекон СК2-68
	Оптика
	+
	-

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	СПТ961
	релейная схема по команде оператора; схема на базе регулятора Р25
	Оптика
	+
	-

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	СПТ961.2
	схема регулирования на базе контроллера КСУ
	Оптика MTC GPRS
	-
	-



В целях автоматизации производства тепловой энергии (и как следствие – повышения эффективности) рекомендуется установка аппаратно-программных комплексов управления (АПКУ) на следующих котельных:
· Котельная №10;
· Котельная №12;
· Котельная №23;
· Котельная №24;
· Котельная №27.
2.11. [bookmark: _Toc510962454]Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Аварии и отказы оборудования по источникам тепловой энергии за 2013-2017 гг. не зафиксированы.
Перебои в работе оборудования происходили вследствие отключения и перебоев подачи электроэнергии (скачки напряжения) и, соответственно, отключения сетевых насосов, срабатывании автоматической защиты котлов.
2.12. [bookmark: _Toc510962455]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]На 2013-2017 годы предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.
Часть 3. [bookmark: _Toc510962456]Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты


3.1. [bookmark: _Toc461490226][bookmark: _Toc465965240][bookmark: _Toc489232530][bookmark: _Toc498506804][bookmark: _Toc510962457]Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект
Эксплуатацию тепловых сетей на территории г. Пскова осуществляют восемь организаций:
· Муниципальное предприятие г. Пскова «Псковские тепловые сети» (МП г. Пскова «ПТС») - организация осуществляет производство, транспортировку и сбыт тепловой энергии от 28 котельных. На балансе организации находятся магистральные и распределительные сети от указанных источников и ЦТП;
· Ведомственные организации - в границах эксплуатационной ответственности организаций находятся тепловые сети соответствующих предприятий (ЗАО «Псковсельхозэнерго» (2 котельных), ОАО «РЖД» (Дирекция по тепловодоснабжению – СП Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД») (3 котельных), ОАО «Псковский электротехнический завод» (1 котельная), ОАО «Псковский кабельный завод» (1 котельная», ЗАО «Строительная фирма «ДСК» (1 котельная), ООО «Псковнефтепродукт» - филиал «Псковская нефтебаза» (1 котельная), ОАО «РЭУ» филиал ОАО «РЭУ «Псковский» (14 котельных)).
Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети" (далее по тексту - МП г. Пскова «ПТС») является крупнейшим теплоэнергетическим предприятием не только в г. Пскове, но и во всей Псковской области. МП г. Пскова«ПТС» производит, передает и распределяет тепловую энергию в виде пара и горячей воды. Всего на территории г. Пскова предприятие эксплуатирует 28 котельных. Котельные находятся в хозяйственном ведении предприятия.
Имущество МП г. Пскова «ПТС» принадлежит муниципальному образованию г. Псков в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) и передано в хозяйственное ведение предприятия. Тепловые сети ведомственных котельных находятся в собственности предприятий.
На территории города Пскова имеет место закрытая схема присоединения потребителей, но также существуют потребители, подключенные по открытой схеме. Регулирование отпуска тепловой нагрузки – качественное, осуществляется по утвержденным на отопительный сезон 2017-2018 гг. различным температурным графикам качественного регулирования: 150/70°С, 130/70°С, 110/70°С, 950/70°С. Расчетная температура наружного воздуха -26°С.
Источники теплоснабжения на территории города Пскова в отопительный период в основном работают на свои зоны, однако есть ряд источников, которые технологически связаны и работают на единую сеть, что дает возможность резервирования в случае возникновения аварии. Магистральные и внутриквартальные тепловые сети города двухтрубные. Внутриквартальные сети от ЦТП – выполнены по четырехтрубной схеме. 
Система теплоснабжения г. Пскова имеет в своем составе 98 центральных тепловых пунктов (ЦТП).
К централизованной системе теплоснабжения подключено 4313 абонентских ввода.
Основные крупные источники тепловой энергии города Пскова имеют единую технологически связанную сеть трубопроводов. Таких объединенных систем теплоснабжения несколько, и они расположены как на правом, так и на левом берегу реки Великая. 
А) Объединенную систему теплоснабжения на правом берегу р. Великая образуют следующие котельные:
- Котельная №9, ул. Инженерная, 3 (СВПУ);
- котельная №23, ул. Волкова, 3А;
- котельная №22 ул. Первомайская, 43 (котельная отключена, находится в резерве);
- котельная №19 ул. Л. Поземского, 63.
В отопительный период котельные работают каждая на свою сеть, перемычки между котельными отключены запорными задвижками. В связи выводом котельной №22 ул. Первомайская, 43 в резерв на её зону работает котельная №23 ул. Волкова, 3А. В летний период котельная №9, ул. Инженерная, 3 обеспечивает тепловой энергией потребителей горячего водоснабжения всех технологически связанных котельных. 
Для обеспечения надежности теплоснабжения, возможности резервирования, оперативных переключений между контурами котельных, а также работы в летний период между котельными имеются следующие перемычки:
- Перемычка между котельной №9 ул. Инженерная, 3 и котельной №23 ул. Волкова, 3А (в связи с выводом в резерв котельной №22 ул. Первомайская, 43 в её зону работает котельная №23 ул. Волкова, 3А) от ТК22-1-2 до тепловой камеры в районе ж/д по ул. Кошевого, 19 диаметром 2Ду 150 мм.
- Перемычка между котельной №23 ул. Волкова, 3А и котельной №19 ул. Л. Поземского, 63 от ТК22-2-3-1-4 до ТК19-4 диаметром 2Ду 100 мм. Следует отметить, что в течение отопительного периода в зависимости от режима работы, а также учитывая тот факт, что к указанной перемычке подключены существующие потребители, на тепловых сетях могут быть произведены переключения, увеличивая или уменьшая зону теплоснабжения той или иной котельной.
Б) На правому берегу р. Великая также расположена объединенная система теплоснабжения, состоящая из двух котельных:
- Котельная №10 ул. Ижорского бат.24;
- котельная №26 ул. Л. Поземского, 124.
В отопительный период котельные работают на единую сеть, обеспечивая потребителей тепловой энергией на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В летний период котельная №26 ул. Л. Поземского, 124 обеспечивает тепловой энергией потребителей горячего водоснабжения обеих котельных.
Для обеспечения надежности теплоснабжения, возможности резервирования, оперативных переключений между контурами котельных, а также работы в летний период между котельными имеются следующие перемычки:
- Перемычка между котельной №10 Ижорского бат.24 и котельной №26 ул. Л. Поземского, 124 от ТК10-2-3 до ТК10-2-5-0 по ул. Чудская диаметром 2Ду 250 мм.
В) Единую систему теплоснабжения на левом берегу р. Великая образуют несколько объединенных зон на базе котельных МП г. Пскова «ПТС». Одну из объединенных зон теплоснабжения (условная зона №1, левый берег) образуют следующие котельные:
- Котельная №1 Гаражный пр.12;
- котельная №18 ул. Маргелова, 2км;
- котельная №20 Гаражный пр.5.
В отопительный период котельные работают на единую сеть, обеспечивая потребителей тепловой энергией на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В летний период котельная №20 Гаражный пр.5 обеспечивает тепловой энергией потребителей горячего водоснабжения всех трех котельных.
Для обеспечения надежности теплоснабжения, возможности резервирования, оперативных переключений между контурами котельных, а также работы в летний период между котельными имеются следующие перемычки:
- Перемычки между котельной №1 Гаражный пр.12 и котельной №20 Гаражный пр.5:
· от ТК20-1 до ТК20-2 вдоль Гаражного проезда диаметром 2Ду 500 мм.
· от ТК20-3-8 до ТК20-1-12 переход через ул. Коммунальная диаметром 2Ду 400 мм.
- Перемычка между котельной №20 Гаражный пр.5 и котельной №18 ул. Маргелова, 2км от котельной №18 ул. Маргелова, 2км до ТК20-2-6-3 вдоль ул. Генерала Маргелова далее по ул. Шестака диаметром 2Ду 400 мм. Следует отметить, что в течение отопительного периода в зависимости от режима работы, а также учитывая тот факт, что к указанной перемычке подключены существующие потребители, на тепловых сетях могут быть произведены переключения, увеличивая или уменьшая зону теплоснабжения той или иной котельной
Кроме вышеуказанных перемычек существуют технологические связи (в рабочем режиме отключены) между следующими котельными:
- Перемычка между котельной №20 Гаражный пр. 5 и котельной №13 ул.Народная,33 от ТК20-2-11 до жилого дома Рижский пр., 68 диаметром 2Ду 200 мм (отключена).
- Перемычка между котельной №20 Гаражный пр. 5 и котельной №13 ул.Народная,33 от ТК20-2-18 до ТК13-1-8-2 диаметром 2Ду 250 мм (отключена).
Г) Также, одну из объединенных зон теплоснабжения на левом берегу реки Великая (условная зона №2, левый берег) образуют следующие котельные:
- Котельная №12 ул. Конная, 8А (в отопительный период работает на собственную зону);
- котельная №13 ул. Народная, 33;
- котельная №5 ул. Чехова, 4А.
В отопительный период котельная №5 ул. Чехова, 4А и котельная №13 ул. Народная, 33 работают на единую сеть, обеспечивая потребителей тепловой энергией на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Котельная №12 ул. Конная, 8А работает на собственную зону.  В летний период котельная №13 ул. Народная, 33 обеспечивает тепловой энергией потребителей горячего водоснабжения всех трех котельных.
Для обеспечения надежности теплоснабжения, возможности резервирования, оперативных переключений между контурами котельных, а также работы в летний период между котельными имеются следующие перемычки:
Перемычки между котельной №13 ул. Народная, 33 и котельной №5 ул. Чехова, 4А от ТК13-4 в сторону жилого дома по ул. Народная, 18, переход через ул. Народная диаметром 2Ду 200 мм.
Кроме вышеуказанных перемычек существуют технологические связи (в рабочем режиме отключены) между следующими котельными:
- Перемычка между котельной №5 ул. Чехова, 4А и котельной №12 ул. Конная, 8А от ТК13-3 до ТК12-1-6-4 диаметром 2Ду 250 мм (отключена).
Д) Также, одну из объединенных зон теплоснабжения на левом берегу реки Великая (условная зона №3, левый берег) образуют следующие котельные:
- Котельная №17 ул. Коммунальная, 22Б;
- котельная №3 Рижский пр-т., 43А;
- котельная №24 ул. М. Горького, 21а (в отопительный период работает на собственную зону).
В отопительный период котельная №17 ул. Коммунальная, 22Б и котельная №3 Рижский пр-т., 43А работают на единую сеть, обеспечивая потребителей тепловой энергией на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. котельная №24 ул. М. Горького, 21а работает на собственную зону.  В летний период котельная №17 ул. Коммунальная, 22Б обеспечивает тепловой энергией потребителей горячего водоснабжения всех трех котельных.
Для обеспечения надежности теплоснабжения, возможности резервирования, оперативных переключений между контурами котельных, а также работы в летний период между котельными имеются следующие перемычки:
Перемычки между котельной №17 ул. Коммунальная, 22Б котельной №3 Рижский пр-т., 43А от ТК3-4 до ТК3-5, участок включен только по обратному трубопроводу диаметром Ду 250 мм.
Кроме вышеуказанных перемычек существуют технологические связи (в рабочем режиме отключены) между следующими котельными:
- Перемычка между котельной №17 ул. Коммунальная, 22Б и котельной №24 ул. М. Горького, 21а от тепловой камеры в районе жилого дома по ул. Народная, 8 до тепловой камеры в районе ЦТП 2-22 Рижский пр.27 диаметром 2Ду 200 мм (отключена).
Наличие описанных выше действующих и отключенных перемычек между котельными, большого количества закольцовок магистральных и внутриквартальных тепловых сетей говорит о высокой степени надежности системы транспорта, возможности резервирования на случай аварийного повреждения теплотрасс, капитальных ремонтов, а также возможности перераспределения тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения для повышения эффективности выработки тепловой энергии.
Протяженность тепловых сетей г. Пскова от котельных составляет 351 724,4 м в двухтрубном исчислении при этом большая часть тепловых сетей проложена диаметром менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе распределительных сетей. Протяженность тепловых сетей в зоне действия каждого источника указана в таблице 12.
Распределение тепловых сетей по диаметрам трубопроводов приведено на рисунке 5.
[bookmark: _Toc510959541]Рисунок 5 - Распределение тепловых сетей по диаметрам трубопроводов в целом по г. Пскову

[bookmark: _Toc510959638]Таблица 12 - Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в зоне действия источников теплоснабжения
	Наименование котельной
	Диаметр, м
	Итого

	 
	0,025
	0,032
	0,038
	0,045
	0,057
	0,076
	0,089
	0,108
	0,133
	0,159
	0,219
	0,273
	0,325
	0,377
	0,426
	0,529
	0,630
	0,720
	1,020
	 

	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м

	Теплотрасса отопления (вентиляции)

	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	2,0
	27,0
	0,0
	19,5
	228,5
	269,8
	228,8
	577,0
	0,0
	582,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1934,6

	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	0,0
	29,5
	0,0
	2,5
	166,8
	338,9
	809,6
	461,6
	254,3
	865,9
	987,3
	724,2
	119,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4760,3

	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82,0

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	608,5
	764,8
	842,6
	598,8
	315,7
	881,4
	391,8
	133,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4537,4

	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33,0
	54,0
	0,0
	429,0
	53,0
	26,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	595,0

	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	78,6
	6,0
	54,0
	118,7
	525,8
	306,5
	237,0
	460,5
	62,0
	407,0
	104,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2360,1

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	142,0
	1094,6
	684,0
	1528,6
	13471,4
	14956,5
	11907,0
	16004,8
	8509,8
	15079,5
	9658,9
	5433,9
	4648,7
	620,6
	5757,2
	3825,9
	912,2
	862,3
	741,2
	115838,8

	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	0,0
	73,0
	62,4
	45,0
	772,2
	1469,0
	1298,9
	2295,6
	396,0
	1325,3
	1214,6
	1584,2
	742,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11278,0

	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	0,0
	93,6
	0,0
	15,8
	900,1
	565,2
	633,0
	1104,0
	365,5
	579,0
	494,6
	93,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4843,7

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	0,0
	107,0
	20,5
	669,1
	1985,4
	1498,2
	3091,0
	1522,0
	1834,2
	2353,7
	1111,9
	1013,1
	160,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15366,1

	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	20,5
	56,0
	18,0
	143,2
	584,7
	1553,4
	650,2
	553,7
	508,6
	689,5
	1402,7
	277,4
	283,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6740,9

	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	127,2
	0,0
	0,0
	0,0
	86,6
	11,8
	81,0
	138,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	445,4

	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	0,0
	40,8
	7,0
	203,8
	571,2
	532,0
	315,3
	955,9
	414,0
	941,1
	422,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4404,0

	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	22,0
	1,5
	0,0
	48,0
	221,0
	0,0
	25,5
	77,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	395,0

	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	328,7
	388,6
	521,5
	689,7
	871,1
	382,6
	636,7
	147,9
	327,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4294,2

	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	211,0
	109,4
	8,0
	314,9
	455,4
	57,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1155,9

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	223,8
	282,3
	175,3
	1671,4
	8385,0
	8433,1
	8738,2
	9294,7
	6869,5
	5771,1
	8129,6
	1496,5
	1896,0
	1384,6
	7730,1
	1847,4
	376,7
	0,0
	0,0
	72705,3

	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	219,9
	148,8
	78,4
	258,4
	0,0
	320,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1025,9

	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	0,0
	59,7
	0,0
	113,5
	566,1
	583,7
	832,8
	1954,4
	409,6
	1362,2
	309,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6191,8

	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	47,0
	28,0
	25,0
	35,0
	571,3
	710,5
	1231,1
	461,0
	418,5
	1059,6
	843,2
	0,0
	121,0
	31,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5582,2

	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	219,2
	369,5
	388,1
	227,3
	277,0
	411,0
	469,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2376,1

	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	0,0
	0,0
	0,0
	3,5
	66,0
	19,0
	7,0
	375,6
	0,0
	258,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	729,8

	Итого по МП "ПТС"
	663,1
	1899,0
	1046,2
	4632,6
	30722,2
	33082,6
	32006,9
	38754,8
	22014,1
	33353,2
	26177,0
	10904,0
	8297,9
	2036,2
	13487,3
	5673,3
	1288,9
	862,3
	741,2
	267642,5

	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,5
	5,8
	2,9
	4,8
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21,0

	Котельная №3а
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,5
	5,8
	2,9
	4,8
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21,0

	Котельная №4, в/ч 21350-4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,1
	16,8
	8,5
	14,0
	8,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60,9

	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,6
	8,4
	4,2
	7,0
	4,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,5

	Котельная №23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	49,0
	62,9
	31,6
	52,2
	32,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	227,9

	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,4
	4,3
	2,2
	3,6
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,6

	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,4
	4,3
	2,2
	3,6
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,6

	Котельная №62 (в/ч 2830)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	47,4
	60,9
	30,6
	50,5
	31,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	220,5

	Котельная №72 (в/ч 2830)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,2
	51,6
	26,0
	42,8
	26,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	186,9

	Котельная №85
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,3
	2,9
	1,5
	2,4
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,5

	Котельная №89, в/ч 07264
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	73,5
	94,3
	47,4
	78,2
	48,1
	26,9
	23,0
	3,1
	28,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	422,9

	Котельная №97 (в/ч 64044)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	264,5
	339,3
	170,7
	281,6
	173,0
	96,8
	82,8
	11,1
	102,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1522,3

	Котельная №98
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	197,2
	253,0
	127,3
	210,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	787,4

	Котельная №366
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	3,3
	1,7
	2,7
	1,7
	0,9
	0,8
	0,1
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,7

	Итого по ОАО "РЭУ"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	712,1
	913,7
	459,6
	758,3
	336,9
	124,6
	106,6
	14,2
	132,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3558,0

	Котельная пер. Машиниста, 2а
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	782,1
	617,9
	792,9
	398,8
	658,0
	404,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3653,9

	Котельная ж/д больницы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	623,9
	493,0
	632,5
	318,2
	525,0
	322,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2915,0

	Котельная ОПМС № 8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	137,9
	109,0
	139,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	386,7

	Итого по ОАО "РЖД"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1543,9
	1219,9
	1565,2
	717,0
	1183,0
	726,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6955,7

	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	288,0
	369,6
	185,9
	306,7
	188,4
	105,4
	90,2
	12,0
	111,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1657,9

	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	309,9
	286,4
	226,3
	290,4
	146,1
	241,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0

	Итого сети отопления (вентиляции) по г. Пскову
	663,1
	1899,0
	1046,2
	4632,6
	31032,1
	34912,9
	34453,2
	41893,6
	23522,7
	35842,2
	27429,1
	11134,0
	8494,6
	2062,5
	13730,9
	5673,3
	1288,9
	862,3
	741,2
	281314,1

	Теплотрасса ГВС

	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	148,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	148,0

	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	25,8
	61,8
	0,0
	186,6
	424,3
	311,8
	181,5
	472,5
	15,0
	67,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1746,4

	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	0,0
	3,8
	16,2
	399,8
	738,7
	233,5
	337,9
	393,5
	116,5
	258,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2498,3

	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	0,0
	0,0
	0,0
	80,5
	160,3
	4,0
	38,8
	16,3
	16,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	316,0

	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	55,0
	6,0
	19,5
	76,8
	52,5
	319,8
	24,5
	127,0
	109,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	790,0

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	472,4
	1143,4
	178,5
	1839,1
	6861,3
	3838,8
	2943,1
	3049,5
	1075,0
	734,3
	56,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22191,6

	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	20,5
	38,8
	15,4
	297,5
	818,9
	731,3
	404,0
	365,9
	60,4
	122,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2874,8

	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	0,0
	196,7
	40,5
	560,5
	766,5
	385,6
	415,3
	573,3
	161,8
	216,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3316,5

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	199,7
	273,1
	30,5
	678,5
	1211,8
	891,6
	433,0
	840,0
	66,5
	15,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4639,8

	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	0,0
	11,0
	0,0
	184,1
	408,9
	226,7
	73,2
	85,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	989,4

	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	114,8
	132,3
	0,0
	120,0
	99,8
	80,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	546,8

	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	24,0
	24,0
	16,0
	108,0
	92,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	264,0

	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	0,0
	55,0
	15,0
	0,0
	10,9
	30,9
	40,0
	0,0
	0,0
	28,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	179,8

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	61,5
	578,5
	166,8
	1443,1
	4641,9
	4375,9
	3992,7
	3722,5
	1107,0
	1445,1
	80,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21614,8

	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	122,6
	196,4
	0,0
	184,6
	279,9
	110,0
	58,9
	83,7
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1050,9

	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	256,5
	91,6
	231,5
	195,3
	929,8
	306,0
	473,7
	363,8
	154,5
	244,3
	197,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3443,9

	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	132,5
	233,0
	116,0
	58,5
	36,5
	523,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0

	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,5
	9,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19,0

	Итого по МП "ПТС"
	1352,7
	2812,2
	729,8
	6354,2
	17787,2
	12088,2
	9532,3
	10151,8
	2933,4
	3654,9
	333,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67730,0

	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,2
	5,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11,9

	Котельная №3а
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,2
	5,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11,9

	Котельная №4, в/ч 21350-4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,9
	16,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	34,5

	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,0
	8,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,3

	Котельная №23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67,1
	62,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	129,2

	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,6
	4,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,9

	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,6
	4,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,9

	Котельная №62 (в/ч 2830)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	65,0
	60,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,0

	Котельная №72 (в/ч 2830)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	55,1
	50,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	106,0

	Котельная №85
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,0

	Котельная №89, в/ч 07264
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №97 (в/ч 64044)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №98
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	270,0
	249,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	519,6

	Котельная №366
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по ОАО "РЭУ"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	508,8
	470,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	979,0

	Котельная пер. Машиниста, 2а
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	846,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	846,1

	Котельная ж/д больницы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	675,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	675,0

	Котельная ОПМС № 8
	0,0
	0,0
	6,3
	24,7
	149,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	180,3

	Итого по ОАО "РЖД"
	0,0
	0,0
	6,3
	24,7
	1670,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1701,3

	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого сети ГВС по г. Пскову
	1352,7
	2812,2
	736,1
	6378,9
	19966,2
	12558,4
	9532,3
	10151,8
	2933,4
	3654,9
	333,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	70410,3

	Итого по г. Пскову
	2015,8
	4711,2
	1782,3
	11011,4
	50998,2
	47471,3
	43985,4
	52045,4
	26456,0
	39497,1
	27762,6
	11134,0
	8494,6
	2062,5
	13730,9
	5673,3
	1288,9
	862,3
	741,2
	351724,4



[bookmark: _Toc510959639]Таблица 13 -  Сведения по протяженности, материальной характеристики и объему тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии и теплоснабжающих организаций
	№ котельной
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Собственник
	Техническое обслуживание теплоисточника
	Техническое обслуживание тепловых сетей
	Объем тепловой сети, м3
	Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), м
	Материальная характеристика, м2

	МП "ПТС"

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	Гаражный пр., 12
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	ул. Я. Райниса, 53
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	41,0
	2082,6
	219,0

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	Рижский пр., 43а
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	262,6
	6506,7
	921,4

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	Ленинградское шоссе, 49
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	1,0
	82,0
	7,3

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	ул. Чехова, 4а
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	152,5
	7035,7
	744,7

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	ул. Пригородная, 9
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	ул. Советской Армии, 54
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	13,4
	911,0
	83,9

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	52,3
	3150,1
	292,8

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	ул. Инженерная, 3
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	9797,4
	138030,4
	21811,2

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	ул. Ижорского бат., 24
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	569,4
	14152,8
	1949,8

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	Военный городок, «Кресты», 129-А
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	157,6
	8160,2
	808,8

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	ул. Конная, 8а
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	505,9
	20005,9
	2213,9

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	ул. Народная, 33
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	269,6
	7730,3
	995,6

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	ул. Коммунальная, 23
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	4,2
	445,4
	31,2

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	Ленинградское шоссе, 11б
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	112,5
	4950,8
	536,6

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	Ленинградское шоссе, 65
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	3,9
	659,0
	38,0

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	ул. Коммунальная, 22б
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	183,2
	4294,2
	632,1

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	ул. Маргелова, 2-км
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	ул. Л. Поземского, 63
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	24,9
	1335,7
	138,0

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	Гаражный пр., 5
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	5765,1
	94320,1
	14503,3

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	Экипажа Гудина, 2
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	20,9
	1025,9
	109,7

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	ул. Первомайская, 43
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	ул. Волкова, 3
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	149,7
	7242,7
	766,0

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	М. Горького, 21А
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	228,0
	9026,1
	997,5

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	Рижский пр., 5А
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	0,0
	0,0
	0,0

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	ул. Л. Поземского, 124
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	0,0
	0,0
	0,0

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	ул. Солнечная, 14
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	99,9
	3476,1
	435,2

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	Германа, 34
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	17,9
	748,8
	88,9

	Итого по МП "ПТС"
	18433,0
	335372,5
	48324,9

	ОАО «РЭУ»

	1
	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	п. Кресты
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	0,7
	32,9
	3,6

	2
	Котельная №3а
	ул. Кислякова (п. Кресты)
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	0,7
	32,9
	3,6

	3
	Котельная №4, в/ч 21350-4
	п. Кресты
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	2,1
	95,4
	10,5

	4
	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	п. Кресты
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	1,1
	47,7
	5,2

	5
	Котельная №23
	п. Кресты
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	8,0
	357,1
	39,2

	6
	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	п. Кресты
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	0,6
	24,5
	2,7

	7
	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	п. Кресты
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	0,6
	24,5
	2,7

	8
	Котельная №62 (в/ч 2830)
	Крестовское ш., 4 в/г 5
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	7,8
	345,6
	38,0

	9
	Котельная №72 (в/ч 2830)
	Крестовское ш., 4а
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	6,6
	292,9
	32,2

	10
	Котельная №85
	п. Кресты
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	0,4
	16,5
	1,8

	11
	Котельная №89, в/ч 07264
	ул. Генерала Маргелова, 2
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	26,4
	422,9
	74,1

	12
	Котельная №97 (в/ч 64044)
	ул. Советской Армии, 116
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	95,2
	1522,3
	266,7

	13
	Котельная №98
	Ядровская волость д. Череха
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	22,6
	1307,0
	129,5

	14
	Котельная №366
	ул. Генерала Маргелова, 1/20
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	0,9
	14,7
	2,6

	Итого по ОАО "РЭУ"
	173,7
	4537,0
	612,5

	ОАО «РЖД»

	1
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	пер. Машиниста, 2а
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	101,2
	4500,0
	494,5

	2
	Котельная ж/д больницы
	ул. Вокзальная, 15в
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	80,8
	3590,0
	394,5

	3
	Котельная ОПМС № 8
	Зональное шоссе, 32
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	6,0
	567,0
	45,1

	Итого по ОАО "РЖД"
	188,0
	8657,0
	934,1

	1
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	ул. Декабристов, 64
	ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	ул. Л. Поземского, 121
	ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	ГП ПО «Псковпассажиртранс»
МП «ПТС»
	103,7
	1657,9
	290,5

	3
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	ул. 128 Стрелковой дивизии, 6
	ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	25,9
	1500,0
	148,7

	Итого по г. Пскову
	18924,3
	351724,4
	50310,7



3.2. [bookmark: _Toc489232531][bookmark: _Toc498506805][bookmark: _Toc510962458]Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc461490232][bookmark: _Toc465965245][bookmark: _Toc489232532][bookmark: _Toc498506806]Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в части 4 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения города Пскова на период до 2033 года, а также в электронной модели схемы теплоснабжения.
[bookmark: _bookmark100]Электронные и бумажные карты-схемы тепловых сетей теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Пскова в зонах действия источников тепловой энергии разработаны в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».
Электронная схема систем теплоснабжения города Пскова разработана в ГИС Zulu с использованием расширения ZuluThermo.
3.3. [bookmark: _Toc510962459]Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки
Магистральные и внутриквартальные тепловые сети города двухтрубные. Внутриквартальные сети от ЦТП – выполнены по четырехтрубной схеме. Год начала эксплуатации подавляющего объема трубопроводов -  1960 - 1980г, однако за последние годы тепловые сети были переложены на новый в ППУ изоляции. Всего по г. Пскову 53% тепловых сетей эксплуатируются более 25 лет.
Компенсация температурных расширений трубопроводов – П-образные компенсаторы и самокомпенсация, на новых сетях в стесненных местах устанавливаются сильфонные компенсаторы.
[bookmark: _GoBack]Магистральные трубопроводы больших диаметров (Ду 1000 - 700 мм) вне зоны жилой застройки проложены, в основном, надземно: на отдельно стоящих низких опорах. Переходы через проезды и препятствия выполнены бесканально. Изоляция трубопроводов при надземной прокладке – ППУ-ОЦ.
В зонах жилой застройки прокладка трубопроводов принята бесканальная.  В качестве тепловой изоляции используется ППУ.
Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей
Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная

 [м2/Гкал/ч],

где  – присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

 – материальная характеристика сети, равная

 [м2],


где  – диаметр -того участка трубопровода тепловых сетей, м;


 – протяжённость -того участка трубопровода тепловых сетей, м.
Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.
Значения удельной материальной характеристики в зоне действия каждого источника приведены в таблице 14.

[bookmark: _Toc510959640]Таблица 14 - Значения удельной материальной характеристики в разрезе источников теплоснабжения города Пскова
	№ котельной
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Собственник
	Техническое обслуживание теплоисточника
	Техническое обслуживание тепловых сетей
	Объем тепловой сети, м3
	Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), м
	Материальная характеристика, м2
	Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч
	Общая подключенная нагрузка, Гкал/ч

	МП "ПТС"

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	Гаражный пр., 12
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	совместно с кот. №20

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	ул. Я. Райниса, 53
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	41,0
	2082,6
	219,0
	188,8
	1,16

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	Рижский пр., 43а
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	262,6
	6506,7
	921,4
	50,9
	18,1

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	Ленинградское шоссе, 49
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	1,0
	82,0
	7,3
	19,2
	0,38

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	ул. Чехова, 4а
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	152,5
	7035,7
	744,7
	52,8
	14,11

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	ул. Пригородная, 9
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,43

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	ул. Советской Армии, 54
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	13,4
	911,0
	83,9
	79,9
	1,05

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	52,3
	3150,1
	292,8
	136,8
	2,14

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	ул. Инженерная, 3
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	9797,4
	138030,4
	21811,2
	85,0
	256,58

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	ул. Ижорского бат., 24
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	569,4
	14152,8
	1949,8
	84,2
	23,15

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	Военный городок, «Кресты», 129-А
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	157,6
	8160,2
	808,8
	103,6
	7,81

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	ул. Конная, 8а
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	505,9
	20005,9
	2213,9
	65,3
	33,9

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	ул. Народная, 33
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	269,6
	7730,3
	995,6
	56,5
	17,61

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	ул. Коммунальная, 23
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	4,2
	445,4
	31,2
	0,0
	1

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	Ленинградское шоссе, 11б
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	112,5
	4950,8
	536,6
	118,5
	4,53

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	Ленинградское шоссе, 65
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	3,9
	659,0
	38,0
	65,6
	0,58

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	ул. Коммунальная, 22б
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	183,2
	4294,2
	632,1
	49,9
	12,66

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	ул. Маргелова, 2-км
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	совместно с кот. №20

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	ул. Л. Поземского, 63
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	24,9
	1335,7
	138,0
	66,0
	2,09

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	Гаражный пр., 5
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	5765,1
	94320,1
	14503,3
	73,0
	198,79

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	Экипажа Гудина, 2
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	20,9
	1025,9
	109,7
	168,7
	0,65

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	ул. Первомайская, 43
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	совместно с кот. №23

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	ул. Волкова, 3
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	149,7
	7242,7
	766,0
	69,8
	10,97

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	М. Горького, 21А
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	228,0
	9026,1
	997,5
	60,1
	16,59

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	Рижский пр., 5А
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,23

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	ул. Л. Поземского, 124
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	совместно с кот. №10

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	ул. Солнечная, 14
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	99,9
	3476,1
	435,2
	62,0
	7,02

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	Германа, 34
	Муниципалитет
	МП «ПТС»
	МП «ПТС»
	17,9
	748,8
	88,9
	83,1
	1,07

	Итого по МП "ПТС"
	18433,0
	335372,5
	48324,9
	76,4
	632,60

	ОАО «РЭУ»

	1
	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	п. Кресты
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	0,7
	32,9
	3,6
	90,4
	0,04

	2
	Котельная №3а
	ул. Кислякова (п. Кресты)
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	0,7
	32,9
	3,6
	90,4
	0,04

	3
	Котельная №4, в/ч 21350-4
	п. Кресты
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	2,1
	95,4
	10,5
	87,4
	0,12

	4
	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	п. Кресты
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	1,1
	47,7
	5,2
	87,4
	0,06

	5
	Котельная №23
	п. Кресты
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	8,0
	357,1
	39,2
	91,2
	0,43

	6
	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	п. Кресты
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	0,6
	24,5
	2,7
	89,8
	0,03

	7
	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	п. Кресты
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	0,6
	24,5
	2,7
	89,8
	0,03

	8
	Котельная №62 (в/ч 2830)
	Крестовское ш., 4 в/г 5
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	7,8
	345,6
	38,0
	90,4
	0,42

	9
	Котельная №72 (в/ч 2830)
	Крестовское ш., 4а
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	6,6
	292,9
	32,2
	89,4
	0,36

	10
	Котельная №85
	п. Кресты
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	0,4
	16,5
	1,8
	90,4
	0,02

	11
	Котельная №89, в/ч 07264
	ул. Генерала Маргелова, 2
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	26,4
	422,9
	74,1
	45,2
	1,64

	12
	Котельная №97 (в/ч 64044)
	ул. Советской Армии, 116
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	95,2
	1522,3
	266,7
	64,6
	4,13

	13
	Котельная №98
	Ядровская волость д. Череха
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	22,6
	1307,0
	129,5
	34,9
	3,71

	14
	Котельная №366
	ул. Генерала Маргелова, 1/20
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	ОАО «РЭУ»
	0,9
	14,7
	2,6
	64,6
	0,04

	Итого по ОАО "РЭУ"
	173,7
	4537,0
	612,5
	55,3
	11,07

	ОАО «РЖД»

	1
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	пер. Машиниста, 2а
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	101,2
	4500,0
	494,5
	106,7
	4,6

	2
	Котельная ж/д больницы
	ул. Вокзальная, 15в
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	80,8
	3590,0
	394,5
	197,8
	2,0

	3
	Котельная ОПМС № 8
	Зональное шоссе, 32
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»
	6,0
	567,0
	45,1
	58,0
	0,8

	Итого по ОАО "РЖД"
	188,0
	8657,0
	934,1
	126,1
	7,4

	1
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	ул. Декабристов, 64
	ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8

	2
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	ул. Л. Поземского, 121
	ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	ГП ПО «Псковпассажиртранс»
МП «ПТС»
	103,7
	1657,9
	290,5
	64,6
	4,5

	3
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	ул. 128 Стрелковой дивизии, 6
	ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	25,9
	1500,0
	148,7
	24,1
	6,17

	Итого по г. Пскову
	18924,3
	351724,4
	50310,7
	75,9
	662,5






[bookmark: _Toc510959542]Рисунок 6 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей
В результате анализа удельной материальной характеристики выявлено, что системы теплоснабжения от котельных №№2, 8, 15, 21 характеризуются низкой эффективностью транспорта тепловой энергии. Решением данной проблемы могут быть мероприятия, направленные на оптимизацию зоны теплоснабжения.
Распределение материальной характеристики тепловых сетей по теплоснабжающим организациям приведено на рисунке 7.
· МП «ПТС» – 96,1%
· ОАО «РЭУ» – 1,2%
· ОАО «РЖД» – 1,9%
· ЗАО «Псковсельхозэнерго» - 0,0%
· ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» – 0,6%
· ЗАО «Строительная фирма «ДСК» – 0,3%

[bookmark: _Toc510959543]Рисунок 7 - Распределение материальной характеристики тепловых сетей по источникам теплоснабжения
3.3.1 [bookmark: _Toc498506807][bookmark: _Toc510962460]Тепловые сети МП «ПТС»
Основная доля трубопроводов тепловых сетей (53%) проложена подземным способом. 

[bookmark: _Toc510959544]Рисунок 8 - Распределение протяженности по виду прокладки тепловой смети для МП «ПТС»
Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов от котельных МП «ПТС» при подземной прокладке выполнена сильфонными компенсаторами и поворотами трубопроводов, при надземной прокладке П-образными и сильфонными компенсаторами и поворотами трубопроводов. Тепловые сети котельных МП «ПТС» имеют покрытие, состоящее из различных теплоизоляционных материалов: минеральная вата, ППУ, армафлекс, изофлекс, Rockwell, каучук, полипропилен, полиэтилен, стекловолокно URSA, стенофлекс, термофлекс, фенольный поропласт, энергофлекс.
На тепловых сетях установлена следующая арматура: задвижки, краны шаровые, регуляторы давления, дроссельные клапаны, обратные клапаны, вентили. Больше половины тепловых сетей от котельных МП «ПТС» проложены диаметром менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе квартальных сетей.
Параметры сетей МП «ПТС по протяженности, материальной характеристике и типу изоляции приведены ниже в таблице 15.
[bookmark: _Toc510959641]Таблица 15 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных МП «ПТС»
	Диаметр, м
	Протяженность участка, м
	Материальная характеристика, м2
	Объем. м3
	Тип прокладки
	Тип изоляции

	
	
	
	
	Канальная
	Бесканальная
	Надземная
	Подвальная
	

	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	0,032
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,057
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,076
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,089
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,108
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,133
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,159
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,219
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53

	0,025
	2,0
	0,05
	0,00
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ

	0,032
	27,0
	0,86
	0,04
	13,0
	0,0
	12,0
	2,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	19,5
	0,88
	0,06
	0,0
	0,0
	15,5
	4,0
	

	0,057
	376,5
	21,46
	1,92
	89,5
	0,0
	285,0
	2,0
	

	0,076
	269,8
	20,50
	2,45
	156,8
	0,0
	62,0
	51,0
	

	0,089
	228,8
	20,36
	2,85
	72,0
	0,0
	153,8
	3,0
	

	0,108
	577,0
	62,32
	10,57
	14,0
	87,0
	476,0
	0,0
	

	0,133
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,159
	582,0
	92,54
	23,10
	0,0
	0,0
	582,0
	0,0
	

	0,219
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	2082,60
	218,97
	40,99
	345,30
	87,00
	1588,30
	62,00
	-

	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а

	0,025
	25,8
	0,64
	0,03
	0,0
	0,0
	0,0
	25,8
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	91,3
	2,92
	0,15
	54,3
	0,0
	2,0
	35,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	189,1
	8,51
	0,60
	40,1
	48,5
	38,8
	61,8
	

	0,057
	591,0
	33,69
	3,01
	379,5
	61,6
	95,3
	54,8
	

	0,076
	650,7
	49,45
	5,90
	209,9
	146,6
	99,5
	194,8
	

	0,089
	991,1
	88,20
	12,32
	291,7
	62,4
	123,0
	514,0
	

	0,108
	934,1
	100,88
	17,11
	743,9
	25,7
	68,5
	96,0
	

	0,133
	269,3
	35,82
	7,48
	117,3
	0,0
	29,0
	123,0
	

	0,159
	933,2
	148,38
	37,04
	597,2
	13,0
	0,0
	323,0
	

	0,219
	987,3
	216,22
	74,34
	780,9
	0,0
	0,0
	206,4
	

	0,273
	724,2
	197,71
	84,74
	612,2
	32,0
	68,0
	12,0
	

	0,325
	119,8
	38,94
	19,87
	119,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	6506,70
	921,35
	262,59
	3946,60
	389,70
	524,00
	1646,40
	-

	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ

	0,032
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,057
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,076
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,089
	82,0
	7,30
	1,02
	0,0
	0,0
	80,0
	2,0
	

	0,108
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,133
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,159
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,219
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	82,00
	7,30
	1,02
	0,00
	0,00
	80,00
	2,00
	-

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	3,8
	0,12
	0,01
	0,0
	0,0
	0,0
	3,8
	

	0,038
	16,2
	0,61
	0,04
	0,0
	0,0
	0,0
	16,2
	

	0,045
	399,8
	17,99
	1,27
	120,1
	53,2
	15,8
	210,8
	

	0,057
	1347,2
	76,79
	6,87
	342,3
	144,0
	15,8
	845,2
	

	0,076
	998,3
	75,87
	9,05
	274,2
	182,5
	6,0
	535,6
	

	0,089
	1180,5
	105,06
	14,68
	343,2
	146,6
	20,0
	670,7
	

	0,108
	992,3
	107,17
	18,17
	319,6
	266,4
	0,0
	406,3
	

	0,133
	432,2
	57,48
	12,00
	80,5
	116,7
	0,0
	235,0
	

	0,159
	1140,0
	181,25
	45,25
	279,6
	308,4
	0,0
	552,0
	

	0,219
	391,8
	85,80
	29,50
	230,3
	27,5
	0,0
	134,0
	

	0,273
	133,8
	36,53
	15,66
	0,0
	0,0
	75,8
	58,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	7035,70
	744,68
	152,50
	1989,70
	1245,20
	133,40
	3667,40
	-

	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	0,032
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,057
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,076
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,089
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,108
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,133
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,159
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,219
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	80,5
	3,62
	0,26
	38,0
	26,5
	0,0
	16,0
	

	0,057
	193,3
	11,02
	0,99
	58,0
	26,5
	20,0
	88,8
	

	0,076
	58,0
	4,41
	0,53
	38,0
	0,0
	0,0
	20,0
	

	0,089
	38,8
	3,45
	0,48
	0,0
	0,0
	0,0
	38,8
	

	0,108
	445,3
	48,09
	8,15
	106,8
	159,5
	71,5
	107,5
	

	0,133
	69,3
	9,21
	1,92
	16,3
	53,0
	0,0
	0,0
	

	0,159
	26,0
	4,13
	1,03
	22,0
	0,0
	0,0
	4,0
	

	0,219
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	911,00
	83,93
	13,36
	279,00
	265,50
	91,50
	275,00
	-

	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а

	0,025
	133,6
	3,34
	0,13
	0,0
	33,0
	97,1
	3,5
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	12,0
	0,38
	0,02
	0,0
	0,0
	12,0
	0,0
	

	0,038
	73,5
	2,79
	0,17
	0,0
	32,5
	36,0
	5,0
	

	0,045
	195,5
	8,80
	0,62
	0,0
	76,3
	105,2
	14,0
	

	0,057
	578,3
	32,96
	2,95
	0,0
	0,0
	576,3
	2,0
	

	0,076
	626,3
	47,60
	5,68
	9,0
	120,8
	469,0
	27,5
	

	0,089
	261,5
	23,27
	3,25
	0,0
	22,0
	239,5
	0,0
	

	0,108
	587,5
	63,45
	10,76
	9,0
	0,0
	551,0
	27,5
	

	0,133
	171,0
	22,74
	4,75
	0,0
	22,0
	149,0
	0,0
	

	0,159
	407,0
	64,71
	16,15
	18,0
	0,0
	389,0
	0,0
	

	0,219
	104,0
	22,78
	7,83
	0,0
	44,0
	5,0
	55,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	3150,10
	292,83
	52,31
	36,00
	350,50
	2629,10
	134,50
	-

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3

	0,025
	614,4
	15,36
	0,60
	140,7
	113,3
	137,0
	223,4
	Мин. вата, ППУ, армафлекс, Изофлекс, Rockwell, каучук, нет изоляции, полипропилен, полипропилен в армафлексе, полипропилен в минвате, полипропилен в ППУ, полиэтилен, полиэтилен в ППУ, стекловолокно URSA, Стенофлекс, термофлекс, фенольный поропласт, энергофлекс

	0,032
	2238,0
	71,62
	3,60
	689,2
	236,1
	399,5
	913,3
	

	0,038
	862,5
	32,78
	1,96
	91,7
	6,4
	516,1
	248,4
	

	0,045
	3367,7
	151,55
	10,71
	595,8
	815,1
	540,7
	1416,2
	

	0,057
	20332,7
	1158,96
	103,72
	4703,4
	3076,9
	3265,3
	9287,2
	

	0,076
	18795,3
	1428,44
	170,44
	4578,6
	2943,5
	2857,1
	8416,1
	

	0,089
	14850,0
	1321,65
	184,67
	4840,6
	2073,3
	1614,6
	6321,6
	

	0,108
	19054,3
	2057,86
	348,93
	5415,1
	3103,8
	3469,9
	7065,5
	

	0,133
	9584,8
	1274,77
	266,19
	3443,7
	2019,8
	797,8
	3323,5
	

	0,159
	15813,8
	2514,39
	627,67
	6624,0
	3061,7
	3782,3
	2345,9
	

	0,219
	9715,3
	2127,64
	731,55
	4156,6
	2827,6
	1471,6
	1259,5
	

	0,273
	5433,9
	1483,45
	635,82
	1570,9
	1373,5
	2289,0
	200,5
	

	0,325
	4648,7
	1510,81
	770,89
	1082,3
	1124,0
	2422,9
	19,5
	

	0,377
	620,6
	233,97
	138,48
	176,9
	443,7
	0,0
	0,0
	

	0,426
	5757,2
	2452,55
	1640,31
	4497,2
	425,1
	834,9
	0,0
	

	0,529
	3825,9
	2023,90
	1680,91
	1247,3
	1103,4
	1475,2
	0,0
	

	0,630
	912,2
	574,69
	568,42
	420,5
	0,0
	491,7
	0,0
	

	0,720
	862,3
	620,86
	701,82
	125,6
	0,0
	736,7
	0,0
	

	1,020
	741,2
	756,02
	1210,70
	0,0
	0,0
	741,2
	0,0
	

	Итого:
	138030,4
	21811,25
	9797,38
	44399,9
	24746,90
	27843,30
	41040,30
	-

	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24

	0,025
	20,5
	0,51
	0,02
	0,0
	0,0
	0,0
	20,5
	Мин. вата, ППУ, армафлекс, Изофлекс, Rockwell,  нет изоляции, полипропилен, полипропилен в армафлексе, полипропилен в минвате, полипропилен в ППУ

	0,032
	111,8
	3,58
	0,18
	27,1
	8,0
	0,0
	76,8
	

	0,038
	77,8
	2,96
	0,18
	0,0
	56,4
	19,4
	2,0
	

	0,045
	342,5
	15,41
	1,09
	0,0
	67,3
	0,0
	275,2
	

	0,057
	1591,1
	90,69
	8,12
	176,9
	413,3
	58,0
	942,9
	

	0,076
	2200,3
	167,22
	19,95
	295,9
	280,0
	318,1
	1306,3
	

	0,089
	1702,9
	151,55
	21,18
	226,0
	344,5
	208,7
	923,8
	

	0,108
	2661,4
	287,43
	48,74
	380,6
	1234,3
	428,3
	618,3
	

	0,133
	456,4
	60,69
	12,67
	126,0
	231,4
	0,0
	99,0
	

	0,159
	1447,6
	230,16
	57,45
	41,5
	482,1
	873,0
	51,0
	

	0,219
	1214,6
	266,00
	91,46
	446,7
	410,0
	156,4
	201,5
	

	0,273
	1584,2
	432,49
	185,37
	199,4
	1090,7
	294,1
	0,0
	

	0,325
	742,0
	241,15
	123,05
	42,4
	68,8
	618,8
	12,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	14152,80
	1949,84
	569,45
	1962,30
	4686,70
	2974,70
	4529,10
	-

	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	290,3
	9,29
	0,47
	106,6
	164,0
	0,0
	19,8
	

	0,038
	40,5
	1,54
	0,09
	2,0
	0,0
	0,0
	38,5
	

	0,045
	576,2
	25,93
	1,83
	132,1
	70,4
	9,5
	364,3
	

	0,057
	1666,6
	94,99
	8,50
	656,5
	347,1
	0,0
	663,0
	

	0,076
	950,8
	72,26
	8,62
	343,8
	65,8
	190,3
	351,0
	

	0,089
	1048,3
	93,29
	13,04
	533,8
	156,5
	94,5
	263,5
	

	0,108
	1677,3
	181,14
	30,71
	696,4
	352,0
	432,4
	196,5
	

	0,133
	527,3
	70,12
	14,64
	441,5
	55,5
	22,8
	7,5
	

	0,159
	795,5
	126,48
	31,57
	215,2
	99,0
	465,4
	16,0
	

	0,219
	494,6
	108,32
	37,24
	403,2
	24,0
	67,4
	0,0
	

	0,273
	93,0
	25,39
	10,88
	61,0
	0,0
	32,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	8160,20
	808,76
	157,61
	3591,90
	1334,20
	1314,10
	1920,00
	-

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а

	0,025
	199,7
	4,99
	0,20
	65,7
	3,0
	89,3
	41,8
	Мин. вата, ППУ, армафлекс, Изофлекс, нет изоляции, полипропилен, полипропилен в армафлексе, полипропилен в минвате, полипропилен в ППУ, полиэтилен, полиэтилен в ППУ,  термофлекс, энергофлекс

	0,032
	380,1
	12,16
	0,61
	150,5
	27,0
	142,9
	59,8
	

	0,038
	51,0
	1,94
	0,12
	30,5
	20,5
	0,0
	0,0
	

	0,045
	1347,6
	60,64
	4,28
	460,3
	158,3
	299,3
	429,8
	

	0,057
	3197,2
	182,24
	16,31
	1188,3
	371,2
	729,8
	907,9
	

	0,076
	2389,8
	181,62
	21,67
	859,7
	483,9
	371,0
	675,3
	

	0,089
	3524,0
	313,63
	43,82
	1182,3
	473,4
	391,8
	1476,6
	

	0,108
	2362,0
	255,10
	43,25
	1188,5
	169,4
	163,5
	840,6
	

	0,133
	1900,7
	252,79
	52,79
	1141,8
	114,0
	209,0
	436,0
	

	0,159
	2368,9
	376,66
	94,02
	956,4
	552,8
	653,2
	206,5
	

	0,219
	1111,9
	243,51
	83,72
	711,3
	144,0
	117,6
	139,0
	

	0,273
	1013,1
	276,58
	118,54
	835,1
	56,0
	122,0
	0,0
	

	0,325
	160,0
	52,00
	26,53
	45,0
	0,0
	115,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	20005,90
	2213,86
	505,88
	8815,30
	2573,30
	3404,20
	5213,10
	-

	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33

	0,025
	20,5
	0,51
	0,02
	0,0
	0,0
	0,0
	20,5
	Мин. вата, ППУ, армафлекс, Изофлекс, нет изоляции, полипропилен, полипропилен в армафлексе, полипропилен в минвате, полипропилен в ППУ, полиэтилен, полиэтилен в ППУ,  термофлекс, энергофлекс

	0,032
	67,0
	2,14
	0,11
	10,0
	0,0
	0,0
	57,0
	

	0,038
	18,0
	0,68
	0,04
	0,0
	4,0
	0,0
	14,0
	

	0,045
	327,3
	14,73
	1,04
	139,3
	13,5
	11,0
	163,5
	

	0,057
	993,6
	56,64
	5,07
	479,4
	113,1
	34,0
	367,1
	

	0,076
	1780,1
	135,29
	16,14
	911,8
	305,6
	112,0
	450,8
	

	0,089
	723,4
	64,38
	9,00
	305,2
	145,2
	61,0
	212,0
	

	0,108
	639,3
	69,04
	11,71
	375,2
	35,3
	109,3
	119,5
	

	0,133
	508,6
	67,64
	14,12
	321,9
	0,0
	37,4
	149,3
	

	0,159
	689,5
	109,63
	27,37
	370,8
	84,4
	0,0
	234,3
	

	0,219
	1402,7
	307,19
	105,62
	907,6
	107,8
	171,6
	215,7
	

	0,273
	277,4
	75,73
	32,46
	277,4
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	283,0
	91,98
	46,93
	95,5
	46,6
	133,9
	7,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	7730,30
	995,58
	269,62
	4194,10
	855,40
	670,20
	2010,60
	-

	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23

	0,025
	127,2
	3,18
	0,12
	119,3
	0,0
	6,9
	1,0
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,057
	86,6
	4,94
	0,44
	5,6
	0,0
	64,0
	17,0
	

	0,076
	11,8
	0,89
	0,11
	11,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,089
	81,0
	7,21
	1,01
	0,0
	0,0
	64,0
	17,0
	

	0,108
	138,9
	15,00
	2,54
	131,1
	0,0
	6,9
	1,0
	

	0,133
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,159
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,219
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	445,40
	31,22
	4,22
	267,70
	0,00
	141,70
	36,00
	-

	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б

	0,025
	114,8
	2,87
	0,11
	56,0
	0,0
	55,3
	3,5
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	173,1
	5,54
	0,28
	30,0
	0,0
	108,8
	34,3
	

	0,038
	7,0
	0,27
	0,02
	0,0
	0,0
	3,0
	4,0
	

	0,045
	323,8
	14,57
	1,03
	70,0
	10,5
	150,3
	93,0
	

	0,057
	671,0
	38,24
	3,42
	131,0
	5,5
	389,5
	145,0
	

	0,076
	612,0
	46,51
	5,55
	168,0
	9,0
	349,5
	85,5
	

	0,089
	315,3
	28,06
	3,92
	95,6
	0,0
	146,2
	73,5
	

	0,108
	955,9
	103,24
	17,50
	191,5
	16,0
	600,4
	148,0
	

	0,133
	414,0
	55,06
	11,50
	68,0
	0,0
	322,0
	24,0
	

	0,159
	941,1
	149,63
	37,35
	7,0
	141,1
	754,0
	39,0
	

	0,219
	422,9
	92,62
	31,84
	23,5
	189,5
	174,4
	35,5
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	4950,80
	536,61
	112,53
	840,60
	371,60
	3053,30
	685,30
	-

	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65

	0,025
	46,0
	1,15
	0,05
	0,0
	0,0
	38,0
	8,0
	Мин. Вата

	0,032
	25,5
	0,82
	0,04
	0,0
	0,0
	25,5
	0,0
	

	0,038
	16,0
	0,61
	0,04
	0,0
	0,0
	16,0
	0,0
	

	0,045
	156,0
	7,02
	0,50
	0,0
	0,0
	109,0
	47,0
	

	0,057
	313,0
	17,84
	1,60
	0,0
	0,0
	172,0
	141,0
	

	0,076
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,089
	25,5
	2,27
	0,32
	0,0
	0,0
	19,5
	6,0
	

	0,108
	77,0
	8,32
	1,41
	0,0
	0,0
	57,0
	20,0
	

	0,133
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,159
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,219
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	659,00
	38,02
	3,94
	0,00
	0,00
	437,00
	222,00
	-

	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ, Изофлекс, термофлекс, 

	0,032
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,057
	328,7
	18,74
	1,68
	5,0
	35,4
	0,0
	288,3
	

	0,076
	388,6
	29,53
	3,52
	58,0
	37,0
	0,0
	293,6
	

	0,089
	521,5
	46,41
	6,49
	49,0
	155,0
	0,0
	317,5
	

	0,108
	689,7
	74,49
	12,63
	176,7
	297,1
	0,0
	215,9
	

	0,133
	871,1
	115,86
	24,19
	100,7
	669,9
	0,0
	100,5
	

	0,159
	382,6
	60,83
	15,19
	118,5
	264,1
	0,0
	0,0
	

	0,219
	636,7
	139,44
	47,94
	427,7
	109,4
	0,0
	99,6
	

	0,273
	147,9
	40,38
	17,31
	125,4
	22,5
	0,0
	0,0
	

	0,325
	327,4
	106,41
	54,29
	308,4
	0,0
	0,0
	19,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	4294,23
	632,09
	183,24
	1369,40
	1590,43
	0,00
	1334,40
	-

	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	0,032
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,057
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,076
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,089
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,108
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,133
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,159
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,219
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	55,0
	1,76
	0,09
	0,0
	0,0
	47,0
	8,0
	

	0,038
	15,0
	0,57
	0,03
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	

	0,045
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,057
	221,9
	12,65
	1,13
	10,9
	0,0
	80,0
	131,0
	

	0,076
	140,3
	10,66
	1,27
	52,3
	0,0
	42,5
	45,5
	

	0,089
	48,0
	4,27
	0,60
	0,0
	0,0
	26,5
	21,5
	

	0,108
	314,9
	34,01
	5,77
	42,9
	156,3
	0,0
	115,7
	

	0,133
	455,4
	60,56
	12,65
	144,6
	275,6
	35,2
	0,0
	

	0,159
	85,3
	13,55
	3,38
	21,5
	9,8
	26,0
	28,0
	

	0,219
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	1335,70
	138,04
	24,92
	272,20
	441,60
	272,20
	349,70
	-

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5

	0,025
	285,3
	7,13
	0,28
	0,0
	112,9
	13,5
	159,0
	Мин. вата, ППУ, армафлекс, Изофлекс, Rockwell, каучук, нет изоляции, полипропилен, полипропилен в армафлексе, полипропилен в минвате, полипропилен в ППУ, полиэтилен, полиэтилен в ППУ, стекловолокно URSA, Стенофлекс, термофлекс, фенольный поропласт, энергофлекс

	0,032
	860,8
	27,54
	1,38
	274,1
	264,5
	44,7
	277,6
	

	0,038
	342,1
	13,00
	0,78
	125,8
	20,0
	27,0
	169,3
	

	0,045
	3114,5
	140,15
	9,90
	715,4
	727,1
	99,5
	1572,5
	

	0,057
	13026,9
	742,53
	66,45
	3496,0
	921,9
	1298,8
	7310,2
	

	0,076
	12809,0
	973,48
	116,16
	2837,0
	1592,1
	940,2
	7439,8
	

	0,089
	12730,9
	1133,05
	158,32
	4080,7
	1781,4
	674,5
	6194,4
	

	0,108
	13017,2
	1405,86
	238,38
	4265,6
	2783,1
	1210,0
	4758,6
	

	0,133
	7976,5
	1060,87
	221,52
	3570,6
	2345,8
	189,8
	1870,4
	

	0,159
	7216,2
	1147,37
	286,42
	2346,7
	2631,7
	1279,8
	958,1
	

	0,219
	8209,7
	1797,91
	618,18
	3408,1
	3745,1
	323,3
	733,2
	

	0,273
	1496,5
	408,54
	175,11
	367,4
	733,0
	300,7
	95,4
	

	0,325
	1896,0
	616,20
	314,42
	541,5
	1354,5
	0,0
	0,0
	

	0,377
	1384,6
	521,99
	308,96
	38,2
	838,7
	507,7
	0,0
	

	0,426
	7730,1
	3293,02
	2202,44
	3676,1
	1946,1
	2107,9
	0,0
	

	0,529
	1847,4
	977,27
	811,66
	857,3
	0,0
	990,1
	0,0
	

	0,630
	376,7
	237,32
	234,73
	65,7
	98,0
	213,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	94320,10
	14503,26
	5765,07
	30665,90
	21895,60
	10220,30
	31538,30
	-

	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,057
	219,9
	12,53
	1,12
	5,0
	126,7
	74,7
	13,5
	

	0,076
	148,8
	11,31
	1,35
	0,0
	148,8
	0,0
	0,0
	

	0,089
	78,4
	6,98
	0,97
	0,0
	78,4
	0,0
	0,0
	

	0,108
	258,4
	27,91
	4,73
	0,0
	146,2
	112,2
	0,0
	

	0,133
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,159
	320,4
	50,94
	12,72
	0,0
	163,7
	156,7
	0,0
	

	0,219
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	1025,90
	109,67
	20,90
	5,00
	663,80
	343,60
	13,50
	-

	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,057
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,076
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,089
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,108
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,133
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,159
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,219
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3

	0,025
	122,6
	3,06
	0,12
	33,1
	0,0
	35,5
	54,0
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	256,1
	8,20
	0,41
	162,3
	30,3
	0,0
	63,5
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	298,1
	13,41
	0,95
	132,1
	24,3
	14,5
	127,3
	

	0,057
	846,0
	48,22
	4,32
	499,9
	38,3
	75,6
	232,3
	

	0,076
	693,7
	52,72
	6,29
	229,4
	137,9
	35,5
	291,0
	

	0,089
	891,7
	79,36
	11,09
	614,9
	60,7
	67,6
	148,5
	

	0,108
	2038,1
	220,11
	37,32
	782,0
	687,5
	137,6
	431,1
	

	0,133
	424,6
	56,47
	11,79
	298,9
	120,7
	0,0
	5,0
	

	0,159
	1362,2
	216,59
	54,07
	695,4
	416,4
	130,4
	120,0
	

	0,219
	309,8
	67,85
	23,33
	35,7
	205,3
	47,0
	21,8
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	7242,71
	765,99
	149,68
	3483,41
	1721,30
	543,70
	1494,30
	-

	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А

	0,025
	303,5
	7,59
	0,30
	127,5
	144,5
	0,0
	31,5
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	119,6
	3,83
	0,19
	44,1
	51,5
	0,0
	24,0
	

	0,038
	256,5
	9,75
	0,58
	178,5
	48,5
	17,5
	12,0
	

	0,045
	230,3
	10,36
	0,73
	173,8
	0,0
	30,0
	26,5
	

	0,057
	1501,1
	85,56
	7,66
	704,8
	352,8
	83,5
	360,0
	

	0,076
	1016,5
	77,25
	9,22
	660,0
	102,5
	22,0
	232,0
	

	0,089
	1704,8
	151,73
	21,20
	665,9
	297,9
	10,0
	731,0
	

	0,108
	824,8
	89,07
	15,10
	550,3
	0,0
	0,0
	274,5
	

	0,133
	573,0
	76,21
	15,91
	319,5
	0,0
	0,0
	253,5
	

	0,159
	1303,9
	207,31
	51,75
	988,9
	0,0
	0,0
	315,0
	

	0,219
	1040,3
	227,83
	78,33
	999,3
	0,0
	0,0
	41,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	121,0
	39,33
	20,07
	109,0
	0,0
	0,0
	12,0
	

	0,377
	31,0
	11,69
	6,92
	31,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	9026,10
	997,49
	227,96
	5552,40
	997,70
	163,00
	2313,00
	-

	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,057
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,076
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,089
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,108
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,133
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,159
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,219
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	0,032
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,057
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,076
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,089
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,108
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,133
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,159
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,219
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	15,0
	0,68
	0,05
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	

	0,057
	351,7
	20,05
	1,79
	50,0
	32,2
	92,5
	177,0
	

	0,076
	602,5
	45,79
	5,46
	160,0
	164,5
	115,0
	163,0
	

	0,089
	504,1
	44,86
	6,27
	158,1
	0,0
	114,0
	232,0
	

	0,108
	285,8
	30,87
	5,23
	112,3
	0,0
	31,0
	142,5
	

	0,133
	313,5
	41,70
	8,71
	56,5
	0,0
	134,0
	123,0
	

	0,159
	934,5
	148,59
	37,09
	21,0
	0,0
	834,0
	79,5
	

	0,219
	469,0
	102,71
	35,32
	21,0
	0,0
	448,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	3476,10
	435,24
	99,92
	578,90
	196,70
	1783,50
	917,00
	-

	Котельная №28 по адресу: Германа, 34

	0,025
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ, полипропилен, полипропилен в ППУ

	0,032
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,038
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,045
	3,5
	0,16
	0,01
	0,0
	0,0
	3,5
	0,0
	

	0,057
	75,5
	4,30
	0,39
	59,5
	0,0
	16,0
	0,0
	

	0,076
	28,5
	2,17
	0,26
	28,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,089
	7,0
	0,62
	0,09
	0,0
	0,0
	0,0
	7,0
	

	0,108
	375,6
	40,56
	6,88
	91,5
	0,0
	282,6
	1,5
	

	0,133
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,159
	258,7
	41,13
	10,27
	62,0
	0,0
	196,7
	0,0
	

	0,219
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,273
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,325
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,377
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,529
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,630
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	0,720
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1,020
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	748,80
	88,95
	17,89
	241,50
	0,00
	498,80
	8,50
	-

	Итого по котельным МП "ПТС"

	0,025
	2015,8
	50,39
	1,98
	542,3
	406,7
	474,5
	592,4
	Мин. вата, ППУ, армафлекс, Изофлекс, Rockwell, каучук, нет изоляции, полипропилен, полипропилен в армафлексе, полипропилен в минвате, полипропилен в ППУ, полиэтилен, полиэтилен в ППУ, стекловолокно URSA, Стенофлекс, термофлекс, фенольный поропласт, энергофлекс

	0,032
	4711,2
	150,76
	7,57
	1561,1
	781,3
	794,3
	1574,7
	

	0,038
	1776,0
	67,49
	4,03
	428,5
	188,3
	650,0
	509,3
	

	0,045
	10986,7
	494,40
	34,93
	2616,9
	2090,9
	1457,5
	4821,6
	

	0,057
	48509,4
	2765,04
	247,44
	13041,2
	6066,3
	7426,0
	21976,0
	

	0,076
	45170,7
	3432,97
	409,62
	11882,4
	6720,2
	5989,6
	20578,6
	

	0,089
	41539,2
	3696,98
	516,58
	13458,8
	5797,2
	4109,1
	18174,2
	

	0,108
	48906,6
	5281,91
	895,60
	15592,8
	9519,5
	8208,0
	15586,4
	

	0,133
	24947,5
	3318,01
	692,83
	10247,7
	6024,2
	1926,0
	6749,7
	

	0,159
	37008,1
	5884,29
	1468,89
	13385,5
	8228,0
	10122,4
	5272,3
	

	0,219
	26510,5
	5805,81
	1996,21
	12551,8
	7834,2
	2982,3
	3142,2
	

	0,273
	10904,0
	2976,79
	1275,88
	4048,8
	3307,7
	3181,6
	365,9
	

	0,325
	8297,9
	2696,80
	1376,04
	2343,9
	2593,9
	3290,6
	69,5
	

	0,377
	2036,2
	767,65
	454,36
	246,1
	1282,4
	507,7
	0,0
	

	0,426
	13487,3
	5745,57
	3842,75
	8173,3
	2371,2
	2942,8
	0,0
	

	0,529
	5673,3
	3001,18
	2492,57
	2104,6
	1103,4
	2465,3
	0,0
	

	0,630
	1288,9
	812,01
	803,16
	486,2
	98,0
	704,7
	0,0
	

	0,720
	862,3
	620,86
	701,82
	125,6
	0,0
	736,7
	0,0
	

	1,020
	741,2
	756,02
	1210,70
	0,0
	0,0
	741,2
	0,0
	

	Итого:
	335372,5
	48324,9
	18432,97
	112837,1
	64413,1
	58709,9
	99412,4
	-



Распределение магистральных и распределительных тепловых сетей от котельных МП «ПТС» по срокам ввода в эксплуатацию представлено в таблице 16 и на рисунке 9.
[bookmark: _Toc510959642]Таблица 16 - Распределение магистральных и распределительных тепловых сетей от котельных МП «ПТС» по срокам ввода в эксплуатацию
	Наименование котельной
	Период эксплуатации, лет

	
	до 5 лет
	от 5 до 10 лет
	от 10 до 15 лет
	от 15 до 20 лет
	от 20 до 25 лет 
	свыше 25 лет
	Итого

	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	4,5
	99,0
	1879,1
	0,0
	0,0
	100,0
	2082,6

	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	409,2
	293,0
	792,9
	1143,5
	394,0
	3474,1
	6506,7

	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82,0
	82,0

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	25,2
	596,8
	227,2
	1152,3
	1367,9
	3666,3
	7035,7

	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	0,0
	246,0
	0,0
	0,0
	215,5
	449,5
	911,0

	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	0,0
	432,0
	2714,1
	0,0
	0,0
	4,0
	3150,1

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	7820,6
	12445,0
	18045,7
	9188,3
	11231,1
	79299,7
	138030,4

	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	1572,2
	1698,4
	2834,6
	1431,2
	5347,4
	1269,0
	14152,8

	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	43,2
	844,0
	1373,8
	2868,9
	2846,6
	183,7
	8160,2

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	441,2
	1261,6
	938,3
	1552,9
	1762,0
	14049,9
	20005,9

	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	53,1
	776,3
	383,3
	25,0
	444,2
	6048,4
	7730,3

	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	0,0
	0,0
	0,0
	23,5
	0,0
	421,9
	445,4

	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	23,8
	60,3
	2710,9
	0,0
	0,0
	2155,8
	4950,8

	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	609,0
	659,0

	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	343,5
	1857,6
	166,7
	54,5
	180,0
	1691,9
	4294,2

	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	465,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	869,8
	1335,7

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	8676,8
	7442,9
	16690,8
	5036,0
	10918,5
	45555,1
	94320,1

	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	0,0
	986,4
	0,0
	0,0
	0,0
	39,5
	1025,9

	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	92,9
	310,1
	1617,9
	390,2
	375,4
	4456,2
	7242,7

	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	272,7
	33,9
	0,0
	0,0
	0,0
	8719,5
	9026,1

	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	387,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3088,4
	3476,1

	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	748,8
	748,8

	Итого
	20632,5
	29433,3
	50375,3
	22866,3
	35082,6
	176982,5
	335372,5



[bookmark: _Toc510959545]Рисунок 9 - Распределение тепловых сетей от котельных МП «ПТС» по срокам ввода в эксплуатацию

Как видно из рисунка, срок эксплуатации тепловых сетей, превышающий 25 лет, составляет основную долю тепловых сетей МП «ПТС» - 53% (% рассчитан на основании срока полезного использования, который принят 25 лет, а также на основании информации о годе ввода в эксплуатацию (или последнего капитального ремонта) участков тепловой сети) от общей протяженности тепловых сетей котельных МП «ПТС» или 176 982,5 м. Также, значительная доля тепловых сетей имеет срок эксплуатации от 10 до 15 лет (15% от общей протяженности тепловых сетей котельных МП «ПТС» или 50 375,3 м).
Тепловые сети от котельных эксплуатируемых МП «ПТС», в целом находятся в удовлетворительном состоянии. С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей, подключенных к котельным МП «ПТС», рекомендуется осуществлять планомерную перекладку трубопроводов, имеющих высокую степень износа при превышении срока службы 25 лет.
3.3.2 [bookmark: _Toc510962461]Тепловые сети ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»
Второй организацией по объему производимой тепловой энергии является ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление». Предприятие эксплуатирует 14 котельных (4 газовые, 10 угольных) принадлежащих МО РФ и находящихся в военных частях, расположенных на окраине города.
Основная доля трубопроводов тепловых сетей проложена подземным способом. Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов от котельных ОАО «РЭУ» при подземной прокладке выполнена сальниковыми компенсаторами и поворотами трубопроводов, при надземной прокладке П-образными компенсаторами и поворотами трубопроводов. Изоляция трубопроводов выполнена, в основном, минеральной ватой и ППУ. На тепловых сетях установлена следующая арматура: задвижки, регуляторы давления, дроссельные клапаны, обратные клапаны, вентили. 
Параметры сетей котельных ОАО «РЭУ» по протяженности, материальной характеристике и типу изоляции приведены ниже в таблице 17.
[bookmark: _Toc510959643]Таблица 17 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных ОАО «РЭУ»
	Диаметр, м
	Протяженность участка, м
	Материальная характеристика, м2
	Объем. м3
	Тип прокладки
	Тип изоляции

	
	
	
	
	Канальная
	Бесканальная
	Надземная
	Подвальная
	

	ОАО "РЭУ"

	0,057
	508,8
	29,0
	2,6
	0,0
	508,8
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ

	0,076
	470,3
	35,7
	4,3
	0,0
	470,3
	0,0
	0,0
	

	0,089
	712,1
	63,4
	8,9
	0,0
	712,1
	0,0
	0,0
	

	0,108
	913,7
	98,7
	16,7
	0,0
	913,7
	0,0
	0,0
	

	0,133
	459,6
	61,1
	12,8
	0,0
	459,6
	0,0
	0,0
	

	0,159
	758,3
	120,6
	30,1
	0,0
	758,3
	0,0
	0,0
	

	0,219
	336,9
	73,8
	25,4
	0,0
	336,9
	0,0
	0,0
	

	0,273
	124,6
	34,0
	14,6
	0,0
	124,6
	0,0
	0,0
	

	0,325
	106,6
	34,6
	17,7
	0,0
	106,6
	0,0
	0,0
	

	0,377
	14,2
	5,4
	3,2
	0,0
	14,2
	0,0
	0,0
	

	0,426
	132,0
	56,2
	37,6
	0,0
	132,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	4537,00
	612,52
	173,72
	0,00
	4537,00
	0,00
	0,00
	-


[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113]Срок эксплуатации тепловых сетей составляет свыше 25 лет. С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей, подключенных к котельным ОАО «РЭУ», рекомендуется осуществлять планомерную перекладку трубопроводов, имеющих высокую степень износа.
3.3.3 [bookmark: _Toc510962462]Тепловые сети ОАО «РЖД»
Полное наименование организации - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "Российские железные дороги" (ДТВУ-2). Предприятие эксплуатирует 3 котельных, расположенных на территории города.
Основная доля трубопроводов тепловых сетей проложена подземным способом. Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов от котельных ОАО «РЖД» при подземной прокладке выполнена сальниковыми компенсаторами и поворотами трубопроводов, при надземной прокладке П-образными компенсаторами и поворотами трубопроводов. Изоляция трубопроводов выполнена, в основном, минеральной ватой и ППУ. На тепловых сетях установлена следующая арматура: задвижки, регуляторы давления, дроссельные клапаны, обратные клапаны, вентили. 
Параметры сетей котельных ОАО «РЖД» по протяженности, материальной характеристике и типу изоляции приведены ниже в таблице 18.
[bookmark: _Toc510959644]Таблица 18 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных ОАО «РЖД»
	Диаметр, м
	Протяженность участка, м
	Материальная характеристика, м2
	Объем. м3
	Тип прокладки
	Тип изоляции

	
	
	
	
	Канальная
	Бесканальная
	Надземная
	Подвальная
	

	ОАО "РЖД"

	0,038
	6,3
	0,2
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 

	0,045
	24,7
	1,1
	0,1
	0,0
	24,7
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ

	0,057
	1670,2
	95,2
	8,5
	0,0
	1670,2
	0,0
	0,0
	

	0,076
	1543,9
	117,3
	14,0
	0,0
	1543,9
	0,0
	0,0
	

	0,089
	1219,9
	108,6
	15,2
	0,0
	1219,9
	0,0
	0,0
	

	0,108
	1565,2
	169,0
	28,7
	0,0
	1565,2
	0,0
	0,0
	

	0,133
	717,0
	95,4
	19,9
	0,0
	717,0
	0,0
	0,0
	

	0,159
	1183,0
	188,1
	47,0
	0,0
	1183,0
	0,0
	0,0
	

	0,219
	726,8
	159,2
	54,7
	0,0
	726,8
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	8657,00
	934,12
	188,04
	0,00
	8650,67
	0,00
	0,00
	-



Срок эксплуатации тепловых сетей составляет свыше 25 лет. С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей, подключенных к котельным ОАО «РЖД», рекомендуется осуществлять планомерную перекладку трубопроводов, имеющих высокую степень износа.
3.3.4 [bookmark: _Toc510962463]Тепловые сети ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
Протяженность участков тепловых сетей от котельной составляет 1500 п.м. трассы. Тепловая сеть проложена в основном по территории предприятия
Основная доля трубопроводов тепловых сетей проложена подземным способом. Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов от котельной ЗАО «Строительная фирма «ДСК» при подземной прокладке выполнена сальниковыми компенсаторами и поворотами трубопроводов, при надземной прокладке П-образными компенсаторами и поворотами трубопроводов. Изоляция трубопроводов выполнена, в основном, минеральной ватой и ППУ. На тепловых сетях установлена следующая арматура: задвижки, регуляторы давления, дроссельные клапаны, обратные клапаны, вентили. 
Параметры сетей котельной ЗАО «Строительная фирма «ДСК» по протяженности, материальной характеристике и типу изоляции приведены ниже в таблице 19.
[bookmark: _Toc510959645]Таблица 19 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельной ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	Диаметр, м
	Протяженность участка, м
	Материальная характеристика, м2
	Объем. м3
	Тип прокладки
	Тип изоляции

	
	
	
	
	Канальная
	Бесканальная
	Надземная
	Подвальная
	

	ЗАО «Строительная фирма «ДСК»

	0,057
	309,9
	17,7
	1,6
	0,0
	309,9
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ

	0,076
	286,4
	21,8
	2,6
	0,0
	286,4
	0,0
	0,0
	

	0,089
	226,3
	20,1
	2,8
	0,0
	226,3
	0,0
	0,0
	

	0,108
	290,4
	31,4
	5,3
	0,0
	290,4
	0,0
	0,0
	

	0,133
	146,1
	19,4
	4,1
	0,0
	146,1
	0,0
	0,0
	

	0,159
	241,0
	38,3
	9,6
	0,0
	241,0
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	1500,00
	148,67
	25,93
	0,00
	1500,00
	0,00
	0,00
	-


Срок эксплуатации тепловых сетей составляет свыше 25 лет. С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей, подключенных к котельной ЗАО «Строительная фирма «ДСК», рекомендуется осуществлять планомерную перекладку трубопроводов, имеющих высокую степень износа.
3.3.5 [bookmark: _Toc510962464]Тепловые сети ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» имеет незначительный отпуск тепловой энергии городским потребителям
Основная доля трубопроводов тепловых сетей проложена подземным способом. Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов от котельной ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» при подземной прокладке выполнена сальниковыми компенсаторами и поворотами трубопроводов, при надземной прокладке П-образными компенсаторами и поворотами трубопроводов. Изоляция трубопроводов выполнена, в основном, минеральной ватой и ППУ. На тепловых сетях установлена следующая арматура: задвижки, регуляторы давления, дроссельные клапаны, обратные клапаны, вентили. 
Параметры сетей котельной ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» по протяженности, материальной характеристике и типу изоляции приведены ниже в таблице 20.
[bookmark: _Toc510959646]Таблица 20 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельной ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	Диаметр, м
	Протяженность участка, м
	Материальная характеристика, м2
	Объем. м3
	Тип прокладки
	Тип изоляции

	
	
	
	
	Канальная
	Бесканальная
	Надземная
	Подвальная
	

	ГП ПО "Псковпассажиравтотранс"

	0,089
	288,0
	3,6
	3,6
	0,0
	288,0
	0,0
	0,0
	Мин. вата, ППУ

	0,108
	369,6
	6,8
	6,8
	0,0
	369,6
	0,0
	0,0
	

	0,133
	185,9
	5,2
	5,2
	0,0
	185,9
	0,0
	0,0
	

	0,159
	306,7
	12,2
	12,2
	0,0
	306,7
	0,0
	0,0
	

	0,219
	188,4
	14,2
	14,2
	0,0
	188,4
	0,0
	0,0
	

	0,273
	105,4
	12,3
	12,3
	0,0
	105,4
	0,0
	0,0
	

	0,325
	90,2
	15,0
	15,0
	0,0
	90,2
	0,0
	0,0
	

	0,377
	12,0
	2,7
	2,7
	0,0
	12,0
	0,0
	0,0
	

	0,426
	111,7
	31,8
	31,8
	0,0
	111,7
	0,0
	0,0
	

	Итого:
	1657,89
	103,66
	103,66
	0,00
	1657,89
	0,00
	0,00
	-


Срок эксплуатации тепловых сетей составляет свыше 25 лет. С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей, подключенных к котельной ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», рекомендуется осуществлять планомерную перекладку трубопроводов, имеющих высокую степень износа.
3.4. [bookmark: _Toc494123586][bookmark: _Toc498506814][bookmark: _Toc510962465]Перечень и характеристики тепловых сетей, реконструированных и введенных в эксплуатацию в период 2016 – 2017 гг.
Перечень реконструированных и вновь проложенных участков тепловых сетей за 2017 г. приведен в таблице 21.
[bookmark: _Toc510959647]Таблица 21 - Перечень реконструированных и вновь проложенных участков тепловых сетей в период 2016 - 2017 гг.
	[bookmark: _Toc461490233][bookmark: _Toc465965250][bookmark: _Toc489232539][bookmark: _Toc498506815]Номер источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Год реконструкции
	Материал труб
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 1
	отв 2
	2017
	Сталь
	27,39
	0,511
	0,511

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 3
	отв 4
	2017
	Сталь
	21,32
	0,15
	0,15

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 5
	отв 6
	2017
	Сталь
	64,79
	0,1
	0,1

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 7
	отв 8
	2017
	Сталь
	22
	0,081
	0,081

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 9
	отв 10
	2017
	Сталь
	30
	0,081
	0,081

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 11
	отв 12
	2017
	Сталь
	30
	0,069
	0,069

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 13
	ж/д
	2017
	Сталь
	24
	0,05
	0,05

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	ТК3-18-16
	ж/д, Я.Фабрициуса, 2/17*
	2017
	Сталь
	12
	0,05
	0,05

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	ТК3-18-16
	ТК3-18-17
	2017
	Сталь
	8
	0,125
	0,125

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 14
	отв 15
	2017
	Сталь
	16
	0,05
	0,05

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	ТК3-18-17
	отв 16
	2017
	Сталь
	68
	0,125
	0,125

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	ТК3-18-21
	ж/д, Гражданская, 9А
	2017
	Сталь
	52
	0,05
	0,05

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	тк2-27-17
	отв 17
	2017
	Сталь
	23
	0,069
	0,069

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	ткф 9-7-7
	ткф9-7-7-1
	2017
	Сталь
	37,6
	0,081
	0,081

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	ткф-9
	ткф-10
	2017
	Сталь
	18
	0,05
	0,05

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 18
	отв 19
	2017
	Сталь
	60
	0,515
	0,515

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	тк3-5-3
	КВД Советская, 44А
	2017
	Сталь
	48
	0,05
	0,05

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	тк2-27-15
	Я.Фабр.17 ж/д
	2017
	Сталь
	53
	0,05
	0,05

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 20
	Комендатура, Гражданская, 3
	2017
	Сталь
	25
	0,05
	0,05

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	ткф9-7-7-1
	ж/д
	2017
	Сталь
	46,2
	0,05
	0,05

	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	ТК 3-2-5
	ТК 3-2-6
	2017
	Сталь
	13
	0,081
	0,081

	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	ТК 2-5
	ТК 2-6
	2017
	Сталь
	30,46
	0,081
	0,081

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 21
	отв 22
	2017
	Сталь
	42
	0,069
	0,069

	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	отв 23
	отв 24
	2017
	Полипропилен
	31,04
	0,0266
	0,0212

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 25
	отв 26
	2017
	Полипропилен
	24
	0,05
	0,0332

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 27
	отв 28
	2017
	Полипропилен
	16
	0,0834
	0,05

	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	отв 29
	отв 30
	2017
	Полипропилен
	40
	0,042
	0,0332

	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	отв 31
	отв 32
	2017
	Полипропилен
	13
	0,05
	0,0332

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 33
	отв 34
	2017
	Полипропилен
	23
	0,1068
	0,0834

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 35
	отв 36
	2017
	Полипропилен
	16
	0,042
	0,0332

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 37
	отв 38
	2017
	Полипропилен
	16
	0,05
	0,0332

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 39
	отв 40
	2017
	Полипропилен
	9
	0,042
	0,0332

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 41
	отв 42
	2017
	Полипропилен
	32
	0,042
	0,0332

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 43
	отв 44
	2017
	Полипропилен
	104
	0,05
	0,042

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 45
	отв 46
	2017
	Полипропилен
	36,31
	0,05
	0,042

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 47
	отв 48
	2017
	Сталь
	8
	0,0734
	0,06

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 49
	отв 50
	2017
	Полипропилен
	41
	0,0732
	0,05

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 51
	отв 52
	2017
	Полипропилен
	5
	0,1068
	0,0834

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 53
	отв 54
	2017
	Полипропилен
	29
	0,1068
	0,0834

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 55
	отв 56
	2017
	Полипропилен
	22
	0,0834
	0,0734

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 57
	отв 58
	2017
	Полипропилен
	27
	0,0734
	0,042

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 59
	отв 60
	2017
	Полипропилен
	45
	0,0834
	0,0734

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 61
	отв 62
	2017
	Сталь
	79
	0,069
	0,069

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 63
	отв 64
	2017
	Сталь
	46
	0,05
	0,05

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 65
	отв 66
	2017
	Сталь
	42
	0,069
	0,069

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 67
	отв 68
	2017
	Сталь
	8
	0,05
	0,05

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 69
	отв 70
	2017
	Сталь
	20
	0,1
	0,1

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	тк2-27-17
	отв 71
	2017
	Сталь
	57
	0,069
	0,069

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	тк3-16-18
	тк3-16-19
	2017
	Сталь
	35
	0,15
	0,15

	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	отв 72
	ТК 2-5
	2017
	Сталь
	42
	0,081
	0,081

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	тк3-6-8
	тк3-6-9
	2017
	Сталь
	30
	0,205
	0,205

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	отв 73
	отв 74
	2017
	Сталь
	40
	0,1
	0,1

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	тк 20-3-7-1-1
	тк 20-3-8
	2017
	Сталь
	62
	0,413
	0,413

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	тк 3-2-4
	отв 75
	2017
	Сталь
	27
	0,081
	0,081

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	отв 76
	отв 77
	2017
	Сталь
	85
	0,1
	0,1

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	отв 78
	отв 79
	2017
	Сталь
	40,7
	0,069
	0,069

	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	отв 80
	д/с №26 "Ласточка"
	2017
	Сталь
	100
	0,05
	0,05

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	отв 81
	жилой дом
	2017
	Полипропилен
	27
	0,06
	0,042

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	отв 82
	жилой дом
	2017
	Полипропилен
	30
	0,1068
	0,0832

	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	отв 83
	отв 84
	2017
	Полипропилен
	40,69
	0,0332
	0,0166

	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	отв 85
	отв 86
	2017
	Полипропилен
	8
	0,0266
	0,0212

	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	отв 87
	детский сад
	2017
	Полипропилен
	100
	0,05
	0,042

	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	отв 88
	отв 89
	2017
	Полипропилен
	70,69
	0,0832
	0,0732

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	отв 90
	отв 91
	2017
	Полипропилен
	45
	0,0832
	0,0732

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	отв 92
	отв 93
	2017
	Полипропилен
	36,7
	0,0832
	0,0732

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	Западная, 6
	отв 94
	2017
	Полипропилен
	27
	0,0732
	0,06

	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	отв 95
	отв 96
	2017
	Сталь
	3
	0,05
	0,05

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	отв 97
	отв 98
	2017
	Полипропилен
	35,78
	0,0832
	0,1068

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	отв 99
	отв 100
	2017
	Полипропилен
	35,78
	0,0832
	0

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	ТК32
	Пароменская, 24
	2017
	Полипропилен
	40,1
	0,042
	0,0266

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	отв 101
	д/с № 47
	2017
	Сталь
	45,2
	0,05
	0,05

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	отв 102
	д/с № 47
	2017
	Сталь
	45,2
	0,05
	0,05

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	отв 103
	отв 104
	2017
	Полипропилен
	85,67
	0,05
	0,042

	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	отв 105
	ж/дом
	2017
	Сталь
	51,4
	0,021
	0,018

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	ТК 5 - 10
	ТК 5 - 8
	2017
	Полипропилен
	24,87
	0,085
	0,085

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	отв 106
	отв 107
	2017
	Полипропилен
	23,59
	0,1068
	0

	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	отв 108
	отв 109
	2017
	Сталь
	79,62
	0,1
	0,1

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	ТК12-1-6-2-1
	Народная,12, 2 т/у
	2017
	Сталь
	23,58
	0,069
	0,069

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	ТК 3-2-3
	т.Народная,12
	2017
	Сталь
	20,58
	0,069
	0,069

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	отв 110
	ж/дом
	2017
	Полипропилен
	68,5
	0,085
	0,072

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	отв 111
	отв 112
	2017
	Полипропилен
	22,34
	0,085
	0,072

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	отв 113
	отв 114
	2017
	Полипропилен
	47,04
	0,085
	0,1068

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	отв 115
	отв 116
	2017
	Сталь
	28,05
	0,1
	0,1

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	отв 117
	отв 118
	2017
	Полипропилен
	48,18
	0,085
	0

	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	отв 119
	ТК 1-8-2
	2017
	Сталь
	16,19
	0,207
	0,207

	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	ТК 1-8-1
	отв 120
	2017
	Сталь
	43,22
	0,207
	0,207

	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	отв 121
	отв 122
	2017
	Сталь
	95,56
	0,15
	0,125

	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	отв 123
	отв 124
	2017
	Полипропилен
	24,23
	0,072
	0,05

	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	отв 125
	ГВС корпус 2
	2017
	Полипропилен
	47,99
	0,072
	0,05

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	ЦТП 2 - 14
	ТК 5-3-3
	2017
	Сталь
	82,49
	0,082
	0,082

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	ТК 5-3-3
	ж/д
	2017
	Сталь
	89,6
	0,069
	0,069

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	отв 126
	отв 127
	2017
	Полипропилен
	91,1
	0,1068
	0,072

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	ТК5-3-3
	ж/д ул.Госпитальная,13а
	2017
	Полипропилен
	92,53
	0,05
	0,042

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	отв 128
	отв 129
	2017
	Полипропилен
	33,37
	0,072
	0,05

	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	отв 130
	ТК 10-2-7-2
	2017
	Сталь
	65,22
	0,105
	0,105

	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	переход диаметра
	отв 131
	2017
	Сталь
	30,5
	0,105
	0,105

	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	отв 132
	отв 133
	2017
	Полипропилен
	89,65
	0,085
	0,072


3.5. [bookmark: _Toc510962466]Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые краны.
Перечень регулирующей арматуры, установленной на тепловых сетях представлен в таблице 22.
[bookmark: _Toc510959648]Таблица 22 - Перечень регулирующей арматуры, установленной на тепловых сетях
	Тепловая камера
	Dy, мм
	Количество, шт.

	ТКН 9-7-1-7
	Dy500
	2

	ТКН 9-7-1-8
	Dy500
	2

	ТК 9-23-1-18
	Dy500
	4

	ТК 9-23-1-28
	Dy300
Dy150
	2
2

	ТК 9-23-1-31
	Dy200
Dy150
	2
2

	ТК 9-23-1-32
	Dy400
Dy300
	2
2

	ТК 9-23-1-32-1
	Dy200
	4

	ТК 9-23-1-27
	Dy400
Dy200
	2
2

	ТК 9-23-1-25
	Dy500
Dy300
Dy200
	2
2
2

	ТК 9-23-1-25-1
	Dy200
	2

	ТК 9-23-1-40
	Dy200
	2

	ТК 9-23-1-46
	Dy250
	2

	ТК 9-23-1-49
	Dy125
	4

	ТК 9-23-1-47
	Dy200
	2

	ТК 9-23-1-49-5
	Dy150
	2

	ТКнЛ 9-23-10
	Dy300
	2

	ТК 9-23-1-64
	Dy200
	2

	ТК 22-1-2
	Dy150
	2

	ТК 22-1
	Dy150
	2

	ТК 22-2
	Dy150
Dy125
	2
2

	ТК 22-2-3-1а
	Dy150
	2

	ТК 22-2-3-1-4
	Dy100
	2

	ТК 22-2-3-1-5
	Dy100
	2

	ТК 23-2-1-3-1
	Dy150
	2

	ТК 19-3
	Dy150
Dy100
	1
1

	ТК 10-2-7
	Dy200
	4

	ТК 10-2-5-0
	Dy250
	2

	ТК 10-2-5-1
	Dy150
	4

	ТК 9-7-2-7
	Dy200
	2

	ТКН 9-7-2-9
	Dy500
	2

	ТК 9-7-2-14
	Dy500
	2

	ТК 9-7-2-15
	Dy500
Dy300
Dy250
	2
2
2

	ТК 9-7-2-19-0
	Dy250
	2

	ТК 9-7-2-23
	Dy400
Dy300
	2
4

	ТК 9-7-3-35
	Dy400
Dy250
	4
2

	ТК 9-7-3-18
	Dy400
Dy200
	4
2

	ТК 9-7-2-27-3
	Dy250
	4

	ТК 9-7-2-27
	Dy300
Dy250
	2
2

	ТК 9-7-3-1-3
	Dy200
Dy150
	2
2

	ТК 9-7-3-2
	Dy300
Dy150
	2
2

	ТК 9-7-3-7
	Dy400
Dy300
	2
2

	ТК 9-7-3-7-2
	Dy300
Dy200
Dy150
	2
2
2

	ТК 9-7-3-6-12
	Dy200
Dy150
	2
2

	ТК 9-7-3-16-9
	Dy250
Dy200
	2
2

	ТК 12-1
	Dy250
Dy200
	2
2

	ТК 12-2-1
	Dy200
Dy150
	3
1

	ТК 12-2-5
	Dy200
Dy100
	4
2

	ТК 12-4
	Dy200
	2

	ТК 12-5
	Dy200
Dy150
	2
2

	ТК 12-5-1
	Dy150
	4

	ТК 12-1-2
	Dy200
	2

	ТК 13-2
	Dy200
	4

	ТК 13-1-8-2
	Dy250
Dy100
	2
2

	ТК 13-1-8-4
	Dy150
	2

	ТК 13-1-8-6
	Dy100
	2

	ТК 13-3
	Dy200
	2

	ТК 3-5
	Dy250
Dy200
Dy150
	2
2
2

	ТК 3-7
	Dy200
Dy150
	2
4

	ТК 4
	Dy300
Dy200
	2
2

	ТК 20-0
	Dy500
	4

	ТК 20-1-8
	Dy400
Dy250
	2
2

	ТК 20-1-8-0-6
	Dy300
Dy200
Dy125
	2
2
2

	ТК 20-1-8-3-6
	Dy300
	2

	ТК 20-1-8-5
	Dy300
	2

	ТК 20-1-9
	Dy400
Dy200
	2
2

	ТК 20-1-12
	Dy400
	4

	ТК 20-1-12-2
	Dy200
	4

	ТК 20-2-4
	Dy200
	2

	ТК 20-2-5
	Dy400
	2

	ТК 20-2-6
	Dy400
	4

	ТК 20-2-6-2
	Dy250
Dy150
	2
2

	ТК 20-2-6-3
	Dy400
	2

	ТК 20-2-6-3-3
	Dy400
	2

	ТК 20-2-11
	Dy200
	2

	ТК 20-2-15
	Dy300
Dy200
	2
2

	ТК 20-2-18
	Dy300
Dy250
Dy200
	2
2
2


Кроме того, на тепловых сетях установлены следующие виды регулирующей арматуры:
1. Регулирующий клапан перепада давления VFG2-80 с регулирующем блоком АКР – 9 1шт, регулирующий клапан ДУ80.
2. Регулирующий клапан перепада давления, РД-НО-80, ДУ80.
3. Регулирующий клапан перепада давления ZSN 1 LE80.
3.6. [bookmark: _Toc461490234][bookmark: _Toc465965251][bookmark: _Toc489232540][bookmark: _Toc498506816][bookmark: _Toc510962467]Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов
Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры и павильоны. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка. Подземная строительная часть павильонов выполнена из сборного железобетона, надземная из кирпича.
[bookmark: _Toc510959649]Таблица 23 - Количество тепловых камер на тепловых сетях от теплоисточников МП г. Пскова «ПТС»
	№ п/п
	Номер и адрес котельной
	Количество тепловых камер, шт.

	1
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	3

	2
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	36

	3
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	1

	4
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	22

	5
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	36

	6
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	766

	7
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	71

	8
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	47

	9
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	125

	10
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	43

	11
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	4

	12
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	11

	13
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	29

	14
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	5

	15
	Котельная № 1,20 /Гаражный пр., 12, 5/
	364

	16
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	14

	17
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	60

	18
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	83

	19
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	5

	20
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	8

	ИТОГО:
	1733



3.7. [bookmark: _Toc461490235][bookmark: _Toc465965252][bookmark: _Toc489232541][bookmark: _Toc498506817][bookmark: _Toc510962468]Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Система централизованного теплоснабжения г. Пскова запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно уточняются температурные графики отпуска тепла от источников.
Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.
Отпуск тепловой энергии от котельных МП «ПТС» осуществляется по утвержденным графикам: 150-70°С (с температурой верхней срезки 130°С), 110-70°С (с температурой верхней срезки 95°С), 95-70°С (с температурой верхней срезки 85°С).
Отпуск тепловой энергии от прочих ведомственных котельных осуществляется по утвержденным графикам 115-70°С и 95-70°С.
Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных г. Пскова представлены в таблице 27 и разделе 2.7 Главы 1 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.
Температурные графики для котельных МП «ПТС» представлены в таблице ниже. 

[bookmark: _Toc510959650]Таблица 24 - Температурные графики МП г. Пскова «ПТС»
	T Hap.
	150/70
	130/70
	110/70
	95/70

	
	Tl
	T2
	Tl
	T2
	Tl
	T2
	Tl
	T2

	8
	53
	35
	49
	35
	44
	35
	41
	35

	7
	56
	36
	51
	36
	46
	36
	42
	36

	6
	59
	37
	54
	37
	48
	37
	44
	37

	5
	62
	39
	56
	39
	50
	39
	46
	39

	4
	65
	40
	59
	40
	53
	40
	48
	40

	3
	68
	41
	61
	41
	55
	41
	50
	41

	2
	71
	42
	64
	42
	57
	42
	51
	42

	1
	74
	43
	66
	43
	59
	43
	53
	43

	0
	77
	44
	69
	44
	61
	44
	55
	44

	-1
	80
	46
	71
	46
	63
	46
	56
	46

	-2
	83
	47
	74
	47
	65
	47
	58
	47

	-3
	86
	48
	76
	48
	67
	48
	60
	48

	-4
	89
	49
	79
	49
	69
	49
	61
	49

	-5
	92
	50
	81
	50
	71
	50
	63
	50

	-6
	95
	51
	84
	51
	73
	51
	65
	51

	-7
	97
	52
	86
	52
	75
	52
	66
	52

	-8
	100
	53
	88
	53
	77
	53
	68
	53

	-9
	103
	54
	91
	54
	79
	54
	69
	54

	-10
	106
	55
	93
	55
	80
	55
	71
	55

	-11
	109
	56
	96
	56
	82
	56
	72
	56

	-12
	112
	57
	98
	57
	84
	57
	74
	57

	-13
	114
	58
	100
	58
	86
	58
	76
	58

	-14
	117
	59
	103
	59
	88
	59
	77
	59

	-15
	120
	60
	105
	60
	90
	60
	79
	60

	-16
	123
	61
	107
	61
	92
	61
	80
	61

	-17
	125
	62
	109
	62
	94
	62
	82
	62

	-18
	128
	63
	112
	63
	95
	63
	83
	63

	-19
	131
	64
	114
	64
	97
	64
	85
	64

	-20
	134
	65
	116
	65
	99
	65
	86
	65

	-21
	136
	65
	119
	65
	101
	65
	88
	65

	-22
	139
	66
	121
	66
	103
	66
	89
	66

	-23
	142
	67
	123
	67
	105
	67
	91
	67

	-24
	145
	68
	125
	68
	106
	68
	92
	68

	-25
	147
	69
	128
	69
	108
	69
	94
	69

	-26
	150
	70
	130
	70
	110
	70
	95
	70



[bookmark: _Toc510959651]Таблица 25 – Утвержденные на отопительный период 2017-2018 гг. режимы отпуска тепловой энергии от котельных МП г. Пскова «ПТС»
	№ уч
	№ котельной
	Наименование и адрес котельной/наименование магистрали
	Температурный график, °C
	Спрямление температурного графика, °C
	Расход сетевой воды, т/ч
	Давление сетевой воды на выходе из котельной, кг/см2

	
	
	
	
	Нижнее
	верхнее
	
	P1
	P2

	1
	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	150/70
	70
	130
	3100
	8,0
	2,5

	
	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	150/70
	70
	130
	
	По расходу

	
	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	150/70
	70
	130
	
	

	2
	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	150/70
	70
	130
	210
	6,0
	3,5

	
	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	150/70
	70
	130
	505
	6,0
	3,0

	
	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	150/70
	70
	130
	225
	6,0
	3,5

	3
	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	150/70
	70
	130
	445+38 (дополнительно расход на теплообменники ГВС котельных)
	По расходу

	
	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	150/70
	70
	130
	
	5,7
	2,7

	
	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	150/70
	70
	130
	211+38 (дополнительно расход на теплообменники ГВС котельных)
	6,0
	3,0

	4
	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	150/70
	70
	130
	 
	 
	 

	
	 
	Овсище
	150/70
	70
	130
	195
	6,0
	3,0

	
	 
	ДЭУ
	150/70
	70
	130
	210
	6,0
	3,0

	
	24
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	150/70
	70
	130
	
	По расходу

	
	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	150/70
	70
	130
	 
	 
	 

	
	 
	Ипподромная, 150а, 154а
	110/70
	70
	95
	15
	3,8
	2,0

	
	 
	Остальные
	110/70
	 
	95
	55+2,4 (дополнительно расход на теплообменники ГВС котельных)
	3,8
	2,0

	
	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	150/70
	70
	130
	144
	5,9
	2,7

	10
	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	150/70
	70
	130
	 
	 
	 

	
	 
	Всего
	150/70
	70
	130
	3820
	8,0
	2,0

	
	 
	от котельной в сторону Запсковья
	150/70
	70
	130
	2590
	 
	 

	
	 
	от котельной - "город" (ул Вокзальная)
	150/70
	70
	130
	1230
	 
	 

	
	 
	Кузнецкая
	150/70
	70
	130
	600
	 
	 

	
	 
	"Запсковье" от ТП
	150/70
	70
	130
	1620
	 
	 

	
	 
	"Промзона" от ТП (с Любятово)
	150/70
	70
	130
	320
	 
	 

	
	 
	Любятово ("Новгородская")
	150/70
	70
	130
	240
	 
	 

	12
	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	95/70
	70
	85
	42
	3,5
	2

	
	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	95/70
	-
	85
	20
	3,5
	2,5

	
	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	110/70
	70
	95
	29
	4,2
	3,2

	
	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	95/70
	-
	85
	77+6 (дополнительно расход на теплообменники ГВС котельных)
	4,2
	2

	
	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	95/70
	-
	85
	 
	 
	 

	
	 
	Жилая зона
	95/70
	-
	85
	187+43 (дополнительно расход на теплообменники ГВС котельных)
	5,2
	2

	
	 
	Служебная зона
	95/70
	-
	85
	71
	3
	2

	
	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	95/70
	-
	85
	17
	2,6
	2,3

	
	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	110/70
	70
	95
	120
	4
	2

	
	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	95/70
	-
	85
	20
	2,8
	1,3

	
	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	95/70
	-
	85
	26
	2,5
	1,5

	
	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	110/70
	70
	95
	 
	 
	 

	
	 
	Завод
	110/70
	70
	95
	52
	4
	3

	
	 
	Жилой район
	110/70
	70
	95
	117+23 (дополнительно расход на теплообменники ГВС котельных)
	5,5
	3

	
	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	95/70
	70
	85
	50
	3,5
	2,9





Для систем теплоснабжения на базе котельных, работающих в соответствии с температурными графиками 95-70°, принятые температурные графики являются оптимальными и технически обоснованными по следующим причинам:
· простота конструкций систем теплопотребления;
· приближенность потребителей к источникам тепловой энергии;
· малые подключенные нагрузки потребителей.
Температурные графики 150/70°С, 130/70°С, 115/70°С, 110/70°С также является оптимальным при существующей пропускной способности тепломагистралей и значительной тепловой нагрузке потребителей.
Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, которая поступает в системы горячего водоснабжения при меняющемся в течение суток расходе.
Основным видом тепловой нагрузки в системе теплоснабжения города Пскова, является нагрузка отопления, присоединенная к тепловым сетям по зависимой схеме через водоструйные элеваторы. Центральное качественное регулирование заключается в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика, обеспечивающего в течение отопительного периода заданную внутреннюю температуру отапливаемых помещений при неизменном расходе теплоносителя (график регулирования отпуска тепловой энергии потребителям по отопительной нагрузке).
С появлением и постепенным ростом нагрузки горячего водоснабжения минимальная температура теплоносителя в тепловой сети была ограничена величиной, необходимой для подачи в систему горячего водоснабжения воды с температурой 70°С, несмотря на то, что по отопительному температурному графику требуется теплоноситель, значительно более низкой температуры.
«Излом» отопительного температурного графика при указанных температурах теплоносителя и отсутствие местного качественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу тепловой энергии на отопление. Изменение схем присоединения потребителей на схемы с использованием насосов смешения и внедрения систем погодного регулирования позволит достичь значительной экономии теплопотребления.


3.8. [bookmark: _Toc461490236][bookmark: _Toc465965253][bookmark: _Toc489232542][bookmark: _Toc498506818][bookmark: _Toc510962469]Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
[bookmark: _Toc461490237][bookmark: _Toc465965254][bookmark: _Toc489232543][bookmark: _Toc498506819]В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):
«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
· по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;
· по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;
· по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».
Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе обеспечивает поддержание нормативной температуры у потребителей.
Температура теплоносителя в тепловых сетях регулируется по диспетчерскому графику с целью обеспечения поддержания комфортного теплового режима потребителей. Температура обратной сетевой воды выдерживается строго в параметрах температурного графика, что видно и по таблице 26. 
Сравнение фактических и проектных графиков температур приведено ниже в таблице 26.
[bookmark: _Toc510959652]Таблица 26 - Сравнение фактических и проектных графиков температур
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Способ регулирования
	Проектный график, °C
	Спрямление, °C
	Фактический график, °C

	
	
	
	t1
	t2
	нижнее
	верхнее
	t1
	t2

	Котельные МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	качественное
	150
	70
	70
	130
	110
	70

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	качественное
	95
	70
	70
	85
	85
	70

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	качественное
	150
	70
	70
	130
	130
	70

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	качественное
	95
	70
	-
	85
	85
	70

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	качественное
	150
	70
	70
	130
	110
	70

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	качественное
	95
	70
	-
	85
	85
	70

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	качественное
	110
	70
	70
	95
	95
	70

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	качественное
	95
	70
	-
	85
	85
	70

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	качественное
	150
	70
	70
	130
	130
	70

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	качественное
	150
	70
	70
	130
	120
	70

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	качественное
	95
	70
	-
	85
	85
	70

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	качественное
	150
	70
	70
	130
	110
	70

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	качественное – по горячей воде, количественное - по паровой нагрузке
	150
	70
	70
	130
	110
	70

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	по паровой нагрузке
	95
	70
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	качественное
	110
	70
	70
	95
	95
	70

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	качественное
	95
	70
	-
	85
	85
	70

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	качественное
	150
	70
	70
	130
	110
	70

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	качественное
	150
	70
	70
	130
	110
	70

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	качественное
	110
	70
	70
	95
	95
	70

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	качественное
	150
	70
	70
	130
	110
	70

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	качественное
	95
	70
	-
	85
	85
	70

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	качественное
	150
	70
	70
	130
	120
	70

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	качественное
	150
	70
	70
	130
	110
	70

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	качественное
	150
	70
	70
	130
	120
	70

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	качественное
	110
	70
	70
	95
	95
	70

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	качественное
	95
	70
	70
	85
	85
	70

	Котельные ОАО «РЭУ»

	29
	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	30
	Котельная №3а
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	31
	Котельная №4, в/ч 21350-4
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	32
	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	33
	Котельная №23
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	34
	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	35
	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	36
	Котельная №62 (в/ч 2830)
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	37
	Котельная №72 (в/ч 2830)
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	38
	Котельная №85
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	39
	Котельная №89, в/ч 07264
	качественное
	115
	70
	-
	-
	115
	70

	40
	Котельная №97 (в/ч 64044)
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	41
	Котельная №98
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	42
	Котельная №366
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	Котельные ОАО «РЖД»

	43
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	44
	Котельная ж/д больницы
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	45
	Котельная ОПМС № 8
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	Прочие ведомственные котельные

	46
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	47
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70

	48
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	качественное
	95
	70
	-
	-
	95
	70



3.9. [bookmark: _Toc510962470]Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
Для оценки работы тепловых сетей, определения местоположения новых насосных подкачивающих и дросселирующих станций на существующих тепловых сетях от источников централизованного теплоснабжения г. Пскова разработаны существующие гидравлические режимы работы систем теплоснабжения на базе программно-расчетного комплекса Zulu.
Для наглядной оценки работы тепловых сетей при рассмотренных выше режимах построены пьезометрические графики напоров в тепловой сети.
В задачи разработки гидравлических режимов входят следующие требования: предохранение систем отопления при статическом режиме, не превышение допустимых давлений для нагревательных приборов в обратных трубопроводах обеспечение невскипания сетевой воды в подающих трубопроводах, обеспечение необходимых для систем отопления располагаемых напоров и т.д.
При внедрении программного комплекса ZULU в тепловые сети г. Пскова и освоении его у эксплуатирующих организаций появится возможность моделирования ежегодно расчетные режимы, задавая те или иные параметры на источниках теплоснабжения.
Использование ZuluThermo позволяет проводить теплогидравлические расчеты тепловых сетей с получением:
· расходов сетевой воды, скоростей и потерь напоров в трубопроводах;
· напоров в узлах сети, в том числе располагаемых напоров у потребителей;
· расчетных расходов теплоносителя у потребителей, номеров элеваторов, диаметров сопел и дроссельных шайб, а также мест их установки;
· нормативных и фактических тепловых потерь в подающих и обратных трубопроводах;
· утечек сетевой воды и потерь тепловой энергии с утечками из тепловой сети и систем теплопотребления;
· величин располагаемых напоров у потребителей и необходимого располагаемого напора на источниках тепла.
Гидравлические расчеты проведены для расчетного режима работы тепловых сетей - при стоянии расчетной температуры наружного воздуха.
Что касается Схемы теплоснабжения города на перспективные 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2028 и 2033 гг., то расчет диаметров трубопроводов выполнен в программе ZuluThermo. Выбор диаметров тепловых сетей на каждом участке обоснован технико-экономическим расчетом при минимуме расчетных затрат.
Пьезометрические графики напоров в тепловой сети по магистралям от крупных источников тепловой энергии приведены ниже на рисунках. Пьезометрические графики магистральных участков тепловой сети всех источников тепловой энергии приведены в Приложении к Главе 3 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.


[image: ]
[bookmark: _Toc510959546]Рисунок 10 – Пьезометрический график участка от котельной №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
[image: ]
[bookmark: _Toc510959547]Рисунок 11 – Пьезометрический график участка от котельной №1 по адресу: Гаражный пр., 12

[image: ]
[bookmark: _Toc510959548]Рисунок 12 – Пьезометрический график участка от котельной №20 по адресу: Гаражный пр., 5
[image: ]
[bookmark: _Toc510959549]Рисунок 13 – Пьезометрический график участка от котельной №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24

[image: ]
[bookmark: _Toc510959550]Рисунок 14 – Пьезометрический график участка от котельной №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б

3.10. [bookmark: _Toc461490238][bookmark: _Toc465965255][bookmark: _Toc489232544][bookmark: _Toc498506820][bookmark: _Toc510962471]Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Анализ материалов по существующему состоянию тепловых сетей показывает, что возможной причиной аварийного состояния труб и строительных конструкций является то, что трубопроводы тепловых сетей, построенные до 1993 года, выработали свой ресурс (срок службы тепловых сетей составляет 25 лет). Всего протяженность тепловых сетей, выработавших свой ресурс, составляет 179 662,8 м.
Разрушение наружной поверхности трубопроводов и строительных конструкций может быть вызвано также отсутствием дренажных устройств на участках, проложенных в мокрых грунтах, где при нарушении стыков лотков и камер вода, попадая в лотки, приводит к намоканию и разрушению гидроизоляции. При этом разрушается и защитный слой теплоизоляции, который намокает и в период низких температур сетевой воды не успевает просохнуть, что приводит к коррозии наружной поверхности трубопроводов.
Аналогичная картина происходит на участках, проложенных в сухих грунтах при отсутствии ливневой канализации, что также приводит к затоплению каналов и камер тепловых сетей, и как следствие, к разрушению строительных конструкций и трубопроводов тепловых сетей. Разрушение конструкций тепловых сетей может быть вызвано также отсутствием антикоррозийной защиты трубопроводов и фундаментов тепловых сетей, а в местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей от дополнительной активной электрохимической коррозии.
Возможной причиной коррозии внутренней поверхности трубопроводов являются недостаточная деаэрация и поступление кислорода с подпиточной водой в тепловые сети при нарушении герметичности баков-аккумуляторов, а также через неплотности в теплообменниках в узлах ввода потребителей, подключенных по «закрытой схеме».
Согласно	предоставленным	данным	среднее	время отключения магистральных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании   МП «ПТС» не превышает 24 часов. Основной причиной возникновения повреждений тепловых сетей является наружная коррозия металла, вызванная затоплением трубопроводов водой. Утечки теплоносителя своевременно выявляются и устраняются службой эксплуатации тепловых сетей МП «ПТС». Все без исключения аварии, возникшие на тепловых магистралях за три последних отопительных сезона, не приводили к длительному отключению и ограничению теплоснабжения города. Высокая надежность системы магистральных трубопроводов тепловых сетей достигается путем многократного резервирования магистральных трубопроводов. Данные о повреждениях на тепловых сетях МП «ПТС» за 2016 – 2017 г.г представлены в таблице 27.

[bookmark: _Toc510959653]Таблица 27 - Данные о повреждениях на тепловых сетях МП «ПТС» за 2016 – 2017 г.г.
	Год
	Количество повреждений на тепловых сетях МП «ПТС»

	2016
	354

	2017
	336


Детализированные данные об отказах на тепловых сетях МП «ПТС» за 2017 год приведены в таблице 28.
[bookmark: _Toc510959654]Таблица 28 - Детализированные данные об отказах на тепловых сетях МП «ПТС» за 2017 год
	№ п/п
	Дата
	Сезон
	Время ликвида ции, час.
	Участок
	Район
	Котельная
	Адрес
	Участок трассы, теплокамера
	гвс/ теплоноситель
	Место ремонта
	Трубопровод
	Место утечки
	Диаметр
	Примечание

	1
	05.01.2017
	отопительный
	30
	7
	Центр
	СВПУ
	Октябрьский пр., 18
	от тк 9-7-3-7-13 до тк 9-7-3-7-12
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	2
	06.01.2017
	отопительный
	13
	3
	Ближнее Завеличье
	Народная
	Рижский пр., 22
	от ЦТП Рижский пр., 22 до ж/д Рижский пр., 22
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	3
	07.01.2017
	отопительный
	3
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Красноармейская, 1а
	ЦТП Красноармейская, 1а
	гвс
	ЦТП
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	4
	08.01.2017
	отопительный
	1
	23
	Любятово
	СВПУ
	Зональное ш., 9
	в тк 9-23-1-84
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	воздушник
	25
	 

	5
	09.01.2017
	отопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 42
	между ж/д Новосёлов,42 и ж/д Новосёлов,46
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	6
	09.01.2017
	отопительный
	4
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Рокоссовского, 5
	тех.подполье Рокоссовского, 5
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	7
	10.01.2017
	отопительный
	12
	7
	Центр
	СВПУ
	Декабриста Пущина
	в тк 9-7-2-8
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	630
	 

	8
	10.01.2017
	отопительный
	7
	7
	Центр
	СВПУ
	Бастионная, 15
	от Бастионной, 15 до ткф 9-7-2
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	273
	 

	9
	10.01.2017
	отопительный
	6
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 15
	от ЦТП Новосёлов, 17 до ж/д Новосёлов, 15
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	10
	10.01.2017
	отопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Звёздная, 16
	тех.подполье  Звёздная, 16
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	219
	 

	11
	10.01.2017
	отопительный
	2
	8
	Дальнее Завеличье
	Заболотье
	Рижский пр., 82б
	от магистрали до Рижского пр, 72
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	108
	 

	12
	11.01.2017
	отопительный
	7
	7
	Центр
	СВПУ
	Л.Толстого, 12
	от тк 9-7-3-22-23 до Л.Толстого, 12
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	13
	11.01.2017
	отопительный
	3
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Алтаева, 16
	тех. подполье Алтаева, 16
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	14
	12.01.2017
	отопительный
	5
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	М.Горького, 25/13
	тех. подполье М.Горького, 25/13
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	15
	13.01.2017
	отопительный
	7
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Звёздная, 2
	от тк 9-23-1-33 до тк 9-23-1-34
	теплоноситель
	трасса
	оба
	трубопровод
	325
	 

	16
	13.01.2017
	отопительный
	3
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Мирная, 3а
	тех.подполье Мирная, 3а
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	17
	13.01.2017
	отопительный
	2
	7
	Центр
	СВПУ
	Я.Фабрициуса, 10
	в тк 9-7-2-25
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	18
	14.01.2017
	отопительный
	48
	3
	Ближнее Завеличье
	Чехова
	Красноармейская, 21
	от тк 12-5-5 до Красноармейской, 21
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	19
	16.01.2017
	отопительный
	7
	7
	Центр
	СВПУ
	Октябрьский пр., 54
	в тк 9-7-2-14-1
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	530
	 

	20
	16.01.2017
	отопительный
	4
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Текстильная, 2
	между ж/д Текстильной, 2 и Текстильной, 4
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	21
	17.01.2017
	отопительный
	3
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Текстильная, 2
	между ж/д Текстильной, 2 и Текстильной, 4
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	108
	 

	22
	17.01.2017
	отопительный
	4
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Петровская, 31
	от тк 7 до Петровская, 31
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	23
	17.01.2017
	отопительный
	8
	5
	Кресты
	Кресты
	ДОС-110
	в тк 11-2
	гвс
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	24
	17.01.2017
	отопительный
	3
	7
	Центр
	СВПУ
	Стахановская, 18
	между ж/д Стахановская, 18 и Стахоновская, 20
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	отвод
	89
	 

	25
	17.01.2017
	отопительный
	2
	7
	Центр
	СВПУ
	Свердлова, 42
	от тк 9-7-3-16-1 до Свердлова, 42
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	26
	18.01.2017
	отопительный
	7
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Текстильная, 2
	между ж/д Текстильной, 2 и Текстильной, 4
	гвс
	трасса
	оба
	трубопровод
	108
	 

	27
	19.01.2017
	отопительный
	14
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Малясова, 2
	от тк 12-2-15 до поликлиники
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	28
	19.01.2017
	отопительный
	7
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Труда, 32
	от тк 9-23-1-45 до ткн 9-23-1-46
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	273
	 

	29
	19.01.2017
	отопительный
	5
	7
	Центр
	СВПУ
	Ленина, 15
	в тк 9-7-3-7-13
	гвс
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	30
	20.01.2017
	отопительный
	6
	7
	Центр
	СВПУ
	Советская, 104
	тех.подполье советская, 104
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	38
	 

	31
	20.01.2017
	отопительный
	5
	7
	Центр
	СВПУ
	Некрасова, 7
	от тк 9-7-3-12-16 до Некрасова, 7
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	32
	23.01.2017
	отопительный
	2
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Кузбасской див., 48
	тех подполье Кузбасской див., 48
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	33
	23.01.2017
	отопительный
	3
	7
	Центр
	СВПУ
	Пушкина, 13
	в тк 9-7-3-7-5
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	219
	 

	34
	24.01.2017
	отопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 13
	в ткн9-23-1-16-2
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	35
	25.01.2017
	отопительный
	2
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Коммунальная, 44
	тех. подполье Коммунальная, 44
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	воздушник
	25
	 

	36
	26.01.2017
	отопительный
	9
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Рокоссовского, 7а
	от тк 20-1-9-4 до Байкова, 6
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	133
	 

	37
	27.01.2017
	отопительный
	2
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Красноармейская, 12
	тех.подполье Красноармейской, 12
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	38
	 

	38
	27.01.2017
	отопительный
	7
	23
	Любятово
	СВПУ
	Новгородская, 30а
	от тк 9-23-1-60 до тк 9-23-1-60-11
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	мертвая опора
	273
	 

	39
	28.01.2017
	отопительный
	9
	23
	Любятово
	СВПУ
	Н.Васильева, 71
	тех.подполье Н.Васильева, 71
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	40
	29.01.2017
	отопительный
	16
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Звёздная, 3
	от тк 9-23-1-29 до Звёздная, 3
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	41
	30.01.2017
	отопительный
	21
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 98
	между Инженерной, 96 и Инженерной, 98
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	42
	31.01.2017
	отопительный
	4
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Звёздная, 3
	от тк 9-23-1-29 до Звёздная, 3
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	108
	 

	43
	01.02.2017
	отопительный
	2
	7
	Центр
	СВПУ
	Советская, 21
	от тк 9-7-3-6-1 до тк 9-7-3-6-3
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	219
	 

	44
	02.02.2017
	отопительный
	5
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Зобова, 15
	тех.подполье Зобова, 15
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	45
	03.02.2017
	отопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 52
	тех. подполье Новосёлов, 52
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	46
	03.02.2017
	отопительный
	5
	7
	Центр
	СВПУ
	Детская, 1
	в тк 9-7-3-1-1
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	47
	03.02.2017
	отопительный
	2
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Мирная, 1
	от тк 18-19 до Мирной, 1
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	48
	06.02.2017
	отопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 18
	от Инженерной, 18 до Милевский пер., 7
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	49
	06.02.2017
	отопительный
	3
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Труда, 24
	от Труда, 24 до ЦТП Труда, 24
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	50
	07.02.2017
	отопительный
	2
	7
	Центр
	СВПУ
	Октябрьский пр., 16
	в тк 9-7-3-7-13
	гвс
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	51
	09.02.2017
	отопительный
	3
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Мирная, 3а
	тех.подполье Мирная, 3а
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	89
	пластик

	52
	09.02.2017
	отопительный
	3
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 13
	в ткн9-23-1-16-4 до Инженерной, 17
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	53
	09.02.2017
	отопительный
	9
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Сиреневый б-р., 1а
	от ткн 9-23-1-33-4 до Сиреневый б-р., 1а
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	54
	10.02.2017
	отопительный
	3
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Сиреневый б-р., 1а
	от ткн 9-23-1-33-4 до Сиреневый б-р., 1а
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	159
	 

	55
	13.02.2017
	отопительный
	3
	5
	Лепеши
	Элтерм
	Лепешенского, 8
	между Лепешинского, 10 и Лепешинского, 8
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	56
	14.02.2017
	отопительный
	5
	2
	Ближнее Завеличье
	Рижская
	Рижский пр., 39
	от тк 3-2 до Рижский пр., 39
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	219
	 

	57
	15.02.2017
	отопительный
	5
	8
	Дальнее Завеличье
	Заболотье
	Рижский пр., 86/1
	от тк 20-2-2 до Рижского пр., 86/1
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	58
	16.02.2017
	отопительный
	2
	7
	Центр
	СВПУ
	Спортивная, 3
	от тк 9-7-3-18-19 до Спортивной, 3
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	159
	 

	59
	17.02.2017
	отопительный
	2
	7
	Центр
	СВПУ
	Бастионная, 13
	тех.подполье Бастионной, 13
	гвс
	тех.подполье
	оба
	трубопровод
	76
	 

	60
	17.02.2017
	отопительный
	4
	23
	Любятово
	СВПУ
	Н.Васильева, 75б
	ЦТП Н.Васильева, 75б
	гвс
	ЦТП
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	61
	18.02.2017
	отопительный
	2
	2
	Ближнее Завеличье
	Коммунальная
	Коммунальная, 23
	Коммунальная, 23 (тубдиспансер)
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	45
	воздушка

	62
	20.02.2017
	отопительный
	2
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Красноармейская, 12
	тех.подполье Красноармейская, 12
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	63
	20.02.2017
	отопительный
	4
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Белинского, 85
	от ткн 9-23-1-43 до Белинского, 85
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	64
	21.02.2017
	отопительный
	7
	7
	Центр
	СВПУ
	Декабриста Пущина
	от ткн 9-7-2-6 до тк 9-7-2-7
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	630
	 

	65
	21.02.2017
	отопительный
	5
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Малясова, 2
	ЦТП Малясова, 2
	гвс
	ЦТП
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	66
	21.02.2017
	отопительный
	7
	7
	Центр
	СВПУ
	Профсоюзная, 3
	от тк 9-7-3-6-8 до тк 9-7-3-6-9
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	219
	 

	67
	22.02.2017
	отопительный
	5
	7
	Центр
	СВПУ
	Профсоюзная, 3
	от тк 9-7-3-6-8 до тк 9-7-3-6-9
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	219
	 

	68
	22.02.2017
	отопительный
	4
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	М.Горького, 10/10
	от тк 14 до М.Горького, 10/10
	гвс
	трасса
	оба
	трубопровод
	57
	 

	69
	26.02.2017
	отопительный
	4
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	М.Горького, 17
	тех.подполье М.Горького, 17
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	70
	26.02.2017
	отопительный
	4
	2
	Ближнее Завеличье
	Коммунальная
	Народная, 25
	в тк 17-6
	гвс
	т/камера
	обратный
	трубопровод
	89
	 

	71
	28.02.2017
	отопительный
	3
	7
	Центр
	СВПУ
	Советская, 104
	тех.подполье советская, 104
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	45
	 

	72
	01.03.2017
	отопительный
	5
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Зобова, 15
	тех.подполье Зобова, 15
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	159
	 

	73
	01.03.2017
	отопительный
	2
	22
	Запсковье
	СВПУ
	ЦТП Инженерная, 25
	ЦТП
	гвс
	ЦТП
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	74
	02.03.2017
	отопительный
	2
	4
	Ближнее Запсковье
	Л.Поземского, 63
	Л.Поземского, 61а
	от тк 19-1 до Л.Поземского, 61а
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	75
	03.03.2017
	отопительный
	3
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Западная, 2
	тех.подполье Западная, 2
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	76
	08.03.2017
	отопительный
	5
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Рокоссовского, 9
	от Рокоссовского, 7 до Рокоссовского, 9
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	77
	09.03.2017
	отопительный
	2
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Рокоссовского, 9
	от Рокоссовского, 7 до Рокоссовского, 9
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	78
	10.03.2017
	отопительный
	4
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Западная, 23
	от ж/д Западная, 23 до тк 20-1-12-4-5
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	159
	 

	79
	10.03.2017
	отопительный
	2
	22
	Ближнее Завеличье
	Народная
	ЦТП Рижский пр., 68
	ЦТП
	гвс
	ЦТП
	обратный
	сбросник
	25
	 

	80
	14.03.2017
	отопительный
	2
	23
	Любятово
	СВПУ
	Н.Васильева, 73а
	от тк 9-23-1-64-1 до Н.Васильева, 73а
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	81
	14.03.2017
	отопительный
	3
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Западная, 23
	от ж/д Западная, 23 до тк 20-1-12-4-5
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	82
	14.03.2017
	отопительный
	10
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	М.Горького, 10/10
	от тк 14 до М.Горького, 10/10
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	83
	14.03.2017
	отопительный
	3
	7
	Центр
	СВПУ
	Ротная, 33
	от тк 9-7-2-27-15-1 до Ротной, 33
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	84
	15.03.2017
	отопительный
	2
	22
	Центр
	СВПУ
	ЦТП Л.Толстого, 42
	ЦТП
	теплоноситель
	ЦТП
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	85
	16.03.2017
	отопительный
	7
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Рижский пр., 65
	тех.подполье Рижский пр., 65
	теплоноситель
	тех.подполье
	оба
	трубопровод
	108
	 

	86
	16.03.2017
	отопительный
	6
	7
	Центр
	СВПУ
	Я.Фабрициуса, 19
	от тк 9-7-2-27-17 до Я.Фабрициуса, 19
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	87
	17.03.2017
	отопительный
	2
	22
	Кресты
	Дорпрогресс
	ЦТП Лесная, 11
	ЦТП
	теплоноситель
	ЦТП
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	88
	20.03.2017
	отопительный
	2
	22
	Центр
	СВПУ
	ЦТП Кузнецкая,23
	ЦТП
	гвс
	ЦТП
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	89
	22.03.2017
	отопительный
	4
	7
	Центр
	СВПУ
	Советская, 73
	между Советской, 71 и Советской, 73
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	90
	22.03.2017
	отопительный
	5
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Коммунальная, 58
	тех.подполье Коммунальная, 58
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	91
	23.03.2017
	отопительный
	19
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Рокоссовского, 22
	между Рокоссовского,22 и Рокоссовского, 24б
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	92
	24.03.2017
	отопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 32
	в тк 9-23-1-25-1
	гвс
	т/камера
	обратный
	трубопровод
	108
	 

	93
	26.03.2017
	отопительный
	3
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	М.Горького, 17
	тех.подполье М.Горького, 17
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	отвод
	159
	 

	94
	27.03.2017
	отопительный
	4
	8
	Ближнее Завеличье
	Районная
	Кузбасской див., 42
	тех.подполье Кузбасской див., 42
	гвс
	тех.подполье
	оба
	трубопровод
	76
	 

	95
	28.03.2017
	отопительный
	3
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	М.Горького, 17
	тех.подполье М.Горького, 17
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	отвод
	159
	 

	96
	28.03.2017
	отопительный
	2
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Мирная, 7
	тех.подполье Мирная,7
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	97
	29.03.2017
	отопительный
	1
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Индустриальная, 3а
	от ЦТП Инженерная, 8 до Индустриальной, 3а
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	57
	воздушка

	98
	03.04.2017
	отопительный
	12
	4
	Ближнее Запсковье
	СВПУ
	Волкова, 1
	от тк23-2 до Волкова, 1
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	108
	 

	99
	03.04.2017
	отопительный
	6
	7
	Центр
	СВПУ
	Я.Фабрициуса, 4
	тех.подполье Я.Фабрициуса, 4
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	100
	03.04.2017
	отопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 76
	тех.подполье Инженерная, 76
	теплоноситель
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	101
	03.04.2017
	отопительный
	4
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 36
	между Новосёлов, 36 и Новосёлов, 42
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	102
	04.04.2017
	отопительный
	5
	7
	Центр
	СВПУ
	Крестовское ш., 1а
	в тк 9-7-2-12-3
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	103
	04.04.2017
	отопительный
	3
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Западная, 4
	от ЦТП Западная, 4 до ж/д Западная, 4
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	104
	04.04.2017
	отопительный
	1
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 94
	в тк 9-23-1-28
	теплоноситель
	т/камера
	оба
	сальник
	159
	 

	105
	05.04.2017
	отопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Текстильная, 8
	тех.подполье Текстильная, 8
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	106
	10.04.2017
	отопительный
	4
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Труда, 24
	от Труда, 24 до тк 9-23-49-2
	гвс
	трасса
	оба
	трубопровод
	89
	 

	107
	12.04.2017
	отопительный
	2
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Западная, 2
	от ЦТП Западная, 4 до тк 20-3-2-2
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	108
	 

	108
	14.04.2017
	отопительный
	3
	7
	Центр
	СВПУ
	Стахановская, 15
	тех.подполье Стахановской, 15
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	109
	18.04.2017
	отопительный
	2
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Западная, 15
	тех.подполье Западная, 15
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	110
	19.04.2017
	отопительный
	5
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Юбилейная, 83
	тех.подпольеЮбилейная, 83
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	111
	19.04.2017
	отопительный
	8
	7
	Центр
	СВПУ
	Гагарина, 5а
	между Гагарина, 5а и Гагарина, 7а
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	32
	 

	112
	20.04.2017
	отопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 86
	между Инженерной, 86 и Инженерной, 88
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	113
	20.04.2017
	отопительный
	6
	5
	Лепеши
	Элтерм
	Лепешинского, 8
	между Лепешинского, 10 и Лепешинского, 8
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	114
	21.04.2017
	отопительный
	1
	5
	Плодоовощ
	Плодоовощ
	Я.Райниса, 52
	между Я.Райниса, 52 и Я.Райниса, 50
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	32
	воздушка

	115
	21.04.2017
	отопительный
	4
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Байкова, 3
	тех.подполье Байкова, 3
	гвс
	тех.подполье
	оба
	трубопровод
	57
	 

	116
	21.04.2017
	отопительный
	5
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Киселёва, 18а
	в тк 12-1-5-7
	гвс
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	117
	28.04.2017
	отопительный
	3
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Маргелова, 17
	в тк 18-1-3
	теплоноситель
	т/камера
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	118
	02.05.2017
	отопительный
	1
	22
	Центр
	СВПУ
	Некрасова, 45
	ЦТП Некрасова, 45
	гвс
	ЦТП
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	119
	04.05.2017
	отопительный
	6
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	М.Горького, 14/6
	от М.Горького, 14/6 до тк 12-3-3
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	120
	04.05.2017
	отопительный
	5
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Рижский пр., 76/2
	от тк 20-2-6-2-3 до Рижского пр.,76/2
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	121
	10.05.2017
	межотопительный
	8
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	М.Горького, 14/6
	от М.Горького, 14/6 до тк 12-3-3
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	108
	 

	122
	10.05.2017
	межотопительный
	23
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Рижский пр., 22
	тех.подполье Рижский пр., 22
	теплоноситель
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	89
	 

	123
	12.05.2017
	межотопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Белинского, 80
	от тк 9-23-1-39 до Белинского, 80
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	76
	воздушка

	124
	15.05.2017
	межотопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Белинского, 80
	от тк 9-23-1-39 до Белинского, 80
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	76
	воздушка

	125
	16.05.2017
	межотопительный
	2
	7
	Центр
	СВПУ
	Гражданская,2а
	ЦТП Гражданская, 2а
	гвс
	ЦТП
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	126
	16.05.2017
	межотопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 90
	ЦТП Инженерная, 90
	гвс
	ЦТП
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	127
	18.05.2017
	межотопительный
	8
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Каммунальная, 14
	в тк 6
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	128
	19.05.2017
	межотопительный
	4
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	М.Горького, 57
	от тк 12-4-1-1 до ЦТП М Горького, 57
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	159
	 

	129
	19.05.2017
	межотопительный
	4
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Рижский пр., 49
	от тк 20-2-18 до ЦТП Рижский пр., 49
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	273
	 

	130
	19.05.2017
	межотопительный
	5
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	М.Горького, 6
	от тк 15а до М.Горького, 6
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	131
	22.05.2017
	межотопительный
	2
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Петровская, 8
	между Петровской, 8 и Петровской, 8а
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	пластик

	132
	22.05.2017
	межотопительный
	2
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Рижский пр., 77
	в тк 20-1-4-3-1
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	133
	23.05.2017
	межотопительный
	5
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Звёздная, 13
	между Звёздная, 13 и Звёздная, 15
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	134
	24.05.2017
	межотопительный
	4
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Киселёва, 21
	от тк 12-1-6-2-1 до Киселёва, 21
	теплоноситель
	трасса
	оба
	трубопровод
	89
	 

	135
	25.05.2017
	межотопительный
	6
	3
	Ближнее Завеличье
	Народная
	Рижский пр., 66
	тех.подполье Рижский пр., 66
	теплоноситель
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	136
	25.05.2017
	межотопительный
	2
	7
	Центр
	СВПУ
	Октябрьский пр., 21
	тех.подполье Октябрьский пр., 21
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	137
	29.05.2017
	межотопительный
	2
	22
	Центр
	СВПУ
	Бастионная, 13
	ЦТП Бастионная, 13
	гвс
	ЦТП
	обратный
	трубопровод
	108
	 

	138
	01.06.2017
	межотопительный
	6
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	М.Горького, 23
	от тк 24 до М.Горького, 23
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	139
	03.06.2017
	межотопительный
	40
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Текстильная, 16
	от тк 9-23-1-25-2 до тк 9-23-1-25-3
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	89
	 

	140
	05.06.2017
	межотопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Энтузиастов, 3
	тех.подполье Энтузиастов, 3
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	141
	05.06.2017
	межотопительный
	32
	7
	Центр
	СВПУ
	Профсоюзная, 3
	от тк 9-7-3-6-8 до тк 9-7-3-6-9
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	мертвая опора
	219
	 

	142
	07.06.2017
	межотопительный
	8
	2
	Ближнее Завеличье
	Рижская
	Рижский пр., 33
	в тк 3-1
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	143
	08.06.2017
	межотопительный
	2
	3
	Ближнее Завеличье
	Народная
	Юбилейная, 65
	ЦТП Юбилейная, 65
	гвс
	ЦТП
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	144
	08.06.2017
	межотопительный
	7
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Малясова, 2
	в тк 12-2-15
	гвс
	т/камера
	оба
	трубопровод
	76
	 

	145
	13.06.2017
	межотопительный
	19
	5
	Лепеши
	Элтерм
	Посёлочная, 15
	в тк 27-4
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	146
	14.06.2017
	межотопительный
	3
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Текстильная, 4
	тех.подполье Текстильная, 4
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	147
	14.06.2017
	межотопительный
	3
	5
	Кресты
	Кресты
	ДОС-123
	от тк 11-42 до ДОС-123
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	148
	15.06.2017
	межотопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Звёздная, 7
	тех. подполье Звёздная, 7
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	149
	15.06.2017
	межотопительный
	1
	5
	Лепеши
	Элтерм
	Солнечная, 14
	кот.Элтерм
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	159
	воздушка

	150
	17.06.2017
	межотопительный
	4
	5
	Лепеши
	Элтерм
	Солнечная, 5
	от Шелгунова, 15 до Солнечной, 5
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	151
	23.06.2017
	межотопительный
	5
	5
	Кресты
	Кресты
	ДОС-120а
	в тк 11-36
	гвс
	т/камера
	обратный
	компенсатор
	57
	 

	152
	26.06.2017
	межотопительный
	5
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Юбилейная, 68
	в тк 20-1-17-1
	теплоноситель
	т/камера
	обратный
	зап. арматура
	159
	 

	153
	03.07.2017
	межотопительный
	13
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Алтаева, 22
	от тк 9-23-1-19 до Инженерной, 62
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	154
	03.07.2017
	межотопительный
	9
	7
	Центр
	СВПУ
	Спегальского, 5
	от тк 9-7-3-16-13 до Спегальского, 5
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	219
	 

	155
	03.07.2017
	межотопительный
	9
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Коммунальная, 41
	от тк 20-1-14-0 до тк 20-1-15
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	426
	 

	156
	04.07.2017
	межотопительный
	5
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Энтузиастов, 3
	тех.подполье Энтузиастов, 3
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	157
	04.07.2017
	межотопительный
	5
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Труда, 24
	тех.подполье Труда, 24
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	158
	04.07.2017
	межотопительный
	13
	7
	Центр
	СВПУ
	Свердлова, 46
	от тк 9-7-3-16-2 до тк 9-7-3-16-22
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	159
	04.07.2017
	межотопительный
	7
	7
	Центр
	СВПУ
	Свердлова, 56
	в тк 9-7-3-16-9
	теплоноситель
	т/камера
	обратный
	отвод
	219
	 

	160
	05.07.2017
	межотопительный
	7
	7
	Центр
	СВПУ
	Свердлова, 56
	в тк 9-7-3-16-9
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	219
	 

	161
	06.07.2017
	межотопительный
	10
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Западная, 23
	тех.подполье Западная, 23
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	162
	06.07.2017
	межотопительный
	13
	7
	Центр
	СВПУ
	Гагарина, 13
	в тк 9-7-2-19-0
	теплоноситель
	т/камера
	оба
	сбросник
	89
	 

	163
	06.07.2017
	межотопительный
	6
	23
	Любятово
	СВПУ
	Новгородская, 11
	от тк 9-23-1-54 до Новгородская, 11
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	мертвая опора
	325
	 

	164
	07.07.2017
	межотопительный
	2
	23
	Любятово
	СВПУ
	Н.Васильева, 71а
	в тк 9-23-1-64-5
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	165
	10.07.2017
	межотопительный
	7
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Конная,6
	от Конной, 6 до ЦТП Конная, 6
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	166
	10.07.2017
	межотопительный
	8
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	М.Горького, 13
	от тк 18а до М.Горького, 13
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	167
	10.07.2017
	межотопительный
	24
	7
	Центр
	СВПУ
	Бастионная, 13
	от тк 9-7-2-20-2-2 до ЦТП Бастионная, 13
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	168
	11.07.2017
	межотопительный
	9
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Р.Люксембург, 12
	в тк 12-2-1
	теплоноситель
	т/камера
	оба
	отвод
	325
	 

	169
	12.07.2017
	межотопительный
	24
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Малясова, 2
	от тк 12-2-15-2 до физиотерапии
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	170
	13.07.2017
	межотопительный
	4
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Конная,6
	тех.подполье Конная, 6
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	108
	пластик

	171
	13.07.2017
	межотопительный
	2
	22
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 32
	ЦТП Новосёлов, 32
	гвс
	ЦТП
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	172
	13.07.2017
	межотопительный
	7
	3
	Ближнее Завеличье
	Народная
	Рижский пр., 52а
	от тк 13-1-8 до Рижский пр., 52а
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	отвод
	219
	 

	173
	14.07.2017
	межотопительный
	4
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Конная,6
	от Конной, 6 до ЦТП Конная, 6
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	174
	14.07.2017
	межотопительный
	2
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Малясова, 2
	от тк 12-2-15-2 до физиотерапии
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	45
	 

	175
	17.07.2017
	межотопительный
	30
	7
	Центр
	СВПУ
	Некрасова, 52
	от тк 9-7-3-16-18 до тк 9-7-3-16-38
	теплоноситель
	трасса
	оба
	трубопровод
	159
	 

	176
	17.07.2017
	межотопительный
	4
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Зобова, 13
	в тк 18-10-8
	гвс
	т/камера
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	177
	18.07.2017
	межотопительный
	6
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Конная,6
	от Конной, 6 до ЦТП Конная, 6
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	178
	18.07.2017
	межотопительный
	8
	22
	Центр
	СВПУ
	Плехановский п., 67
	от тк 9-7-2-7-15 до ЦТП Плехановский п., 67
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	отвод
	159
	 

	179
	18.07.2017
	межотопительный
	12
	5
	Лепеши
	Элтерм
	Лепешинского, 8
	между Лепешинского, 10 и Лепешинского, 8
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	180
	19.07.2017
	межотопительный
	12
	7
	Центр
	СВПУ
	Л.Толстого, 42
	от тк 9-7-2-6 до тк 9-7-2-7
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	630
	 

	181
	19.07.2017
	межотопительный
	6
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Коммунальная, 12
	от Коммунальной, 12 до Коммунальной, 11
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	182
	19.07.2017
	межотопительный
	4
	2
	Ближнее Завеличье
	Коммунальная
	Народная, 23/17
	от тк 17-10-1 до Народной, 23/17
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	183
	20.07.2017
	межотопительный
	9
	5
	Лепеши
	Элтерм
	Лепешинского, 8
	между Лепешинского, 10 и Лепешинского, 8
	гвс
	трасса
	оба
	трубопровод
	76
	 

	184
	21.07.2017
	межотопительный
	50
	7
	Центр
	СВПУ
	Советская, 44а
	от тк 9-7-3-5-2 до Советской, 44а
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	185
	22.07.2017
	межотопительный
	5
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Красноармейская, 17
	тех.подполье Красноармейская, 17
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	186
	22.07.2017
	межотопительный
	17
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Красноармейская, 12
	тех.подполье Красноармейская, 12
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	187
	22.07.2017
	межотопительный
	15
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 48
	между Новосёлов, 48 и Новосёлов, 50
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	188
	25.07.2017
	межотопительный
	6
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 48
	между Новосёлов, 48 и Новосёлов, 50
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	108
	 

	189
	25.07.2017
	межотопительный
	32
	7
	Центр
	СВПУ
	Некрасова, 39
	от тк 9-7-3-16-7 до Некрасова, 39
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	190
	26.07.2017
	межотопительный
	7
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Коммунальная, 61
	от тк 20-1-12-4-2 до тк 20-1-12-4-3
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	191
	26.07.2017
	межотопительный
	7
	7
	Центр
	СВПУ
	Ротная, 37
	в тк 9-7-2-27-21
	теплоноситель
	т/камера
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	192
	27.07.2017
	межотопительный
	10
	7
	Центр
	СВПУ
	Стахановская, 17
	тех.подполье Стахановская, 17
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	193
	28.07.2017
	межотопительный
	6
	22
	Запсковье
	СВПУ
	Первомайская, 43
	ЦТП Первомайская, 43
	гвс
	ЦТП
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	194
	28.07.2017
	межотопительный
	4
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Киселёва, 11
	тех.подполье Киселёва, 11
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	195
	29.07.2017
	межотопительный
	4
	5
	Кресты
	Кресты
	Лесная, 3а
	тех.подполье Лесная, 3а
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	38
	 

	196
	31.07.2017
	межотопительный
	6
	7
	Центр
	СВПУ
	Л.Толстого, 28
	от тк 9-7-2-7-5 до тк 9-7-2-7-6
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	108
	 

	197
	31.07.2017
	межотопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 32
	от тк 9-23-1-25-0 до ЦТП Новосёлов, 32
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	219
	 

	198
	01.08.2017
	межотопительный
	3
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 15
	между Новосёлов, 15 и Новосёлов, 17
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	199
	01.08.2017
	межотопительный
	5
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Алтаева, 7
	от ткн 9-23-1-20-2 до Алтаева, 7
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	200
	02.08.2017
	межотопительный
	19
	7
	Центр
	СВПУ
	Гагарина, 13
	в тк 9-7-2-19-0
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	273
	 

	201
	04.08.2017
	межотопительный
	60
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Интернациональный п. 4
	от тк 19 до Интернациональный п. 4
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	89
	 

	202
	07.08.2017
	межотопительный
	11
	5
	Лепеши
	Элтерм
	Лепешинского, 8
	между Лепешинского, 10 и Лепешинского, 8
	гвс
	трасса
	оба
	трубопровод
	76
	 

	203
	08.08.2017
	межотопительный
	3
	7
	Центр
	СВПУ
	Красных Партизан, 17
	от Воровского,5 до Красных Партизан, 17
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	204
	08.08.2017
	межотопительный
	2
	2
	Ближнее Завеличье
	Чехова
	Киселёва, 24
	в тк 12-5-5
	гвс
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	205
	08.08.2017
	межотопительный
	3
	3
	Ближнее Завеличье
	Чехова
	Р.Люксембург, 18
	тех.подполье Р.Люксембург, 18
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	206
	09.08.2017
	межотопительный
	6
	7
	Центр
	СВПУ
	Советская, 44а
	от тк 9-7-3-5-2 до Советской, 44а
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	207
	09.08.2017
	межотопительный
	2
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Красноармейская, 17
	тех.подполье Красноармейская, 17
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	208
	09.08.2017
	межотопительный
	4
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Красноармейская, 14
	тех.подполье Красноармейская, 14
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	89
	 

	209
	10.08.2017
	межотопительный
	7
	7
	Центр
	СВПУ
	Советская, 44а
	от тк 9-7-3-5-2 до Советской, 44а
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	210
	10.08.2017
	межотопительный
	6
	3
	Ближнее Завеличье
	Чехова
	Р.Люксембург, 26 б
	от Чехова, 4а до Р.Люксембург, 26 б
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	211
	11.08.2017
	межотопительный
	7
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Р.Люксембург, 6
	от ЦТП Красноармейская,1а до Р.Люксембург,6
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	212
	12.08.2017
	межотопительный
	5
	23
	Любятово
	СВПУ
	Н.Васильева, 65а
	тех.подполье Н.Васильева, 65а
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	213
	12.08.2017
	межотопительный
	3
	5
	Лепеши
	Элтерм
	Лепешинского, 12
	между Лепешинского, 12 и Шелгунова, 15
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	воздушка

	214
	14.08.2017
	межотопительный
	6
	3
	Ближнее Завеличье
	Чехова
	Народная, 22
	между Народной, 20 и Народная, 22
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	215
	15.08.2017
	межотопительный
	4
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Энтузиастов,7
	тех.подполье Энтузиастов,7
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	216
	16.08.2017
	межотопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 98
	тех.подполье Инженерная, 98
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	217
	17.08.2017
	межотопительный
	11
	4
	Овсище
	Тиконд
	Ижорского бат., 24а
	от тк 10-2-1 до тк 10-2-1-1
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	273
	 

	218
	18.08.2017
	межотопительный
	8
	4
	Овсище
	Тиконд
	Ижорского бат., 5а
	от тк 10-2-5 до Ижорского бат., 5а
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	219
	21.08.2017
	межотопительный
	3
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Красноармейская, 26
	тех.подполье Красноармейская, 26
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	220
	21.08.2017
	межотопительный
	10
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 16
	тех.подполье Инженерная, 16
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	221
	21.08.2017
	межотопительный
	3
	22
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 16
	ЦТП Инженерная, 16
	гвс
	ЦТП
	прямой
	зап. арматура
	159
	 

	222
	22.08.2017
	межотопительный
	4
	23
	Запсковье
	СВПУ
	О.Кошевого, 23
	тех.подполье О.Кошевого, 23
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	223
	25.08.2017
	межотопительный
	60
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Труда, 75а
	от тк 9-23-1-31-10 до Труда, 75а
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	224
	28.08.2017
	межотопительный
	14
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Коммунальная, 12
	от тк 3 до тк 4
	гвс
	трасса
	обратный
	отвод
	219
	 

	225
	28.08.2017
	межотопительный
	4
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Коммунальная, 81
	от тк 20-1-8-0 до Коммунальная, 81
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	226
	29.08.2017
	межотопительный
	2
	3
	Ближнее Завеличье
	Чехова
	Р.Люксембург, 18
	тех.подполье Р.Люксембург, 18
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	227
	29.08.2017
	межотопительный
	5
	23
	Любятово
	СВПУ
	Новгородская, 11
	от тк 9-23-1-54 до Новгородская, 11
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	мертвая опора
	325
	 

	228
	30.08.2017
	межотопительный
	7
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 17
	от ткн 9-23-1-16-4 до Инженерной, 17
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	229
	30.08.2017
	межотопительный
	3
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	М.Горького, 17
	от тк17 до М.Горького, 17
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	89
	 

	230
	01.09.2017
	межотопительный
	3
	4
	Ближнее Запсковье
	Волкова
	Первомайская, 7
	от тк 23-3-2-7 до тк 23-3-2-6
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	45
	 

	231
	01.09.2017
	межотопительный
	7
	5
	Кресты
	Кресты
	ДОС-121
	тех.подполье ДОС-121
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	232
	04.09.2017
	межотопительный
	7
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 17
	в тк 9-23-1-16-2
	гвс
	т/камера
	прямой
	отвод
	57
	 

	233
	04.09.2017
	межотопительный
	3
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Мирная, 5
	в тк 18-17
	гвс
	т/камера
	оба
	зап. арматура
	57
	 

	234
	05.09.2017
	межотопительный
	8
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Конная,6
	от тк 1-1 до Конной, 6
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	219
	 

	235
	05.09.2017
	межотопительный
	2
	5
	Кресты
	Кресты
	ДОС-123
	тех.подполье ДОС-123
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	236
	06.09.2017
	межотопительный
	2
	7
	Центр
	СВПУ
	Кузнецкая, 21
	от тк 9-7-3-18-12 до тк 9-7-3-18-13
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	108
	 

	237
	06.09.2017
	межотопительный
	50
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Рижский пр., 17
	тех.подполье Рижский пр., 17
	гвс
	тех.подполье
	оба
	трубопровод
	57
	 

	238
	07.09.2017
	межотопительный
	24
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Петровская, 37
	от Рижского пр., 15 до тк 32
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	239
	11.09.2017
	межотопительный
	4
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Конная,6
	от тк 1-1 до Конной, 6
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	219
	 

	240
	11.09.2017
	межотопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Текстильная, 2
	от Текстильной, 2 до ткн 9-23-1-25-7
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	241
	12.09.2017
	межотопительный
	5
	5
	Кресты
	Кресты
	ДОС-109
	от тк 11-8 до тк 11-9
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	242
	14.09.2017
	межотопительный
	2
	23
	Любятово
	СВПУ
	Н.Васильева, 69 б
	тех.подполь Н.Васильева, 69 б
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	243
	15.09.2017
	межотопительный
	5
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Красноармейская, 18
	от тк 12-5-7 до тк 12-5-8
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	244
	15.09.2017
	межотопительный
	2
	7
	Центр
	СВПУ
	Свердлова, 46
	в тк 9-7-3-16-22
	теплоноситель
	т/камера
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	245
	15.09.2017
	межотопительный
	3
	22
	Любятово
	СВПУ
	Н.Васильева, 83а
	ЦТП-И  Н.Васильева, 83а
	гвс
	ЦТП
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	246
	16.09.2017
	межотопительный
	62
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 44
	от Новосёлов, 50 до Новосёлов, 44
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	247
	18.09.2017
	межотопительный
	4
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Зобова, 15
	от Зобова, 15 до тк 18-10-1
	гвс
	трасса
	оба
	трубопровод
	89
	 

	248
	18.09.2017
	межотопительный
	2
	7
	Центр
	СВПУ
	Стахановская, 13
	тех.подполье Стахановская,13
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	249
	19.09.2017
	межотопительный
	6
	3
	Ближнее Завеличье
	Чехова
	Народная, 24
	тех.подполье Народная, 24
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	250
	20.09.2017
	межотопительный
	4
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Звёздная, 13
	тех.подполь Звёздная, 13
	теплоноситель
	тех.подполье
	обратный
	отвод
	57
	 

	251
	21.09.2017
	межотопительный
	2
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Р.Люксембург, 12
	в тк 12-4-1
	гвс
	т/камера
	обратный
	трубопровод
	133
	 

	252
	21.09.2017
	межотопительный
	15
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 86
	мужду Инженерной, 86 и Инженерной, 88
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	253
	22.09.2017
	межотопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 17
	тех.подполье Новосёлов, 17
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	254
	23.09.2017
	межотопительный
	5
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Мирная, 5
	рядом с тк 18-16
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	255
	24.09.2017
	межотопительный
	24
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Мирная, 5
	рядом с тк 18-16
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	256
	25.09.2017
	межотопительный
	9
	3
	Ближнее Завеличье
	Народная
	кот. Народная, 33
	от тк 13-1 до тк 13-1-1
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	325
	 

	257
	25.09.2017
	межотопительный
	43
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Западная, 7
	тех.подполье Западная, 7
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	45
	 

	258
	25.09.2017
	межотопительный
	20
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Мирная, 5
	от тк 18-16 до тк 18-17
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	259
	26.09.2017
	межотопительный
	4
	22
	Любятово
	СВПУ
	Н.Васильева, 83а
	ЦТП-И  Н.Васильева, 83а
	гвс
	ЦТП
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	260
	26.09.2017
	межотопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Текстильная, 4
	тех.подполь Текстильной, 4
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	261
	27.09.2017
	межотопительный
	6
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Инженерная, 18
	тех.подполье Инженерной, 18
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	262
	27.09.2017
	межотопительный
	3
	3
	Ближнее Завеличье
	Народная
	Народная, 53
	тех.подполье Народная, 53
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	263
	28.09.2017
	межотопительный
	5
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	М.Горького, 19
	от М.Горького, 19 до тк 19
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	264
	29.09.2017
	межотопительный
	7
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Рокоссовского, 18
	между Рокоссовского,18 и Рижский пр., 81
	теплоноситель
	трасса
	оба
	мертвая опора
	159
	 

	265
	03.10.2017
	отопительный
	3
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 11
	тех.подполь Новосёлов, 11
	теплоноситель
	тех.подполье
	оба
	трубопровод
	57
	 

	266
	03.10.2017
	отопительный
	7
	7
	Центр
	СВПУ
	Спортивная, 3
	тех.подполье Спортивной, 3
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	267
	03.10.2017
	отопительный
	10
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 32
	от тк 9-23-1-25-0 до ЦТП Новосёлов, 32
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	219
	 

	268
	03.10.2017
	отопительный
	11
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Индустриальная, 4а
	тех.подполье Индустриальной, 4а
	теплоноситель
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	89
	 

	269
	03.10.2017
	отопительный
	10
	7
	Центр
	СВПУ
	Стахановская, 4
	от тк 9-7-2-27-2 до Стахановской, 4
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	270
	03.10.2017
	отопительный
	9
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Рижский пр., 75
	от тк 20-1-4-5-2 до Рижского пр., 75
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	271
	03.10.2017
	отопительный
	25
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Юбилейная, 71а
	в тк 20-2-14-2
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	219
	 

	272
	04.10.2017
	отопительный
	26
	3
	Ближнее Завеличье
	Народная
	Рижский пр., 44
	от тк 13-1-7 до Рижского пр., 44
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	273
	04.10.2017
	отопительный
	13
	7
	Центр
	СВПУ
	Октябрьский пр., 33а
	от тк 9-7-2-36-2 до Октябрьского пр., 33а
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	274
	04.10.2017
	отопительный
	7
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Звёздная, 7
	тех.подполь Звёздная, 7
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	275
	04.10.2017
	отопительный
	8
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Коммунальная, 12
	тех.подполье Коммунальная, 12
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	276
	04.10.2017
	отопительный
	9
	7
	Центр
	СВПУ
	Плехановский п., 6
	от тк 9-7-3-35 до тк 9-7-3-36
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	426
	 

	277
	04.10.2017
	отопительный
	17
	7
	Центр
	СВПУ
	Ротная, 31
	тех.подполье Ротная, 31
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	278
	06.10.2017
	отопительный
	22
	3
	Ближнее Завеличье
	Народная
	Рижский пр., 64
	между Рижским пр., 64 и Рижским пр., 66
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	279
	06.10.2017
	отопительный
	7
	7
	Центр
	СВПУ
	К.Маркса, 5
	от тк 9-7-3-6-31 до К.Маркса, 5
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	280
	07.10.2017
	отопительный
	40
	7
	Центр
	СВПУ
	Воровского, 22
	от Воровского,20 до Воровского, 22
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	воздушка

	281
	09.10.2017
	отопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 15
	тех.подполье Новосёлов, 15
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	282
	09.10.2017
	отопительный
	3
	7
	Центр
	СВПУ
	Октябрьский пр., 33а
	от тк 9-7-2-36-2 до Октябрьского пр., 33а
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	159
	 

	283
	10.10.2017
	отопительный
	14
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Западная, 1
	тех.подполье Западная, 1
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	284
	10.10.2017
	отопительный
	11
	3
	Ближнее Завеличье
	Народная
	Народная, 47
	между Народной, 45 и Народной, 47
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	285
	10.10.2017
	отопительный
	7
	7
	Центр
	СВПУ
	Плехановский п., 73
	тех.подполье Плехановский п., 73
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	219
	 

	286
	10.10.2017
	отопительный
	6
	7
	Центр
	СВПУ
	Профсоюзная, 2
	от тк 9-7-3-2-4 до тк 9-7-3-2-5
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	287
	10.10.2017
	отопительный
	16
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Рижский пр., 86/1
	магистраль
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	530
	 

	288
	11.10.2017
	отопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Звёздная, 15а
	тех.подполь Звёздная, 15а
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	289
	11.10.2017
	отопительный
	5
	7
	Центр
	СВПУ
	Металлистав, 15
	от Металлистов, 10 до Металлистов, 15
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	290
	11.10.2017
	отопительный
	5
	4
	Овсище
	Тиконд
	Алёхина, 4
	в тк 10-1-6
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	зап. арматура
	108
	 

	291
	11.10.2017
	отопительный
	9
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Коммунальная, 48
	от тк 20-3-7 до Коммунальная, 48
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	292
	11.10.2017
	отопительный
	4
	2
	Ближнее Завеличье
	Коммунальная
	Коммунальная, 22а
	от тк 11-7 до тк 17-8
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	108
	 

	293
	11.10.2017
	отопительный
	6
	3
	Ближнее Завеличье
	Народная
	Рижский пр., 64
	между Рижским пр., 64 и Рижским пр., 66
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	294
	11.10.2017
	отопительный
	4
	7
	Центр
	СВПУ
	Профсоюзная, 2
	от тк 9-7-3-2-4 до тк 9-7-3-2-5
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	159
	 

	295
	13.10.2017
	отопительный
	3
	4
	Овсище
	Тиконд
	Алёхина, 8
	в тк 1-7
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	296
	13.10.2017
	отопительный
	55
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Труда, 75
	от тк 9-23-1-31-10 до Труда, 75а
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	отвод
	89
	 

	297
	13.10.2017
	отопительный
	3
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Киселёва, 11
	от тк 11 до Киселёва, 11
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	298
	13.10.2017
	отопительный
	53
	7
	Центр
	СВПУ
	Кузнецкая, 23
	от тк 9-7-3-18-2 до Кузнецкой, 23
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	299
	16.10.2017
	отопительный
	4
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Текстильная, 8
	тех.подполье Текстильная, 8
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	300
	17.10.2017
	отопительный
	7
	3
	Ближнее Завеличье
	Народная
	Рижский пр., 64
	между Рижским пр., 64 и Рижским пр., 66
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	89
	 

	301
	18.10.2017
	отопительный
	6
	7
	Центр
	СВПУ
	Металлистав, 4
	между Металлистов, 4 и Металлистов, 4а
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	159
	 

	302
	18.10.2017
	отопительный
	5
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Алтаева, 18
	тех.подполье Алтаева, 18
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	219
	 

	303
	18.10.2017
	отопительный
	3
	3
	Ближнее Завеличье
	Народная
	Юбилейная, 60
	тех.подполье Юбилейная, 60
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	304
	19.10.2017
	отопительный
	5
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Коммунальная, 48
	от тк 20-3-7 до ЦТП Коммунальная, 48
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	219
	 

	305
	19.10.2017
	отопительный
	8
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Звёздная, 11а
	от тк 9-23-1-32-2 до Звёздная, 11а
	теплоноситель
	трасса
	оба
	трубопровод
	89
	 

	306
	19.10.2017
	отопительный
	4
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Киселёва, 11
	от тк 12 до тк 11а
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	307
	20.10.2017
	отопительный
	3
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Алтаева, 18
	тех.подполье Алтаева, 18
	теплоноситель
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	219
	 

	308
	20.10.2017
	отопительный
	3
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Энтузиастов, 7
	тех.подполье Энтузиастов, 7
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	309
	23.10.2017
	отопительный
	4
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Звёздная, 2
	от тк 9-23-1-34 до тк 9-23-1-35
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	трубопровод
	325
	 

	310
	23.10.2017
	отопительный
	4
	7
	Центр
	СВПУ
	Ротная, 33
	между Ротной, 33 и Ротной, 37а
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	311
	23.10.2017
	отопительный
	6
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Коммунальная, 48
	от тк 20-3-7 до ЦТП Коммунальная, 48
	теплоноситель
	трасса
	обратный
	мертвая опора
	219
	 

	312
	24.10.2017
	отопительный
	6
	7
	Центр
	СВПУ
	Стахановская, 22
	от ткф 9-7-7 до ткф 9-7-8
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	133
	 

	313
	25.10.2017
	отопительный
	10
	7
	Центр
	СВПУ
	Индустриальная, 1
	от ткн 9-7-3-42 до Индустриальной, 1
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	426
	 

	314
	25.10.2017
	отопительный
	4
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Звёздная, 15
	тех.подполье Звёздная, 15
	теплоноситель
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	108
	 

	315
	26.10.2017
	отопительный
	24
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	М.Горького, 19
	от М.Горького, 19 до тк 19
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	76
	 

	316
	27.10.2017
	отопительный
	4
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Пароменская, 4
	от тк 28 до Пароменской, 4
	теплоноситель
	трасса
	оба
	трубопровод
	76
	 

	317
	30.10.2017
	отопительный
	8
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Пароменская, 4
	от тк 28 до Пароменской, 4
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	318
	01.11.2017
	отопительный
	3
	7
	Центр
	СВПУ
	Кузнецкая, 13а
	от тк 9-7-2-34-4 до тк 9-7-2-34-8
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	319
	01.11.2017
	отопительный
	5
	3
	Ближнее Завеличье
	Чехова
	Красноармейская, 33
	между Красноармейской, 33 и Красноармейской, 35
	гвс
	трасса
	прямой
	трубопровод
	76
	 

	320
	02.11.2017
	отопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 36
	между Новосёлов, 36 и Новосёлов, 38
	теплоноситель
	трасса
	оба
	трубопровод
	76
	 

	321
	02.11.2017
	отопительный
	6
	7
	Центр
	СВПУ
	Октябрьский пр., 38
	в тк 9-7-3-33-11
	теплоноситель
	т/камера
	прямой
	зап. арматура
	133
	 

	322
	03.11.2017
	отопительный
	9
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Рижский пр., 17
	тех.подполье Рижский пр., 17
	гвс
	тех.подполье
	прямой
	трубопровод
	57
	 

	323
	03.11.2017
	отопительный
	2
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Новосёлов, 36
	между Новосёлов, 36 и Новосёлов, 38
	теплоноситель
	трасса
	оба
	трубопровод
	76
	 

	324
	05.11.2017
	отопительный
	4
	4
	Ближнее Запсковье
	Волкова
	Герцена, 16
	от тк 23-3 до Герцена, 16
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	325
	06.11.2017
	отопительный
	34
	7
	Центр
	СВПУ
	К.Маркса, 1
	от тк 9-7-3-6-17 до К.Маркса, 1
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	159
	 

	326
	07.11.2017
	отопительный
	7
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Рижский пр., 17
	тех.подполье Рижский пр., 17
	гвс
	тех.подполье
	обратный
	трубопровод
	57
	 

	327
	07.11.2017
	отопительный
	6
	3
	Ближнее Завеличье
	М.Горького,21а
	Пароменская, 4
	от тк 28 до Пароменской, 4
	гвс
	трасса
	обратный
	трубопровод
	32
	 

	328
	08.11.2017
	отопительный
	3
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Коммунальная, 60
	от тк 20-1-7-4 до Коммунальной, 60
	теплоноситель
	трасса
	прямой
	трубопровод
	89
	 

	331
	18.09.2017
	межотопительный
	4
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Зобова, 15
	от Зобова, 15 до тк 18-10-1
	гвс
	трасса
	оба
	трубопровод
	133
	 

	332
	04.09.2017
	межотопительный
	3
	8
	Военный городок
	Маргелова
	Мирная, 5
	в тк 18-17
	гвс
	т/камера
	оба
	зап. арматура
	76
	 

	333
	07.08.2017
	межотопительный
	11
	5
	Лепеши
	Элтерм
	Лепешинского, 8
	между Лепешинского, 10 и Лепешинского, 8
	гвс
	трасса
	оба
	трубопровод
	57
	 

	334
	06.07.2017
	межотопительный
	13
	7
	Центр
	СВПУ
	Гагарина, 13
	в тк 9-7-2-19-0
	теплоноситель
	т/камера
	оба
	сбросник
	57
	 

	335
	08.06.2017
	межотопительный
	7
	2
	Ближнее Завеличье
	Конная
	Малясова, 2
	в тк 12-2-15
	гвс
	т/камера
	оба
	трубопровод
	57
	 

	336
	21.04.2017
	отопительный
	4
	8
	Дальнее Завеличье
	Районная
	Байкова, 3
	тех.подполье Байкова, 3
	гвс
	тех.подполье
	оба
	трубопровод
	45
	 

	337
	10.04.2017
	отопительный
	4
	23
	Запсковье
	СВПУ
	Труда, 24
	от Труда, 24 до тк 9-23-49-2
	гвс
	трасса
	оба
	трубопровод
	76
	 

	338
	27.03.2017
	отопительный
	4
	8
	Ближнее Завеличье
	Районная
	Кузбасской див., 42
	тех.подполье Кузбасской див., 42
	гвс
	тех.подполье
	оба
	трубопровод
	57
	 






3.11. [bookmark: _Toc461490239][bookmark: _Toc465965256][bookmark: _Toc489232545][bookmark: _Toc498506821][bookmark: _Toc510962472]Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
За анализируемый период аварийных ситуаций на тепловых сетях г. Пскова не зафиксировано.
Сведения о длительности устранения функциональных отказов на тепловых сетях в зависимости от условного диаметра за период 2016-2017 гг представлены в таблице 29 и на рисунке 15.

[bookmark: _Toc510959551]Рисунок 15 - Среднее время восстановления и отказов на тепловых сетях

В среднем, на ликвидацию функционального отказа уходит 6,6 ч. Исключение составляет ликвидация функциональных отказов на тепловых сетях большого диаметра: при возникновении функционального отказа на тепломагистрали затрачивается в среднем от 7 до 11 часов, что объясняется сложностью проводимых работ.
[bookmark: _Toc510959655][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK52]Таблица 29 – Сведения о длительности устранения последствий функциональных отказов на тепловых сетях за 2016-2017 гг., в зависимости от условных диаметров

	Условный диаметр, мм
	Число отказов, шт
	Суммарное время восстановления, ч
	Среднее время восстановления, ч

	
	2016
	2017
	2016-2017
	2016
	2017
	2016-2017
	2016
	2017
	2016-2017

	25
	3
	3
	6
	28
	5
	33
	9,33
	1,67
	5,50

	32
	1
	3
	4
	16
	15
	31
	16,00
	5,00
	7,75

	38
	8
	3
	11
	26
	12
	38
	3,25
	4,00
	3,45

	45
	6
	6
	12
	37
	57
	94
	6,17
	9,50
	7,83

	57
	59
	64
	123
	380
	585
	965
	6,44
	9,14
	7,85

	76
	67
	55
	122
	410
	374
	784
	6,12
	6,80
	6,43

	89
	59
	42
	101
	321
	413
	734
	5,44
	9,83
	7,27

	108
	55
	53
	108
	341
	379
	720
	6,20
	7,15
	6,67

	133
	19
	22
	41
	97
	153
	250
	5,11
	6,95
	6,10

	159
	40
	43
	83
	202
	271
	473
	5,05
	6,30
	5,70

	219
	13
	22
	35
	83
	175
	258
	6,92
	7,95
	7,59

	273
	6
	6
	12
	34
	55
	89
	5,67
	9,17
	7,42

	325
	5
	6
	11
	38
	40
	78
	7,60
	6,67
	7,09

	426
	6
	3
	9
	31
	28
	59
	6,20
	9,33
	7,38

	530
	4
	2
	6
	41
	23
	64
	10,25
	11,50
	10,67

	630
	2
	3
	5
	25
	31
	56
	12,50
	10,33
	11,20

	1020
	1
	0
	1
	2
	0
	2
	2,00
	0,00
	2,00



Потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилых и общественных зданий до 12 °C;
· промышленных зданий до 8 °C;
При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
· подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
· подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 30;
· согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
· согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
· среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
[bookmark: _Toc510959656][bookmark: _Ref357756151][bookmark: _Toc459888447]Таблица 30 – Допустимое снижение подачи тепловой энергии 
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до
	78
	84
	87
	89
	91


Все ТСО своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций.

3.12. [bookmark: _Toc461490240][bookmark: _Toc465965257][bookmark: _Toc489232546][bookmark: _Toc498506822][bookmark: _Toc510962473]Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.
3.12.1 [bookmark: _Toc465965258][bookmark: _Toc489232547][bookmark: _Toc498506823][bookmark: _Toc510962474]Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории города Пскова
Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.
Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80% мест утечек на тепловых сетях теплоснабжающих организаций. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.
Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию водяных тепловых сетей на балансе МП «ПТС». Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей МП «ПТС».
Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт.
Регулярные обходы теплопроводов по графикам. Дефекты, угрожающие аварией и инцидентом, устраняются немедленно. Сведения о дефектах, которые не представляют опасности с точки зрения эксплуатации тепловых сетей, но которые нельзя устранить без отключения трубопроводов, заносятся в журнал обхода и осмотра тепловых сетей, а для ликвидации этих дефектов при ближайшем отключении трубопроводов или ремонте – в журнал текущих ремонтов.
Периодические шурфовки тепловых сетей. Плановые шурфовки проводятся по ежегодно составляемому плану. Количество ежегодно проводимых шурфовок устанавливается в зависимости от протяженности сетей, способов прокладки и теплоизоляционных конструкций, количества ранее выявленных дефектов, результатов испытаний на наличие потенциала блуждающих токов.
Планирование ремонта тепловых сетей производится на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров и шурфовок, испытаний на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным планом.
Для поддержания надежного теплоснабжения города Пскова и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.
3.12.2 [bookmark: _Toc465965259][bookmark: _Toc489232548][bookmark: _Toc498506824][bookmark: _Toc510962475]Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями города Пскова
В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.
Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов. Он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.
Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.
Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.
Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловой сети. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.
Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.
Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок ТС представлена на рисунке 16.
[image: ]
[bookmark: _Toc510959552]Рисунок 16 - Схема формирования плана проектирования и перекладок

3.13. [bookmark: _Toc461490241][bookmark: _Toc465965260][bookmark: _Toc489232549][bookmark: _Toc498506825][bookmark: _Toc510962476]Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
[bookmark: _Toc461490242][bookmark: _Toc465965261][bookmark: _Toc489232550][bookmark: _Toc498506826]Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:
-	гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;
-	испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;
-	испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;
-	испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;
-	испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).
[bookmark: _Toc365307240]Испытания на тепловые и гидравлические потери
Испытания на тепловые и гидравлические потери производятся на характерных магистральных участках тепловых сетей эксплуатационной ответственности МП «ПТС». Все виды испытаний проводятся раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.
На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.
За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается отдела эксплуатации тепловых сетей (далее по тексту – ОЭТС) и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.
Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:
-	задачи и основные положения методики проведения испытания;
-	перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;
-	последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;
-	режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);
-	схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;
-	схемы включения и переключений в тепловой сети;
-	сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;
-	точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;
-	оперативные средства связи и транспорта;
-	меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;
-	список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.
Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие операции:
- проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий;
- организовывает проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;
- проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;
- проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. 
Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. 
График испытаний устанавливается техническим руководителем отдела эксплуатации тепловых сетей.
Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.
[bookmark: _Toc365307243]Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей
Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.
Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.
В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.
При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.
При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному давлению, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.
Длительность испытаний пробным давлением устанавливается техническим руководителем, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.
Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного значения.
Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.
[bookmark: _Toc365307244]Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя
Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.
Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.
Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.
За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.
Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала отопительного периода.
Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.
Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.
На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:
-	отопительные системы детских и лечебных учреждений;
-	неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;
-	системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;
-	отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;
-	калориферные установки.
Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.
Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.
Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.
При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.
[bookmark: _Toc520882685][bookmark: _Toc365307245]Техническое обслуживание и ремонт
Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.
Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.
При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).
Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.
При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный (или близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.
При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.
Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.
При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.
На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает технический руководитель.
Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепловой энергии.
В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:
-	подготовка технического обслуживания и ремонтов;
-	вывод оборудования в ремонт;
-	оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;
-	проведение технического обслуживания и ремонта;
-	приемка оборудования из ремонта;
- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта
Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей соответствуют Нормативно-технической документации
3.14. [bookmark: _Toc510962477]Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Данные о нормативных потерях тепловой энергии в тепловых сетях МП «ПТС» приведены в таблице 31.
[bookmark: _Toc510959657]Таблица 31 – Нормативы технологических потерь в тепловых сетях МП «ПТС»
	Показатель
	2018

	МП «ПТС»

	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	 

	Нормативные потери, Гкал
	0,00

	- через изоляцию
	0,00

	- с утечками
	0,00

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	0,00

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	698,50

	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	 

	Нормативные потери, Гкал
	494,00

	- через изоляцию
	419,32

	- с утечками
	74,68

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	1,20

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	16,74

	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	 

	Нормативные потери, Гкал
	2549,00

	- через изоляцию
	2163,67

	- с утечками
	385,33

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	6,02

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	41,86

	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	 

	Нормативные потери, Гкал
	19,00

	- через изоляцию
	16,13

	- с утечками
	2,87

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	0,00

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	3,63

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	 

	Нормативные потери, Гкал
	2453,00

	- через изоляцию
	2082,18

	- с утечками
	370,82

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	5,12

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	66,28

	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	 

	Нормативные потери, Гкал
	0,00

	- через изоляцию
	0,00

	- с утечками
	0,00

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	0,00

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	4,05

	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	 

	Нормативные потери, Гкал
	316,00

	- через изоляцию
	268,23

	- с утечками
	47,77

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	0,65

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	13,26

	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	 

	Нормативные потери, Гкал
	770,00

	- через изоляцию
	653,60

	- с утечками
	116,40

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	1,55

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	30,70

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	 

	Нормативные потери, Гкал
	81970,00

	- через изоляцию
	69578,75

	- с утечками
	12391,25

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	286,55

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	1548,81

	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	 

	Нормативные потери, Гкал
	6205,00

	- через изоляцию
	5267,00

	- с утечками
	938,00

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	15,50

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	85,11

	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	 

	Нормативные потери, Гкал
	1908,00

	- через изоляцию
	1619,57

	- с утечками
	288,43

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	5,01

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	90,00

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	 

	Нормативные потери, Гкал
	7174,00

	- через изоляцию
	6089,52

	- с утечками
	1084,48

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	14,05

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	133,25

	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	 

	Нормативные потери, Гкал
	6936,00

	- через изоляцию
	5887,50

	- с утечками
	1048,50

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	21,24

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	153,49

	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	 

	Нормативные потери, Гкал
	0,00

	- через изоляцию
	0,00

	- с утечками
	0,00

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	0,81

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	2,09

	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	 

	Нормативные потери, Гкал
	1192,00

	- через изоляцию
	1011,81

	- с утечками
	180,19

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	3,11

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	43,95

	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	 

	Нормативные потери, Гкал
	219,00

	- через изоляцию
	185,89

	- с утечками
	33,11

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	0,00

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	16,05

	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	 

	Нормативные потери, Гкал
	4529,00

	- через изоляцию
	3844,36

	- с утечками
	684,64

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	6,31

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	84,42

	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	 

	Нормативные потери, Гкал
	0,00

	- через изоляцию
	0,00

	- с утечками
	0,00

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	0,00

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	139,53

	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	 

	Нормативные потери, Гкал
	335,00

	- через изоляцию
	284,36

	- с утечками
	50,64

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	0,86

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	22,33

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	 

	Нормативные потери, Гкал
	48804,00

	- через изоляцию
	41426,39

	- с утечками
	7377,61

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	141,59

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	446,50

	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	 

	Нормативные потери, Гкал
	276,00

	- через изоляцию
	234,28

	- с утечками
	41,72

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	0,56

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	13,95

	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	 

	Нормативные потери, Гкал
	0,00

	- через изоляцию
	0,00

	- с утечками
	0,00

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	0,00

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	0,56

	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	 

	Нормативные потери, Гкал
	2480,00

	- через изоляцию
	2105,10

	- с утечками
	374,90

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	4,71

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	49,53

	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	 

	Нормативные потери, Гкал
	4286,00

	- через изоляцию
	3638,09

	- с утечками
	647,91

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	6,83

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	99,77

	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	 

	Нормативные потери, Гкал
	0,00

	- через изоляцию
	0,00

	- с утечками
	0,00

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	0,05

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	1,95

	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	 

	Нормативные потери, Гкал
	0,00

	- через изоляцию
	0,00

	- с утечками
	0,00

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	0,00

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	83,72

	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	 

	Нормативные потери, Гкал
	1630,00

	- через изоляцию
	1383,60

	- с утечками
	246,40

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	3,83

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	91,60

	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	 

	Нормативные потери, Гкал
	335,00

	- через изоляцию
	284,36

	- с утечками
	50,64

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	0,45

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	22,47

	Итого по МП "ПТС"
	 

	Нормативные потери, Гкал
	174880,00

	- через изоляцию
	148443,72

	- с утечками
	26436,28

	Потери теплоносителя, тыс. м3/год
	526,00

	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
	4004,10


Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с использованием нормативных энергетических характеристик тепловых сетей
1. Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям: 
· потери сетевой воды;
· потери тепловой энергии;
· удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;
· разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах);
· удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения (далее - удельный расход электроэнергии).
2. При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии). 
Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима работы системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь теплоносителя используется значение энергетической характеристики по показателю "потери сетевой воды" только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации.
Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери" устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.
Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю "удельный расход электроэнергии") устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения нормируемого часового среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии в тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от источников тепловой энергии.
3. К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с перечнем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы теплоснабжения, отражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной энергетической характеристики в виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных характеристик, содержащий графические зависимости показателей, подписывается руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети.
На титульном листе предусматриваются подписи должностных лиц организаций, указываются срок действия энергетических характеристик и количество сброшюрованных листов.
4. Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от степени их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет.
5. Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:
· при истечении срока действия нормативных характеристик;
· при изменении нормативно-технических документов;
· по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены отступления от требований нормативных документов.
Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в связи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и системы теплоснабжения более пределов, указанных ниже: 
· по показателю "потери сетевой воды":
· при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%;
· при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%;
· по показателю "тепловые потери":
· при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравнению с результатами предыдущих испытаний;
· при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%;
· при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;
· по показателям "удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки потребителей" и "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах":
· при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;
· при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%;
· при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра соответствующей энергетической характеристики;
· по показателю "удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии":
· при изменении количества насосных станций или ЦТП в тепловой сети на балансе энергоснабжающей (теплосетевой) организации, в случае, если электрическая мощность электродвигателей насосов во вновь подключенных или снятых с баланса насосных станциях и ЦТП изменилась на 5% от суммарной нормируемой электрической мощности; то же относится к изменению производительности (или количества) насосов при неизменном количестве насосных станций и ЦТП;
· при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;
· при изменении условий работы насосных станций и ЦТП (автоматизация, изменение диаметров рабочих колес насосных агрегатов, изменение расходов и напоров сетевой воды), если суммарная электрическая мощность электрооборудования изменяется на 5%;
· при пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей проводится корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по которым в результате указанного пересмотра произошло изменение условий или исходных данных (если взаимосвязь между показателями обусловлена положениями методики разработки энергетических характеристик). 
6. Корректировка показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии с расчетной присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и выше для периода регулирования осуществляется приведением утвержденных нормативных энергетических характеристик к прогнозируемым условиям периода регулирования. 
7. Расчет ожидаемых значений показателя "потери сетевой воды" в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период регулирования при планируемых изменениях объемов тепловых сетей ожидаемые значения показателя "потери сетевой воды" допускается определять по формуле: 

	 	(1)

где - ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м3;

 - годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м3;

 - ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м3;

 - суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м3.
8. Расчет ожидаемых значений показателя "тепловые потери" на период регулирования при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды (наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на предстоящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь (через теплоизоляционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей определяются раздельно для надземной и подземной прокладки. 
8.1. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам: 
для участков подземной прокладки: 

		(2)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

 - нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

- ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки, м2; 

 - суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки на момент разработки энергетических характеристик, м2; 

 - ожидаемые на период регулирования среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, °С; 

 - среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик, °С; 
для участков надземной прокладки: 
(раздельно по подающим и обратным трубопроводам)

		(3)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч; 

- нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч; 

 - ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки, м2; 

 - суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки на момент разработки энергетической характеристики, м2; 

 - ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура наружного воздуха, °С; 

 - среднегодовая температура наружного воздуха, принятая при составлении энергетических характеристик, °С.
8.2. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с потерями сетевой воды осуществляется по формуле: 

		(4)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери с потерями сетевой воды, Гкал/ч; 
С - удельная теплоемкость сетевой воды, принимаемая равной 1 ккал/кг °С; 
ρср - среднегодовая плотность воды, определяемая при среднем значении ожидаемых в период регулирования среднегодовых температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, кг/м3;

 - ожидаемые на период регулирования годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

 - ожидаемая на период регулирования продолжительность работы тепловой сети в году, ч;

- ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура холодной воды, поступающей на источник тепловой энергии для подготовки и использования в качестве подпитки тепловой сети, °С.
8.3. Ожидаемые на период регулирования суммарные среднегодовые тепловые потери, Гкал/ч, определяются по формуле:

		(5)
9. Расчет ожидаемых на период регулирования значений показателя «удельный расход электроэнергии».
При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов ожидаемые значения показателя «удельный расход электроэнергии» определяются для каждой из характерных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических характеристик. С целью упрощения расчетов допускается определение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома утвержденного температурного графика. В этом случае значения планируемого показателя "удельный расход электроэнергии" при других характерных температурах наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно линии изменения нормативного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем расстоянию между значениями нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии в точке излома.

Значение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии в точке излома температурного графика , кВт·ч/Гкал, определяется по формуле:

		(6)
где:

 - ожидаемая на период регулирования суммарная электрическая мощность, используемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при температуре наружного воздуха, соответствующей излому температурного графика, кВт.
Для расчета суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов различного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, рекомендуется использовать формулы, приведенные в действующих методиках по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии и определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей.
3.15. [bookmark: _Toc461490243][bookmark: _Toc465965262][bookmark: _Toc489232551][bookmark: _Toc498506827][bookmark: _Toc510962478]Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии
Данные о фактических технологических потерях в тепловых сетях за период 2015-2017 гг. представлены в таблице 32.

[bookmark: _Toc510959658]Таблица 32 - Данные о фактических технологических потерях в тепловых сетях за период 2015-2017 гг.
	[bookmark: RANGE!M5][bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK134]N п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	2015
	2016
	2017

	
	
	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3/год
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/год
	Годовые затраты электроэнергии, тыс. кВт*ч
	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3/год
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, тыс. Гкал/год
	Годовые затраты электроэнергии, тыс. кВт*ч
	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3/год
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, тыс. Гкал/год
	Годовые затраты электроэнергии, тыс. кВт*ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Котельные МП "ПТС"

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	34189,0
	858,0
	4240,5
	33948,0
	6778,0
	4027,5
	48341,0
	5943,0
	4657,8

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	256,0
	1130,0
	101,7
	230,0
	1268,0
	111,6
	305,0
	1234,0
	118,0

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	654,0
	-3718,0
	262,7
	489,0
	-3384,0
	270,1
	1087,0
	-3662,0
	280,9

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	0,0
	60,0
	25,3
	0,0
	13,0
	25,0
	0,0
	16,0
	26,3

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	265,0
	452,0
	480,5
	209,0
	487,0
	431,6
	204,0
	1081,0
	464,9

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	0,0
	-15,0
	28,5
	0,0
	-167,0
	28,6
	0,0
	0,0
	29,0

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	228,0
	97,0
	96,0
	229,0
	311,0
	63,8
	269,0
	425,0
	60,3

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	1173,0
	98,0
	221,8
	1018,0
	620,0
	227,3
	1584,0
	886,0
	236,3

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	326266,0
	66420,0
	10718,2
	338434,0
	92164,0
	11075,4
	328110,0
	94491,0
	12082,6

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	10022,0
	1859,0
	641,6
	9162,0
	4181,0
	714,8
	9384,0
	3013,0
	734,5

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	2930,0
	-229,0
	619,5
	2274,0
	995,0
	638,5
	3046,0
	867,0
	715,5

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	8334,0
	-1649,0
	1006,7
	6242,0
	708,0
	1057,3
	6807,0
	677,0
	1194,5

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	15826,0
	2517,0
	1091,4
	20458,0
	8458,0
	1056,6
	16993,0
	4651,0
	1123,2

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	2529,0
	24,0
	13,4
	2596,0
	24,0
	16,7
	2602,0
	24,0
	18,6

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	1900,0
	171,0
	319,8
	2002,0
	580,0
	273,2
	1046,0
	321,0
	262,4

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	0,0
	89,0
	96,1
	0,0
	273,0
	93,3
	0,0
	226,0
	101,7

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	6561,0
	3329,0
	730,0
	7405,0
	4811,0
	650,3
	8903,0
	5426,0
	561,6

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	788,0
	147,0
	677,2
	224,0
	1188,0
	679,5
	166,0
	1094,0
	730,7

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	143,0
	-362,0
	131,8
	299,0
	382,0
	116,1
	517,0
	940,0
	125,4

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	19897,0
	-2072,0
	3042,4
	17937,0
	2731,0
	2994,1
	14609,0
	1147,0
	2661,7

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	382,0
	262,0
	94,1
	132,0
	400,0
	112,9
	204,0
	382,0
	104,3

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	99,0
	0,0
	2,5
	75,0
	127,0
	18,4
	29,0
	804,0
	111,9

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	4257,0
	2364,0
	378,8
	3942,0
	2768,0
	334,1
	4060,0
	2367,0
	318,2

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	3772,0
	1778,0
	612,0
	5344,0
	4523,0
	771,4
	4060,0
	4329,0
	736,4

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	0,0
	0,0
	12,7
	0,0
	0,0
	14,9
	0,0
	0,0
	16,8

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	4125,0
	1283,0
	548,8
	4114,0
	2674,0
	552,8
	4060,0
	2036,0
	564,7

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	3658,0
	1415,0
	606,6
	2327,0
	2684,0
	524,3
	3099,0
	3064,0
	581,2

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	114,0
	-20,0
	11,1

	Итого по котельным МП «ПТС»
	448254,0
	76308,0
	26800,7
	459090,0
	135597,0
	26880,1
	459599,0
	131762,0
	28630,5




[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157][bookmark: _Toc510959553]Рисунок 17 - Динамика изменения годовых затрат и потерь тепловой энергии в тепловых сетях  от котельных МП «ПТС» 


[bookmark: _Toc510959554][bookmark: OLE_LINK158]Рисунок 18 - Динамика изменения годовых затрат и потерь теплоносителя и электроэнергии на транспортировку теплоносителя в зоне источников тепловой энергии МП «ПТС»

На диаграмме, приведенной выше можно отметить увеличение годовых затрат электроэнергии на транспортировку теплоносителя на фоне увеличения годовых потерь теплоносителя. Основной составляющей годовых затрат теплоносителя являются утечки в тепловой сети - потеря воды через неплотности технологического оборудования и теплопотребляющих установок. Под утечкой следует понимать все несанкционированные потери теплоносителя при работе системы теплоснабжения в нештатном режиме (через неплотности трубопроводов и запорной арматуры).
Возможным решением данной проблемы может служить увеличение объемов ремонтных работ на тепловых сетях, а также замена ветхих тепловых сетей, выработавших свой ресурс.
3.16. [bookmark: _Toc461490244][bookmark: _Toc465965263][bookmark: _Toc489232552][bookmark: _Toc498506828][bookmark: _Toc510962479]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
В период 2015-2017 гг. предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети МП «ПТС» не выдавались.
3.17. [bookmark: _Toc461490245][bookmark: _Toc465965264][bookmark: _Toc489232553][bookmark: _Toc498506829][bookmark: _Toc510962480]Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Схемы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям:
Закрытая схема теплоснабжения – водяная система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями путем ее отбора из тепловой сети.
Открытая схема теплоснабжения – водяная система теплоснабжения, в которой вся сетевая вода или ее часть используется путем ее отбора из тепловой сети для удовлетворения нужд потребителей в горячей воде.
Наиболее распространенной схемой теплоснабжения является закрытая схема (только 28 МКД имеют открытую схему горячего водоснабжения).
Зависимая схема присоединения – водяная система теплоснабжения, в которой сетевая вода поступает в систему отопления для удовлетворения нужд потребителей в отоплении (элеваторное присоединение систем отопления, присоединение систем отопления к тепловым сетям через автоматизированные тепловые пункты с насосным смешением).
Независимая схема присоединения – водяная система теплоснабжения, в которой сетевая вода не поступает в систему отопления, а является теплоносителем для нагрева воды во внутреннем контуре системы отопления потребителя (присоединение систем отопления через индивидуальные тепловые пункты).
Наиболее распространенной схемой теплоснабжения является зависимая схема присоединения.
Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям преимущественно элеваторные, также присутствуют схемы присоединения с насосным смешением и с независимым присоединением. На схемах представлены обозначения:
· СО – система отопления;
· П1СТ и П2СТ - подогреватели первой и второй ступени соответственно;
· ЦНСГВ – циркуляционный насос системы ГВС;
· РТ – регулятор температуры;
· ХВ – холодное водоснабжение.
Схемы с наиболее распространенным присоединением потребителей к тепловым сетям приведены на рисунках 19-22.
[image: ]
[bookmark: _Toc510959555][bookmark: _Toc411586383][bookmark: _Toc412108676]Рисунок 19 - Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО
[image: ]
[bookmark: _Toc510959556]Рисунок 20 - Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО
[bookmark: _Toc467324068][bookmark: _Toc411586384][bookmark: _Toc412108677][image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\ZuluThermo\Схема 18.jpg]
[bookmark: _Toc510959557]Рисунок 21 - Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО
[bookmark: _Toc467324069][bookmark: _Toc411586385][bookmark: _Toc412108678][image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\ZuluThermo\Схема 23.jpg]
[bookmark: _Toc510959558]Рисунок 22 - Потребитель параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Зоны теплоснабжения от котельных МП «ПТС»
Наибольшее распространение в зонах теплоснабжения от котельных МП «ПТС» на территории города Пскова (85%) получила зависимая схема с закрытой схемой ГВС и с элеваторным присоединением, что объясняется простотой схемы. Однако у данной схемы существует ряд недостатков:
· отсутствие возможности автоматического регулирования параметров тепловой энергии, передаваемой потребителям;
· значительные гидравлические потери в системе отопления, обусловленные конструкцией элеватора;
· пониженное качество циркуляционной воды в системе отопления, которое влечет за собой увеличения интенсивности загрязнения внутренних систем отопления у потребителей.
Около 5% потребителей от котельных МП «ПТС» на территории города Пскова имеют независимую схему подключения. Данная схема позволяет осуществлять автоматическое регулирование параметров тепловой энергии в системах теплопотребления, а также достичь повышенных показателей циркуляционной воды в системе теплоснабжения. Однако данная схема требует наличия дополнительного энергетического оборудования (теплообменные аппараты, насосы, трубопроводы), что усложняет схему и затрудняет эксплуатацию.
Значительная часть устаревших ИТП не оборудована приборами учета тепловой энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю.
В период работы СЦТ в диапазоне нижней срезки температурного графика (температурной полки), происходит плановый перегрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Переход на насосные схемы с применением автоматизации, позволяет достичь значительной экономии теплопотребления в этот период.
3.18. [bookmark: _Toc461490246][bookmark: _Toc465965265][bookmark: _Toc489232554][bookmark: _Toc498506830][bookmark: _Toc510962481]Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
«До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии».
Практически все тепловые источники города оборудованы коммерческими узлами учета, оснащенные поверенными средствами измерения, позволяющими вести автоматически инструментальные измерения количества и качества отпускаемой в тепловые сети тепловой энергии.
На территории города Пскова приборы учета установлены у 37% потребителей.
[bookmark: _Toc510959659]Таблица 33 - Данные об оснащенности приборами учета тепловой энергии жилищного фонда г. Пскова
	Количество жилых домов с максимальным объемом потребления тепловой энергии более 0,2 Гкал/час
	Жилые дома с приборами учета тепловой энергии
	Жилые дома, подлежащие оснащению приборами учета
	Техническая возможность отсутствует

	
	
	без учета технической возможности установки приборов учета
	с учетом технической возможности установки приборов учета
	

	ГВС, закрытая схема
	Отопления, от+ГВС открытая
	ГВС, закрытая схема
	Отопления, от+ГВС открытая
	ГВС, закрытая схема
	Отопления, от+ГВС открытая
	ГВС, закрытая схема
	Отопления, от+ГВС открытая
	ГВС
	Отопление

	
	
	
	
	Всего
	%
	Всего
	%
	
	
	
	

	551
	860
	462
	315
	89
	16,2
	545
	63,4
	45
	367
	44
	178


Общее количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленное за расчетный период всеми абонентами без приборов учета, определяется из теплового и водного балансов системы теплоснабжения, а отдельным потребителем — пропорционально его расчетным часовым тепловой и массовой (объемной) нагрузкам, указанным в договоре теплоснабжения, с учетом различия в характере теплового потребления: отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка переменна и зависит от метеоусловий, тепловая нагрузка горячего водоснабжения в течение отопительного периода постоянна.
Тепловые потери через изоляцию трубопроводов на участках тепловой сети, находящихся на балансе соответствующего абонента, включаются в количество тепловой энергии, потребленной этим абонентом, также, как и потери тепловой энергии со всеми видами утечки и сливом теплоносителя из систем теплопотребления и трубопроводов его участка тепловой сети.
[bookmark: _Toc461490247][bookmark: _Toc465965266][bookmark: _Toc489232555][bookmark: _Toc498506831]В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов учета необходимо произвести для всех объектов, максимальное потребление которых составляет не менее 0,2 Гкал/час.
Для всех объектов капитального строительства с максимальной тепловой нагрузкой не менее 0,2 Гкал/ч в границах города Пскова требуется установка приборов учета потребляемой тепловой энергии.
Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется в соответствии с правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, которые утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом требований технических регламентов и должны содержать, в частности:
1) требования к приборам учета, включающие особенности учета тепловой энергии, теплоносителя в отношении объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час;
(Пункт в редакции, введеннной в действие с 31 июля 2017 года Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 279-ФЗ.
2) характеристики тепловой энергии, теплоносителя, подлежащие измерению в целях их коммерческого учета и контроля качества теплоснабжения;
3) порядок определения количества поставленных тепловой энергии, теплоносителя в целях их коммерческого учета, в том числе расчетным путем;
4) порядок распределения потерь тепловой энергии, теплоносителя между тепловыми сетями теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций при отсутствии приборов учета на границах смежных тепловых сетей.
Установку приборов учета нецелесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов. 
Выбор типа прибора учета помимо характеристик и общеизвестных требований, например, по длинам прямых участков трубопроводов, должен основываться также на учете следующих факторов:
- допустимого по экономическим соображениям срока окупаемости;
- наличие «запаса» перепада давления на вводе конкретного объекта;
- соответствия теплового узла Правилам технической эксплуатации;
- надежности и ремонтнопригодности приборов;
- необходимости автономного электропитания;
- уровня подготовки эксплуатационного персонала;
- полная автоматизация учета;
- наличие двухмесячного почасового архива;
- доступная стоимость;
- срок присутствия производителя приборов на рынке;
- количество проданных приборов и в каких регионах они эксплуатируются.
Отечественными производителями выпускается большое количество теплосчетчиков, удовлетворяющих по своим техническим характеристикам требованиям Правил учета тепловой энергии. Выбор тепловычислительных комплексов следует производить, исходя из оптимального сочетания цены и качества.
Монтаж узлов учета в муниципальных жилых домах будет выполняться подрядными организациями, прошедшими конкурсный отбор. На жилищно-эксплуатационные предприятия возлагается обязанность по оборудованию помещений узлов учета в части обеспечения сохранности устанавливаемого оборудования, предотвращения несанкционированного проникновения в узел посторонних лиц. До начала выполнения монтажа предприятием - подрядчиком изготавливается проектно-сметная документация.
3.19. [bookmark: _Toc510962482]Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
В целях обеспечения надежного и качественного теплоснабжения дежурный персонал котельных МП «ПТС» осуществляет контроль над параметрами температурных и гидравлических режимов работы оборудования. 
В Диспетчерской службе работает 20 человек. Работу Диспетчерской службы организует начальник службы. В его подчинении находится зам. Начальника, 4 диспетчера, 5 мастеров и 8 слесарей, в составе есть дежурный автомобиль ГАЗ-3302 «ГАЗель».
В оперативном подчинении у диспетчера находятся все теплоисточники и тепловые сети города.
Диспетчерская служба МП г. Пскова «ПТС» работает в круглосуточном режиме и входит в состав Единой дежурной диспетчерской службы М.О. г. Пскова (ЕДДС).
В её задачи входит:
- разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энергоустановок и сетей;
- обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления;
- обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;
- производство переключений, пусков и остановов;
- локализация аварий и восстановление режима работы;
- подготовка к производству ремонтных работ.
Средствами диспетчерского и технологического управления являются телефонная связь и радиосвязь, телемеханика и автоматика управления, защиты и контроля, которыми оснащается диспетчерский пункт, источники тепла и тепловые пункты.
Весь объем поступающей в диспетчерский пункт информации отражается на телекомплексе. В настоящее время внедряется телеуправление для дистанционного управления работой тепловых пунктов. Постепенное увеличение объема вводимой информации приведет к созданию комплексной системы автоматизации и телемеханизации тепловых сетей.
Согласованная работа тепловой сети с источником тепла достигается при соблюдении диспетчерского графика. Диспетчерский график режима работы тепловой сети и источника тепла составляется на основании прогноза на ближайшие сутки. Суточный диспетчерский график предусматривает:
- Суточный и часовой отпуск тепла по каждому источнику (раздельно по пару и воде);
- Температуру воды на подающем и обратном коллекторах каждого источника и параметры пара по каждому отходящему паропроводу;
- Давление в подающем и обратном коллекторах каждого источника и расходы воды.
Невыполнением диспетчерского графика считается:
- отклонение температуры воды, поступающей в тепловую сеть, на 5⁰С и более по сравнению с заданной в течение 3 ч;
- отклонение давлений в подающем и обратном коллекторах источника тепла не более чем на 50 кПа (0,5 атм).
3.20. [bookmark: _Toc461490248][bookmark: _Toc465965267][bookmark: _Toc489232559][bookmark: _Toc498506832][bookmark: _Toc510962483]Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Центральные тепловые пункты горячего водоснабжения и насосные станции систем теплоснабжения г. Пскова полностью автоматизированы.
[bookmark: _Toc510959660]Таблица 34 - Сведения об установленном оборудовании на ЦТП г. Пскова
	№
	Ц Т П
	Клапаны регулирующие

	
	
	ГВС
	электронный
	регулятор
	CAPDР
	электронный
	регулятор
	CAPPT
	электронный
	регулятор

	
	Шифр
	Адрес
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п/п
	
	
	Тип
	привод
	Ду
	Кvу
	
	
	Тип
	привод
	Ду
	Кvу
	
	
	Тип
	привод
	Ду
	Кvу
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мм
	м³/ч
	
	
	
	
	мм
	м³/ч
	
	
	
	
	мм
	м³/ч
	
	

	Участок 1

	1
	1-1
	Коммунальная, 59а
	25ч945П
	ST - 0,1
	80
	100
	ТРМ - 12
	25ч945П
	МРП - 25
	125
	250
	Р25.1
	Регулятор уровня воды в баке-аккумуляторе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25ч945П
	МРП - 25
	125
	100
	ТРМ - 12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Регулятор уровня воды в баке-аккумуляторе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30ч906бр
	НА 205 К У2
	100
	
	САУ-М6

	2
	1-2
	Кузбасской див., 30а
	25ч945П
	КТ - 1
	80
	100
	ТРМ - 12
	25ч945П
	МРП - 25
	100
	160
	ТРМ - 212
	Регулятор уровня воды в баке-аккумуляторе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25ч945П
	КТ - 1
	125
	100
	ТРМ - 12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Регулятор уровня воды в баке-аккумуляторе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30ч906бр
	НА 205 К У2
	100
	
	САУ-М6

	3
	1-3
	Коммунальная, 67
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	40
	ТРМ - 12
	VF - 2
	AMV
	80
	100
	ТРМ - 212
	Клапан ХВС "после себя"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	63
	ТРМ - 12

	4
	1-4
	Коммунальная, 77
	25ч945П
	ST - 0,1
	100
	100
	ТРМ - 12
	25ч945П
	КТ - 2
	100
	160
	ТРМ - 212
	—
	—
	—
	—
	Р25.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1-5
	Коммунальная, 48
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	40
	ТРМ - 12
	25ч945П
	ST - 0,1
	80
	63
	Р25.1
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1-6
	Юбилейная, 62
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	40
	ТРМ - 12
	VF - 2
	AMV
	100
	145
	Р25.1
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1-7
	Западная, 3
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	40
	ТРМ - 12
	25ч945П
	ST - 0,1
	100
	100
	Р25.1
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	1-8
	Юбилейная, 71б
	25ч945П
	МРП - 10
	80
	100
	ТРМ - 12
	25ч945П
	МРП - 25
	100
	100
	Р25.1
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	1-9
	Юбилейная, 89
	25ч945П
	МРП - 10
	100
	100
	ТРМ - 12
	VF - 2
	AMV
	100
	145
	Р25.1
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	1-10
	Западная, 8
	25ч945П
	ST - 0,1
	80
	100
	ТРМ - 12
	25ч945П
	МРП - 25
	100
	63
	Р25.1
	Клапан ХВС "после себя"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	63
	ТРМ - 12

	11
	1-11
	Рижский пр., 69
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	40
	ТРМ - 12
	25ч945П
	ST - 0,1
	80
	100
	Р25.1
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	1-12
	Западная, 4
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	40
	ТРМ - 12
	25ч945П
	МРП - 10
	100
	63
	Р25.1
	Клапан ХВС "после себя"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РД 80 НО 0,16-0,63
	80
	60
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	1-13
	Рокоссовского, 10
	25ч945П
	МРП - 10
	80
	100
	ТРМ - 12
	6с - 9 - 2
	МЭО-40/10-0,25
	100
	69
	РС29.1
	Клапан ХВС "после себя"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	100
	100
	ТРМ - 12

	14
	1-14
	Юбилейная, 87а
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	16
	ТРМ - 12
	25ч940нж
	ЕСПА-02ПВ
	80
	?
	Р25.1
	25ч914нж
	
	100
	?
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Клапан ХВС "после себя"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РД 50 НО 0,16-0,63
	50
	25
	—

	15
	1-15
	Байкова, 4
	25ч945П
	ST - 0,1
	80
	63
	ТРМ - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	Клапан ХВС "после себя"

	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	40
	
	
	
	
	
	
	РД 100 НО 0,16-0,63
	100
	80
	—

	16
	1-16
	Коммунальная, 25
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	25
	ТРМ - 12
	Регулятор уровня воды в баке-аккумуляторе
	Регулятор уровня воды в баке-аккумуляторе

	
	
	
	
	
	
	
	
	25ч940нж
	ЕСПА-02ПВ
	50
	25
	ТРМ - 12
	30ч906бр
	
	100
	
	САУ-М6

	17
	1-17
	Алёхина, 1
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	40
	ТРМ - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	Регулятор уровня воды в баке-аккумуляторе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25ч945П
	КТ - 1
	25
	10
	ТРМ - 12

	18
	1-18
	Алёхина, 24
	25ч945П
	ST - 0,1
	80
	40
	ТРМ - 32
	—
	—
	—
	—
	—
	25ч945нж
	ST - 0,1
	65
	25
	ТРМ - 32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	1-19
	Юбилейная, 34
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	25
	ТРМ - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	Клапан ХВС "после себя"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	63
	ТРМ - 12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	1-20
	Ижорского бат., 6б
	25ч945П
	ST - 0,1
	100
	100
	ТРМ - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участок 2

	1
	2-1
	Рижский пр., 29/31
	25ч945П
	KT - 1
	50
	25
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	Клапан ХВС "после себя"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РД 50 НО 0,16-0,63
	50
	25
	—

	2
	2-2
	Рижский пр., 49
	25ч945П
	498.0-ОMGBB/82
	80
	63
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2-3
	Юбилейная, 65
	25ч945П
	KT - 1
	50
	?
	PC29
	25ч945П
	490.0-ONEBK/00
	50
	25
	PC29
	Клапан ХВС "после себя"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РД 25 НО 0,16-0,63
	25
	6,3
	—

	4
	2-4
	М.Горького, 57
	25ч945П
	490.0-ONEBK/00
	25
	6,3
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2-5
	Рижский пр., 22
	25ч945П
	MPП - 10
	65
	25
	P25.2
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	80
	?
	P25.1
	Клапан ХВС "после себя"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РД 50 НО 0,16-0,63
	50
	25
	—

	6
	2-6
	Народная, 18
	25ч945П
	52437.6745
	50
	40
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	2-7
	Народная, 53
	25ч945П
	498/0S0.WEKB/87
	50
	40
	P25.2
	Клапан ХВС "после себя"
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	50
	40
	P25.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	РД 40 НО 0,16-0,63
	40
	16
	—
	
	
	
	
	

	8
	2-8
	Р.Люксембург, 5
	25ч945П
	490.0-ONEBK/00
	25
	6,3
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	2-9
	Р.Люксембург, 12
	25ч945П
	52437.6755
	80
	100
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	2-10
	Петровская, 49
	25ч945П
	498.0-ОWGBB/82
	80
	63
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	2-11-И
	М.Горького, 35
	VB - 2
	AMV - 30
	50
	25
	ECL
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	12
	2-12
	Конная, 6
	25ч945П
	490.0-ONEBK/00
	50
	40
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	2-13
	Красноармейская, 1а
	25ч945П
	52437.6245
	50
	16
	P25.2
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	25
	?
	—
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	50
	?
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	2-14
	Госпитальная, 15а
	25ч945П
	52437.6245
	50
	40
	P25.2
	Независимый контур СО
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	50
	40
	TPM-32
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	2-15
	Госпитальная, 17
	25ч945П
	MPП - 10
	80
	63
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	2-16
	Рижский пр., 68
	25ч945П
	52437.6245
	50
	40
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	2-17
	Космическая, 6а
	25ч945П
	MPП - 10
	100
	100
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	2-18
	Я. Райниса, 48
	25ч945П
	52437.6245
	25
	16
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	2-19-И
	Лагерная, 3
	VIG 2
	прямого действия
	25
	8
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	2-20
	Малясова, 2
	VB 2
	AMV - 30
	50
	40
	ECL-200
	ХВС
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	VB 2
	AMV - 30
	32
	16
	
	25ч945П
	490.0-ONEBK/00
	50
	25
	TPM-12
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	2-21
	Красноармейская, 26
	25ч945П
	498.0-ОWGBB/08
	50
	40
	TPM-12
	ХВС
	TPM-12
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	25ч945П
	490.0-ONEBK/00
	25
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	2-22
	Киселёва, 11
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	63
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участок 3

	1
	3-1
	Инженерная, 8
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	50
	40
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	3-2
	Инженерная, 9а
	V - 241
	АТ8490М800
	32
	16
	ТАС 2222GB
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	3-3
	Инженерная, 13
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	25
	P25.2
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	40
	P25.1
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	50
	40
	P25.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	3-4
	Инженерная, 21
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	50
	?
	P25.2
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	80
	?
	P25.1
	25ч940нж
	—
	50
	?
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3-5
	Инженерная, 25
	ГВС (I контур)
	25ч945П
	КТ - 1
	50
	25
	ТРМ - 12
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	80
	100
	ТРМ - 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ГВС (II контур)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	16
	ТРМ - 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	25
	6,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	3-6
	Инженерная, 62
	25ч945П
	ST - 0,1
	100
	100
	P25.2
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	63
	P25.1
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	50
	40
	—

	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	3-7
	Инженерная, 90
	25ч945П
	КТ - 1
	50
	16
	РС29.2
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	50
	40
	P25.1
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	50
	40
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	3-8
	Алтаева, 9
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	25
	P25.2
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	63
	P25.1
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	3-9
	Новосёлов, 17
	25ч945П
	ST - 0,1
	80
	63
	P25.2
	25ч945П
	MPП - 10
	100
	100
	P25.1
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	3-10
	Новосёлов, 32
	25ч945П
	MPП - 10
	125
	100
	ТРМ - 12
	25ч945П
	MPП - 10
	125
	160
	P25.1
	6с-9-2
	МЭО-100/25-0,25
	100
	69
	—

	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	3-11
	Звёздная, 7
	25ч945П
	MPП - 10
	80
	40
	P25.2
	25ч945П
	ST - 0,1
	80
	65
	P25.1
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	3-12
	Звёздная, 11
	25ч945П
	ST - 0,1
	100
	63
	ТРМ - 12
	25ч945П
	ST - 0,1
	100
	100
	ТРМ - 12
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	3-13
	Труда, 53
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	40
	ТРМ - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	3-14
	Труда, 55
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	25
	P25.2
	25ч945П
	MPП - 10
	100
	100
	P25.1
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	3-15
	Энтузиастов, 9
	ГВС (I зона)
	—
	—
	—
	—
	—
	независимый контур СО

	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	125
	100
	ТРМ - 12
	
	
	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	25
	ТРМ - 32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подпитка контура СО

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	25
	10
	ТРМ - 12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	3-16
	Школьная, 7
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	25
	ТРМ - 12
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	63
	ТРМ - 12
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	3-17
	Инженерная, 16
	25ч945П
	ST - 0,1
	80
	100
	ТРМ - 12
	25ч945П
	MPП - 10
	100
	160
	P25.1
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	80
	100
	—

	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	3-18
	Гдовская, 6
	25ч945П
	КТ - 1
	80
	63
	P25.2
	25ч914нж
	МЭО-16/6,3-0,25
	100
	250
	P25.1
	—
	—
	—
	—
	P25.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	3-19
	Труда, 24
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	40
	ТРМ - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	3-20
	Труда, 28
	25ч945П
	КТ - 1
	25
	16
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	3-21-И
	Текстильная, 18
	VIG 2
	прямого действия
	25
	8
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	3-22-И
	Алтаева, 2
	V - 241
	АТ8490М800
	25
	6,3
	ТАС 2222GB
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	3-23-И
	Инженерная, 70
	V - 241
	АТ8490М800
	25
	6,3
	ТАС 2222GB
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	3-24-И
	Сиреневый бул., 5
	25ч945П
	ST - 0,1
	25
	6,3
	ТРМ - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	3-25
	Алтаева, 6
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	63
	ТРМ - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	25ч945П
	ST - 0,1
	65
	63
	ТРМ - 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	3-26
	Первомайская, 43
	25ч945П
	ST - 0,1
	50
	40
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	3-27-И
	Школьная, 2
	25ч945П
	ST - 0,1
	25
	6,3
	ТРМ - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	3-28-И
	Волкова, 3
	25ч945П
	ST - 0,1
	32
	10
	ТРМ - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участок 4

	1
	4-1
	Бастионная, 13
	25ч945П
	ST 0.1
	50
	40
	TPM - 12
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	80
	63
	P25.1
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	4-2
	Бастионная, 17
	25ч945П
	ST 0.1
	50
	40
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	4-3
	Советская, 55
	25ч945П
	КТ - 2
	25
	10
	TPM-12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	4-4
	Октябрьский, 23
	25ч945П
	ST 0.1
	50
	25
	P25.2
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	80
	63
	P25.1
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4-5
	Песочная, 45
	V241/50/38
	AMV
	50
	38
	ТАС 2222GB
	Независимый контур СО
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	V241/40/25
	AMV
	40
	25
	ТАС 2222GB
	
	
	
	
	

	6
	4-6
	Стахановская, 8
	25ч945П
	КТ - 2
	80
	40
	PC29.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	4-7
	Кузнецкая, 23
	25ч945П
	ST 0.1
	25
	10
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	4-8
	Гагарина, 5а
	25ч945П
	КТ - 2
	50
	40
	P25.2
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	80
	63
	P25.1
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	4-9
	Посёлочная, 15
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	50
	40
	P25.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	4-10
	Советская, 42а
	25ч945П
	КТ - 1
	50
	40
	TPM - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	Регулятор уровня воды в баке-аккумуляторе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25ч940нж
	КТ - 1
	80
	63
	САУ-МП

	11
	4-11
	Гражданская, 2а
	25ч945П
	ST 0.1
	50
	25
	TPM - 12
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	80
	63
	МИНИТЕРМ
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	4-12
	Л.Толстого, 42
	25ч945П
	ST 0.1
	25
	10
	P25.2
	25ч940нж
	ЕСПА02-ПВ
	50
	40
	P25.1
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4-13
	Ленина, 15
	25ч945П
	ST 0.1
	50
	25
	TPM - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	4-14
	Плехановский, 67
	25ч945П
	ST 0.1
	50
	40
	TPM - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	4-15-И
	Некрасова, 45
	25ч945П
	КТ - 1
	25
	40
	PC29.2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	4-16-И
	Новгородская, 8а
	VМ - 2
	AMV - 30
	50
	25
	ECL-200
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	4-17
	Н. Васильева, 75б
	25ч945П
	КТ - 2
	80
	100
	TPM - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	4-18
	Новгородская, 28
	25ч945П
	ST 0.1
	65
	63
	TPM - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	4-19
	Советской Армии, 49
	AVTB 25
	прямого действия
	25
	5,5
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	4-20-И
	Н. Васильева, 83а
	25ч945П
	ST 0.1
	25
	10
	TPM - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	4-21-И
	Свердлова, 40
	AVTB 15
	прямого действия
	15
	4
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	4-22-И
	Свердлова, 56
	V241/20/6,3
	AMV
	20
	6,3
	ТАС 2222GB
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	4-23
	Плехановский, 75
	25ч945П
	ST 0.1
	25
	10
	TPM - 32
	Независимый контур СО
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	V241/32/16
	AMV
	32
	16
	TPM - 12 

	
	
	
	
	

	24
	4-24-И
	Ленинградское ш., 24
	25ч945П
	490.0-ONEBK/00
	50
	25
	TPM - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	4-25-И
	Лесная, 11
	25ч945П
	490.0-ONEBK/00
	50
	40
	TPM - 12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	4-26-И
	Харченко, 31
	AVTB 25
	прямого действия
	25
	5,5
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	4-27-И
	Свердлова, 46
	AVTB 25
	прямого действия
	25
	5,5
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



В существующих индивидуальных тепловых пунктах, как правило, регулирования параметров теплоносителя не производится по причине отсутствия контрольно-регулирующего оборудования и автоматики. В то время как новые и реконструируемые тепловые пункты, выполненные согласно СП 41-101-2003 и ФЗ №261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " от 18.11.2009г., уже имеют в своем составе оборудования для устройства закрытых систем горячего водоснабжения и зачастую оснащены контрольно-регулирующим оборудованием и автоматикой для системы отопления.
3.21. [bookmark: _Toc461490249][bookmark: _Toc465965268][bookmark: _Toc489232560][bookmark: _Toc498506833][bookmark: _Toc510962484]Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Для защиты тепловых сетей от недопустимо высоких давлений при гидравлическом ударе предусмотрены предохранительные клапаны на котельных МП «ПТС». Оборудование для защиты тепловых сетей от гидравлических ударов, превышения давления на тепловых сетях не установлено.
3.22. [bookmark: _Toc461490250][bookmark: _Toc465965269][bookmark: _Toc489232561][bookmark: _Toc498506834][bookmark: _Toc510962485]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
Бесхозяйные тепловые сети на территории города Пскова не выявлены.

Часть 4. [bookmark: _Toc498506835][bookmark: _Toc510962486]Зоны действия источников тепловой энергии
4.1. [bookmark: _Toc465965271][bookmark: _Toc494123611][bookmark: _Toc498506836][bookmark: _Toc510962487]Зоны действия источников тепловой энергии г. Пскова
Распределение зон действия котельных города Пскова приведено на рисунке 23.
Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей города Пскова, расположенных в зонах действия котельных МП «ПТС», составляет 632,61 Гкал/ч.
Зона действия котельных №№ 1, 18, 20
В зоне действия котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12 работает на одну совместную зону с котельными №18 и №20, суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов этой зоны составляет 198,79 Гкал/ч. Зона действия котельных единой зоны теплоснабжения сформирована радиальными тепловыми сетями, с резервированием по большей части кварталов. Котельные №1, №18 и №20 имеют между собой технологические связи. Секционирующие задвижки и существующие перемычки между котельными приведены в разделе 3 Главы 1. В зону действия котельных №№ 1, 18, 20 попадают следующие микрорайоны:
- Микрорайон, ограниченный ул. Балтийская, Коммунальная, Рокоссовского, пр. Рижский (Дальнее Завеличье западное);
- Территория, ограниченная ул. Михаила Егорова, Балтийская, пр. Рижский, ул. Юбилейная (Дальнее Завеличье западное);
- Микрорайон, ограниченный ул. Балтийская, Михаила Егорова, Рокоссовского, Коммунальная (Дальнее Завеличье западное);
- Территория севернее ул. Михаила Егорова и Байкова (Дальнее Завеличье западное);
- 4 микрорайон, Дальнее Завеличье западное;
- 7 микрорайон, Дальнее Завеличье западное;
- Заболотье - территория, ограниченная ул. Юбилейная, ул. Генерала Маргелова, границей города, пр. Рижский (Дальнее Завеличье юго-западное);
- Территория, ограниченная ул. Юбилейная, Нововойсковая, ж/д, ул. Генерала Маргелова (Ближнее Завеличье южное - небережное);
- 9 микрорайон, Дальнее Завеличье восточное;
- 12 микрорайон, Дальнее Завеличье северо-западное;
- Территория севернее ул. Кузбасской дивизии, Дальнее Завеличье северо-западное;
- 1 микрорайон (Ближнее Завеличье северное);
- Южный - территория, ограниченная р. Великая, ул. Петровская, ул. Коммунальная, Юбилейная (Ближнее Завеличье северное).
Зона действия котельной №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
Зона действия котельной №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53 представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №2 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 1,16 Гкал/ч. В зону действия котельной № 2 попадают следующие микрорайоны:
- Корытово, Орлецы (Ближнее Завеличье южное - небережное);
- Территория, ограниченная ул. Юбилейная, р. Великая, ж/д, р. Мирожка (Ближнее Завеличье южное - небережное).
Зона действия котельных №№ 3, 17
Зона действия котельной №3 по адресу: Рижский пр., 43а представлена на рисунке 23. Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а работает на одну совместную зону с котельной №17, суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов этой зоны составляет 18,1 Гкал/ч. Зона действия котельных единой зоны сформирована радиальными тепловыми сетями, с резервированием по большей части кварталов. Котельные №3 и №17 имеют между собой технологические связи. Секционирующие задвижки и существующие перемычки между котельными приведены в разделе 3 Главы 1. В зону действия котельных №№ 3, 17 попадают следующие микрорайоны:
- 1 микрорайон (Ближнее Завеличье северное);
- Южный - территория, ограниченная р. Великая, ул. Петровская, ул. Коммунальная, Юбилейная (Ближнее Завеличье северное).
Зона действия котельной №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
Зона действия котельной №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49 представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №4 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 0,38 Гкал/ч. В зону действия котельной № 2 попадают следующие микрорайоны:
- Лопатино (район Аэропорта);
Зона действия котельных №№ 5, 13
Зона действия котельной №5 по адресу: ул. Чехова, 4а представлена на рисунке 23. Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а работает на одну совместную зону с котельной №13, суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов этой зоны составляет 31,72 Гкал/ч. Зона действия котельных единой зоны сформирована радиальными тепловыми сетями, с резервированием по большей части кварталов. Котельные №5 и №13 имеют между собой технологические связи. Секционирующие задвижки и существующие перемычки между котельными приведены в разделе 3 Главы 1. В зону действия котельных №№ 5, 13 попадают следующие микрорайоны:
- 2 микрорайон, Дальнее Завеличье юго-западное;
- Территория, ограниченная ул. Народная, Рижский пр., наб. р. Великая, ул. Юбилейная (Ближнее Завеличье южное - небережное)
Зона действия котельной №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
Зона действия котельной №6 по адресу: ул. Пригородная, 9 представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №6 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 0,43 Гкал/ч. В зону действия котельной № 6 попадают следующие микрорайоны:
- Лесной (район Аэропорта);
Зона действия котельной №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
Зона действия котельной №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54 представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №7 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 1,05 Гкал/ч. В зону действия котельной № 7 попадают следующие микрорайоны:
- Пески (территория, ограниченная ул. Советской армии, р. Промежица, р. Великая, ул. Юбилейная);
Зона действия котельной №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
Зона действия котельной №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №8 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 1,05 Гкал/ч. В зону действия котельной № 8 попадают следующие микрорайоны:
- Лопатино (район Аэропорта);
Зона действия котельной №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
Зона действия котельной №9 по адресу: ул. Инженерная, 3 представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №9 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 256,58 Гкал/ч. В зону действия котельной № 9 попадают следующие микрорайоны:
- Территория, ограниченная ул. Яна Фабрициуса, Вокзальная, р. Великая, ул. Кузнецкая;
- Территория, ограниченная р. Пскова, ул. Советская, Октябрьский пр., ул. Кузнецкая, р. Великая;
- Кром — Центр (территория, ограниченная р. Пскова ул. Индустриальная, пр. Октябрьский);
- Территория, ограниченная ул. Кузнецкая, Октябрьский пр., Вокзальная, Яна Фабрициуса (Центр, юго-восток);
- Территория, ограниченная р. Пскова, ул. Советская, Октябрьский пр., ул. Кузнецкая, р. Великая;
- Территория, ограниченная ул. Индустриальная, Инженерная, р. Пскова, Западная часть (Запсковье восточное);
- Территория, ограниченная ул. Индустриальная, Инженерная, р. Пскова, Восточная часть (Запсковье восточное);
- Любятово;
- Панино (территория, ограниченная ул. Литейная, Индустриальная, Инженерная Звездная), Запсковье восточное;
- Территория, ограниченная ул. Алтаева, Инженерная, Индустриальная, р. Пскова, условным продолжением ул. Новоселов (Запсковье восточное);
- 11 микрорайон, Запсковье южное;
- 1 микрорайон, Запсковье восточное;
- 5 микрорайон, Запсковье восточное;
- 9 микрорайон, Запсковье северное;
- Кадастровый номер 60:27:0060311 (терретория, ограниченная ул. Труда, Инженерной и Звездной), Запсковье восточное;
- 12 микрорайон, Запсковье северное.

Зона действия котельных №№ 10, 26
Зона действия котельной №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24 представлена на рисунке 23. Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24 работает на одну совместную зону с котельной №26, суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов этой зоны составляет 23,15 Гкал/ч. Зона действия котельных единой зоны сформирована радиальными тепловыми сетями, с резервированием по большей части кварталов. Котельные №10 и №26 имеют между собой технологические связи. Секционирующие задвижки и существующие перемычки между котельными приведены в разделе 3 Главы 1. В зону действия котельных №№ 10, 26 попадают следующие микрорайоны:
- Овсище - территория, ограниченная ул.Чудская, Л. Поземского, Ипподромная, р. Великая;
- Овсище - территория, ограниченная ул. Ижорского батальона, Чудская, р. Великая;
- Овсище - территория, ограниченная ул. Л. Поземского, Чудская, Ижорского батальона, Пригородная.
Зона действия котельной №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
Зона действия котельной №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №11 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 7,81 Гкал/ч. В зону действия котельной № 11 попадают следующие микрорайоны:
- Кресты (район Аэропорта);
Зона действия котельной №12 по адресу: ул. Конная, 8а
Зона действия котельной №12 по адресу: ул. Конная, 8а представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №12 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 33,9 Гкал/ч. В зону действия котельной № 12 попадают следующие микрорайоны:
- Территория, ограниченная ул. Народная, Рижский пр., наб. р. Великая, ул. Юбилейная (Ближнее Завеличье южное - небережное);
Зона действия котельной №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
Зона действия котельной №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23 представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №14 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 1,00 Гкал/ч. В зону действия котельной № 14 попадают следующие микрорайоны:
- Южный - территория, ограниченная р. Великая, ул. Петровская, ул. Коммунальная, Юбилейная (Ближнее Завеличье северное);
Зона действия котельной №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
Зона действия котельной №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №15 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 4,53 Гкал/ч. В зону действия котельной № 15 попадают следующие микрорайоны:
- Кресты (район Аэропорта);
Зона действия котельной №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
Зона действия котельной №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63 представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №19 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 2,09 Гкал/ч. В зону действия котельной № 19 попадают следующие микрорайоны:
- 11 микрорайон, Запсковье южное;
- Территория, ограниченная ул. Линейная, Звездная, Юности, Сиреневый бульвар, пр. Энтузиастов, ул. Ипподромная, Л. Поземского, Шоссейная
Зона действия Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
Зона действия котельной Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2 представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №19 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 0,65 Гкал/ч. В зону действия котельной № 19 попадают следующие микрорайоны:
- Андрохново
Зона действия Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
Зона действия котельной №23 по адресу: ул. Волкова, 3 представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №23 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 10,97 Гкал/ч. В зону действия котельной № 23 попадают следующие микрорайоны:
- 11 микрорайон, Запсковье южное
Зона действия Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
Зона действия котельной №24 по адресу: М. Горького, 21А представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №24 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 16,59 Гкал/ч. В зону действия котельной № 24 попадают следующие микрорайоны:
- 3 микрорайон (Ближнее Завеличье северное);
- 15 микрорайон (Ближнее Завеличье северное).
Зона действия Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
Зона действия котельной №25 по адресу: Рижский пр., 5А представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №25 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 0,23 Гкал/ч. В зону действия котельной № 25 попадают следующие микрорайоны:
- 3 микрорайон (Ближнее Завеличье северное);
Зона действия Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
Зона действия котельной №27 по адресу: ул. Солнечная, 14 представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №27 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 7,02 Гкал/ч. В зону действия котельной № 27 попадают следующие микрорайоны:
- Пески (территория, ограниченная ул. Советской армии, р. Промежица, р. Великая, ул. Юбилейная);
Зона действия Котельная №28 по адресу: Германа, 34
Зона действия котельной №28 по адресу: Германа, 34 представлена на рисунке 23. В зоне действия котельной №28 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 1,07 Гкал/ч. В зону действия котельной № 28 попадают следующие микрорайоны:
- Аэропорт Кресты;
Зона индивидуального теплоснабжения
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Пскове сформированы в основном восточных микрорайонах города (п. Кресты, п. Лопатино), доля которых составляет около 1,0 % от общей площади жилого фонда. Теплоснабжение данных зданий осуществляется с использованием печного, электрического отопления и индивидуальных газовых котлов. Зона действия индивидуального теплоснабжения показана на рисунке 24.

[image: ]
[bookmark: _Toc510959559]Рисунок 23 - Зоны действия источников тепловой энергии г. Пскова
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[bookmark: _Toc510959560]Рисунок 24 - Зоны индивидуального теплоснабжения


Источники тепловой энергии промышленных предприятий и тепловые сети от них в большинстве своем составляют единое целое с предприятием и расположены на одной промплощадке и не участвуют в теплоснабжении общественного и жилищного фонда. Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор на теплопотребление.
4.2. [bookmark: bookmark153][bookmark: _Toc465965275][bookmark: _Toc494123623][bookmark: _Toc498506837][bookmark: _Toc510962488]Определение эффективного радиуса теплоснабжения
С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика определения радиуса эффективного теплоснабжения, разработанная НП «Российское теплоснабжение» и размещенная на общедоступном интернет-ресурсе «Ростепло.Ру» по адресу: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/sto_1806.zip. В соответствии с данными, приведенными на том же портале (http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1464943089), указанная методика получила одобрение Экспертного совета при Минстрое России.
В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.
Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,,……
где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;
П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;
Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;
φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

 .
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для основных источников теплоснабжения г. Пскова представлены в таблице 35. 
Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты. 
[bookmark: _Toc510959661]Таблица 35 - Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Пскова
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Количество обонентов
	Площадь теплоснабжения
	Подключенная нагрузка потребителей
	Среднее число абонентов на 1 км2
	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети
	Теплоплотность района
	Радиус оптимального теплоснабжения
	Предельный радиус  действия тепловой сети

	 
	 
	шт.
	км2
	Гкал/ч
	шт./км2
	°С
	Гкал/ч·км2
	км
	км

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	984
	12,500
	совместно с кот. №20
	78,72
	50
	#ЗНАЧ!
	5,50
	5,98

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	15
	0,500
	1,16
	30,00
	50
	2,3
	1,50
	1,80

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	70
	2,480
	18,10
	28,23
	50
	7,3
	2,10
	2,52

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	1
	0,110
	0,38
	9,09
	50
	3,5
	1,10
	1,54

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	68
	1,690
	14,11
	40,24
	50
	8,3
	2,30
	2,76

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	1
	0,080
	0,43
	12,50
	60
	5,4
	0,50
	0,60

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	7
	0,760
	1,05
	9,21
	60
	1,4
	0,70
	0,84

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	41
	1,100
	2,14
	37,27
	60
	1,9
	1,85
	7,91

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	1908
	41,400
	256,58
	46,09
	25
	6,2
	8,90
	10,68

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	193
	4,300
	23,15
	44,88
	25
	5,4
	3,40
	4,08

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	73
	3,800
	7,81
	19,21
	25
	2,1
	1,34
	1,61

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	313
	5,400
	33,90
	57,96
	25
	6,3
	2,12
	2,54

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	161
	2,800
	17,61
	57,50
	25
	6,3
	2,43
	2,92

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	1
	0,120
	1,00
	8,33
	25
	8,3
	1,73
	2,08

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	50
	1,120
	4,53
	44,64
	25
	4,0
	2,61
	3,13

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	4
	0,090
	0,58
	44,44
	25
	6,5
	0,45
	0,54

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	87
	2,540
	12,66
	34,25
	25
	5,0
	1,76
	2,11

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	984
	15,400
	совместно с кот. №20
	63,90
	25
	#ЗНАЧ!
	4,58
	4,87

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	15
	1,500
	2,09
	10,00
	25
	1,4
	1,34
	1,61

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	984
	21,400
	198,79
	45,98
	25
	9,3
	4,98
	2,18

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	14
	0,500
	0,65
	28,00
	25
	1,3
	0,95
	1,14

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	123
	3,500
	совместно с кот. №23
	35,14
	25
	#ЗНАЧ!
	1,10
	1,34

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	123
	3,200
	10,97
	38,44
	25
	3,4
	2,10
	2,52

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	133
	4,100
	16,59
	32,44
	25
	4,0
	1,59
	1,91

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	15
	0,100
	0,23
	150,00
	25
	2,3
	0,76
	0,91

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	193
	2,300
	совместно с кот. №10
	83,91
	25
	#ЗНАЧ!
	3,10
	3,40

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	27
	3,600
	7,02
	7,50
	25
	2,0
	2,90
	3,48

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	10
	0,750
	1,07
	13,33
	25
	1,4
	1,10
	1,32




Часть 5. [bookmark: _Toc510962489]Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
5.1. [bookmark: _Toc356981678][bookmark: _Toc357159218][bookmark: _Toc465965277][bookmark: _Toc489232577][bookmark: _Toc510962490]Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха
В качестве единиц территориального деления приняты планировочные микрорайоны города.
В соответствии с СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 расчетная температура наружного воздуха составляет -26°C (принято для города Пскова).
В разделе 5.4.1 представлены значения договорного теплопотребления при расчетных температурах наружного воздуха в разрезе источников тепловой энергии, таблице 36 - в расчетных единицах территориального деления, по состоянию на начало 01.01.2018 г.
[bookmark: _Toc510959662]Таблица 36 - Значения договорного потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха
	[bookmark: _Toc489232579]Район
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	
	Всего, в т.ч.:
	Отопление
	Вентиляция
	ГВСср
	технология в паре

	1 микрорайон, Запсковье восточное
	14,34
	12,41
	0,00
	1,93
	0,00

	5 микрорайон, Запсковье восточное
	12,55
	11,18
	0,06
	1,32
	0,00

	Территория, ограниченная ул. Труда, Инженерной и Звездной (Запсковье восточное)
	4,32
	3,87
	0,00
	0,45
	0,00

	Силово-Медведево, Павшино, Терехово, Пожигово (Запсковье восточное)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Территория, ограниченная ул. Алтаева, Инженерная, Индустриальная, р. Пскова, условным продолжением ул. Новоселов (Запсковье восточное)
	13,42
	11,28
	0,00
	2,14
	0,00

	Панино (территория, ограниченная ул. Литейная, Индустриальная, Инженерная Звездная), Запсковье восточное
	6,38
	5,49
	0,34
	0,55
	0,00

	Территория, ограниченная ул. Литейная, Объездной дорогой, р. Пскова (Запсковье восточное)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Дорожкино, Ступниково (Запсковье восточное)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Территория, ограниченная ул. Индустриальная, Инженерная, р. Пскова, Западная часть (Запсковье восточное)
	2,08
	1,78
	0,00
	0,30
	0,00

	Территория, ограниченная ул. Индустриальная, Инженерная, р. Пскова, Восточная часть (Запсковье восточное)
	6,32
	5,43
	0,69
	0,19
	0,00

	Территория, ограниченная ул. Народная, Рижский пр., наб. р. Великая, ул. Юбилейная (Ближнее Завеличье южное - набережное)
	53,78
	46,78
	1,25
	5,76
	0,00

	Территория, ограниченная ул. Юбилейная, Нововойсковая, ж/д, ул. Генерала Маргелова (Ближнее Завеличье южное - набережное)
	27,91
	19,19
	3,58
	4,64
	0,49

	Территория, ограниченная ул. Нововойсковая, р. Мирожка, ж/д (Ближнее Завеличье южное - набережное)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Территория, ограниченная ул. Юбилейная, р. Великая, ж/д, р. Мирожка (Ближнее Завеличье южное - небережное)
	0,16
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00

	Корытово, Орлецы (Ближнее Завеличье южное - небережное)
	1,10
	1,07
	0,00
	0,04
	0,00

	Кром — Центр (территория, ограниченная р. Пскова ул. Индустриальная, пр. Октябрьский)
	21,14
	18,65
	0,97
	1,52
	0,00

	пос. Железнодорожников (район Аэропорта)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Аэропорт Кресты
	0,97
	0,90
	0,00
	0,07
	0,00

	Морозовская ветка (район Аэропорта)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Лесной (район Аэропорта)
	0,45
	0,45
	0,00
	0,00
	0,00

	Кресты (район Аэропорта)
	12,78
	11,06
	0,03
	1,69
	0,00

	Учхоз (район Аэропорта)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Поклонная горка (район Аэропорта)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Лопатино (район Аэропорта)
	3,47
	2,91
	0,00
	0,38
	0,17

	Промежицы (район Аэропорта)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Территория, ограниченная ул. Кузнецкая, Октябрьский пр., Вокзальная, Яна Фабрициуса (Центр, юго-восток)
	36,34
	30,42
	3,96
	1,96
	0,00

	Территория, ограниченная р. Пскова, ул. Советская, Октябрьский пр., ул. Кузнецкая, р. Великая
	26,48
	19,73
	4,65
	2,11
	0,00

	Территория, ограниченная ул. Яна Фабрициуса, Вокзальная, р. Великая, ул. Кузнецкая
	32,17
	26,32
	0,22
	1,44
	4,20

	Пески (территория, ограниченная ул. Советской армии, р. Промежица, р. Великая, ул. Юбилейная)
	9,51
	8,24
	0,24
	1,04
	0,00

	9 микрорайон, Запсковье северное
	13,32
	11,63
	0,00
	1,69
	0,00

	12 микрорайон, Запсковье северное
	24,01
	18,01
	1,37
	4,64
	0,00

	14 микрорайон, Запсковье северное
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9 микрорайон, Дальнее Завеличье восточное
	17,39
	14,87
	0,00
	2,52
	0,00

	4 микрорайон, Дальнее Завеличье западное
	14,25
	11,73
	0,20
	2,32
	0,00

	7 микрорайон, Дальнее Завеличье западное
	14,01
	11,71
	0,13
	2,17
	0,00

	Микрорайон, ограниченный ул. Балтийская, Коммунальная, Рокоссовского, пр. Рижский (Дальнее Завеличье западное)
	23,82
	19,79
	0,07
	3,97
	0,00

	Микрорайон, ограниченный ул. Балтийская, Михаила Егорова, Рокоссовского, Коммунальная (Дальнее Завеличье западное)
	11,29
	7,84
	1,14
	2,31
	0,00

	Территория севернее ул. Михаила Егорова и Байкова (Дальнее Завеличье западное)
	10,80
	8,20
	0,03
	2,57
	0,00

	Территория, ограниченная ул. Михаила Егорова, Балтийская, пр. Рижский, ул. Юбилейная (Дальнее Завеличье западное)
	2,46
	0,94
	1,12
	0,39
	0,00

	Территория, западнее ул. Юбилейная (Дальнее Завеличье западное)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11 микрорайон, Запсковье южное
	12,75
	11,98
	0,05
	0,72
	0,00

	12 микрорайон, Дальнее Завеличье северо-западное
	20,26
	16,51
	0,82
	2,93
	0,00

	Территория севернее ул. Кузбасской дивизии, Дальнее Завеличье северо-западное
	40,04
	28,82
	0,57
	10,65
	0,00

	2 микрорайон, Дальнее Завеличье юго-западное
	19,17
	16,92
	0,29
	1,41
	0,55

	Заболотье - территория, ограниченная ул. Юбилейная, ул. Генерала Маргелова, границей города, пр. Рижский (Дальнее Завеличье юго-западное)
	37,55
	25,22
	8,26
	4,07
	0,00

	1 микрорайон (Ближнее Завеличье северное)
	21,07
	19,11
	0,31
	1,66
	0,00

	3 микрорайон (Ближнее Завеличье северное)
	14,47
	12,79
	0,21
	1,46
	0,00

	15 микрорайон (Ближнее Завеличье северное)
	5,74
	5,03
	0,00
	0,71
	0,00

	Южный - территория, ограниченная р. Великая, ул. Петровская, ул. Коммунальная, Юбилейная (Ближнее Завеличье северное)
	25,97
	16,56
	5,19
	3,21
	1,00

	Снятная гора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Овсище - территория, ограниченная ул. Л. Поземского, Чудская, Ижорского батальона, Пригородная
	25,56
	20,42
	0,00
	5,14
	0,00

	Овсище - территория, ограниченная ул. Ижорского батальона, Чудская, р. Великая
	0,94
	0,79
	0,00
	0,15
	0,00

	Овсище - территория, ограниченная ул.Чудская, Л. Поземского, Ипподромная, р. Великая
	2,86
	2,47
	0,00
	0,40
	0,00

	Территория, ограниченная Объездной дорогой, ш. Ваулиногорское, ул. Л. Поземского
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Территория, ограниченная Ваулиногорским ш., ул. Снятная, ул. Шоссейная, ул. Л. Поземского
	2,03
	2,03
	0,00
	0,00
	0,00

	Территория, ограниченная Ваулиногорским ш., Объездной дорогой, ул. Шоссейная, ул. Снятная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Территория, ограниченная ул. Мирная, Линейная, Шоссейная
	0,32
	0,32
	0,00
	0,00
	0,00

	Территория, ограниченная ул. Линейная, Звездная, Юности, Сиреневый бульвар, пр. Энтузиастов, ул. Ипподромная, Л. Поземского, Шоссейная
	0,84
	0,63
	0,02
	0,19
	0,00

	Андрохново
	0,76
	0,76
	0,00
	0,00
	0,00

	Савохново
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Белый Мох
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Любятово
	15,38
	13,87
	0,06
	1,45
	0,00

	Медведово
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Березка
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по г. Пскову
	662,75
	536,27
	35,82
	84,25
	6,41


5.2. [bookmark: _Toc510962491]Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах города не используются.
Отказ потребителей от централизованного теплоснабжения приводит к следующим негативным факторам при осуществлении ТСО регулируемой деятельности:
· При частичном теплоснабжении МКД от существующих СЦТ общие помещения зданий (подвалы, тамбуры, чердаки) отапливаются преимущественно от СЦТ, следовательно, и оплата осуществляется только потребителями тепловой энергии, подключенными к СЦТ;
· Индивидуальное теплоснабжение потребителей может носить неравномерный характер, т.е. эксплуатироваться только в период нахождения хозяев квартир в помещениях. В период отключения индивидуального теплоснабжения данные квартиры отапливаются частично от смежных квартир, подключенных СЦТ, за счет естественных процессов теплопередачи. Таким образом, при отключении индивидуальных теплоисточников, смежные квартиры потребляют более необходимого количества тепловой энергии от СЦТ, что приводит к необоснованным переплатам потребителей.
Ниже рассмотрены правовые аспекты (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.
В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения».
Вышеуказанная статья вступила в законную силу с 01 января 2011 года, а перечень запрещенных к использованию индивидуальных квартирных источников тепловой энергии был утвержден в апреле 2012 года (п. 44 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 307):
«В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:
· наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;
· наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;
· температура теплоносителя - до 95°C;
· давление теплоносителя - до 1 МПа».
Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ (далее по тексту – ЖК РФ) такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).
В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения.
Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.
Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.
Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.
Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли.
Кроме того, при установке в жилом помещении отопительного оборудования его качественные характеристики должны подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением, пожарным сертификатом, разрешением Ростехнадзора и сертификатом соответствия.
Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).
То есть для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.
Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения.
Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлики, неправильному распределению тепловой энергии, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг.
Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).
Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», п. 7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной проектной реконструкции инженерных систем дома, а именно:
· общей системы теплоснабжения дома;
· общей системы газоснабжения дома, в т. ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода;
· системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа;
· кроме того, для установки теплогенератора объем кухни квартиры должен быть не менее 15 куб. м.
Кроме того, демонтаж приборов отопления не свидетельствует о том, что тепловая энергия гражданами не потреблялась, поскольку энергия передавалась в дом, где распределялась через транзитные стояки по квартирам и общим помещениям дома, тем самым отапливая весь дом.
Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.
Учитывая вышеизложенные факты отказ от централизованного теплоснабжения и переход на автономное теплоснабжение, возможен и целесообразен только для многоквартирного дома в целом, но тогда соответствующее решение должны принять собственники помещений МКД, разработать проект реконструкции внутренних инженерных систем, согласовать его с соответствующими службами. Для этого необходимо провести собрание собственников жилых помещений, на котором принять решение о переводе всех квартир дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения, определить источник финансирования данных работ, в том числе проектных.
В соответствии с СП 41-108-2004 забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.
Учитывая данные факты, установка газовых теплогенераторов для теплоснабжения возможна только во всех помещениях многоквартирного дома, с обеспечением принудительной подачи (циркуляцией воды) в контуры отопления и горячего водоснабжения.
В случае имеющейся возможности установки индивидуального газового отопительного оборудования, на общем собрании собственников помещений принимается решение о переводе всех квартир дома на индивидуальное отопление, органами местного самоуправления издается постановление о переводе всех квартир дома на индивидуальное отопление, а управляющими компаниями, ТСЖ и другими балансодержателями многоквартирных домов должен выполняться расчет пропускной способности подводящих и внутренних газопроводов и разрабатывается откорректированный проект газоснабжения жилого дома в целом.
Следует отметить, что отключение от централизованного теплоснабжения многоквартирного дома невозможно в случае возникновения серьезных нарушений в схеме теплоснабжения муниципального образования, возникших при отключении многоквартирного дома от централизованного теплоснабжения. Данное заключение может дать местная теплоснабжающая организация. Также массовая установка индивидуальных котлов не может быть разрешена там, где диаметр газовых труб рассчитан только на подключение кухонных плит, так как просто не хватит давления газа. Согласно гидравлическим расчетам, котел потребляет газа больше, чем газовая колонка или плита, так как он значительный период времени работает в постоянном режиме, рассчитанном на обогрев квартиры и на подачу горячей воды.
5.3. [bookmark: _Toc489232581][bookmark: _Toc510962492]Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
При актуализации Схемы теплоснабжения произведено уточнение величины полезного отпуска тепловой энергии потребителям в период 2013-2017 гг.
В таблице 37 представлены значения потребления тепловой энергии за отопительный сезон и за год в целом по единицам территориального деления, в таблице 38 – аналогичные показатели по источникам тепловой энергии.
Основную долю потребления по котельным занимает покрытие тепловых нагрузок в отопительный период (сохраняется на уровне 68-76% от общего потребления).


[bookmark: _Toc510959663]Таблица 37 - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
	ЕТД
	Потребление тепловой энергии за год в целом, Гкал
	Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1 микрорайон, Запсковье восточное
	23394
	23771
	26980
	28302
	28721
	17720
	16166
	19702
	21179
	21335

	5 микрорайон, Запсковье восточное
	20473
	20802
	23611
	24768
	25135
	15508
	14147
	17242
	18535
	18671

	Территория, ограниченная ул. Труда, Инженерной и Звездной (Запсковье восточное)
	7054
	7167
	8135
	8534
	8660
	5343
	4874
	5941
	6386
	6433

	Силово-Медведево, Павшино, Терехово, Пожигово (Запсковье восточное)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Территория, ограниченная ул. Алтаева, Инженерная, Индустриальная, р. Пскова, условным продолжением ул. Новоселов (Запсковье восточное)
	21880
	22232
	25234
	26470
	26863
	16573
	15120
	18427
	19809
	19954

	Панино (территория, ограниченная ул. Литейная, Индустриальная, Инженерная Звездная), Запсковье восточное
	10410
	10577
	12006
	12594
	12780
	7885
	7194
	8767
	9424
	9493

	Территория, ограниченная ул. Литейная, Объездной дорогой, р. Пскова (Запсковье восточное)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Дорожкино, Ступниково (Запсковье восточное)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Территория, ограниченная ул. Индустриальная, Инженерная, р. Пскова, Западная часть (Запсковье восточное)
	3389
	3444
	3909
	4101
	4161
	2567
	2342
	2855
	3069
	3091

	Территория, ограниченная ул. Индустриальная, Инженерная, р. Пскова, Восточная часть (Запсковье восточное)
	10301
	10467
	11880
	12462
	12647
	7803
	7119
	8676
	9326
	9394

	Территория, ограниченная ул. Народная, Рижский пр., наб. р. Великая, ул. Юбилейная (Ближнее Завеличье южное - набережное)
	87715
	89126
	101160
	106115
	107689
	66440
	60613
	73872
	79411
	79992

	Территория, ограниченная ул. Юбилейная, Нововойсковая, ж/д, ул. Генерала Маргелова (Ближнее Завеличье южное - набережное)
	45518
	46250
	52495
	55066
	55883
	34478
	31454
	38335
	41209
	41511

	Территория, ограниченная ул. Нововойсковая, р. Мирожка, ж/д (Ближнее Завеличье южное - набережное)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Территория, ограниченная ул. Юбилейная, р. Великая, ж/д, р. Мирожка (Ближнее Завеличье южное - небережное)
	265
	269
	305
	320
	325
	201
	183
	223
	240
	242

	Корытово, Орлецы (Ближнее Завеличье южное - небережное)
	1800
	1829
	2076
	2177
	2210
	1363
	1244
	1516
	1629
	1641

	Кром — Центр (территория, ограниченная р. Пскова ул. Индустриальная, пр. Октябрьский)
	34483
	35037
	39768
	41716
	42335
	26119
	23828
	29041
	31218
	31447

	пос. Железнодорожников (район Аэропорта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аэропорт Кресты
	1584
	1609
	1827
	1916
	1945
	1200
	1095
	1334
	1434
	1444

	Морозовская ветка (район Аэропорта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Лесной (район Аэропорта)
	731
	742
	843
	884
	897
	553
	505
	615
	661
	666

	Кресты (район Аэропорта)
	20845
	21180
	24040
	25217
	25591
	15789
	14404
	17555
	18871
	19009

	Учхоз (район Аэропорта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Поклонная горка (район Аэропорта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Лопатино (район Аэропорта)
	5656
	5747
	6523
	6843
	6944
	4284
	3909
	4764
	5121
	5158

	Промежицы (район Аэропорта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Территория, ограниченная ул. Кузнецкая, Октябрьский пр., Вокзальная, Яна Фабрициуса (Центр, юго-восток)
	59266
	60219
	68350
	71698
	72761
	44891
	40954
	49913
	53655
	54048

	Территория, ограниченная р. Пскова, ул. Советская, Октябрьский пр., ул. Кузнецкая, р. Великая
	43195
	43890
	49816
	52256
	53031
	32718
	29849
	36378
	39105
	39392

	Территория, ограниченная ул. Яна Фабрициуса, Вокзальная, р. Великая, ул. Кузнецкая
	52475
	53319
	60518
	63482
	64424
	39747
	36261
	44193
	47506
	47855

	Пески (территория, ограниченная ул. Советской армии, р. Промежица, р. Великая, ул. Юбилейная)
	15515
	15764
	17893
	18769
	19048
	11752
	10721
	13066
	14046
	14149

	9 микрорайон, Запсковье северное
	21722
	22071
	25051
	26278
	26668
	16453
	15010
	18294
	19665
	19809

	12 микрорайон, Запсковье северное
	39168
	39798
	45171
	47384
	48086
	29668
	27066
	32986
	35459
	35719

	14 и 15 микрорайон, Запсковье северное
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9 микрорайон, Дальнее Завеличье восточное
	28363
	28819
	32711
	34313
	34822
	21484
	19600
	23887
	25678
	25866

	4 микрорайон, Дальнее Завеличье западное
	23249
	23623
	26813
	28126
	28543
	17610
	16066
	19580
	21048
	21202

	7 микрорайон, Дальнее Завеличье западное
	22844
	23211
	26345
	27636
	28045
	17303
	15786
	19238
	20681
	20832

	Микрорайон, ограниченный ул. Балтийская, Коммунальная, Рокоссовского, пр. Рижский (Дальнее Завеличье западное)
	38858
	39483
	44814
	47009
	47706
	29433
	26852
	32725
	35179
	35437

	Микрорайон, ограниченный ул. Балтийская, Михаила Егорова, Рокоссовского, Коммунальная (Дальнее Завеличье западное)
	18420
	18716
	21243
	22284
	22614
	13952
	12729
	15513
	16676
	16798

	Территория севернее ул. Михаила Егорова и Байкова (Дальнее Завеличье западное)
	17611
	17894
	20310
	21305
	21621
	13339
	12169
	14831
	15943
	16060

	Территория, ограниченная ул. Михаила Егорова, Балтийская, пр. Рижский, ул. Юбилейная (Дальнее Завеличье западное)
	4011
	4076
	4626
	4853
	4925
	3038
	2772
	3378
	3631
	3658

	Территория, западнее ул. Юбилейная (Дальнее Завеличье западное)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11 микрорайон, Запсковье южное
	20802
	21137
	23990
	25166
	25539
	15757
	14375
	17519
	18833
	18971

	12 микрорайон, Дальнее Завеличье северо-западное
	33047
	33578
	38112
	39979
	40572
	25032
	22836
	27832
	29918
	30137

	Территория севернее ул. Кузбасской дивизии, Дальнее Завеличье северо-западное
	65302
	66353
	75312
	79001
	80172
	49464
	45125
	54996
	59120
	59553

	2 микрорайон, Дальнее Завеличье юго-западное
	31258
	31760
	36049
	37815
	38375
	23676
	21600
	26325
	28298
	28506

	Заболотье - территория, ограниченная ул. Юбилейная, ул. Генерала Маргелова, границей города, пр. Рижский (Дальнее Завеличье юго-западное)
	61248
	62233
	70636
	74096
	75195
	46393
	42324
	51582
	55449
	55856

	1 микрорайон (Ближнее Завеличье северное)
	34372
	34925
	39641
	41582
	42199
	26035
	23752
	28948
	31118
	31346

	3 микрорайон (Ближнее Завеличье северное)
	23594
	23973
	27210
	28543
	28966
	17871
	16304
	19870
	21360
	21516

	15 микрорайон (Ближнее Завеличье северное)
	9354
	9505
	10788
	11316
	11484
	7085
	6464
	7878
	8469
	8531

	Южный - территория, ограниченная р. Великая, ул. Петровская, ул. Коммунальная, Юбилейная (Ближнее Завеличье северное)
	42354
	43035
	48846
	51238
	51998
	32081
	29267
	35670
	38344
	38625

	Снятная гора
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Овсище - территория, ограниченная ул. Л. Поземского, Чудская, Ижорского батальона, Пригородная
	41682
	42353
	48071
	50426
	51174
	31573
	28804
	35104
	37736
	38013

	Овсище - территория, ограниченная ул. Ижорского батальона, Чудская, р. Великая
	1536
	1561
	1772
	1859
	1886
	1164
	1062
	1294
	1391
	1401

	Овсище - территория, ограниченная ул.Чудская, Л. Поземского, Ипподромная, р. Великая
	4667
	4742
	5382
	5646
	5729
	3535
	3225
	3930
	4225
	4256

	Территория, ограниченная Объездной дорогой, ш. Ваулиногорское, ул. Л. Поземского
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Территория, ограниченная Ваулиногорским ш., ул. Снятная, ул. Шоссейная, ул. Л. Поземского
	3315
	3369
	3824
	4011
	4070
	2511
	2291
	2792
	3002
	3024

	Территория, ограниченная Ваулиногорским ш., Объездной дорогой, ул. Шоссейная, ул. Снятная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Территория, ограниченная ул. Мирная, Линейная, Шоссейная
	521
	529
	601
	630
	640
	395
	360
	439
	472
	475

	Территория, ограниченная ул. Линейная, Звездная, Юности, Сиреневый бульвар, пр. Энтузиастов, ул. Ипподромная, Л. Поземского, Шоссейная
	1364
	1386
	1573
	1650
	1675
	1033
	943
	1149
	1235
	1244

	Андрохново
	1238
	1258
	1428
	1498
	1521
	938
	856
	1043
	1121
	1129

	Савохново
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Белый Мох
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Любятово
	25078
	25482
	28922
	30339
	30789
	18996
	17330
	21121
	22704
	22870

	Медведово
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Березка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по единицам территориального деления
	1080926
	1098312
	1246608
	1307673
	1327065
	818756
	746947
	910337
	978589
	985760



[bookmark: _Toc510959664]Таблица 38 - Значения потребления тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии за отопительный период и за год в целом
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Потребление тепловой энергии за год в целом, Гкал
	Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	182300
	182602
	201586
	204543
	226095
	136519
	122155
	145695
	151632
	166352

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	1847
	1703
	1425
	1056
	1181
	1383
	1139
	1030
	783
	869

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	20743
	20876
	20213
	21950
	22636
	15534
	13965
	14609
	16272
	16655

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	728
	740
	689
	806
	761
	728
	740
	689
	806
	761

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	24537
	24496
	28973
	28900
	28996
	18375
	16387
	20940
	21424
	21334

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	772
	692
	642
	863
	779
	772
	692
	642
	863
	779

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	1926
	2215
	2696
	2815
	2703
	1442
	1482
	1948
	2087
	1989

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	3585
	3754
	4627
	4692
	4428
	2685
	2511
	3344
	3478
	3258

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	401263
	407455
	457393
	484571
	485353
	300493
	272574
	330579
	359222
	357104

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	22131
	23921
	27011
	28468
	29338
	16573
	16003
	19522
	21104
	21586

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	14048
	13758
	17161
	17925
	17708
	10520
	9204
	12403
	13288
	13029

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	57640
	56721
	59743
	62372
	62246
	43165
	37945
	43179
	46238
	45798

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	40905
	42792
	50463
	50153
	51330
	30633
	28627
	36472
	37179
	37767

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	1042
	1066
	1145
	1091
	1136
	1042
	1066
	1145
	1091
	1136

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	9240
	9190
	9290
	9338
	9604
	6919
	6148
	6714
	6923
	7066

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	1545
	1579
	1336
	1107
	1098
	1157
	1057
	965
	821
	808

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	26299
	26768
	32455
	31665
	32630
	19695
	17907
	23457
	23474
	24008

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	16395
	16422
	34595
	35848
	41603
	12277
	10986
	25003
	26575
	30610

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	3937
	3877
	3873
	3512
	4134
	2948
	2594
	2799
	2604
	3041

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	133354
	133574
	160121
	182272
	166299
	99864
	89357
	115727
	135122
	122357

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	1052
	1014
	930
	934
	929
	1052
	1014
	930
	934
	929

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	 
	 
	 
	438
	2035
	0
	0
	0
	325
	1497

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	16717
	16227
	17269
	18121
	17898
	12518
	10855
	12481
	13433
	13169

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	25426
	25431
	29054
	29878
	30125
	19041
	17012
	20998
	22149
	22165

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	560
	519
	512
	601
	605
	419
	347
	370
	446
	445

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	15715
	16986
	18645
	18205
	19820
	11768
	11363
	13476
	13496
	14583

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	4757
	11470
	15692
	16242
	15606
	3562
	7673
	11342
	12041
	11482

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	 
	 
	 
	 
	684
	0
	0
	0
	0
	503

	ИТОГО по МП «ПТС»
	1028462
	1045848
	1197537
	1258368
	1277759
	771084
	700800
	866459
	933809
	941078

	ОАО «РЖД»

	43
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	11465
	11465
	11465
	10025
	10025
	8596
	7682
	8295
	7439
	7383

	44
	Котельная ж/д больницы
	3531
	3531
	3531
	3970
	3970
	2647
	2366
	2555
	2946
	2924

	45
	Котельная ОПМС № 8
	2883
	2883
	2883
	2361
	2361
	2162
	1932
	2086
	1752
	1739

	ИТОГО по ОАО «РЖД»
	17879
	17879
	17879
	16356
	16356
	13405
	11980
	12936
	12137
	12046

	Прочие ведомственные ТСО

	46
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	1268
	1268
	905
	1191
	1191
	951
	850
	654
	884
	877

	47
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	8183
	8183
	7543
	8232
	8232
	8183
	8183
	7543
	8232
	8232

	48
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	25134
	25134
	22745
	23527
	23527
	25134
	25134
	22745
	23527
	23527

	ИТОГО по прочим ведомственным ТСО
	34585
	34585
	31192
	32949
	32949
	34268
	34167
	30942
	32642
	32635

	ИТОГО по г. Пскову
	1080926
	1098312
	1246608
	1307673
	1327065
	818756
	746947
	910337
	978589
	985760



В таблице 39 представлена динамика изменения теплопотребления в зоне действия источников тепловой энергии МП «ПТС».
[bookmark: _Toc510959665]Таблица 39 - Значения потребления тепловой энергии в зоне действия источников МП «ПТС»
	Показатель
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Полезный отпуск (Гкал), в т.ч. по категориям потребителей
	1028462
	1045848
	1197537
	1258368
	1277759

	население
	688628
	711660
	891768
	930565
	943321

	бюджет
	154365
	159358
	149468
	166007
	181348

	прочие
	185468
	174831
	156301
	161795
	153090

	Полезный отпуск на нужды отопления и вентиляции, Гкал
	933568
	916603
	899587
	964301
	963745

	Полезный отпуск на нужды ГВС, Гкал
	92226
	126636
	295222
	291498
	311378

	Полезный отпуск в паре, Гкал
	2668
	2609
	2728
	2569
	2636

	Полезный отпуск в отопительный период, Гкал
	771084
	700800
	866459
	933809
	941078

	Изменение полезного отпуска относительно 2013 г., % в т.ч.
	0,0%
	1,7%
	16,4%
	22,4%
	24,2%

	население
	0,0%
	3,3%
	29,5%
	35,1%
	37,0%

	бюджет
	0,0%
	3,2%
	-3,2%
	7,5%
	17,5%

	прочие
	0,0%
	-5,7%
	-15,7%
	-12,8%
	-17,5%

	Изменение полезного отпуска относительно 2013 г., % в т.ч.
	0,0%
	-1,8%
	-3,6%
	3,3%
	3,2%

	отопление и вентиляция
	0,0%
	-1,8%
	-3,6%
	3,3%
	3,2%

	ГВС
	0,0%
	37,3%
	220,1%
	216,1%
	237,6%

	технология в паре
	0,0%
	-2,2%
	2,2%
	-3,7%
	-1,2%

	Отношение полезного отпуска и договорной нагрузки, Гкал/ (Гкал/ч)
	1908
	 
	 
	 
	2020



За последние 5 лет полезный отпуск увеличился на 24% по отношению к 2013 г. Основные причины:
- принятие на техническое обслуживание 4 котельных с соответствующими потребителями от них;
- прирост теплопотребления новыми строительными фондами, что отражено на рисунке 25;
- снижение средней фактической температуры наружного воздуха за отопительный период (более холодные зимы).
Прирост полезного отпуска по теплоснабжающей организации обусловлен увеличением теплопотребления новыми жилыми фондами (прирост по категории «население» - 37%) и бюджетными объектами (прирост по категории «бюджет» - 17,5%). По категории потребителей «прочие» наблюдается обратная динамика – снижение теплопотребления на 17,5% в 2017 г., по сравнению с показателем 2013 г. Возможные причины:
- снижение фактического теплопотребления на нужды вентиляции;
- оптимизация энергопотребления общественно-деловой застройкой (повышение энергоэффективности и внедрение энергосберегающих мероприятий на теплопотребляющих установках);
- отключение промышленных предприятий от систем централизованного теплоснабжения (прекращение деятельности заводов, либо переход на собственные источники тепловой энергии).

[bookmark: _Toc510959561]Рисунок 25 – Динамика изменения полезного отпуска потребителям МП «ПТС», в разрезе групп потребителей

В течение последних 4 лет прослеживается существенное увеличение теплопотребления на нужды ГВС потребителей (увеличение в 3,4 раза), что связано с переходом на закрытую схему ГВС и корректировкой способа выставления счетов на оплату горячей воды.
Следует отметить также значимый для целей актуализации Схемы теплоснабжения показатель - отношение полезного отпуска к договорной нагрузке: в 2013 г. значение составило 1908 Гкал/(Гкал/ч), в 2017 г. - 2020 Гкал/(Гкал/ч). Следовательно, существенного изменения удельного теплопотребления за отчетный период не происходило.
5.4. [bookmark: _Toc465965282][bookmark: _Toc489232582][bookmark: _Toc510962493]Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии
5.4.1 [bookmark: _Toc465965283][bookmark: _Toc489232583][bookmark: _Toc510962494]Договорное теплопотребление при расчетных температурах наружного воздуха
С года утверждения базовой версии Схемы теплоснабжения, величина договорного теплопотребления при расчетных температурах наружного воздуха увеличилась, что связано с активным подключением новых потребителей при низком темпе убыли ветхого и аварийного жилого фонда.
Сведения об изменениях и величине текущего теплопотребления при расчетных температурах наружного воздуха представлены в таблице 40.
В целом по г. Пскову прирост за период 2014-2018 гг. составил 93,6 Гкал/ч (16,5%), среднее значение – 23,4 Гкал/ч, что весьма существенно для столько короткого периода.
По видам теплопотребления тепловые нагрузки потребителей подразделяются на три вида: отопление и вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нужды. На рисунке 26 приведена диаграмма, отображающая баланс тепловых нагрузок потребителей в целом по городу, с разделением по видам теплопотребления.

[bookmark: _Toc510959562]Рисунок 26 – Изменение присоединенной нагрузки потребителей по видам теплопотребления за 2014-2018 гг.

[bookmark: _Toc510959666]Таблица 40 – Договорная тепловая нагрузка потребителей г. Пскова по состоянию на начало 2018 г. и динамика её изменения с года утверждения базовой версии
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Общая подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Отопление, Гкал/ч
	Вентиляция, Гкал/ч
	ГВСср, Гкал/ч
	Технологическая нагрузка (пар), Гкал/ч
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	2014
	2018
	2014
	2018
	2014
	2018
	2014
	2018
	2014
	2018
	сумма за 4 года
	средний за 4 года
	%

	МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	0,98
	1,16
	0,94
	1,12
	 
	 
	0,04
	0,04
	 
	 
	0,18
	0,05
	18,9%

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	12,89
	18,10
	9,75
	11,19
	1,72
	5,48
	1,42
	1,44
	 
	 
	5,21
	1,30
	40,4%

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	1,1%

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	14,14
	14,11
	12,08
	12,09
	 
	 
	2,06
	2,02
	 
	 
	-0,03
	-0,01
	-0,2%

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	-0,1%

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	1,10
	1,05
	0,90
	0,85
	 
	 
	0,19
	0,19
	 
	 
	-0,05
	-0,01
	-4,4%

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	2,11
	2,14
	1,91
	1,94
	 
	 
	0,20
	0,20
	 
	 
	0,03
	0,01
	1,2%

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	218,96
	256,58
	188,19
	212,94
	10,48
	17,10
	20,29
	26,54
	 
	 
	37,62
	9,41
	17,2%

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	14,85
	23,15
	12,63
	18,57
	 
	 
	2,23
	4,59
	 
	 
	8,30
	2,08
	55,9%

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	8,72
	7,81
	7,05
	6,29
	0,11
	0,04
	1,56
	1,49
	 
	 
	-0,91
	-0,23
	-10,4%

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	31,11
	33,90
	26,08
	28,49
	1,45
	1,67
	3,58
	3,74
	 
	 
	2,79
	0,70
	9,0%

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	19,18
	17,61
	16,87
	15,66
	0,41
	0,41
	1,35
	0,99
	0,55
	0,55
	-1,57
	-0,39
	-8,2%

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	1,00
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	4,50
	4,53
	4,13
	4,07
	 
	 
	0,37
	0,45
	 
	 
	0,03
	0,01
	0,7%

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	0,58
	0,58
	0,50
	0,50
	 
	 
	0,08
	0,08
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	8,07
	12,66
	7,32
	11,10
	0,08
	0,18
	0,68
	1,37
	 
	 
	4,59
	1,15
	56,9%

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	2,07
	2,09
	2,00
	1,92
	 
	 
	0,07
	0,17
	 
	 
	0,02
	0,01
	1,1%

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	159,33
	198,79
	131,18
	153,37
	2,08
	9,83
	26,07
	35,59
	 
	 
	39,47
	9,87
	24,8%

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	0,91
	0,65
	0,91
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,26
	-0,06
	-28,4%

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	совместно с кот. №23
	совместно с кот. №23
	совместно с кот. №23
	совместно с кот. №23
	совместно с кот. №23
	совместно с кот. №23
	совместно с кот. №23
	совместно с кот. №23
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	10,50
	10,97
	9,98
	10,44
	 
	0,05
	0,52
	0,48
	 
	 
	0,47
	0,12
	4,5%

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	17,23
	16,59
	15,02
	14,37
	 
	 
	2,21
	2,21
	 
	 
	-0,65
	-0,16
	-3,7%

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	0,19
	0,23
	0,16
	0,19
	 
	 
	0,02
	0,04
	 
	 
	0,04
	0,01
	22,5%

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	0,00
	совместно с кот. №10
	0,00
	совместно с кот. №10
	0,00
	совместно с кот. №10
	0,00
	совместно с кот. №10
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	8,94
	7,02
	6,85
	5,67
	 
	0,34
	2,09
	1,01
	 
	 
	-1,92
	-0,48
	-21,4%

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	0,83
	1,07
	0,76
	1,00
	 
	 
	0,06
	0,07
	 
	 
	0,24
	0,06
	29,2%

	ИТОГО по МП «ПТС»
	538,98
	632,61
	456,03
	513,23
	16,33
	35,11
	65,08
	82,72
	1,55
	1,55
	93,63
	23,41
	17,4%

	ОАО «РЭУ»

	29
	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	30
	Котельная №3а
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	31
	Котельная №4, в/ч 21350-4
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	32
	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	33
	Котельная №23
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	34
	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	35
	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	36
	Котельная №62 (в/ч 2830)
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	37
	Котельная №72 (в/ч 2830)
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	38
	Котельная №85
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	39
	Котельная №89, в/ч 07264
	1,64
	1,64
	0,85
	0,85
	 
	 
	0,30
	0,30
	0,49
	0,49
	0,00
	0,00
	0,0%

	40
	Котельная №97 (в/ч 64044)
	4,13
	4,13
	3,69
	3,69
	 
	 
	0,45
	0,45
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	41
	Котельная №98
	3,71
	3,71
	3,27
	3,27
	 
	 
	0,27
	0,27
	0,17
	0,17
	0,00
	0,00
	0,0%

	42
	Котельная №366
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	ИТОГО по ОАО «РЭУ»
	11,07
	11,07
	9,38
	9,38
	0,00
	0,00
	1,02
	1,02
	0,67
	0,67
	0,00
	0,00
	0,0%

	ОАО «РЖД»

	43
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	4,64
	4,64
	3,87
	3,87
	0,45
	0,45
	0,32
	0,32
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	44
	Котельная ж/д больницы
	2,19
	2,19
	1,59
	1,59
	0,27
	0,27
	0,14
	0,14
	0,20
	0,20
	0,00
	0,00
	0,0%

	45
	Котельная ОПМС № 8
	0,78
	0,78
	0,75
	0,75
	 
	 
	0,03
	0,03
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	ИТОГО по ОАО «РЖД»
	7,60
	7,60
	6,21
	6,21
	0,71
	0,71
	0,49
	0,49
	0,20
	0,20
	0,00
	0,00
	0,0%

	Прочие ведомственные ТСО

	46
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	0,80
	0,80
	0,78
	0,78
	 
	 
	0,02
	0,02
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	47
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,0%

	48
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	6,17
	6,17
	2,17
	2,17
	 
	 
	 
	 
	4,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	ИТОГО по прочим ведомственным ТСО
	11,47
	11,47
	7,45
	7,45
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	4,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	ИТОГО по г. Пскову
	569,12
	662,75
	479,06
	536,27
	17,04
	35,82
	66,60
	84,25
	6,41
	6,41
	93,63
	23,41
	16,5%



Подключение потребителей в период 2014-2018 гг. оказало влияние на все виды теплопотребления. Наиболее существенный рост отмечен по нагрузке вентиляции (что может быть связано с ориентированностью объектов общественно-деловой застройки на данный вид теплопотребления, а не на нагрузку отопления).
Разделение присоединенных нагрузок МП «ПТС» по категориям потребителей, по состоянию на начало 2018 г. представлено в таблице 41. Потребители тепловой энергии делятся на три основных категории: население, бюджетные и прочие потребители тепловой энергии. Как видно из рисунка 27, наибольшая доля потребителей относится к категории «население». Существенная доля потребителей относится к категории «прочие», куда входят:
- промышленные потребители;
- потребители общественно-деловой застройки, которые не относятся к категории «бюджет».

[bookmark: _Toc510959563]Рисунок 27 - Баланс подключенных нагрузок потребителей тепловой энергии от котельных МП «ПТС» по категориям потребителей

[bookmark: _Toc510959667]Таблица 41 – Договорная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии г. Пскова по состоянию на 2018 г., с разделением по категориям потребителей
	[bookmark: _Toc489232584]№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Подключенная нагрузка по категориям потребителей (по состоянию на начало 2018 г.), Гкал/ч
	Распределение нагрузки, %

	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджетные
	прочие
	население
	бюджетные
	прочие

	1
	Котельная по адресу: Гаражный пр., 12
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	 
	 
	 

	2
	Котельная по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	1,2
	0,1
	 
	1,0
	12%
	0%
	88%

	3
	Котельная по адресу: Рижский пр., 43а
	18,1
	4,4
	8,1
	13,7
	25%
	45%
	75%

	4
	Котельная по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	0,4
	 
	0,4
	0,4
	0%
	100%
	100%

	5
	Котельная по адресу: ул. Чехова, 4а
	14,1
	11,7
	1,2
	2,4
	83%
	9%
	17%

	6
	Котельная по адресу: ул. Пригородная, 9
	0,4
	 
	0,4
	0,4
	0%
	100%
	100%

	7
	Котельная по адресу: ул. Советской Армии, 54
	1,0
	0,5
	0,4
	0,5
	51%
	40%
	49%

	8
	Котельная по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	2,1
	1,6
	0,1
	0,6
	73%
	3%
	27%

	9
	Котельная по адресу: ул. Инженерная, 3
	256,6
	136,8
	46,6
	119,8
	53%
	18%
	47%

	10
	Котельная по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	23,2
	18,5
	2,9
	4,7
	80%
	12%
	20%

	11
	Котельная по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	7,8
	5,5
	2,0
	2,3
	70%
	26%
	30%

	12
	Котельная по адресу: ул. Конная, 8а
	33,9
	13,8
	13,6
	20,1
	41%
	40%
	59%

	13
	Котельная по адресу: ул. Народная, 33
	17,6
	12,0
	2,3
	5,6
	68%
	13%
	32%

	14
	Котельная по адресу: ул. Коммунальная, 23
	1,0
	 
	 
	1,0
	0%
	0%
	100%

	15
	Котельная по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	4,5
	1,3
	2,3
	3,3
	28%
	52%
	72%

	16
	Котельная по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	0,6
	 
	0,6
	0,6
	0%
	97%
	100%

	17
	Котельная по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	12,7
	11,1
	0,4
	1,5
	88%
	3%
	12%

	18
	Котельная по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	совместно с кот. №20
	 
	 
	 

	19
	Котельная по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	2,1
	1,7
	0,5
	0,4
	80%
	24%
	20%

	20
	Котельная по адресу: Гаражный пр., 5
	198,8
	151,3
	25,0
	47,5
	76%
	13%
	24%

	21
	Котельная «Лесхоз» по адресу: Экипажа Гудина, 2
	0,7
	0,3
	0,0
	0,3
	53%
	6%
	47%

	22
	Котельная по адресу: ул. Первомайская, 43
	совместно с кот. №23
	совместно с кот. №23
	совместно с кот. №23
	совместно с кот. №23
	 
	 
	 

	23
	Котельная по адресу: ул. Волкова, 3
	11,0
	6,7
	2,2
	4,3
	61%
	20%
	39%

	24
	Котельная по адресу: М. Горького, 21А
	16,6
	12,9
	0,8
	3,7
	78%
	5%
	22%

	25
	Крышная котельная по адресу: Рижский пр., 5А
	0,2
	 
	 
	0,2
	0%
	0%
	100%

	26
	Котельная по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	совместно с кот. №10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Котельная по адресу: ул. Солнечная, 14
	7,0
	3,7
	1,1
	3,3
	53%
	16%
	47%

	28
	Котельная по адресу: Германа, 34
	1,1
	 
	 
	1,1
	0%
	0%
	100%

	ИТОГО по СЦТ на базе котельных МП «ПТС»
	632,6
	394,0
	111,0
	238,6
	62%
	18%
	38%


5.4.2 [bookmark: _Toc510962495]Фактическое теплопотребление при расчетных температурах наружного воздуха
В соответствии с приложением 6 к Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения фактическая присоединенная нагрузка определяется в соответствии с величиной достигнутого максимума тепловой нагрузки. В рамках актуализации Схемы теплоснабжения произведено уточнение фактических нагрузок на коллекторах котельных МП «ПТС».
Для определения фактической нагрузки на коллекторах, которая может быть достигнута при расчетных температурах наружного воздуха, выполнен пересчет от фактической температуры наружного воздуха в период достигнутого максимума к расчетной температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления, в соответствии с формулой П6.9 Методических рекомендаций.
В таблице 42 представлены сведения, необходимые для расчета фактической нагрузки на коллекторах теплоисточника:
- дата достижения максимума отпуска тепловой энергии с коллекторов в 2018 г.;
- величина достигнутого максимума;
- среднесуточная температура наружного воздуха в период достигнутого максимума.
С целью повышения точности результатов, фактическая нагрузка определена не по 1, а по 5 максимальным суточным значениям теплоотпуска в периоды стояния минимальных температур наружного воздуха.
[bookmark: _Toc510959668]Таблица 42 – Определение фактической нагрузки котельных МП «ПТС» в горячей воде
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Дата
	Температура наружного воздуха, °C
	Показание прибора (с коллекторов), Гкал/сут.
	Фактическая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	22.02.2018
	-16
	1480
	85,8

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	1467
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	1503
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	1520
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	1560
	

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	22.02.2018
	-16
	12,93
	0,744

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	12,9
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	12,95
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	12,98
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	13,54
	

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	22.02.2018
	-16
	125,92
	7,241

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	123,91
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	126,62
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	125,88
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	133,6
	

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	22.02.2018
	-16
	5,71
	0,332

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	5,85
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	5,02
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	5,91
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	6,7
	

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	22.02.2018
	-16
	211,72
	12,30

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	213,29
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	214,29
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	217,34
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	223,82
	

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	22.02.2018
	-16
	6,34
	0,36

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	6,32
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	6,35
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	6,32
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	6,35
	

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	22.02.2018
	-16
	16,81
	0,975

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	17,08
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	17,15
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	17,43
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	17,19
	

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	22.02.2018
	-16
	30,25
	1,763

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	30,76
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	31,65
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	31,55
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	30,62
	

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	22.02.2018
	-16
	3457
	201,17

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	3487
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	3509
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	3533
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	3679
	

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	22.02.2018
	-16
	190,07
	11,07

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	190,96
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	195,49
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	196,17
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	199,29
	

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	22.02.2018
	-16
	125,48
	7,180

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	127,6
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	124,06
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	126,48
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	126,88
	

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	22.02.2018
	-16
	402,51
	23,26

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	397,88
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	407,49
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	411,13
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	423,3
	

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	22.02.2018
	-16
	252,39
	14,64

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	251,73
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	257,03
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	257,89
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	266,44
	

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	22.02.2018
	-16
	61,46
	3,519

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	61,19
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	61,88
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	62,33
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	62,17
	

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	22.02.2018
	-16
	2,08
	0,125

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	1,85
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	2,09
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	2,76
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	2,23
	

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	22.02.2018
	-16
	192,82
	11,19

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	193,47
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	200,37
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	195,85
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	200,57
	

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	22.02.2018
	-16
	263,37
	15,30

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	266,65
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	265,74
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	274,84
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	273,26
	

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	22.02.2018
	-16
	39,72
	2,267

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	39,69
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	39,98
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	39,88
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	39,8
	

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	22.02.2018
	-16
	812
	47,236

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	831
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	836
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	832
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	837
	

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	22.02.2018
	-16
	8,56
	0,591

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	10,25
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	11,2
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	10,77
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	11,09
	

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	22.02.2018
	-16
	5,56
	0,321

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	5,32
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	5,29
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	5,81
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	6,23
	

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	22.02.2018
	-16
	124,63
	7,213

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	124,38
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	125,83
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	126,81
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	131,74
	

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	22.02.2018
	-16
	206,82
	12,116

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	208,65
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	212,12
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	216,6
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	219,83
	

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	22.02.2018
	-16
	4,23
	0,237

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	4,21
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	4,11
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	3,89
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	4,38
	

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	22.02.2018
	-16
	113,43
	6,586

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	113,73
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	114,78
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	115,92
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	120,54
	

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	22.02.2018
	-16
	101,98
	6,015

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	103,87
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	105,93
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	108,35
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	108,08
	

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	22.02.2018
	-16
	11,47
	0,67

	
	
	23.02.2018
	-13,5
	11,62
	

	
	
	24.02.2018
	-16,5
	11,84
	

	
	
	25.02.2018
	-11,5
	11,64
	

	
	
	26.02.2018
	-13,5
	11,91
	



Результаты оценки фактических нагрузок представлены в таблице 43.
Как видно из приведенных данных, фактические значения нагрузок на коллекторах источников системы централизованного теплоснабжения г. Пскова составляют в среднем 76,1% от договорных расчетных величин.
[bookmark: _Toc510959669]Таблица 43 – Сравнение фактических и договорных нагрузок в системах теплоснабжения на базе котельных МП «ПТС»
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Договорная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/ч
	Достигнутый максимум, пересчитанный на расчетную температуру наружного воздуха, Гкал/ч
	Отношение фактической и договорной нагрузки, %

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	116
	65
	86
	73,9%

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	1,16
	0,56
	0,74
	64,0%

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	18,1
	5,57
	7,24
	40,0%

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	0,38
	0,28
	0,33
	86,5%

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	14,1
	9,33
	12,3
	87,2%

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	0,43
	0,26
	0,36
	83,4%

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	1,05
	0,73
	0,98
	93,1%

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	2,14
	1,32
	1,76
	82,4%

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	257
	153
	201
	78,4%

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	14,4
	8,30
	11,1
	76,7%

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	7,81
	5,32
	7,18
	91,9%

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	33,9
	17,6
	23,3
	68,6%

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	17,1
	11,1
	14,6
	85,8%

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	 
	 
	 
	 

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	4,53
	2,60
	3,52
	77,8%

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	0,58
	0,12
	0,13
	21,5%

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	12,7
	8,36
	11,2
	88,4%

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	20,4
	11,5
	15,3
	74,8%

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	2,09
	1,67
	2,27
	108,3%

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	62,3
	34,9
	47,2
	75,9%

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	0,65
	0,47
	0,59
	90,7%

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	0,50
	0,26
	0,32
	64,8%

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	10,5
	5,49
	7,21
	68,9%

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	16,6
	9,16
	12,1
	73,0%

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	0,23
	0,18
	0,24
	103,5%

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	8,73
	5,02
	6,59
	75,5%

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	7,02
	4,51
	6,01
	85,7%

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	1,07
	0,50
	0,67
	62,4%

	ИТОГО по СЦТ на базе котельных МП «ПТС»
	631
	363
	480
	76,1%



5.5. [bookmark: _Toc510962496]Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
МП «ПТС» поставляет тепловую энергию в 2428 зданий, из которых 1324 – многоквартирные жилые дома. Уровень оснащенности приборами учета тепловой энергии в целом по зданиям составляет 52%, в том числе по МКД - 35%.
МП «ПТС» поставляет горячую воду и тепловую энергию для горячего водоснабжения в 1289 зданий, из которых 809- это многоквартирные дома.
Уровень оснащенности приборами учета МКД от общего количества 67%.
[bookmark: _Toc510959670]Таблица 44 - Уровень сбора платежей в целом по МП «ПТС»
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	98,49%
	94,61%
	94,07%
	92,5%



По категории «Население»
МП «ПТС» заключает договора на поставку коммунального ресурса (тепловой энергии и горячей воды) с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, которые являются исполнителями коммунальных услуг.
По состоянию на 01.01.2018 года заключены договора с 47 управляющими организациями, с 34 ТСЖ, ЖСК, 125 жилых многоквартирных дома выбрали непосредственный способ управления.
Управляющие организации самостоятельно производят ежемесячное начисление платы за коммунальные услуги и выставляют платежные документы населению, так как в соответствии с п. 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491, эти расходы включаются в состав расходов на содержание и ремонт жилого помещения.
30 управляющих организаций производят начисления самостоятельно, 17 управляющим организациям формирует квитанции ООО «Расчетный центр города Пскова».
Практически во всех многоквартирных домах принято решение собственниками жилья о перечислении денежных средств за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям, поэтому МП «ПТС» является получателем денежных средств от населения напрямую. При этом исполнители коммунальных услуг в лице управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, отвечают за надлежащее предоставление коммунальных услуг потребителям. 
17 ТСЖ, ЖСК и 2 управляющие организации сами собирают плату за коммунальные услуги и перечисляют ее в МП «ПТС».
При непосредственном способе управления МП «ПТС» исполняет функции исполнителя коммунальных услуг (пп. «а» п.17 Правил № 354), формирует и выставляет квитанции населению, при этом обслуживание внутридомовых инженерных систем осуществляется управляющей организацией или собственниками самостоятельно.
[bookmark: _Toc510959671]Таблица 45 - Уровень сбора платежей по категории «Население»
	Категория потребителей
	2014
	2015
	2016
	2017

	«Население» (УО, ТСЖ, непосредственное управление)
	97,02%
	94,31%
	94,93%
	92,85%



Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены Приказом государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 21.12.2016 г. №141-ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек на территории Псковской области» (с последними изменениями от 12 апреля 2017 г.).
Нормативы потребления горячей воду представлены в таблице 46, норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды на цели ГВС – в таблице 47, нормативы потребления коммунальной услуги по потоплению – в таблице 48.


[bookmark: _Toc510959672]Таблица 46 - Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или нормативы потребления горячей воды, а также нормативы водоотведения в жилых помещениях, единица измерения - куб. метр в месяц на человека
	Категории многоквартирных и жилых домов
	Норматив холодного водоснабжения
	Норматив горячего водоснабжения
	Норматив водоотведения

	
	Метод определения
	Числовое значение
	Метод определения
	Числовое значение
	

	1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем этажностью 1 - 5
	Аналогов
	5,1
	Аналогов
	1,8
	6,9

	2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем этажностью 6 - 9
	Аналогов
	2,7
	Аналогов
	1,6
	4,3

	3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем выше 9 этажей
	Расчетный
	3,8
	Расчетный
	3,6
	7,4

	4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем этажностью 1 - 5
	Аналогов
	5,1
	Аналогов
	1,8
	6,9

	5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем этажностью 6 - 9
	Аналогов
	2,7
	Аналогов
	1,6
	4,3

	6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем выше 9 этажей
	Расчетный
	3,8
	Расчетный
	3,7
	7,5

	7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем этажностью 1 - 5
	Аналогов
	5,1
	Аналогов
	1,8
	6,9

	8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем этажностью 6 - 9
	Аналогов
	2,7
	Аналогов
	1,6
	4,3

	9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем выше 9 этажей
	Расчетный
	3,9
	Расчетный
	3,7
	7,6

	10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	Расчетный
	2,6
	Расчетный
	2,1
	4,7

	11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	Расчетный
	3,3
	Расчетный
	3,1
	6,4

	12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками,  душами и ваннами сидячими  длиной 1200 мм с душем этажностью 1 - 5
	Аналогов
	4,0
	-
	-
	4,0

	13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем выше 5 этажей
	Расчетный
	7,4
	-
	-
	7,4

	14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем этажностью 1 - 5
	Аналогов
	4,0
	-
	-
	4,0

	15. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем выше 5 этажей
	Расчетный
	7,5
	-
	-
	7,5

	16. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем этажностью 1 - 5
	Аналогов
	4,0
	-
	-
	4,0

	17. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем выше 5 этажей
	Расчетный
	7,6
	-
	-
	7,6

	18. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	Расчетный
	4,7
	-
	-
	4,7

	19. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	Расчетный
	6,4
	-
	-
	6,4

	20. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	Аналогов
	2,1
	-
	-
	2,1

	21. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
	Расчетный
	3,1
	-
	-
	3,1

	22. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
	Расчетный
	5,2
	-
	-
	-

	23. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	Расчетный
	1,7
	-
	-
	-

	24. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой
	Расчетный
	1,2
	-
	-
	-

	25. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	Расчетный
	2,7
	Расчетный
	2,2
	4,9

	26. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные общими душевыми
	Расчетный
	1,7
	Расчетный
	1,0
	2,7

	27. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками без душевых
	Расчетный
	1,6
	-
	-
	1,6

	28. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без ванн и душей
	Расчетный
	2,1
	Расчетный
	1,7
	3,8

	29. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, ваннами и (или) душами, без централизованного водоотведения
	Расчетный
	3,6
	Расчетный
	3,5
	-

	30. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, без ванн и душей
	Расчетный
	2,1
	Расчетный
	1,7
	-

	31. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, ваннами и (или) душами, водонагревателями всех типов, без централизованного водоотведения
	Расчетный
	7,1
	-
	-
	-

	32. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателями всех типов, без централизованного горячего водоснабжения, без ванн и душей
	Расчетный
	3,8
	-
	-
	3,8

	33. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, без централизованного водоотведения, без централизованного горячего водоснабжения, без ванн и душей
	Расчетный
	3,8
	-
	-
	-

	34. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные блоками душевых на этажах
	Расчетный
	1,7
	Расчетный
	1,0
	2,7

	35. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн и душей
	Расчетный
	3,8
	-
	-
	3,8



[bookmark: _Toc510959673]Таблица 47 – Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду
	Конструктивные особенности дома
	Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

	
	Метод определения
	Числовое значение, Гкал на 1 куб. м

	Закрытая система горячего водоснабжения

	Неизолированные стояки и полотенцесушители
	Расчетный
	0,068

	Изолированные стояки и полотенцесушители
	Расчетный
	0,063

	Неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей
	Расчетный
	0,063

	Изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей
	Расчетный
	0,058

	Открытая система горячего водоснабжения

	Неизолированные стояки и полотенцесушители
	Расчетный
	0,065

	Изолированные стояки и полотенцесушители
	Расчетный
	0,060

	Неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей
	Расчетный
	0,060

	Изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей
	Расчетный
	0,055



[bookmark: _Toc510959674]Таблица 48 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
	Этажность дома
	Метод определения
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно, расположенные в г. Пскове

	1
	Расчетный
	0,0353
	0,0353
	0,0353

	2
	Аналогов
	0,0301
	0,0301
	0,0301

	3 - 4
	Аналогов
	0,0283
	0,0283
	0,0283

	5 - 9
	Аналогов
	0,0259
	0,0259
	0,0259

	10
	Расчетный
	0,0202
	0,0202
	0,0202

	11
	Расчетный
	0,0143
	0,0143
	0,0143

	12
	Расчетный
	0,0214
	0,0214
	0,0214

	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки, расположенные в г. Пскове

	1
	Расчетный
	0,0157
	0,0157
	0,0157

	2
	Расчетный
	0,0126
	0,0126
	0,0126

	3
	Расчетный
	0,0165
	0,0165
	0,0165

	4 - 5
	Расчетный
	0,0160
	0,0160
	0,0160

	6 - 7
	Расчетный
	0,0140
	0,0140
	0,0140

	8
	Расчетный
	0,0104
	0,0104
	0,0104

	9
	Аналогов
	0,0180
	0,0180
	0,0180

	10
	Расчетный
	0,0131
	0,0131
	0,0131

	11
	Расчетный
	0,0133
	0,0133
	0,0133

	12 и более
	Расчетный
	0,0109
	0,0109
	0,0109



Часть 6. [bookmark: _Toc510962497]Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
6.1. [bookmark: _Toc510962498]Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии – по каждому из выводов
В соответствии с п. 8 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару.
В таблицах 49 и 50 представлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности по горячей воде и пару, выполненные в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения.

[bookmark: _Toc506216450][bookmark: _Toc510959675]Таблица 49 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в горячей воде
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Средневзвешенный срок службы, лет
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Потери располагаемой мощности, %
	Собственные нужды котельной, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч
	Хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч
	Договорная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/ч
	Достигнутый максимум, пересчитанный на расчетную температуру наружного воздуха, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по фактической нагрузке

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СУММА
	отопление
	вентиляция
	ГВСср
	
	
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	%

	МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	164
	22,7
	147
	10
	2,76
	145
	3,05
	 
	116
	90
	6
	21
	65
	86
	25,38
	18
	58,76
	41

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	4,47
	21,62
	1,97
	56
	0,06
	1,91
	1,21
	 
	1,16
	1,12
	0,00
	0,04
	0,56
	0,74
	-0,46
	-24
	1,17
	61

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	13,0
	31,0
	11,5
	12
	0,45
	11,0
	1,45
	 
	18,1
	11,2
	5,5
	1,4
	5,57
	7,24
	-8,55
	-78
	3,76
	34

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	0,80
	28,0
	0,80
	0
	0,01
	0,79
	0,01
	 
	0,38
	0,38
	0,00
	0,00
	0,28
	0,33
	0,40
	50
	0,46
	58

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	19,5
	27,0
	17,8
	9
	0,34
	17,4
	0,53
	 
	14,1
	12,1
	0,0
	2,0
	9,33
	12,3
	2,80
	16
	5,13
	29

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	0,34
	13,0
	0,33
	4
	0,01
	0,32
	0,00
	 
	0,43
	0,43
	0,00
	0,00
	0,26
	0,36
	-0,11
	-35
	-0,04
	-13

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	3,00
	28,0
	1,24
	59
	0,03
	1,21
	0,16
	 
	1,05
	0,85
	0,00
	0,19
	0,73
	0,98
	0,00
	0
	0,24
	20

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	6,45
	16
	3,91
	39
	0,06
	3,85
	0,43
	 
	2,14
	1,94
	0,00
	0,20
	1,32
	1,76
	1,28
	33
	2,09
	54

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	445
	34,1
	364
	18
	7,13
	357,0
	50,37
	0,37
	257
	213
	17
	27
	153
	201
	49,68
	14
	155,83
	44

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	21,2
	29,9
	19,6
	8
	0,37
	19,2
	1,48
	 
	14,4
	11,6
	0,0
	2,9
	8,30
	11,1
	3,31
	17
	8,15
	42

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	12,5
	12,0
	10,0
	20
	0,19
	9,8
	0,38
	 
	7,81
	6,29
	0,04
	1,49
	5,32
	7,18
	1,63
	17
	2,64
	27

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	39
	25,6
	38
	2
	0,80
	37,4
	0,42
	0,05
	33,9
	28,5
	1,7
	3,7
	17,6
	23,3
	3,08
	8
	14,19
	38

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	16,8
	48,7
	16,3
	3
	0,43
	15,8
	1,55
	 
	17,1
	15,7
	0,4
	1,0
	11,1
	14,6
	-2,78
	-18
	1,20
	8

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	8,60
	17,0
	5,43
	37
	0,11
	5,32
	0,15
	 
	4,53
	4,07
	0,00
	0,45
	2,60
	3,52
	0,64
	12
	1,80
	34

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	2,09
	4,6
	2,07
	1
	0,02
	2,05
	0,12
	 
	0,58
	0,50
	0,00
	0,08
	0,12
	0,13
	1,35
	66
	1,93
	94

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	16,0
	7,0
	15,8
	1
	0,34
	15,4
	2,10
	 
	12,7
	11,1
	0,2
	1,4
	8,36
	11,2
	0,69
	4
	4,25
	28

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	45
	22,3
	40
	11
	0,49
	39,5
	0,54
	 
	20,4
	15,8
	1,0
	3,7
	11,5
	15,3
	18,52
	47
	24,20
	61

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	5,50
	23,9
	3,97
	28
	0,06
	3,91
	0,48
	 
	2,09
	1,92
	0,00
	0,17
	1,67
	2,27
	1,34
	34
	1,64
	42

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	81
	35,4
	67
	18
	1,51
	65,2
	1,64
	1,17
	62,3
	48,0
	3,1
	11,1
	34,9
	47,2
	0,11
	0
	17,93
	28

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	2,00
	8,0
	1,90
	5
	0,02
	1,88
	0,27
	 
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,47
	0,59
	0,96
	51
	1,29
	69

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	6,00
	34,0
	5,88
	2
	0,02
	5,86
	0,20
	 
	0,50
	0,47
	0,00
	0,02
	0,26
	0,32
	5,17
	88
	5,54
	95

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	14,5
	30,0
	12,6
	13
	0,28
	12,3
	1,39
	 
	10,5
	10,0
	0,0
	0,5
	5,49
	7,21
	0,41
	3
	5,06
	41

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	19,5
	29,0
	17,6
	10
	0,44
	17,1
	2,38
	 
	16,6
	14,4
	0,0
	2,2
	9,16
	12,1
	-1,83
	-11
	5,02
	29

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	0,49
	10,0
	0,36
	27
	0,01
	0,35
	0,00
	 
	0,23
	0,19
	0,00
	0,04
	0,18
	0,24
	0,13
	35
	0,12
	33

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	12,0
	4,0
	12,0
	0
	0,22
	11,8
	0,90
	 
	8,73
	7,00
	0,00
	1,73
	5,02
	6,59
	2,15
	18
	5,19
	44

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	15,4
	38,5
	14,1
	9
	0,19
	13,9
	1,38
	 
	7,02
	5,67
	0,34
	1,01
	4,51
	6,01
	5,47
	39
	7,86
	57

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	6,45
	24,0
	3,06
	53
	0,03
	3,03
	0,09
	 
	1,07
	1,00
	0,00
	0,07
	0,50
	0,67
	1,88
	62
	2,37
	78

	ИТОГО по МП «ПТС»
	981
	29,6
	834
	15
	16,4
	818,0
	72,7
	1,6
	631
	513
	35
	83
	363
	480
	113
	14
	338
	41

	ОАО «РЭУ»

	29
	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	0,10
	8,0
	0,10
	0
	0,00
	0,10
	0,00
	 
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,06
	57
	0,06
	63

	30
	Котельная №3а
	0,69
	14,0
	0,69
	0
	0,00
	0,69
	0,00
	 
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,65
	94
	0,65
	95

	31
	Котельная №4, в/ч 21350-4
	0,39
	55,0
	0,39
	0
	0,00
	0,38
	0,01
	 
	0,12
	0,12
	0,00
	0,00
	0,09
	0,11
	0,26
	68
	0,28
	72

	32
	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	0,08
	53,0
	0,08
	0
	0,00
	0,08
	0,00
	 
	0,06
	0,06
	0,00
	0,00
	0,04
	0,05
	0,02
	26
	0,03
	36

	33
	Котельная №23
	0,60
	48,0
	0,60
	0
	0,01
	0,59
	0,02
	 
	0,43
	0,43
	0,00
	0,00
	0,33
	0,39
	0,13
	22
	0,19
	33

	34
	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	0,08
	54,0
	0,08
	0
	0,00
	0,08
	0,00
	 
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	0,05
	62
	0,06
	67

	35
	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	0,08
	53,0
	0,08
	0
	0,00
	0,08
	0,00
	 
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	0,05
	62
	0,06
	67

	36
	Котельная №62 (в/ч 2830)
	0,23
	15,0
	0,23
	0
	0,01
	0,22
	0,02
	 
	0,42
	0,42
	0,00
	0,00
	0,32
	0,38
	-0,22
	-103
	-0,16
	-76

	37
	Котельная №72 (в/ч 2830)
	0,80
	45,5
	0,80
	0
	0,01
	0,79
	0,02
	 
	0,36
	0,36
	0,00
	0,00
	0,27
	0,32
	0,42
	53
	0,47
	59

	38
	Котельная №85
	0,10
	12,0
	0,10
	0
	0,00
	0,10
	0,00
	 
	0,02
	0,02
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,08
	79
	0,08
	82

	39
	Котельная №89, в/ч 07264
	3,83
	15,0
	3,83
	0
	0,03
	3,80
	0,06
	 
	1,15
	0,85
	0,00
	0,30
	0,86
	1,04
	2,60
	68
	2,76
	73

	40
	Котельная №97 (в/ч 64044)
	12,1
	10,3
	12,1
	0
	0,10
	12,0
	0,21
	 
	4,13
	3,69
	0,00
	0,45
	3,10
	3,75
	7,66
	64
	8,25
	69

	41
	Котельная №98
	4,30
	16,0
	4,30
	0
	0,09
	4,21
	0,18
	 
	3,54
	3,27
	0,00
	0,27
	2,65
	3,21
	0,50
	12
	1,00
	24

	42
	Котельная №366
	0,07
	19,0
	0,07
	0
	0,00
	0,07
	0,00
	 
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,03
	39
	0,03
	47

	ИТОГО по ОАО «РЭУ»
	23,5
	15,6
	23,5
	0
	0,3
	23,2
	0,5
	0,0
	10,4
	9,4
	0,0
	1,0
	7,8
	9,4
	12
	53
	14
	59

	ОАО «РЖД»

	43
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	14,6
	-
	14,6
	0
	0,11
	14,5
	0,23
	 
	4,64
	3,87
	0,45
	0,32
	3,48
	4,21
	9,62
	66
	10,28
	71

	44
	Котельная ж/д больницы
	5,27
	-
	5,27
	0
	0,05
	5,22
	0,10
	 
	1,99
	1,59
	0,27
	0,14
	1,50
	1,81
	3,13
	60
	3,41
	65

	45
	Котельная ОПМС № 8
	2,40
	-
	2,40
	0
	0,02
	2,38
	0,04
	 
	0,78
	0,75
	0,00
	0,03
	0,58
	0,71
	1,56
	66
	1,67
	70

	ИТОГО по ОАО «РЖД»
	22,27
	-
	22,27
	0
	0,19
	22,08
	0,37
	0,00
	7,41
	6,21
	0,71
	0,49
	5,56
	6,72
	14
	65
	15
	70

	Прочие ведомственные ТСО

	46
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	0,89
	-
	0,89
	0
	0,02
	0,87
	0,04
	 
	0,80
	0,78
	0,00
	0,02
	0,60
	0,73
	0,04
	4
	0,15
	17

	47
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	8,00
	-
	8,00
	0
	0,11
	7,89
	0,23
	 
	4,50
	4,50
	0,00
	0,00
	3,38
	4,08
	3,17
	40
	3,81
	48

	48
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	5,30
	-
	5,30
	0
	0,05
	5,25
	0,11
	 
	2,17
	2,17
	0,00
	0,00
	1,63
	1,97
	2,97
	57
	3,28
	63

	ИТОГО по прочим ведомственным ТСО
	14,19
	-
	14,19
	0
	0,18
	14,01
	0,37
	0,00
	7,47
	7,45
	0,00
	0,02
	5,60
	6,78
	6
	44
	7
	52

	ИТОГО по г. Пскову
	1041
	-
	894
	14
	17
	877
	74
	1,59
	656
	536
	36
	84
	382
	503
	145
	17
	374
	43



[bookmark: _Toc510959676]Таблица 50 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в паре
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Средневзвешенный срок службы, лет
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Потери располагаемой тепловой мощности, %
	Собственные нужды котельной, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч
	Хозяйственные нужды паровых сетей, Гкал/ч
	Договорная технологическая нагрузка, Гкал/ч
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в паре
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по фактической нагрузке

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СУММА
	нагрузка
	потери в сети
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	%

	МП «ПТС»

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	8,60
	27,5
	8,52
	1%
	0,02
	8,50
	0,19
	0,00
	0,55
	0,43
	0,28
	0,15
	7,76
	91%
	8,07
	95%

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	1,98
	30,0
	1,48
	25%
	0,02
	1,46
	0,02
	0,00
	1,00
	0,74
	0,72
	0,02
	0,43
	30%
	0,72
	49%

	ИТОГО по МП «ПТС»
	10,6
	28,0
	10,0
	0,1
	0,0
	10,0
	0,2
	0,0
	1,6
	1,2
	1,0
	0,2
	8,2
	82%
	8,8
	88%

	ОАО «РЭУ»

	39
	Котельная №89, в/ч 07264
	1,20
	15,0
	1,20
	0%
	0,01
	1,19
	0,01
	0,00
	0,49
	0,37
	0,36
	0,01
	0,68
	57%
	0,82
	69%

	41
	Котельная №98
	3,41
	16,0
	3,41
	0%
	0,00
	3,41
	0,01
	0,00
	0,17
	0,13
	0,13
	0,00
	3,23
	95%
	3,28
	96%

	ИТОГО по ОАО «РЭУ»
	4,6
	15,7
	4,6
	0,0
	0,0
	4,6
	0,0
	0,0
	0,7
	0,5
	0,5
	0,0
	3,9
	85%
	4,1
	89%

	ОАО «РЖД»

	44
	Котельная ж/д больницы
	0,64
	-
	0,64
	0%
	0,00
	0,64
	0,01
	0,00
	0,20
	0,15
	0,14
	0,00
	0,43
	68%
	0,49
	77%

	ИТОГО по ОАО «РЖД»
	0,64
	-
	0,64
	0%
	0,00
	0,64
	0,01
	0,00
	0,20
	0,15
	0,14
	0,00
	0,43
	68%
	0,49
	77%

	Прочие ведомственные ТСО

	48
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	6,50
	-
	6,50
	0%
	0,10
	6,40
	0,12
	0,00
	4,00
	3,00
	2,91
	0,09
	2,28
	36%
	3,40
	53%

	ИТОГО по прочим ведомственным ТСО
	6,50
	-
	6,50
	0%
	0,10
	6,40
	0,12
	0,00
	4,00
	3,00
	2,91
	0,09
	2,28
	36%
	3,40
	53%

	ИТОГО по г. Пскову
	22
	-
	22
	3%
	0,16
	21,59
	0,36
	0,00
	6,41
	4,82
	4,54
	0,28
	14,82
	69%
	16,77
	78%




6.2. [bookmark: _Toc510962499]Резервы и дефициты тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии
По состоянию на начало 2018 г. выявлен фактический дефицит тепловой мощности в системе теплоснабжения на базе котельной №6 по адресу: ул. Пригородная, 9 (дефицит по фактической нагрузке – 13%, по договорной – 35%).
Дефициты тепловой мощности в паре отсутствуют.
Также дефицит по договорной нагрузке имеет котельная №62 (в/ч 2830) ОАО «РЭУ». Тепловая нагрузка потребителей была принята согласно базовой версии Схемы теплоснабжения. Вероятнее всего, фактического дефицита от данного источника нет, отрицательная величина является следствием некорректно предоставленных исходных данных для разработки базовой версии.
По остальным источникам теплоснабжения имеются резервы тепловой мощности, достаточные для качественного и надежного теплоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc510959677]Таблица 51 – Резервы и дефициты тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по фактической нагрузке

	
	
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	%

	Котельные МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	25,38
	18
	58,76
	41

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	-0,46
	-24
	1,17
	61

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	-8,55
	-78
	3,76
	34

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	0,40
	50
	0,46
	58

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	2,80
	16
	5,13
	29

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	-0,11
	-35
	-0,04
	-13

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	0,00
	0
	0,24
	20

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	1,28
	33
	2,09
	54

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	50,10
	14
	155,84
	44

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	3,31
	17
	8,15
	42

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	1,63
	17
	2,64
	27

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	3,13
	8
	14,19
	38

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	-2,77
	-18
	1,20
	8

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	 
	 
	 
	 

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	0,64
	12
	1,80
	34

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	1,35
	66
	1,93
	94

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	0,69
	4
	4,25
	28

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	18,52
	47
	24,20
	61

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	1,34
	34
	1,64
	42

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	1,34
	2
	17,96
	28

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	0,96
	51
	1,29
	69

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	5,17
	88
	5,54
	95

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	0,41
	3
	5,06
	41

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	-1,83
	-11
	5,02
	29

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	0,13
	35
	0,12
	33

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	2,15
	18
	5,19
	44

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	5,47
	39
	7,86
	57

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	1,88
	62
	2,37
	78

	ИТОГО по МП «ПТС»
	114
	14
	338
	41

	Котельные ОАО «РЭУ»

	29
	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	0,06
	57
	0,06
	63

	30
	Котельная №3а
	0,65
	94
	0,65
	95

	31
	Котельная №4, в/ч 21350-4
	0,26
	68
	0,28
	72

	32
	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	0,02
	26
	0,03
	36

	33
	Котельная №23
	0,13
	22
	0,19
	33

	34
	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	0,05
	62
	0,06
	67

	35
	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	0,05
	62
	0,06
	67

	36
	Котельная №62 (в/ч 2830)
	-0,22
	-103
	-0,16
	-76

	37
	Котельная №72 (в/ч 2830)
	0,42
	53
	0,47
	59

	38
	Котельная №85
	0,08
	79
	0,08
	82

	39
	Котельная №89, в/ч 07264
	2,60
	68
	2,76
	73

	40
	Котельная №97 (в/ч 64044)
	7,66
	64
	8,25
	69

	41
	Котельная №98
	0,50
	12
	1,00
	24

	42
	Котельная №366
	0,03
	39
	0,03
	47

	ИТОГО по ОАО «РЭУ»
	12
	53
	14
	59

	Котельные ОАО «РЖД»

	43
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	9,62
	66
	10,28
	71

	44
	Котельная ж/д больницы
	3,13
	60
	3,41
	65

	45
	Котельная ОПМС № 8
	1,56
	66
	1,67
	70

	ИТОГО по ОАО «РЖД»
	14
	65
	15
	70

	Прочие ведомственные котельные

	46
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	0,04
	4
	0,15
	17

	47
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	3,17
	40
	3,81
	48

	48
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	2,97
	57
	3,28
	63

	ИТОГО по прочим ведомственным ТСО
	6
	44
	7
	52

	ИТОГО г. Пскову
	147
	17
	374
	43



Достаточность существующих резервов для покрытия существующей и перспективной нагрузки потребителей оценивается в Главе 4, с учетом прогнозного прироста тепловых нагрузок в соответствии с Главой 2.
6.3. [bookmark: _Toc510962500]Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
Описание гидравлических режимов работы тепловых сетей приведено в разделе 3.9.
6.4. [bookmark: _Toc510962501]Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения
При актуализации Схемы теплоснабжения на 2019 г., дефицит тепловой мощности выявлен только на котельной №6 по адресу: ул. Пригородная, 9. Причиной возникновения является несоответствие договорной и фактической нагрузки потребителя значению тепловой мощности «нетто» источника тепловой энергии. Выявленный дефицит тепловой мощности оказывает негативное влияние на качество теплоснабжения единственного потребителя – школы №13 при расчетных температурах наружного воздуха.
6.5. [bookmark: _Toc510962502]Резервы тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Резервы тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения представлены в разделе 6.1.
Ликвидация дефицита тепловой мощности на котельной №6 по адресу: ул. Пригородная, 9 за счет объединения тепловых с системами теплоснабжения от ближайших источников невозможна.
Ближайшими источниками теплоснабжения являются:
· Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б, кратчайшее расстояние до тепловых сетей (по прямой линии) – 1270 м;
· Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А, кратчайшее расстояние до тепловых сетей (по прямой линии) - 1420 м
· Котельная №28 по адресу: Германа, 34, кратчайшее расстояние до тепловых сетей (по прямой линии) – 1400 м.
Прокладка тепловых сетей указанного диаметра нецелесообразна, ввиду низкой плотности тепловой нагрузки и трудностями организации гидравлического режима.
Гораздо эффективнее может стать мероприятие по увеличению тепловой мощности котельной, с установкой третьего котла, аналогичного по характеристикам двум действующим (Ква-020 Радон мощностью 0,172 Гкал/ч).
Часть 7. [bookmark: _Toc510962503]Балансы теплоносителя
7.1. [bookmark: _Toc510962504] Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей 
Источником холодного водоснабжения котельных, расположенных в административных границах города Пскова, является городской водопровод.
На всех котельных имеются водоподготовительные установки, выполненные по различным схемам, в основном это одноступенчатое или двухступенчатое Na – катионирования и вакуумная деаэрация. Сведения об установленном оборудовании химводоподготовки представлены в таблице 53. 
Проектная производительность водоподготовительных установок превосходит существующую потребность, что позволяет наращивать теплопотребление без существенных вложений в водоподготовку.
Система теплоснабжения котельных города Пскова – закрытая, но, также присутствует небольшое количество жилых домов (28 МКД) с открытым водоразбором. Теплоноситель в системах теплоснабжения, образованных на базе котельных города Пскова, предназначен как для передачи теплоты на нужды систем отопления и вентиляции, так и для обеспечения горячего водоснабжения. 
В состав теплоносителя, используемого для подпитки тепловой сети систем отопления, входит:
· теплоноситель для компенсации утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;
· теплоноситель для компенсации утечек при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ;
· теплоноситель для обеспечения спроса на горячее водоснабжение потребителей.
Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на котельные, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды.
Балансы теплоносителя в зонах действия котельных г. Пскова представлены в таблице 52.
Балансы теплоносителя и производительности ВПУ для условий максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 52. Таблица содержит  данные о проектной и располагаемой производительности ВПУ, расходах на собственные нужды, подпитке тепловой сети, включающие нормативные, сверхнормативные утечки и отпуск на ГВС, и резерв/дефицит ВПУ  по источникам теплоснабжения.
В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная версия СП 124.13330.2012:
«Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей [4, п.4.12.30].
Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».

[bookmark: _Toc510959678]Таблица 52 - Установленные балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального часового потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей по каждому источнику тепловой энергии (муниципальные и ведомственные котельные)
	Наименование котельной (адрес)
	Производительность ВПУ
	Средневзвешенный срок службы
	Располагаемая производительность ВПУ
	Потери располагаемой производительности
	Собственные нужды
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	Емкость баков аккумуляторов
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	нормативные утечки теплоносителя
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ
	Доля резерва

	
	т/ч
	лет
	т/ч
	%
	т/ч
	шт.
	м3
	т/ч
	т/ч
	т/ч
	т/ч
	т/ч
	т/ч
	т/ч
	%

	МП "ПТС"

	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	50
	26
	50
	0%
	1,167
	1
	25
	8,334
	8,086
	0,247
	0,000
	10,000
	12,001
	40,000
	80,00%

	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	1,5
	10
	1,5
	0%
	0,027
	-
	-
	0,033
	0,032
	0,001
	0,000
	0,040
	0,048
	1,460
	97,34%

	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	6
	7
	6
	0%
	0,209
	-
	-
	0,005
	0,005
	0,000
	0,000
	0,006
	0,007
	5,994
	99,90%

	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	2,5
	1
	2,5
	0%
	0,000
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,500
	100,00%

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	2,8
	7
	2,8
	0%
	0,040
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,800
	100,00%

	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	2,5
	1
	2,5
	0%
	0,000
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,500
	100,00%

	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	1,5
	5
	1,5
	0%
	0,025
	-
	-
	0,028
	0,027
	0,001
	0,000
	0,033
	0,040
	1,467
	97,80%

	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	5
	8
	5
	0%
	0,244
	-
	-
	0,068
	0,066
	0,002
	0,000
	0,081
	0,097
	4,919
	98,38%

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	150
	41
	150
	0%
	13,717
	2
	2000
	58,485
	46,924
	1,435
	10,126
	70,182
	84,219
	79,818
	53,21%

	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	7,2
	9
	7,2
	0%
	0,140
	1
	17,6
	1,704
	1,654
	0,051
	0,000
	2,045
	2,454
	5,155
	71,59%

	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	4,4
	7
	4,4
	0%
	0,170
	1
	8
	0,429
	0,416
	0,013
	0,000
	0,515
	0,618
	3,885
	88,30%

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	7,2
	15
	7,2
	0%
	0,250
	1
	15
	1,088
	1,056
	0,032
	0,000
	1,305
	1,567
	5,895
	81,87%

	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	12
	38
	12
	0%
	1,547
	-
	-
	1,793
	1,740
	0,053
	0,000
	2,152
	2,582
	9,848
	82,07%

	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	12
	29
	12
	0%
	0,164
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	12,000
	100,00%

	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	4,4
	8
	4,4
	0%
	0,019
	-
	-
	0,186
	0,181
	0,006
	0,000
	0,223
	0,268
	4,177
	94,92%

	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	5
	2
	5
	0%
	0,000
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,000
	100,00%

	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	6
	8
	6
	0%
	0,449
	-
	-
	1,301
	1,262
	0,039
	0,000
	1,561
	1,873
	4,439
	73,98%

	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	7,2
	4
	7,2
	0%
	0,033
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,200
	100,00%

	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	1,5
	3
	1,5
	0%
	0,049
	-
	-
	0,052
	0,051
	0,002
	0,000
	0,063
	0,075
	1,437
	95,82%

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	25
	27
	25
	0%
	0,754
	1
	45
	2,117
	2,054
	0,063
	0,000
	2,541
	3,049
	22,459
	89,84%

	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	2,2
	8
	2,2
	0%
	0,028
	-
	-
	0,012
	0,012
	0,000
	0,000
	0,015
	0,018
	2,185
	99,32%

	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	1
	15
	1
	0%
	0,006
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	100,00%

	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	4,4
	4
	4,4
	0%
	0,158
	1
	10,6
	0,729
	0,708
	0,022
	0,000
	0,875
	1,050
	3,525
	80,11%

	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	4,4
	4
	4,4
	0%
	0,158
	1
	6,4
	0,723
	0,702
	0,021
	0,000
	0,868
	1,042
	3,532
	80,27%

	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	2,5
	1
	2,5
	0%
	0,000
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,500
	100,00%

	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	7,2
	5
	7,2
	0%
	0,271
	-
	-
	0,527
	0,512
	0,016
	0,000
	0,633
	0,759
	6,567
	91,21%

	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	8,8
	4
	8,8
	0%
	0,356
	-
	-
	0,253
	0,245
	0,008
	0,000
	0,304
	0,364
	8,496
	96,55%

	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	1,5
	1
	1,5
	0%
	0,002
	-
	-
	0,020
	0,020
	0,001
	0,000
	0,025
	0,029
	1,475
	98,36%



Описание системы работы ХВП с использованием насоса-дозатора реагентов в подпиточный трубопровод (на примере котельной №6 по адресу: ул. Пригородная, 9)
Исходная вода от водомерного узла поступает на автоматическую установку коррекционной обработки подпиточной воды.
Установка состоит из насоса-дозатора TeknaEvo TPG 603, реагентной ёмкости и импульсного водомера подпиточной воды диаметром 20 мм.
При прохождении определённого количества воды, импульсный водомер посылает сигнал на насос-дозатор, который впрыскивает необходимое количество реагента в подпиточный трубопровод.  
В качестве коррекционного реагента применяется 5%-ный водный раствор Zn-ОЭДФ. Использование данного вида обработки воды позволяет эффективно вести комплексную антикоррозионную и противонакипную защиту теплообменного оборудования.
После этого обработанная вода поступает на подпитку тепловой сети.
Описание системы работы ХВП с установкой умягчения по схеме одноступенчатого Na-катионирования и с использованием насоса-дозатора реагентов в подпиточный трубопровод (на примере котельной №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а)
Исходная вода из скважины поступает на установку обезжелезивания воды марки HFI-1865-273/942. Установка состоит из двух фильтров с диаметром корпуса 480 мм и высотой 2030 мм, закруженных каталитическим фильтрующим материалом, на котором задерживается растворенное в воде железо. Для активации каталитического материала используется пропорциональное дозирование раствора гипохлорита натрия. Далее обезжелезенная вода поступает в котельную. Там она распределяется: на подпитку котлового контура, на подпитку тепловой сети и на ГВС.
Для подпитки котлового контура часть воды подаётся на дуплексную установку умягчения   непрерывного действия серии Ready Soft модель RS – 1354-255/964, которая предназначена для подготовки воды на объектах с круглосуточным циклом производства котельной, где недопустимы технологические перерывы в подаче умягченной воды (см. производственную инструкцию на автоматическую установку умягчения котельной “Псковкирпич”).
Установка состоит из двух натрий – катионитовых фильтров с диаметром корпуса 330 мм и высотой 1400 мм. Одновременно в работе находится один Nа-катионитовый фильтр, второй фильтр находится в процессе регенерации или ожидания.
В фильтры загружен катионит марки “КУ-2-8”.
Далее умягченная вода поступает на узел коррекционной обработки, где в неё вводится 5%-ный водный раствор Zn-ОЭДФ. Он позволяет вести комплексную антикоррозионную защиту водогрейного оборудования. Для ввода реагента используется дозирующая установка непрерывного действия, состоящая из импульсного водосчетчика, насоса-дозатора и ёмкости запаса реагента.  Далее обработанная вода поступает на узел подпитки внутреннего (котлового) контура котельной.
Для подпитки теплосети используется вода, подвергнутая коррекционной обработке. В подпиточную воду путем пропорционального дозирования вводится 5%-ный водный раствор Zn-ОЭДФ, позволяющий предотвратить образование накипи на поверхности теплообменного оборудования. Для этого используется дозирующая установка непрерывного действия “Комплексон-6” с производительностью по подпиточной воде до 5,0 м3/ч. Обработанная вода поступает на подпитку теплотрассы.
Описание системы работы ХВП с установкой умягчения и деаэрации (на примере котельной №12 по адресу: ул. Конная, 8а)
Исходная городская вода насосами городской (исходной) воды подается через 2 механических фильтра грубой очистки Big Blue 20 на автоматическую установку умягчения серии HFS-1865-268/762, состоящую из 2-х автоматических фильтров = 480 мм, высотой 2030 мм, где умягчается. Одновременно в работе находятся 2 Na-катионитовых фильтра. Затем умягчённая вода поступает на охладитель рабочей воды, охлаждает воду в баке рабочей воды (газоотделительном баке), затем поступает на охладитель выпара деаэратора ОВВ-2, где охлаждает выпар. После охладителя выпара, умягчённая вода поступает на подогреватель умягчённой воды, где нагревается до температуры 60  75 0С, и, затем направляется на деаэрацию.
Деаэрация происходит в вакуумной деаэрационной колонке ДВ-15, установленной на высоте 10 м от верхнего уровня воды в подпиточном баке. Деаэрированная вода поступает самотеком в подпиточный бак, откуда насосами подается на подпитку сети.
Вакуум в деаэрационной колонке, создается путем отсасывания парогазовой смеси водоструйным эжектором ЭВ-10 из верхней части деаэрационной колонки.
Рабочей средой эжектора является рабочая вода (вода, находящаяся в газоотделительном баке), подаваемая по схеме: бак рабочей воды (бак – газоотделитель) – газоотделительный насос –  эжектор– бак рабочей воды.
Температура рабочей воды должна быть не выше 40 0С. Рабочая вода должна подаваться на эжектор с давлением 3 – 4 кг/см 2.
Для создания требуемого вакуума и для того, чтобы не перегружать газоотсасывающее устройство (эжектор), необходимо обеспечить поступление в него минимального количества парогазовой смеси. С этой целью устанавливается охладитель выпара между деаэрационной колонкой и эжектором. Охладитель выпара представляет собой теплообменник, где выпар конденсируется за счет подачи на него холодной умягчённой воды. Эжектор подсасывает сконденсированный выпар и направляет его в бак рабочей воды.
Описание системы работы ХВП с установкой умягчения и деаэрацию (на примере котельной №13 по адресу: ул. Народная, 33)
Исходная городская вода своим давлением или давлением насоса исходной воды подается для умягчения на фильтры I ступени, затем на фильтр II ступени . Установка химводоподготовки состоит из четырёх Na − катионитовых параллельноточных фильтров =1000 мм, загруженных катионитом, соединенных по схеме двухступенчатого Nа − катионирования.
Умягчённая вода II ступени для деаэрации направляется в колонку атмосферного деаэратора ДСА – 25. Из деаэратора вода расходуется для питания котлов и подпитки т/сети.
Для охлаждения выпара деаэратора ДСА-25 используется охладитель выпара ОВА-2.
Описание системы работы ХВП с установкой умягчения и с использованием насоса-дозатора реагентов в подпиточный трубопровод (на примере котельной №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б)
         Исходная вода от водомерного узла подается насосом сырой воды через механический фильтр Big Blue 20 на установку умягчения непрерывного действия серии HFS – 1465-278/762.  Установка состоит из двух натрий – катионитовых фильтров = 370 мм. Одновременно в работе находятся два Nа-катионитовых фильтра загруженных ионообменной смолой.
После умягчения вода для химической деаэрации, поступает на станцию дозирования, которая состоит из двух реагентных ёмкостей, двух насосов-дозаторов Tekna EVO TPG 603 и импульсного водосчётчика подпиточной воды WPH-NKI.
При прохождении 100 литров воды, импульсный водосчётчик посылает сигнал на насосы-дозаторы, которые впрыскивают необходимую дозу реагентов в трубопровод.
Для химического связывания кислорода применяется реагент Аминат КО-2 на основе катализированного бисульфита натрия. Для предотвращения углекислотной коррозии и коррекции рН используется Аминат КО-5, комплексный реагент на основе сильной щелочи и полифосфатов.
Далее обработанная вода поступает на подпитку тепловой сети.

[bookmark: _Toc510959679]Таблица 53 - Сведения об установленном оборудовании химводоподготовки МП г. Пскова «ПТС»
	
№
кот.
	Название
(адрес)
	Тип установки умягчения
Na-катионирвания
	Кол-во
ф-ров всего, шт.
	Тип
деаэрации
	Марка
деаэра-тора

	Коррекционная обработка воды, тип оборудования
	Другое оборудование
ХВП
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	“Районная”
Гаражный проезд, 12
	традиционная

	6(Iст.)
	Термическая
(атмосферный,
вакуумный д-ры)
	ДА – 25
	–
	–
	

	
	
	
	2(II ст.)
	
	ДВ –  50
	
	
	

	2
	“Плодоовощ”
	автоматическая
	1(Iст.)
	–
	–
	–
	–
	

	3
	Рижский пр., 43а
	автоматическая
	2(Iст.)
	–
	–
	–
	–
	

	4
	“Школа № 16”
	–
	–
	–
	–
	Подпиточная вода насос-дозатор
Tekna EVO TPG-603
	
	

	5
	ул. Чехова, 4а
	автоматическая
	2(Iст.)
	–
	–
	–
	–
	

	6
	“Школа № 13”
	–
	–
	–
	–
	Подпиточная вода насос-дозатор
Tekna EVO TPG-603
	–
	

	7
	“Школа – интернат”
	автоматическая
	1(Iст.)
	–
	–
	–
	–
	

	8
	“Псковкирпич”
	автоматическая
	2(Iст.)
	–
	–
	Сетевая вода -
установка дозирования “Комплексон-6 ”
Котловая вода -
насос-дозатор
Tekna EVO TPG-603
	Установка гиппохлорирования исходной воды
Установка обезжелезивания
исходной воды
	

	9

	“СВПУ”

	традиционная
	3(Iст.)
	Термическая
(атмосферные,
д-ры
	КДА-50/50
	–
	–
	

	
	
	
	2(II ст.)
	
	КДА-100/50
	
	
	

	
	
	
	
	
	КДА– 100/50М
	
	
	

	10
	“Тиконд”
	автоматическая
	2(Iст.)
	Термическая
(вакуумный д-р)
	ДВ – 15
	–
	–
	

	11
	“Кресты”
	автоматическая
	2(Iст.)
	Химическая
	–
	–
	–
	

	12
	ул. Конная, 8а
	автоматическая
	2(Iст.)
	Термическая
(вакуумный д-р)
	ДВ – 15
	–
	–
	

	13
	ул. Народная, 33
	традиционная
	3(Iст.)
	Термическая
(атмосферный
д-р)

	ДСА – 25
	–
	–
	

	
	
	
	1(II ст.)
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	14
	“Городская больница”
	традиционная
	2(Iст.)
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	1(II ст.)
	
	
	
	
	

	15
	“Дорпрогресс”
	автоматическая
	2(Iст.)
	Химическая
	–
	–
	–
	

	16
	“ЦРБ”
	–
	–
	–
	–
	Подпиточная вода - насос-дозатор
Tekna EVO TPG-603
	Установка обезжелезивания
исходной воды
	

	17
	ул. Коммунальная, 22б
	автоматическая
	2(Iст.)
	Химическая
	–
	–
	–
	

	18
	ул. Г. Маргелова,
2 км
	автоматическая
	2(Iст.)
	Химическая
	–
	–
	–
	

	19
	ул. Л. Поземского, 63
	автоматическая
	1(Iст.)
	–
	–
	Подпиточная вода - насос-дозатор
Tekna EVO TPG-603
	–
	

	20
	Гаражный проезд, 5
	традиционная
	4(Iст.)
	Термическая
(вакуумный д-р)
	ДВ – 25
	–
	–
	

	21
	“Лесхоз”
	автоматическая
	1(Iст.)
	–
	–
	–
	Установка обезжелезивания
исходной воды
	

	22
	ул. Первомайская, 43
	–
	–
	–
	–
	Подпиточная вода — установка дозирования “Комплексон-6 ”
	–
	

	23
	ул. Волкова, 3
	автоматическая
	2(Iст.)
	Химическая
	–
	–
	–
	

	24
	М. Горького, 21а
	автоматическая
	2(Iст.)
	Химическая
	–
	–
	–
	

	25
	Рижский пр. 5а
	–
	–
	–
	–
	Подпиточная вода - насос-дозатор
Tekna EVO АPG-603
	
–
	

	26
	Л.Поземского,124
	автоматическая
	2(Iст.)
	Химическая
	–
	–
	–
	

	27
	«Элтерм»
	автоматическая
	2(Iст.)
	Химическая
	–
	–
	–
	

	28
	«Псковавиа»
	автоматическая
	1(Iст.)
	–
	–
	Подпиточная вода насос-дозатор
Tekna EVO TPG-603
	–
	



Установленные балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального часового потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей по каждому источнику тепловой энергии (муниципальные и ведомственные котельные) представлены в таблице 52.
7.2. [bookmark: _Toc510962505] Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная версия СП 124.13330.2012:
«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Объемы аварийной подпитки на источниках тепловой энергии представлены в таблице 54.
[bookmark: _Toc510959680]Таблица 54 - Объемы аварийной подпитки на источниках тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Объем тепловой сети
	Подпитка тепловой сети
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)

	
	м3
	т/ч
	т/ч

	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	0,00
	8,33
	12,00

	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	40,99
	0,03
	0,05

	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	262,59
	0,00
	0,01

	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	1,02
	0,00
	0,00

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	152,50
	0,00
	0,00

	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	13,36
	0,03
	0,04

	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	52,31
	0,07
	0,10

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	9797,38
	58,49
	84,22

	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	569,45
	1,70
	2,45

	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	157,61
	0,43
	0,62

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	505,88
	1,09
	1,57

	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	269,62
	1,79
	2,58

	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	4,22
	0,00
	0,00

	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	112,53
	0,19
	0,27

	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	3,94
	0,00
	0,00

	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	183,24
	1,30
	1,87

	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	24,92
	0,05
	0,08

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	5765,07
	2,12
	3,05

	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	20,90
	0,01
	0,02

	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	149,68
	0,73
	1,05

	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	227,96
	0,72
	1,04

	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	0,00
	0,53
	0,76

	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	99,92
	0,25
	0,36

	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	17,89
	0,02
	0,03



Часть 8. [bookmark: _Toc510962506]Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
8.1. [bookmark: _Toc510962507]Описание вида и количества используемого основного топлива на источниках тепловой энергии 
Основным видом топлива для большинства котельных является природный газ. Природный газ подается в Псковскую область по магистральному газопроводу Валдай - Псков - Рига через 20 газопроводов - отводов, газораспределительной станции и сеть межпоселковых и распределительных газопроводов начиная с 1972 года.
В настоящее время реализуется Региональная программа газификации Псковской области на 2017-2022 гг., утвержденная Указом губернатора Псковской области от 30.11.2016 г. №75-УГ.
Активная работа по развитию газификации на территории Псковской области ведется с марта 2005 года в рамках соглашения о сотрудничестве и договора о газификации между Администрацией области и ПАО «Газпром».
В настоящее время завершаются работы по строительству газопроводов и ГРПБ для газификации жилых районов «Борисовичи» и «Анино».
В мае 2016 года в городе Пскове компания ООО "Криогаз-Псков" ввела в эксплуатацию новый современный комплекс сжижения природного газа (далее - КСПГ) с автогазонаполнительной компрессорной станцией (далее - АГНКС).
КСПГ и АГНКС являются единым технологически связанным предприятием по производству и отгрузке сжиженного и компримированного газа, которое имеет две производственные линии. Производительность комплекса в год составляет 22,3 тыс. тонн сжиженного природного газа. 
Основными направлениями для организации поставок сжиженного природного газа станет Северо-Западный федеральный округ и экспорт в Европу.
Виды основного, резервного топлива, а также топливный баланс по действующим котельным г. Пскова за последние годы представлен в таблице 55.
Практически все котельные МП «ПТС» газифицированы. Исключение составляют котельные №4 и 16. В настоящее время прорабатывается вопрос газификации данных котельных, получены технические условия на подключение к системе газоснабжения.


 

[bookmark: _Toc510959681]Таблица 55 – Топливный баланс по котельным г. Пскова
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Виды топлива
	Расход газа, тыс. м3
	Расход угля, т
	Расход газа в условном топливе, ту.т
	Расход угля в условном топливе, ту.т
	Расход условного топлива, ту.т

	
	
	основное
	резервное
	2014
	2015
	2016
	2017
	2014
	2015
	2016
	2017
	2014
	2015
	2016
	2017
	2014
	2015
	2016
	2017
	2014
	2015
	2016
	2017

	МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	газ
	мазут
	31353
	27623
	28671
	31522
	 
	 
	 
	 
	36168
	32174
	33364
	36681
	 
	 
	 
	 
	36168
	32174
	33364
	36681

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	газ
	 
	410
	367
	329
	352
	 
	 
	 
	 
	473
	428
	383
	410
	 
	 
	 
	 
	473
	428
	383
	410

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	газ
	 
	2863
	2266
	2562
	2643
	 
	 
	 
	 
	3303
	2639
	2981
	3076
	 
	 
	 
	 
	3303
	2639
	2981
	3076

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	уголь
	 
	 
	 
	 
	 
	242
	226
	286
	269
	 
	 
	 
	 
	191
	176
	220
	207
	191
	176
	220
	207

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	газ
	 
	4372
	4058
	4007
	4096
	 
	 
	 
	 
	5044
	4726
	4663
	4766
	 
	 
	 
	 
	5044
	4726
	4663
	4766

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	газ
	 
	99
	87
	101
	110
	 
	 
	 
	 
	114
	101
	118
	128
	 
	 
	 
	 
	114
	101
	118
	128

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	газ
	 
	458
	434
	471
	472
	 
	 
	 
	 
	528
	505
	548
	549
	 
	 
	 
	 
	528
	505
	548
	549

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	газ
	печное бытовое
	717
	677
	750
	753
	 
	 
	 
	 
	827
	788
	873
	876
	 
	 
	 
	 
	827
	788
	873
	876

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	газ
	мазут
	75115
	71508
	78584
	79076
	 
	 
	 
	 
	86651
	83288
	91445
	92018
	 
	 
	 
	 
	86651
	83288
	91445
	92018

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	газ
	 
	4062
	4012
	4522
	4467
	 
	 
	 
	 
	4686
	4673
	5262
	5198
	 
	 
	 
	 
	4686
	4673
	5262
	5198

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	газ
	 
	2659
	2314
	2616
	2580
	 
	 
	 
	 
	3067
	2695
	3044
	3002
	 
	 
	 
	 
	3067
	2695
	3044
	3002

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	газ
	 
	8359
	7874
	8583
	8647
	 
	 
	 
	 
	9643
	9171
	9988
	10062
	 
	 
	 
	 
	9643
	9171
	9988
	10062

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	газ
	 
	7939
	7293
	8045
	7799
	 
	 
	 
	 
	9158
	8494
	9362
	9076
	 
	 
	 
	 
	9158
	8494
	9362
	9076

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	газ
	 
	186
	188
	179
	179
	 
	 
	 
	 
	215
	219
	208
	208
	 
	 
	 
	 
	215
	219
	208
	208

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	газ
	 
	1433
	1331
	1386
	1392
	 
	 
	 
	 
	1653
	1550
	1613
	1620
	 
	 
	 
	 
	1653
	1550
	1613
	1620

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	уголь
	 
	 
	 
	 
	 
	575
	433
	489
	452
	 
	 
	 
	 
	454
	338
	377
	348
	454
	338
	377
	348

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	газ
	 
	4356
	4853
	5012
	5135
	 
	 
	 
	 
	5025
	5653
	5832
	5976
	 
	 
	 
	 
	5025
	5653
	5832
	5976

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	газ
	 
	2888
	4750
	5034
	5756
	 
	 
	 
	 
	3332
	5533
	5858
	6698
	 
	 
	 
	 
	3332
	5533
	5858
	6698

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	газ
	 
	0
	551
	576
	801
	 
	 
	 
	 
	0
	642
	670
	932
	 
	 
	 
	 
	 
	642
	670
	932

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	газ
	 
	23170
	21875
	25479
	22920
	 
	 
	 
	 
	26729
	25478
	29649
	26671
	 
	 
	 
	 
	26729
	25478
	29649
	26671

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	газ
	уголь
	196
	163
	182
	181
	 
	 
	 
	 
	226
	190
	212
	211
	 
	 
	 
	 
	226
	190
	212
	211

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	газ
	 
	0
	0
	87
	426
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	101
	496
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101
	496

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	газ
	 
	2681
	2735
	2881
	2799
	 
	 
	 
	 
	3093
	3185
	3352
	3257
	 
	 
	 
	 
	3093
	3185
	3352
	3257

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	газ
	 
	4705
	4200
	4637
	4705
	 
	 
	 
	 
	5428
	4892
	5396
	5475
	 
	 
	 
	 
	5428
	4892
	5396
	5475

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	газ
	 
	77
	73
	86
	85
	 
	 
	 
	 
	89
	85
	100
	99
	 
	 
	 
	 
	89
	85
	100
	99

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	газ
	 
	2803
	2704
	2850
	2978
	 
	 
	 
	 
	3234
	3149
	3316
	3465
	 
	 
	 
	 
	3234
	3149
	3316
	3465

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	газ
	 
	2549
	2365
	2576
	2619
	 
	 
	 
	 
	2940
	2755
	2998
	3048
	 
	 
	 
	 
	2940
	2755
	2998
	3048

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	газ
	 
	0
	0
	0
	89
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	104
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104

	ИТОГО по СЦТ на базе котельных МП «ПТС»
	 
	 
	183451
	174300
	190206
	192583
	817
	659
	775
	720
	211626
	203013
	221336
	224102
	645
	514
	597
	555
	212271
	203527
	221933
	224657

	Котельные ОАО «РЭУ»

	29
	Котельная №1 (в/ч 21350-4)
	уголь
	
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	30
	Котельная №3а
	газ
	 
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	31
	Котельная №4, в/ч 21350-4
	уголь
	 
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	32
	Котельная №20 (в/ч 21350-4)
	уголь
	 
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	33
	Котельная №23
	уголь
	 
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	34
	Котельная №36 (в/ч 21350-4)
	уголь
	 
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	35
	Котельная №37 (в/ч 21350-4)
	уголь
	 
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	36
	Котельная №62 (в/ч 2830)
	уголь
	 
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	37
	Котельная №72 (в/ч 2830)
	уголь
	 
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	38
	Котельная №85
	уголь
	 
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	39
	Котельная №89, в/ч 07264
	газ
	 
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	40
	Котельная №97 (в/ч 64044)
	газ
	 
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	41
	Котельная №98
	газ
	 
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	42
	Котельная №366
	уголь
	 
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	ИТОГО по ОАО «РЭУ»
	 
	
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	ОАО «РЖД»

	43
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	газ
	 
	1659
	1636
	1515
	1515
	 
	 
	 
	 
	1851
	1851
	1720
	1720
	 
	 
	 
	 
	1851
	1851
	1720
	1720

	44
	Котельная ж/д больницы
	газ
	 
	517
	529
	610
	610
	 
	 
	 
	 
	718
	718
	677
	677
	 
	 
	 
	 
	718
	718
	677
	677

	45
	Котельная ОПМС № 8
	уголь
	 
	 
	 
	 
	 
	649
	483
	633
	633
	 
	 
	 
	 
	513
	377
	487
	487
	658
	658
	570
	570

	ИТОГО по ОАО «РЖД»
	 
	 
	2176
	2165
	2125
	2125
	649
	483
	633
	633
	2569
	2569
	2397
	2397
	513
	377
	487
	487
	3227
	3227
	2967
	2967

	Прочие ведомственные ТСО

	46
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	газ
	 
	198
	175
	181
	181
	0
	0 
	 0
	0 
	221
	162
	207
	207
	0 
	0 
	 0
	0
	221
	162
	207
	207

	47
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	газ
	 
	1225
	1130
	1270
	1270
	0 
	 0
	 0
	 0
	1414
	1304
	1474
	1474
	0 
	0 
	0 
	0 
	1414
	1304
	1474
	1474

	48
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	газ
	мазут
	3773
	3412
	3187
	3187
	0 
	0 
	0 
	0 
	4241
	3835
	3645
	3645
	 0
	0 
	 0
	0 
	4241
	3835
	3645
	3645

	ИТОГО по прочим ведомственным ТСО
	 
	 
	5196
	4717
	4638
	4638
	0
	0
	0
	0
	5875
	5301
	5325
	5325
	0
	0
	0
	0
	5875
	5301
	5325
	5325

	ИТОГО по г. Пскову
	 
	 
	190823
	181182
	196969
	199346
	1466
	1142
	1408
	1353
	220071
	210883
	229059
	231825
	1158
	891
	1084
	1042
	221373
	212055
	230225
	232949




Наиболее значимым показателем эффективности производства тепловой энергии на котельных является удельный расход условного топлива УРУТ на единицу производимой продукции. В таблице 56 представлены УРУТ на отпуск в сеть котельных и полезный отпуск тепловой энергии потребителям г. Пскова за 2014-2017 гг.
УРУТ на отпуск в сеть является ключевым индикатором эффективности производства тепловой энергии на котельной.
УРУТ на полезный отпуск является комплексным индикатором, позволяющим делать выводы об эффективности всей системы теплоснабжения.
На основании рассмотрения показателей можно сделать первичные выводы о необходимости первоочередной реконструкции систем теплоснабжения:
1) Система теплоснабжения на базе котельной №2 МП «ПТС» является неэффективной как в части производства тепловой энергии, так и в части её передачи конечным потребителям, фактический УРУТ на полезный отпуск в 2017 г. составил 347,11 кгу.т/Гкал, что сопоставимо с эксплуатацией неэффективных угольных котельных, котельная недозагружена, в связи отсутствием тепловой нагрузки;
2) Завышенные УРУТ котельных №4 и 16 связаны со сжиганием угля, газификация теплоисточников в настоящее время не произведена;
3) На котельной №7 в настоящее время установлены морально и физически (эксплуатируются с 1990 г.) изношенные котлы КВТС-1, что не позволяет достигать значения УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов на уровне современных высокоэффективных котельных (156-158 кгу.т/Гкал);
4) На котельной №14 производится выработка тепловой энергии в паре, при этом котельные работают непостоянно (включаются и выключаются в течение суток), что в совокупности с эксплуатацией ветхих паровых котлов приводит к УРУТ на уровне 180-200 кгу.т/Гкал. Подобный режим производства не является эффективным. Целесообразно рассмотреть мероприятия по закрытию котельной.
5) На котельной №19 неэффективность выработки (183,7 кгу.т/Гкал за отчетный период) связана с эксплуатацией морально и физически (эксплуатируются с 1988 г.) изношенных котлов КВТС-1. Целесообразно произвести реконструкцию котельной, либо перевести нагрузку потребителей на смежные источники (котельные №22 и 23);
6) Котельная №22 эксплуатировалась в 2016 и 2017 гг. только в летний период. Ветхое оборудование наряду с неоптимальной загрузкой котельной не позволяют эксплуатировать источник с показателями УРУТ на уровне современных высокоэффективных котельных.
[bookmark: _Toc510959682]Таблица 56 – УРУТ на выработку, отпуск с коллекторов и полезный отпуск тепловой энергии по котельным г. Пскова
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Средневзвешенный УРУТ на отпуск в сеть, кгу.т/Гкал
	Средневзвешенный УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии, кгу.т/Гкал

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2014
	2015
	2016
	2017

	МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	157,59
	158,93
	157,88
	158,08
	198,07
	159,60
	163,12
	162,24

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	170,88
	167,51
	164,80
	169,77
	277,82
	300,33
	362,66
	347,11

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	160,07
	159,99
	160,56
	162,12
	158,22
	130,56
	135,81
	135,89

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	245,50
	234,98
	268,62
	266,41
	258,23
	255,62
	272,85
	271,99

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	161,41
	160,61
	158,68
	158,46
	205,91
	163,12
	161,35
	164,37

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	164,74
	161,08
	169,54
	164,31
	164,74
	157,33
	136,71
	164,31

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	185,33
	180,81
	175,30
	175,51
	238,38
	187,33
	194,65
	203,08

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	163,60
	166,77
	164,34
	164,85
	220,30
	170,31
	186,06
	197,82

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	159,00
	158,78
	158,34
	158,48
	212,66
	182,09
	188,71
	189,59

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	162,29
	161,86
	161,17
	160,68
	195,89
	173,00
	184,84
	177,18

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	162,16
	159,17
	160,89
	161,62
	222,92
	157,04
	169,82
	169,53

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	156,06
	157,64
	158,12
	159,69
	170,01
	153,51
	160,14
	161,65

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	160,63
	160,29
	159,70
	162,09
	214,01
	168,32
	186,67
	176,82

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	197,43
	187,34
	186,55
	179,31
	201,75
	191,32
	190,73
	183,17

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	165,78
	163,83
	162,63
	163,22
	179,87
	166,84
	172,73
	168,68

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	268,32
	237,19
	273,19
	262,84
	287,46
	253,03
	340,53
	316,87

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	158,76
	157,98
	159,89
	157,03
	187,73
	174,18
	184,18
	183,14

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	161,43
	159,26
	158,17
	156,87
	202,90
	159,94
	163,41
	161,00

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	 
	182,85
	172,06
	183,68
	0,00
	165,78
	190,77
	225,46

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	159,21
	158,44
	157,45
	156,27
	200,11
	159,12
	162,66
	160,38

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	165,81
	159,40
	158,92
	160,95
	222,77
	204,22
	226,99
	227,06

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	 
	 
	178,76
	174,71
	 
	 
	230,62
	243,77

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	158,85
	162,23
	160,47
	160,72
	190,61
	184,44
	184,98
	181,98

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	161,01
	158,67
	156,86
	158,91
	213,44
	168,38
	180,60
	181,74

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	171,48
	166,02
	166,39
	163,64
	171,48
	166,02
	166,39
	163,64

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	157,73
	158,02
	158,82
	158,54
	190,39
	168,89
	182,14
	174,82

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	160,88
	161,05
	158,41
	163,26
	256,32
	175,56
	184,58
	195,31

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	 
	 
	 
	156,63
	 
	 
	 
	152,11

	ИТОГО по МП «ПТС»
	159,38
	159,33
	158,73
	158,92
	202,97
	169,95
	176,37
	175,82

	ОАО «РЖД»

	43
	Котельная пер. Машиниста, 2а
	158,41
	158,41
	158,41
	158,41
	161,45
	161,45
	171,60
	171,60

	44
	Котельная ж/д больницы
	158,20
	158,20
	158,20
	158,20
	203,36
	203,36
	170,55
	170,55

	45
	Котельная ОПМС № 8
	225,44
	225,44
	225,44
	225,44
	228,18
	228,18
	241,39
	241,39

	ИТОГО по ОАО «РЖД»
	168,58
	168,58
	167,95
	167,95
	180,49
	180,49
	181,42
	181,42

	Прочие ведомственные ТСО

	46
	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»
	160,10
	160,01
	163,26
	163,26
	173,99
	179,47
	173,52
	173,52

	47
	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
	172,75
	172,85
	179,03
	179,03
	172,75
	172,85
	179,03
	179,03

	48
	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
	166,76
	166,63
	153,10
	153,10
	168,74
	168,61
	154,92
	154,92

	ИТОГО по прочим ведомственным ТСО
	167,90
	167,90
	159,90
	159,90
	169,88
	169,95
	161,62
	161,62

	ИТОГО по г. Пскову
	159,72
	159,66
	158,87
	159,05
	201,56
	170,11
	176,06
	175,54



8.2. [bookmark: _Toc510962508]Описание видов резервного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 
Сведения о резервном топливе источников теплоснабжения г. Пскова представлены в таблице 57. Резервное топливо – мазут используется на крупных котельных МП «ПТС» (№1 и №9).
На 2017 г. Приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 02.11.2017 г. №111-н утверждены нормативы запасов топлива в части котельных МП «ПТС».
[bookmark: _Toc510959683]Таблица 57 – Топливный баланс по котельным г. Пскова
	Вид топлива
	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)
	На 1 октября 2017 года

	
	
	Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ)
	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)

	Котельная №1

	Мазут, тыс. т
	0,689
	0,689
	-

	Котельная №9

	Мазут, тыс. т
	1,667
	1,667
	-


8.3. [bookmark: _Toc510962509]Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки
Основным топливом для котельных является газ, добыча которого производится на Сибирских месторождениях. Компонентный состав и теплотворная способность газа менялась не сильно за последние годы, составляя значения в диапазоне 8075÷8153 ккал/м3.
На двух котельных МП «ПТС» использовался каменный уголь теплотворной способностью 5392÷5526 ккал/т.
[bookmark: _Toc510959684]Таблица 58 – Фактическая теплотворная способность топлива, подаваемого для выработки тепловой энергии котельными г. Пскова
	Показатель
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017

	Теплотворная способность газа
	ккал/м3
	8075
	8153
	8146
	8146

	Теплотворная способность угля
	ккал/кг
	5526
	5461
	5392
	5392



8.4. [bookmark: _Toc510962510]Анализ поставки топлива в период расчетных температур наружного воздуха 
За последние годы ограничений подачи газа на источники теплоснабжения города Пскова из-за резкого снижения температуры наружного воздуха не производилось (в том числе и при существенном похолодании).
В случае аварийной ситуации, приводящей к прекращению подачи основного топлива при прохождении зимнего максимума в период расчетных температур наружного воздуха и близких к ним, доставка жидкого топлива осуществляется автомобильным транспортом.
Часть 9. [bookmark: _Toc510962511]Надежность теплоснабжения
Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.
9.1. [bookmark: _Toc423721446][bookmark: _Toc475525486][bookmark: _Toc510962512]Описание показателей надежности
Расчет показателей надежности системы теплоснабжения г. Пскова основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.13 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».
Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:
- высоконадежные;
- надежные;
- малонадежные;
- ненадежные.
Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.
Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:
· показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);
· показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);
· показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);
· показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);
· показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);
· показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);
· показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);
· показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);
· показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);
· показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп);
· показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);
· показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);
· показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Методика расчета приведена в Приказе от 26 июля 2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».
Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального образования
Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в таблице 59.
По существующему положению теплоэнергетический комплекс г. Пскова следует оценить как надежный, а готовность систем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению, как удовлетворительную.

[bookmark: _Toc510959685]Таблица 59 - Показатели надежности и готовности энергосистем г. Пскова к безаварийному теплоснабжению
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Kэ
	Kв
	Kт
	Kб
	Kр
	Kс
	Kотк.тс
	Kотк.ит
	Kнед
	Kп
	Kм
	Kтр
	Kист
	Kгот
	Категория готовности
	Оценка надежности теплоисточников
	Kтс
	Оценка надежности тепловых сетей
	Общая оценка надежности систем теплоснабжения города

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	0,6
	0,6
	1,0
	1,0
	0,3
	1,00
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,88
	надежная
	надежная

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,2
	0,95
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,83
	надежная
	надежная

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,5
	0,47
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,79
	надежная
	надежная

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,2
	0,00
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,70
	малонадежная
	малонадежная

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,49
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,88
	надежная
	надежная

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,2
	1,00
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,87
	надежная
	надежная

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,2
	0,51
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,78
	надежная
	надежная

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	0,6
	0,6
	1,0
	1,0
	0,2
	1,00
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,87
	надежная
	надежная

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	1,0
	0,6
	1,0
	1,0
	0,2
	0,43
	0,6
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,70
	малонадежная
	малонадежная

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,3
	0,91
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,84
	надежная
	надежная

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,2
	0,98
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,86
	надежная
	надежная

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,2
	0,30
	0,6
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,68
	малонадежная
	малонадежная

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,22
	0,6
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,80
	надежная
	надежная

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,2
	0,05
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,71
	малонадежная
	малонадежная

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,2
	0,56
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,76
	надежная
	надежная

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,2
	0,08
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,71
	малонадежная
	малонадежная

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,3
	0,61
	0,6
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,75
	надежная
	надежная

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	1,00
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	1,00
	высоконадежная
	надежная

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,35
	0,6
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,82
	надежная
	надежная

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,52
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,89
	надежная
	надежная

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	0,6
	0,6
	1,0
	1,0
	0,2
	0,96
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,86
	надежная
	надежная

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	1,00
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	1,00
	высоконадежная
	малонадежная

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,2
	0,38
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,73
	малонадежная
	малонадежная

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,3
	0,03
	0,5
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,64
	малонадежная
	малонадежная

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,2
	1,00
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,87
	надежная
	надежная

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	1,00
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	1,00
	высоконадежная
	надежная

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,2
	0,11
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,69
	малонадежная
	малонадежная

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,2
	0,00
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	удовлетворительная
	надежная
	0,70
	малонадежная
	малонадежная

	ИТОГО по МП «ПТС»
	0,75
	0,60
	0,78
	1,00
	0,43
	0,57
	0,74
	0,91
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	удовлетворительная
	надежная
	0,79
	надежная
	надежная




9.2. [bookmark: _Toc510962513]Анализ аварийных отключений потребителей
Анализ повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей города Пскова приведен в разделе 3.10 «Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей».
В таблице 60 представлена статистика отказов в разрезе источников тепловой энергии, в течение отопительного периода.
[bookmark: _Toc510959686]Таблица 60 - Сведения об отказах на тепловых сетях МП «ПТС», в разрезе источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Число отказов, шт.
	Интенсивность отказов за прошедший год, шт./(км·год)

	
	
	2016
	2017
	2016
	2017

	Котельные МП «ПТС»

	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12
	0
	0
	 
	0,00

	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53
	0
	1
	 
	0,48

	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а
	1
	3
	0,15
	0,46

	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49
	0
	0
	0,00
	0,00

	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а
	5
	2
	0,71
	0,28

	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9
	0
	0
	0,00
	0,00

	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54
	0
	0
	0,00
	0,00

	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а
	0
	0
	0,00
	0,00

	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3
	116
	126
	0,84
	0,91

	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24
	10
	3
	0,71
	0,21

	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А
	1
	1
	0,12
	0,12

	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а
	11
	15
	0,55
	0,75

	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33
	4
	9
	0,52
	1,16

	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23
	0
	0
	0,00
	0,00

	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б
	4
	1
	0,81
	0,20

	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65
	0
	0
	0,00
	0,00

	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б
	2
	4
	0,47
	0,93

	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км
	0
	0
	0,00
	0,00

	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63
	0
	1
	0,00
	0,75

	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5
	50
	48
	0,53
	0,51

	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2
	0
	0
	0,00
	0,00

	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43
	4
	0
	0,00
	0,00

	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3
	1
	4
	0,14
	0,55

	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А
	10
	22
	1,11
	2,44

	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А
	0
	0
	0,00
	0,00

	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124
	0
	0
	0,00
	0,00

	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14
	8
	2
	2,30
	0,58

	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34
	0
	0
	0,00
	0,00

	ИТОГО по МП «ПТС»
	227
	242
	0,68
	0,72




В таблице 61 приведены сведения по ремонтным работам на тепловых сетях МП «ПТС» за 2016-2017 гг. До 2016 г. статистика является неполной, что не позволяет выполнить достаточно объективный анализ изменения числа отказов на тепловых сетях.
[bookmark: _Toc510959687]Таблица 61 - Сведения о проведенных ремонтных работах на тепловых сетях МП «ПТС»
	Условный диаметр, мм
	Число восстановительных работ, шт.
	Интенсивность отказов, шт./(км·год)

	
	2016
	2017
	2016
	2017

	МП «ПТС», всего

	0-50
	29
	18
	2,64
	1,64

	50-100
	179
	186
	1,75
	1,82

	100-200
	113
	133
	1,17
	1,37

	200-300
	19
	35
	0,51
	0,94

	300-400
	5
	6
	0,48
	0,58

	400-500
	6
	3
	0,45
	0,22

	500-600
	4
	2
	0,71
	0,36

	>600
	3
	3
	1,04
	1,04

	ИТОГО по МП «ПТС»
	358
	386
	1,07
	1,15

	МП «ПТС», в отопительный период

	0-50
	19
	14
	1,73
	1,27

	50-100
	116
	117
	1,13
	1,14

	100-200
	70
	80
	0,72
	0,83

	200-300
	12
	23
	0,32
	0,62

	300-400
	3
	2
	0,29
	0,19

	400-500
	2
	2
	0,15
	0,15

	500-600
	3
	2
	0,53
	0,36

	>600
	2
	2
	0,69
	0,69

	ИТОГО по МП «ПТС»
	227
	242
	0,68
	0,72

	МП «ПТС», в межотопительный период

	0-50
	10
	4
	0,91
	0,36

	50-100
	63
	69
	0,61
	0,67

	100-200
	43
	53
	0,44
	0,55

	200-300
	7
	12
	0,19
	0,32

	300-400
	2
	4
	0,19
	0,39

	400-500
	4
	1
	0,30
	0,07

	500-600
	1
	0
	0,18
	0,00

	>600
	1
	1
	0,35
	0,35

	ИТОГО по МП «ПТС»
	131
	144
	0,39
	0,43



Анализ данных таблицы 61 показывает, что интенсивность отказов в тепловых сетях с диаметрами не более 200 мм значительно больше, чем в сетях с диаметрами трубопроводов, превышающими 200 мм. Этот факт объясняется тем, что тепловые сети с диаметрами трубопроводов не более 200 мм оказываются с более старыми годами прокладки по сравнению с тепловыми сетями более крупных диаметров.
Следует отметить, далеко не все восстановительные работы связаны напрямую с отказами тепловых сетей. Ряд проведенных работ носит плановый характер. Часть работ производится планово, после гидравлических испытаний в межотопительном периоде. Соотношение выполненных работ в отопительный и межотопительном периоде представлено на рисунке 28.
[image: ]
[bookmark: _Toc510959564]Рисунок 28 - Сведения о сезонности проведения восстановительных работ

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:
[bookmark: i94732]«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:
2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».
При анализе полученных сведений об отказах на тепловых сетях аварии в период 2016-2017 гг. не выявлены.
9.3. [bookmark: _Toc510962514]Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
Сведения о восстановлении тепловых сетей представлены в разделе 3.11.
В таблице 62 представлено средневзвешенное время восстановления работоспособности тепловых сетей
[bookmark: _Toc510959688]Таблица 62 - Сведения о среднем времени восстановления тепловых сетей
	Условный диаметр, мм
	Средневзвешенное время восстановления, ч

	
	2016
	2017

	МП «ПТС», всего

	0-50
	4,9
	5,2

	50-100
	5,8
	8,1

	100-200
	5,6
	6,4

	200-300
	6,3
	7,5

	300-400
	7,6
	6,7

	400-500
	5,7
	9,3

	500-600
	10,3
	11,5

	>600
	9,0
	10,3

	ИТОГО по МП «ПТС»
	5,8
	7,4

	МП «ПТС», в отопительный период

	0-50
	3,3
	3,0

	50-100
	5,1
	6,8

	100-200
	4,9
	5,9

	200-300
	5,9
	6,1

	300-400
	7,0
	5,5

	400-500
	4,5
	9,5

	500-600
	7,0
	11,5

	>600
	12,5
	9,5

	ИТОГО по МП «ПТС»
	5,0
	6,3

	МП «ПТС», в межотопительный период

	0-50
	7,8
	13,0

	50-100
	7,3
	10,3

	100-200
	6,8
	7,2

	200-300
	7,0
	10,3

	300-400
	8,5
	7,3

	400-500
	6,3
	9,0

	500-600
	20,0
	-

	>600
	2,0
	12,0

	ИТОГО по МП «ПТС»
	7,2
	9,2



Средневзвешенное время восстановлений не превышало нормативных значений за 2016-2017 гг. Наряду с увеличением числа инцидентов в отопительный период 2017 г., увеличилось также и число часов восстановления работоспособности тепловых сетей.
Продожительное время восстановления связано отчасти с высоким уровнем резервирования тепловой нагрузки. При возникновении отдельных инцидентов не требовалось восстановление работоспособности в минимальные сроки, т.к. теплоснабжение потребителя оперативно переводилось на резервные схемы.
9.4. [bookmark: _Toc510962515]Графические материалы (карты схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Как показано в разделе 9.1, зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на территории города Пскова отсутствуют.
Часть 10. [bookmark: _Toc510962516]Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 г. № 154, настоящий раздел содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».
[bookmark: _Toc470016989]Сведения приведены по теплоснабжающим организациям города Пскова и содержат данные, сформированные службами Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике.
На территории г Пскова в 2016 г. действовали 9 регулируемых организаций в сфере теплоснабжения:
1) МП г. Пскова «ПТС»;
2) ОАО «ПСКОВАВИА»;
3) ОАО «РЖД»;
4) ГППО «Псковпассажиравтотранс»;
5) ЗАО «ДСК»;
6) ООО «Псковсельхозэнерго»;
7) ОАО «РЭУ»;
8) АО «ГУ ЖКХ».
При этом сведения о результатах хозяйственной деятельности ОАО «РЭУ» и АО «ГУ ЖКХ» на сайте ТСО или на сайте Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике не опубликованы.
Основные технико-экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций по регулируемым видам деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляемым в городе Пскове, за 2016 г. представлены в таблицах 63 и 64.


[bookmark: _Toc510959689]Таблица 63 – Основные технико-экономические показатели деятельности по производству, передаче и сбыту тепловой энергии теплоснабжающих организаций города Пскова за 2016 г. 
	№ п/п
	Информация, подлежащая раскрытию
	Единица измерения
	МП г. Пскова«ПТС»
	ОАО "ПСКОВАВИА"
	ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД")
	ГППО «Псковпассажиравтотранс»
	ООО "Газпром теплоэнерго Псков"
	ЗАО "ДСК"
	ООО "Псковсельхозэнерго"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности:
	тыс руб
	1 742 604,06
	772,61
	1 213,00
	12 377,61
	239 346,45
	22 083,90
	1 207,97

	1.1
	Производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт
	тыс руб
	1 742 604,06
	772,61
	1 213,00
	12 377,61
	239 346,45
	22 083,90
	1 207,97

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
	тыс руб
	1 655 806,38
	0,00
	24 671,10
	14 265,70
	271 441,62
	27 294,46
	3 587,67

	2.1
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Расходы на топливо
	тыс руб
	950 219,52
	0,00
	2 118,18
	6 654,29
	111 524,88
	16 219,08
	945,81

	2.2.1
	топливо 1
	x
	газ природный по нерегулируемой цене
	газ природный по регулируемой цене
	 
	газ природный по регулируемой цене
	газ природный по регулируемой цене
	газ природный по регулируемой цене
	газ природный по регулируемой цене

	2.2.1.1
	Объем
	тыс м3
	190205,680
	285,959
	 
	1,174
	21881,820
	3187,000
	181,410

	2.2.1.2
	Стоимость за единицу объема
	тыс руб
	4,63
	5,16
	 
	4,65
	5,10
	5,09
	4,75

	2.2.1.3
	Стоимость доставки
	тыс руб
	65 931,99
	0,70
	 
	510,68
	0,00
	0,44
	83,30

	2.2.1.4
	Способ приобретения
	x
	прямые договора без торгов
	прямые договора без торгов
	 
	прямые договора без торгов
	прямые договора без торгов
	прямые договора без торгов
	прямые договора без торгов

	2.2.2
	топливо 2
	x
	уголь каменный
	 
	уголь каменный
	газ природный по нерегулируемой цене
	дизельное топливо
	 
	 

	2.2.2.1
	Объем
	тонны
	775,00
	 
	632,74
	0,10
	1,20
	[bookmark: RANGE!I16:I21] 
	 

	2.2.2.2
	Стоимость за единицу объема
	тыс руб
	4,21
	 
	1,97
	6 109,05
	27,37
	 
	 

	2.2.2.3
	Стоимость доставки
	тыс руб
	0,00
	 
	870,42
	60,12
	0,00
	 
	 

	2.2.2.4
	Способ приобретения
	x
	торги/аукционы
	 
	торги/аукционы
	прямые договора без торгов
	торги/аукционы
	 
	 

	2.3
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс руб
	116 922,74
	740,40
	315,60
	1 954,60
	24 315,33
	2 546,60
	112,70

	2.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	4,35
	4,95
	3,20
	4,96
	4,99
	5,17
	4,94

	2.3.2
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс кВт.ч
	26 884,46
	149,67
	98,52
	394,47
	4 874,57
	492,00
	22,82

	2.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс руб
	7 273,29
	90,53
	11,89
	86,50
	955,97
	2 024,10
	1,43

	2.5
	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс руб
	3 397,67
	0,00
	353,00
	22,70
	596,80
	218,00
	0,00

	2.6
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс руб
	139 531,66
	669,76
	864,60
	3 348,40
	17 824,26
	4 433,70
	1 197,00

	2.7
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс руб
	42 278,09
	192,75
	268,58
	1 031,31
	5 316,26
	1 048,00
	369,87

	2.8
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс руб
	199 652,49
	249,77
	0,00
	0,00
	22 353,93
	0,00
	312,12

	2.9
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс руб
	60 494,70
	67,93
	0,00
	0,00
	6 581,16
	0,00
	96,45

	2.10
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс руб
	37 383,90
	90,21
	58,02
	56,30
	189,94
	163,20
	118,70

	2.11
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс руб
	242,90
	0,00
	0,00
	145,50
	50 809,02
	0,00
	0,00

	2.12
	Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	29 936,45
	0,00
	473,32
	0,00
	10 744,13
	0,00
	426,89

	2.12.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	426,89

	2.12.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.13
	Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	19 055,59
	25,26
	805,91
	111,20
	3 044,60
	0,00
	0,00

	2.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00
	25,26
	0,00
	0,00
	84,57
	0,00
	0,00

	2.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.14
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:
	тыс руб
	19 159,48
	0,00
	0,00
	854,90
	2 836,54
	641,78
	0,00

	2.14.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	есть
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	есть
	отсутствует

	2.15
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ
	тыс руб
	30 257,90
	0,00
	19 402,00
	0,00
	14 348,80
	0,00
	6,70

	2.15.1
	расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс руб
	30 257,90
	 
	19 402,00
	 
	12 022,26
	 
	 

	2.15.2
	налоги и сборы
	 
	 
	 
	 
	 
	32,34
	 
	 

	2.15.3
	охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС
	 
	 
	 
	 
	 
	718,24
	 
	 

	2.15.4
	расходы на страхование
	 
	 
	 
	 
	 
	260,20
	 
	6,70

	2.15.5
	содержание транспорта произв.назначения
	 
	 
	 
	 
	 
	1 315,76
	 
	 

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс руб
	86 797,67
	-2 829,10
	-23 458,10
	-1 888,09
	-32 095,17
	-5 210,56
	-2 379,70

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 083,90
	0,00

	4.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки
	тыс руб
	146 248,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	За счет ввода (вывода) из эксплуатации
	тыс руб
	146 248,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Стоимость переоценки основных фондов
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
	x
	http://www.tarif.pskov.ru/buhgalterskaya-otchetnost-za-2016-god
	https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d4858cde-8e85-4196-9748-9ac92a11e733
	https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=9b5f0537-ae75-4d2e-9571-552d7acad3e5
	https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=342e955d-da10-4fea-848b-23499efbcc1e
	https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=e0e298c8-9bbe-43c5-9949-1606a63a5e39
	 
	https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=b4eedac1-a079-425d-9f58-7d120359075d

	8
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии:
	Гкал/ч
	987,190
	6,450
	2,400
	8,000
	85,980
	11,700
	1,720

	9
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	623,810
	0,810
	0,780
	4,700
	50,420
	0,200
	0,331

	10
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс Гкал
	1398,17
	2,33
	2,53
	8,23
	163,21
	24,36
	1,30

	11
	Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе:
	тыс Гкал
	1254,157
	0,569
	2,361
	8,232
	121,017
	0,204
	0,477

	12.1
	Определенном по приборам учета
	тыс Гкал
	591,793
	0,000
	0,000
	7,993
	38,138
	0,000
	0,477

	12.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс Гкал
	662,364
	0,569
	2,361
	0,238
	82,879
	0,204
	0,000

	13
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	Ккал/ч.мес
	14579083333,33
	5,56
	0,04
	0,00
	2934285,71
	78,00
	8,91

	14
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс Гкал
	144,017
	0,03639
	0,167
	0
	40,6008
	0,28
	0,07481

	15
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	 чел
	452
	11
	4
	14
	66
	13
	5

	16
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	 чел
	189
	1
	0
	0
	46
	0
	2

	17
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг усл. топл/Гкал
	158,73
	167,22
	225,44
	179,03
	157,46
	153,10
	163,26

	18
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности
	кВт.ч/Гкал
	20,0
	0,0
	100,0
	47,9
	29,9
	20,2
	0,0

	19
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности
	м3/Гкал
	0,37
	0,00
	0,41
	0,54
	0,24
	2,14
	0,00

	20
	Комментарии
	x
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют





[bookmark: _Toc510959690]Таблица 64 – Основные технико-экономические показатели деятельности по горячему водоснабжению энергии теплоснабжающих организаций города Пскова за 2016 г.
	№ п/п
	Информация, подлежащая раскрытию
	Единица измерения
	МП г. ПсковаПТС
	ОАО "ПСКОВАВИА"
	ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД")

	1
	2
	3
	4
	5 
	6 

	1
	Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности:
	тыс руб
	425 090,00
	47,30
	602,57

	1.1
	горячее водоснабжение
	тыс руб
	425 090,00
	47,30
	602,57

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
	тыс руб
	561 975,14
	190,40
	664,57

	2.1
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения
	тыс руб
	500 955,76
	0,00
	556,65

	2.3
	Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжени
	тыс руб
	60 454,24
	10,16
	107,92

	2.4
	Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения
	тыс руб
	387,13
	0,00
	0,00

	2.5
	Расходы  на  покупаемую  электрическую  энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс руб
	0,00
	47,24
	0,00

	2.5.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб
	0,00
	4,95
	0,00

	2.5.2
	Объем приобретения электрической энергии
	тыс кВт.ч
	0,00
	9,55
	0,00

	2.7
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс руб
	0,00
	90,65
	0,00

	2.8
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс руб
	0,00
	28,28
	0,00

	2.9
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс руб
	0,00
	6,33
	0,00

	2.10
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс руб
	0,00
	1,97
	0,00

	2.11
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс руб
	0,00
	5,76
	0,00

	2.12
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	2.13
	Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	2.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	2.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	2.14
	Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	2.14.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	2.14.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	2.15
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	2.15.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует

	2.16
	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	2.16.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует

	2.17
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
	тыс руб
	178,02
	0,00
	0,00

	2.17.1
	Расходы на реагенты,используемые в технологическом процессе
	тыс руб
	178,02
	 
	 

	3
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Стоимость переоценки основных фондов
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (горячее водоснабжение)
	тыс руб
	-136 885,14
	-143,10
	-62,00

	6
	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему**
	x
	http://www.tarif.pskov.ru/buhgalterskaya-otchetnost-za-2016-god
	https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d4858cde-8e85-4196-9748-9ac92a11e733
	https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=9b5f0537-ae75-4d2e-9571-552d7acad3e5

	7
	Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения
	тыс м3
	2720,9
	0,5
	4,3

	8
	Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения
	тыс м3
	89,5
	0,0
	0,0

	9
	Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения
	тыс Гкал
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения
	тыс Гкал
	317,8
	0,2
	0,3

	11
	Потери воды в сетях ГВС
	%
	0,0
	1,5
	6,3

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	 чел
	0,0
	2,0
	4,0

	13
	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций)
	тыс кВт.ч
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Комментарии
	x
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют



Вывод:
При сравнении объемов выручки и себестоимости по регулируемым видам деятельности можно сделать вывод о том, что производство, передача и сбыт тепловой энергии в 2016 г. принесли следующие результаты (ранжирование в порядке ухудшения абсолютных значений):
- МП г. Пскова «ПСТ» - валовая прибыль 86,8 млн. руб.
- ГППО «Псковпассажиравтотранс» – валовый убыток 1,9 млн. руб.;
- ОАО «Псковсельхозэнерго – валовый убыток 2,4 млн. руб.;
 - ОАО «ПСКОВАВИА» – валовый убыток 2,8 млн. руб.
 - ЗАО «ДСК» – валовый убыток 5,2 млн. руб.;
 - ОАО «РЖД» – валовый убыток 23,5 млн. руб.;
 - ООО «Газпром теплоэнерго Псков» – валовый убыток 32,1 млн. руб.
Такими образом, основная теплоснабжающая организация МП г. Пскова «ПТС» завершила 2016 финансовый год с прибылью, а все прочие теплоснабжающие организации получили убытки.
Деятельность по горячему водоснабжению в 2016 году принесла всем теплоснабжающим организациям значительные убытки (ранжирование в порядке ухудшения абсолютных значений):
- МП г. Пскова «ПСТ» - валовый убыток 136,9 млн. руб.;
- ОАО «ПСКОВАВИА» – валовый убыток 0,143 млн. руб.;
- ОАО «РЖД» – валовый убыток 0,062 млн. руб.
Часть 11. [bookmark: _Toc473802082][bookmark: _Toc510962517]Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc473802083]На территории города Пскова в настоящий момент исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) является Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике.
11.1. [bookmark: _Toc510962518]Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
11.1.1 [bookmark: _Toc510962519]Утвержденные тарифы на тепловую энергию
В соответствии с требованиями к Схемам теплоснабжения, здесь и далее данные о тарифах, установленных регулирующим органом в сфере теплоснабжения, представлены с учетом последних 3 лет (2015-2017 гг.), а при наличии данных – и на 2018 г.
Утвержденные тарифы на тепловую энергию теплоснабжающих организаций за 2015-2018 гг. представлены в таблице 65.
[bookmark: _Toc510959691]Таблица 65 – Тарифы на тепловую энергию, установленные в г. Пскове на период 2015-2018 гг.
	№
	Наименование
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	
	с 01.01.
	с 01.07.
	с 01.01.
	с 01.07.
	с 01.01.
	с 01.07.
	с 01.01.
	с 01.07.

	1
	МП г. Пскова"ПТС"

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (горячая вода)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	1 248,76
	1 378,63
	1 378,63
	1 451,01
	1 451,01
	1 525,47
	1 525,47
	1 528,15

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	1 473,54
	1 598,78
	1 598,78
	1 662,74
	1 662,74
	1 720,94
	1 720,94
	1 774,28

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (острый и редуцированный пар)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	-
	-
	1 378,63
	1 451,01
	1 451,01
	1 525,47
	1 525,47
	1 528,15

	 
	Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
	от 19.12.2014 N 95-т
	от 18.12.2015 N 152-т
	от 15.12.2016 N 93-и
	от  06.12.2017 №173-т

	2
	ГППО "Псковпассажиравтотранс"

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (горячая вода)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	1 385,36
	1 468,09
	1 468,09
	1 557,67
	1 557,67
	1 651,47
	1 651,07
	1 713,09

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	1 634,72
	1 732,35
	1 732,35
	1 838,05
	1 838,05
	1 902,38
	1 902,38
	1 965,16

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (острый и редуцированный пар)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
	от 07.11.2014 № 54-т
	от 17.11.2015 № 103-и
	от 12.12.2015 № 81-и
	от 15.11.2017 № 117-т

	3
	ОАО "ПСКОВАВИА"

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (горячая вода)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	1 297,51
	1 397,05
	1 397,05
	1 429,39
	1 429,39
	1 548,48
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	1 531,06
	1 648,52
	1 648,52
	1 668,68
	1 686,68
	1 745,72
	-
	-

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (острый и редуцированный пар)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
	от 03.12.2014 N 77-т
	от 02.12.2015 N 128-и
	от 12.12.2016 N 74-и
	 

	4
	ООО "Газпром теплоэнерго Псков"

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (горячая вода)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	-
	-
	1 579,46
	1 739,63
	1 572,95
	1 619,61
	1 559,41
	1 604,86

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (острый и редуцированный пар)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
	-
	от 24.11.2015 N 115-т
	от 15.12.2016 N 105-и
	от 18.12.2017 N 193-т

	5
	ОАО "РЖД"

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (горячая вода)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	ул. Вокзальная 15в: 1738,49
пер. Машиниста 2а: 1226,73
ОПМС-8: 1911,78
	ул. Вокзальная 15в: 1874,01
пер. Машиниста 2а: 1299,59
ОПМС-8: 2044,44
	ул. Вокзальная 15в: 1874,01
пер. Машиниста 2а: 1299,59
ОПМС-8: 2044,44
	ул. Вокзальная 15в: 2435,93
пер. Машиниста 2а: 1377,57
ОПМС-8: 2149,23
	ул. Вокзальная 15в: 1874,01
пер. Машиниста 2а: 1299,59
ОПМС-8: 2044,44
	ул. Вокзальная 15в: 2758,24
пер. Машиниста 2а: 1432,64
ОПМС-8: 2223,35
	ул. Вокзальная 15в: 2596,05
пер. Машиниста 2а: 1432,64
ОПМС-8:1633,12
	ул. Вокзальная 15в: 2689,57
пер. Машиниста 2а: 1482,92
ОПМС-8: 1682,99

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	ул. Вокзальная 15в: 2051,42
пер. Машиниста 2а: 1447,54
ОПМС-8: 2255,90
	ул. Вокзальная 15в: 2111,33
пер. Машиниста 2а: 1533,52
ОПМС-8: 2412,44
	ул. Вокзальная 15в: 2111,33
пер. Машиниста 2а: 1533,52
ОПМС-8: 2412,44
	ул. Вокзальная 15в: 2346,22
пер. Машиниста 2а: 1625,534
ОПМС-8: 2536,09
	ул. Вокзальная 15в: 2111,33
пер. Машиниста 2а: 1533,52
ОПМС-8: 2412,44
	ул. Вокзальная 15в: 2428,33
пер. Машиниста 2а: 1682,42
ОПМС-8: 2623,55
	ул. Вокзальная 15в: 2428,33
пер. Машиниста 2а: 1682,42
ОПМС-8: 1927,08
	ул. Вокзальная 15в: 2508,47
пер. Машиниста 2а: 1737,94
ОПМС-8: 1985,93

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (острый и редуцированный пар)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
	от 07.11.2014 N 55-т
	от 17.11.2015 N 104-и
	от 24.11.2016 N 61-и
	от 13.12.2017 N 182-т

	6
	ЗАО "ДСК"

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (горячая вода)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	857,47
	920,24
	920,24
	974,71
	974,71
	982,00
	982,00
	1 015,93

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (острый и редуцированный пар)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	857,47
	920,24
	920,24
	974,71
	974,71
	982,00
	-
	-

	 
	Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
	от 17.12.2014 N 89-т
	от 16.12.2015 N 146-и
	от 15.12.2016 N 95-и
	от 13.12.2017 N 182-т

	7
	ЗАО "Псковсельхозэнерго"

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (горячая вода)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	1 387,99
	2 300,87
	2 300,87
	2 797,53
	2 797,53
	3 095,73
	3 095,73
	3 263,83

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (острый и редуцированный пар)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
	от 17.12.2014 N 89-т
	от 16.12.2015 N 146-и
	от 15.12.2016 N 95-и
	от 29.11.2017 N 147-т

	8
	АО "ГУ ЖКХ"

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (горячая вода)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	3 601,55
	3 612,66
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	3 601,55
	3 612,66
	-
	-

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (острый и редуцированный пар)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	1 843,07
	1 907,58
	-
	-

	 
	Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
	-
	-
	-
	-
	от 15.12.2016 N 91-т
	-
	-

	 
	вид деятельности
	т/э, поставляемая теплоснабжающей организацией потребителям (ТЭ от котельных №№ 11, 15, 20 МП г. Пскова "ПТС")

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	3 601,55
	3 612,66
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	3 601,55
	3 612,66
	-
	-

	 
	Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
	-
	-
	-
	-
	от 15.12.2016 N 89-т
	-
	-

	9
	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (горячая вода)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	2 227,44*
	2227,44
	2283,04

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	2 628,38*
	2628,38
	2693,99

	 
	вид деятельности
	поставка т/э (острый и редуцированный пар)

	 
	 - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
	 
	 
	от 25.09.2017 N 48-т
	от 15.11.2017 N 118-т


* Тариф действует с 25.09.2017 г.


11.1.2 [bookmark: _Toc473802084]
11.1.3 [bookmark: _Toc510962520]Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии
Тарифы на передачу тепловой энергии в городе Пскове за рассматриваемый период 2015-2017 г. регулирующим органом не установлены.
11.1.4 [bookmark: _Toc510962521]Утвержденные тарифы на теплоноситель
Данные о тарифах на теплоноситель, установленных регулирующим органом на 2015-2018 гг., представлены в таблице 66.
11.1.5 [bookmark: _Toc510962522][bookmark: _Toc473802086]Утвержденные тарифы на горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения
Данные о тарифах на горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения, установленных регулирующим органом на 2015-2018 гг., представлены в таблице 67.

[bookmark: _Toc510959692]Таблица 66 – Тарифы на теплоноситель, установленные в г. Пскове на период 2015-2018 гг.
	№
	Наименование
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	
	с 01.01.
	с 01.07.
	с 01.01.
	с 01.07.
	с 01.01.
	с 01.07.
	с 01.01.
	с 01.07.

	1
	МП г. Пскова"ПТС"

	 
	вид теплоносителя
	вода

	 
	 - теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, руб./Гкал
	20,39
	22,12
	22,12
	27,85
	27,85
	28,83
	28,83
	29,98

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	26,10
	27,14
	27,14
	28,10
	28,10
	29,03

	 
	Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
	от 19.12.2014 N 96-т
	от 18.12.2015 N 153-т
	от 18.12.2015 N 153-т
	от  06.12.2017 №174-т

	2
	ОАО "ПСКОВАВИА"

	 
	вид теплоносителя
	вода

	 
	 - теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, руб./Гкал
	34,10
	35,67
	35,67
	41,40
	41,40
	43,09
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	-
	-
	35,67
	43,78
	43,78
	45,31
	-
	-

	 
	Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
	от 19.12.2014 N 97-т
	от 08.12.2015 N 143-и
	от 15.12.2016 N 94-и 
	-
	-




[bookmark: _Toc510959693]Таблица 67 – Тарифы на горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения, установленные в г. Пскове на период 2015-2018 гг.

	№
	Наименование
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	
	с 01.01.
	с 01.07.
	с 01.01.
	с 01.07.
	с 01.01.
	с 01.07.
	с 01.01.
	с 01.07.

	1
	МП г. Пскова"ПТС"

	 
	вид ресурса
	горячая вода в открытых системах теплоснабжения

	 
	 - прочие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	компонент на теплоноситель, руб./куб.м.
	20,39
	22,12
	22,12
	27,85
	27,85
	28,83
	28,83
	29,98

	 
	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 
	1 248,76
	1 378,63
	1 378,63
	1 451,01
	1 451,01
	1 525,47
	1 525,47
	1 528,15

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	компонент на теплоноситель, руб./куб.м.
	24,06
	26,10
	26,10
	27,14
	27,14
	28,10
	28,10
	29,03

	 
	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 
	1 473,54
	1 598,78
	1 598,78
	1 662,74
	1 662,74
	1 528,15
	1 528,15
	1 774,28

	 
	Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
	от 19.12.2014 N 98-т
	от 18.12.2015 N 154-т
	от 19.12.2015 N 114-и
	от  06.12.2017 №175-т

	2
	ОАО "ПСКОВАВИА"

	 
	вид ресурса
	горячая вода в открытых системах теплоснабжения

	 
	 - прочие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	компонент на теплоноситель, руб./куб.м.
	34,10
	35,67
	35,67
	43,48
	-
	-
	-
	-

	 
	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 
	1 297,51
	1 397,05
	1 397,05
	1 686,68
	-
	-
	-
	-

	 
	 - население (с НДС), руб./Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	компонент на теплоноситель, руб./куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
	от 19.12.2014 N 99-т 
	от 18.12.2015 N 158-и 
	-
	-




11.2. [bookmark: _Toc473802087][bookmark: _Toc510962523]Структура тарифов, установленных на момент актуализации Схемы теплоснабжения
Данные о структуре тарифов, установленных на 2018 г., сформированы на основе протоколов заседаний Государственного комитета Псковской области Псковской области по тарифам и энергетике, приведенных на сайте регулирующего органа и представлены в таблице 68.

[bookmark: _Toc510959694]Таблица 68 – Структура тарифов на тепловую энергию в г. Пскове на 2018 г.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	МП г. Пскова "ПТС"
	ГП ПО "Псковпассажиравтотранс"
	ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ
	ЗАО "ДСК"
	ООО "Газпром теплоэнерго Псков"

	
	
	
	1 п/г 2018
	2 п/г 2018
	1 п/г 2018
	2 п/г 2018
	1 п/г 2018
	2 п/г 2018
	1 п/г 2018
	2 п/г 2018
	1 п/г 2018
	2 п/г 2018

	 
	 Реквизиты документа
	х
	Протокол от 06.12.2017 №59
	Протокол от 15.11.2017 №49
	Протокол от 15.11.2017 №49
	Протокол от 29.11.2017 №54
	Протокол от 18.12.2017 №62

	1
	Величина необходимой валовой выручки
	тыс. руб.
	1 871 106,00
	1 874 393
	13 185,45
	13 680,72
	218 088,65
	223 532,59
	23 657,36
	24 474,66
	2 025,68
	2 084,71

	2
	Основные статьи расходов
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Топливо
	тыс. руб.
	1 003 030,97
	1 037 157,69
	5 935,85
	6 137,67
	147 254,69
	149 929,17
	17 863,30
	18 470,65
	973,98
	1 007,09

	2.2
	Электрическая энергия
	тыс. руб.
	150 124,46
	155 981,12
	2 044,98
	2 124,60
	18 132,17
	18 838,84
	2 540,69
	2 639,58
	0,00
	0,00

	2.3
	Оплата труда
	тыс. руб.
	327 513,73
	339 880,65
	2 842,75
	2 956,47
	37 423,29
	38 920,23
	1 736,21
	1 805,66
	363,10
	373,85

	2.4
	Ремонт 
	тыс. руб.
	33 982,37
	35 265,55
	92,64
	92,64
	940,36
	977,98
	170,91
	170,91
	69,97
	72,04

	2.5
	Амортизация
	тыс. руб.
	48 353,53
	48 353,53
	59,46
	59,46
	0,00
	0,00
	275,96
	275,96
	0,32
	0,32

	3
	Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
	тыс. Гкал
	1226,577
	1226,577
	7,986
	7,986
	97,910
	97,910
	24,091
	24,091
	1,299
	1,299

	4
	Объем договорной тепловой нагрузки
	Гкал/ч
	624,798
	624,798
	4,360
	4,360
	35,708
	35,708
	6,168
	6,168
	1,119
	1,119

	5
	Инвестиционная программа
	х
	не утверждена
	не утверждена
	не утверждена
	не утверждена
	не утверждена
	не утверждена
	не утверждена
	не утверждена
	не утверждена
	не утверждена

	6
	Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и их величины: документально не обоснованы
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	-60,17
	-671,79
	-158,84
	-165,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Расходы на топливо
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	-476,04
	-492,23
	-34,49
	-35,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.3
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	-289,30
	-308,42
	-405,93
	-422,04
	-67,42
	-71,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.4
	Расходы на холодную воду
	тыс. руб.
	-803,30
	-108,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.5
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	-325,72
	-263,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.6
	Расходы по сомнительным долгам
	тыс. руб.
	-1 727,70
	-1 727,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.7
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	тыс. руб.
	-618,05
	-618,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	тыс. руб.
	-4 326,85
	-4 326,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.9
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-205,96
	-205,96

	7
	Балансовые показатели
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Произведенная тепловая энергия по предприятию
	тыс. Гкал
	1401,600
	7,986
	97,910
	24,213
	-

	7.2
	Потери на собственные нужды источника ТЭ
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	7.3
	Покупная тепловая энергия из тепловой сети
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	7.4
	Отпуск в сеть
	тыс. Гкал
	1401,600
	7,986
	97,910
	24,213
	-

	7.5
	Потери тепловой энергии в сети
	тыс. Гкал
	175,000
	0,000
	0,000
	0,122
	-

	7.6
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1226,600
	7,986
	97,910
	24,091
	-

	8
	Расчетный тариф
	тыс. Гкал
	1 525,47
	1 528,15
	1 651,07
	1 713,09
	2 227,44
	2 283,04
	982,00
	1 015,93
	1 559,41
	1 604,86




11.3. [bookmark: _Toc473802088][bookmark: _Toc510962524]Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, с подключаемой тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/ч, установлена приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 16.03.2016 № 7-т составляет 550 руб. (с НДС). Установленная плата подлежит применению всеми теплоснабжающими организациями, осуществляющими на территории Псковской области и г. Пскова подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объекта заявителя.
Для МП г. Пскова «ПТС» приказом от 28.09.2016 № 44-т была также установлена плата за подключение в индивидуальном порядке: заявитель – ОАО «Псковжилстрой» школа на 1350 мест, максимальная подключаемая нагрузка - 28,065 Гкал/ч, размер платы за подключение – 38 004,97 тыс. руб.
11.4. [bookmark: _Toc473802089][bookmark: _Toc510962525]Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в городе Пскове в период 2015-2017 г. регулирующим органом не установлена.
Часть 12. [bookmark: _Toc510962526]Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения
12.1. [bookmark: _Toc510962527]Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения
Низкая плотность нагрузок по некоторым котельным. Качество и себестоимость централизованного теплоснабжения имеют корреляционную зависимость от плотности нагрузок в зоне централизованного теплоснабжения. Плотность нагрузок – отношение подключенной нагрузки к площади зоны централизованного теплоснабжения. Со снижением плотности нагрузок возрастает себестоимость транспорта тепловой энергии от источника до потребителей. 
Для плотности нагрузок менее 0,2 (Гкал/ч)/га, обычно централизованное теплоснабжение нецелесообразно, т.к. его себестоимость выше стоимости индивидуального теплоснабжения. 
[bookmark: OLE_LINK181][bookmark: OLE_LINK182]Плотность нагрузок в зоне котельной №2 минимальна, что не позволяет эффективно загружать действующий источник тепловой энергии. Как результат, УРУТ на полезный отпуск по данной системе теплоснабжения составил за 2017 г. - 347,11 кгу.т/Гкал, данная система является крайне неэффективной.
Аналогичная проблема возникает и при теплоснабжении 4 потребителей от котельной ГП ПО «Пассажиравтотранс». Тепловая нагрузка составляет 0,3 Гкал/ч, протяженность тепломагистрали – около 1 км.
Дефицит тепловой мощности на котельной №6 по адресу: ул. Пригородная, 9 ухудшает качество теплоснабжения при расчетных температурах наружного воздуха.
Эксплуатация морально и физически изношенного оборудования котельных №7, 19, 22 не позволяют отпускать тепловую энергию с низким УРУТ. На большинстве котельных (в том числе и на самых мощных котельных №1, 20, 9) также эксплуатируется оборудование со сроком службы свыше 20 лет, что в той или иной степени влияет на эффективность, качество и надежность теплоснабжения потребителей.
12.2. [bookmark: _Toc510962528]Описание существующих проблем надежного и безопасного теплоснабжения города
Проблема надежного электроснабжения котельных. Только на котельной №9 имеется источник электроснабжения – паровая турбина, работающая на собственные нужды. На остальных котельных отсутствует резервный источник электропитания. Второй ввод по электроэнергии не может быть отнесен к резервному источнику электроснабжения, поскольку сохраняется зависимость выработки тепловой энергии от существующего состояния электросети. Таким образом, текущие сбои в поставке электроэнергии на котельные (отключение или скачки напряжения) вызывают срабатывание защит и приводят к ограничению подачи тепловой энергии.
12.3. [bookmark: _Toc510962529]Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Среди котельных МП «ПТС» имеются 2, работающие на угле. В настоящее время выданы технические условия на подключение к системе газоснабжения. Однако мероприятие является довольно дорогостоящим, ввиду необходимости строительства протяженного газопровода.
К существующим проблемам развития систем теплоснабжения может быть отнесена удаленность перспективных пятен многоэтажной и жилой застройки на севере города, расстояние от котельной №9 по адресу: ул. Инженерная, 3 превышает 3,5 км. Препятствием для подключения удаленных перспективных потребителей может являться нарушение гидравлических режимов работы существующих тепловых сетей, пропускная способность отдельных участков и износ тепловых сетей.
С точки зрения централизованного теплоснабжения, предпочтительно было бы строительство собственных квартальных котельных для объектов перспективной застройки, либо подключение потребителей к котельной №9, с учетом оптимизации зон её действия (отключение части потребителей в районе улицы Труда и перевод потребителей на теплоснабжение от новой БМК).
Не все котельные имеют максимальную степень автоматизации технологических процессов производства тепловой энергии. Установка АПКУ на следующих котельных позволила бы повысить эффективность производства тепловой энергии:
· Котельная №10;
· Котельная №12;
· Котельная №23;
· Котельная №24;
· Котельная №27.
Процесс отпуска потребителя от котельной №14 с паром не является эффективным, поскольку оборудование котельной включается и выключается в течение суток, в зависимости от необходимости потребителя.
12.4. [bookmark: _Toc510962530]Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Система газоснабжения г. Пскова и Псковской области развивается интенсивно, в соответствии с Региональной программой газификации Псковской области на 2017-2022 гг., утвержденной Указом губернатора Псковской области от 30.11.2016 г. №75-УГ.
В настоящее время и в ближайшей перспективе проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих котельных не предвидится.
12.5. [bookmark: _Toc510962531]Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлены.
Часть 13. [bookmark: _Toc510962532]Базовые целевые показатели
Базовые целевые показатели в зонах действия существующих источников тепловой энергии на территории муниципального образования выполнены в соответствии с формами Приложения 11 Методических рекомендаций по разработке Схемы теплоснабжения и представлены в таблицах 69 и 70.
[bookmark: _Toc510959695][bookmark: OLE_LINK81]Таблица 69 – Перечень целевых показателей эффективности котельных
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017

	Котельные МП «ПТС»

	Теплоисточник №
	1
	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	164,0
	164,0
	164,0
	164,0

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	147,3
	147,3
	147,3
	147,3

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	10,2%
	10,2%
	10,2%
	10,2%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	18,7
	19,7
	20,7
	21,7

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	157,59
	158,93
	157,88
	158,08

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	2,764
	2,764
	2,764
	2,764

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	157,59
	158,93
	157,88
	158,08

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	21,4
	20,9
	19,1
	20,1

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,173
	0,169
	0,161
	0,208

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	16,0%
	14,1%
	14,7%
	16,2%

	Теплоисточник №
	2
	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	55,9%
	55,9%
	55,9%
	55,9%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	17,6
	18,6
	19,6
	20,6

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	170,88
	167,51
	164,80
	169,77

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	170,88
	167,51
	164,80
	169,77

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	41,7
	39,8
	48,0
	48,8

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,095
	0,100
	0,099
	0,126

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	7,1%
	6,5%
	5,9%
	6,2%

	Теплоисточник №
	3
	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	11,9%
	11,9%
	11,9%
	11,9%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	160,07
	159,99
	160,56
	162,12

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	160,07
	159,99
	160,56
	162,12

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	14,4
	15,9
	14,6
	14,8

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,030
	0,040
	0,026
	0,057

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	18,1%
	14,5%
	16,3%
	16,7%

	Теплоисточник №
	4
	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	245,50
	234,98
	268,62
	266,41

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	245,50
	234,98
	268,62
	266,41

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	32,4
	33,8
	30,5
	33,9

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	19,5%
	18,8%
	20,5%
	19,5%

	Теплоисточник №
	5
	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	8,9%
	8,9%
	8,9%
	8,9%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	161,41
	160,61
	158,68
	158,46

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	161,41
	160,61
	158,68
	158,46

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	15,0
	16,3
	14,7
	15,5

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,008
	0,009
	0,007
	0,007

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	18,3%
	17,2%
	17,2%
	17,6%

	Теплоисточник №
	6
	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	4,1%
	4,1%
	4,1%
	4,1%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	164,74
	161,08
	169,54
	164,31

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	164,74
	161,08
	169,54
	164,31

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	40,5
	45,5
	41,0
	37,3

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	40,3%
	36,5%
	40,5%
	45,4%

	Теплоисточник №
	7
	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	58,7%
	58,7%
	58,7%
	58,7%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	185,33
	180,81
	175,30
	175,51

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	185,33
	180,81
	175,30
	175,51

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	32,3
	34,4
	20,4
	19,3

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,125
	0,082
	0,073
	0,086

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	10,8%
	10,6%
	11,9%
	11,9%

	Теплоисточник №
	8
	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,3
	6,5
	6,5
	6,5

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,6
	3,9
	3,9
	3,9

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	39,4%
	39,4%
	39,4%
	39,4%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	163,60
	166,77
	164,34
	164,85

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	163,60
	166,77
	164,34
	164,85

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	42,7
	46,9
	42,8
	44,5

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,245
	0,248
	0,192
	0,298

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	8,9%
	8,4%
	9,4%
	9,4%

	Теплоисточник №
	9
	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	445,0
	445,0
	445,0
	445,0

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	364,1
	364,1
	364,1
	364,1

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	30,1
	31,1
	32,1
	33,1

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	159,00
	158,78
	158,34
	158,48

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	7,120
	7,120
	7,120
	7,120

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	159,00
	158,78
	158,34
	158,48

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	20,1
	20,4
	19,2
	20,8

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,718
	0,622
	0,586
	0,565

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	14,0%
	13,5%
	14,8%
	14,9%

	Теплоисточник №
	10
	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	7,6%
	7,6%
	7,6%
	7,6%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	25,9
	26,9
	27,9
	28,9

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	162,29
	161,86
	161,17
	160,68

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	162,29
	161,86
	161,17
	160,68

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	20,8
	22,2
	21,9
	22,7

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,304
	0,347
	0,281
	0,290

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	15,5%
	15,5%
	17,6%
	17,4%

	Теплоисточник №
	11
	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	19,7%
	19,7%
	19,7%
	19,7%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	162,16
	159,17
	160,89
	161,62

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	162,16
	159,17
	160,89
	161,62

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	33,9
	36,6
	33,7
	38,5

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,212
	0,173
	0,120
	0,164

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	17,3%
	15,5%
	17,3%
	17,0%

	Теплоисточник №
	12
	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	39,0
	39,0
	39,0
	39,0

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	38,2
	38,2
	38,2
	38,2

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	1,9%
	1,9%
	1,9%
	1,9%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	21,6
	22,6
	23,6
	24,6

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	156,06
	157,64
	158,12
	159,69

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	156,06
	157,64
	158,12
	159,69

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	15,4
	17,3
	16,7
	19,0

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,113
	0,143
	0,099
	0,108

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	18,1%
	17,0%
	18,5%
	18,4%

	Теплоисточник №
	13
	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	2,4%
	2,4%
	2,4%
	2,4%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	44,7
	45,7
	46,7
	47,7

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	160,63
	160,29
	159,70
	162,09

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	160,63
	160,29
	159,70
	162,09

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	19,0
	20,6
	18,0
	20,1

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,414
	0,299
	0,349
	0,303

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	25,6%
	23,8%
	26,3%
	25,2%

	Теплоисточник №
	14
	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	25,3%
	25,3%
	25,3%
	25,3%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	197,43
	187,34
	186,55
	179,31

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	197,43
	187,34
	186,55
	179,31

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	12,9
	11,5
	15,0
	16,0

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	2,258
	2,163
	2,328
	2,243

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	6,3%
	6,7%
	6,4%
	6,7%

	Теплоисточник №
	15
	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	36,9%
	36,9%
	36,9%
	36,9%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	165,78
	163,83
	162,63
	163,22

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	165,78
	163,83
	162,63
	163,22

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	31,0
	33,8
	27,5
	26,4

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,174
	0,201
	0,202
	0,105

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	13,2%
	12,6%
	13,2%
	13,2%

	Теплоисточник №
	16
	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,5
	1,2
	1,9
	2,1

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,5
	1,2
	1,9
	2,1

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	0,6
	1,6
	2,6
	3,6

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	268,32
	237,19
	273,19
	262,84

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	268,32
	237,19
	273,19
	262,84

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	66,6
	67,5
	67,6
	76,8

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	9,2%
	7,8%
	7,5%
	7,2%

	Теплоисточник №
	17
	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	1,3%
	1,3%
	1,3%
	1,3%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	158,76
	157,98
	159,89
	157,03

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	158,76
	157,98
	159,89
	157,03

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	19,1
	20,4
	17,8
	14,8

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,194
	0,183
	0,203
	0,234

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	22,6%
	25,5%
	26,0%
	27,2%

	Теплоисточник №
	18
	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	11,1%
	11,1%
	11,1%
	11,1%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	18,3
	19,3
	20,3
	21,3

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	161,43
	159,26
	158,17
	156,87

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,487
	0,487
	0,487
	0,487

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	161,43
	159,26
	158,17
	156,87

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	21,8
	19,5
	18,3
	17,1

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,029
	0,023
	0,006
	0,004

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	5,2%
	8,8%
	9,4%
	10,8%

	Теплоисточник №
	19
	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	27,8%
	27,8%
	27,8%
	27,8%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	19,9
	20,9
	21,9
	22,9

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	0,00
	182,85
	172,06
	183,68

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	0,00
	182,85
	172,06
	183,68

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	0,0
	37,5
	29,8
	24,7

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,000
	0,041
	0,077
	0,102

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	0,0%
	7,3%
	8,1%
	10,5%

	Теплоисточник №
	20
	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	81,0
	81,0
	81,0
	81,0

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	17,7%
	17,7%
	17,7%
	17,7%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	31,4
	32,4
	33,4
	34,4

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	159,21
	158,44
	157,45
	156,27

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	159,21
	158,44
	157,45
	156,27

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	18,5
	18,9
	15,9
	15,6

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,116
	0,124
	0,095
	0,086

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	23,7%
	22,7%
	26,5%
	24,1%

	Теплоисточник №
	21
	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	165,81
	159,40
	158,92
	160,95

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	165,81
	159,40
	158,92
	160,95

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	70,0
	78,9
	84,6
	79,6

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,291
	0,320
	0,099
	0,156

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	13,7%
	11,9%
	13,4%
	13,1%

	Теплоисточник №
	22
	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	0,00
	0,00
	178,76
	174,71

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	0,00
	0,00
	178,76
	174,71

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	0,0
	0,0
	32,6
	39,4

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,000
	0,000
	0,133
	0,010

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	5,4%

	Теплоисточник №
	23
	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	13,4%
	13,4%
	13,4%
	13,4%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	158,85
	162,23
	160,47
	160,72

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	158,85
	162,23
	160,47
	160,72

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	17,9
	19,3
	16,0
	15,7

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,192
	0,217
	0,189
	0,223

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	15,3%
	15,5%
	16,4%
	16,0%

	Теплоисточник №
	24
	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	9,8%
	9,8%
	9,8%
	9,8%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	161,01
	158,67
	156,86
	158,91

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	161,01
	158,67
	156,86
	158,91

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	21,1
	19,8
	22,4
	21,4

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,075
	0,122
	0,155
	0,130

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	19,7%
	18,0%
	20,1%
	20,2%

	Теплоисточник №
	25
	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	26,5%
	26,5%
	26,5%
	26,5%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	171,48
	166,02
	166,39
	163,64

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	171,48
	166,02
	166,39
	163,64

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	24,5
	24,7
	24,7
	27,8

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	12,1%
	11,9%
	14,0%
	14,1%

	Теплоисточник №
	26
	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	157,73
	158,02
	158,82
	158,54

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	157,73
	158,02
	158,82
	158,54

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	16,2
	27,5
	26,5
	25,8

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,285
	0,207
	0,197
	0,186

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	19,5%
	19,0%
	19,9%
	20,8%

	Теплоисточник №
	27
	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	14,0
	15,4
	15,4
	15,4

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	12,7
	14,1
	14,1
	14,1

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	9,6%
	8,8%
	8,8%
	8,8%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	34,5
	35,5
	36,5
	37,5

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	160,88
	161,05
	158,41
	163,26

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	160,88
	161,05
	158,41
	163,26

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	35,6
	35,5
	27,7
	31,1

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,142
	0,214
	0,123
	0,166

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	13,5%
	12,7%
	14,0%
	13,8%

	Теплоисточник №
	28
	Котельная №28 по адресу: Германа, 34 - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	52,6%
	52,6%
	52,6%
	52,6%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	156,63

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	156,63

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	16,7

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,172

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,2%

	Теплоисточник №
	-
	Котельная №29 по адресу: ул. Труда, 26в - МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Котельные МП «ПТС»

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	986,1
	990,3
	991,0
	991,2

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	840,1
	843,5
	844,2
	844,3

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	14,8%
	14,8%
	14,8%
	14,8%

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	25,6
	26,6
	27,6
	28,6

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	159,4
	159,3
	158,7
	158,9

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кгу.т/Гкал
	159,4
	159,3
	158,7
	158,9

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт·ч/Гкал
	20,4
	21,0
	19,2
	20,3

	9.
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392

	10.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	15,3%
	14,7%
	16,1%
	16,3%
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[bookmark: _Toc510959696]Таблица 70 –Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия источников
	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Год

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	46905,3
	858,1
	6778,2
	5943,5

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	тыс. Гкал
	39814,7
	728,3
	5753,6
	5045,0

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	17,3%
	0,4%
	2,7%
	2,2%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	тыс. Гкал
	7090,6
	129,7
	1024,7
	898,5

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	3,1%
	0,1%
	0,5%
	0,4%

	2
	Потери теплоносителя
	тыс. м3
	39,754
	34,189
	33,948
	48,341

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,173
	0,169
	0,161
	0,208

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	21,45
	20,95
	19,06
	20,07

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	5,98
	5,98
	5,98
	5,98

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	150
	150
	150
	150

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	80
	80
	80
	80

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	60
	60
	60
	60

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	9,29
	9,29
	9,29
	9,29

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	1065,435
	1129,909
	1267,9
	1233,815

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	тыс. Гкал
	904,4
	959,1
	1076,3
	1047,3

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	32,7%
	37,5%
	46,3%
	43,4%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	тыс. Гкал
	161,1
	170,8
	191,7
	186,5

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	5,8%
	6,7%
	8,2%
	7,7%

	2
	Потери теплоносителя
	тыс. м3
	0,262
	0,256
	0,23
	0,305

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,095
	0,100
	0,099
	0,126

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	41,67
	39,80
	48,02
	48,84

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	95
	95
	95
	95

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	223,90
	223,90
	223,90
	188,77

	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	-241,14
	-3717,56
	-3383,74
	-3662,17

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	тыс. Гкал
	-204,7
	-3155,6
	-2872,2
	-3108,6

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	-1,0%
	-19,1%
	-15,5%
	-16,4%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	тыс. Гкал
	-36,5
	-562,0
	-511,5
	-553,6

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	-0,2%
	-3,4%
	-2,8%
	-2,9%

	2
	Потери теплоносителя
	тыс. м3
	0,624
	0,654
	0,489
	1,087

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,030
	0,040
	0,026
	0,057

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	14,43
	15,92
	14,55
	14,80

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	2,52
	2,52
	2,52
	2,52

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	150
	150
	150
	150

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	80
	80
	80
	80

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	60
	60
	60
	60

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	7,30
	7,30
	7,30
	7,30

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	71,48
	71,48
	71,48
	50,90

	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	38,354
	60,467
	12,70
	15,953

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	тыс. Гкал
	32,6
	51,3
	10,8
	13,5

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	4,2%
	6,9%
	1,3%
	1,7%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	тыс. Гкал
	5,8
	9,1
	1,9
	2,4

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	0,7%
	1,2%
	0,2%
	0,3%

	2
	Потери теплоносителя
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	32,39
	33,82
	30,49
	33,88

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	95
	95
	95
	95

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	19,21
	19,21
	19,21
	19,21

	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	6753,776
	452,464
	486,93
	1081,275115

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	тыс. Гкал
	5732,8
	384,1
	413,3
	917,8

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	18,3%
	1,3%
	1,4%
	3,1%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	тыс. Гкал
	1021,0
	68,4
	73,6
	163,5

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	3,3%
	0,2%
	0,3%
	0,5%

	2
	Потери теплоносителя
	тыс. м3
	0,244
	0,265
	0,209
	0,204

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,008
	0,009
	0,007
	0,007

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	15,02
	16,33
	14,69
	15,46

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	150
	150
	150
	150

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	80
	80
	80
	80

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	60
	60
	60
	60

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	8,35
	8,35
	8,35
	8,35

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	52,67
	52,67
	52,67
	52,78

	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	0
	-14,968
	-167,12
	0

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	тыс. Гкал
	0,0
	-12,7
	-141,9
	0,0

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	0,0%
	-2,0%
	-20,4%
	0,0%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	тыс. Гкал
	0,0
	-2,3
	-25,3
	0,0

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	0,0%
	-0,4%
	-3,6%
	0,0%

	2
	Потери теплоносителя
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	40,51
	45,46
	41,04
	37,27

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	95
	95
	95
	95

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	5,41
	5,41
	5,41
	5,41

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	634,016
	97,163
	310,76
	424,632

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	тыс. Гкал
	538,2
	82,5
	263,8
	360,4

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	18,9%
	3,0%
	8,4%
	11,5%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	тыс. Гкал
	95,8
	14,7
	47,0
	64,2

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	3,4%
	0,5%
	1,5%
	2,1%

	2
	Потери теплоносителя
	тыс. м3
	0,356
	0,228
	0,229
	0,269

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,125
	0,082
	0,073
	0,086

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	32,25
	34,38
	20,41
	19,29

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	110
	110
	110
	110

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	40
	40
	40
	40

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	76,57
	76,57
	76,57
	79,93

	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	1301,003
	98,08
	620,04
	885,677068

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	тыс. Гкал
	1104,3
	83,3
	526,3
	751,8

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	21,8%
	1,8%
	9,9%
	14,1%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	тыс. Гкал
	196,7
	14,8
	93,7
	133,9

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	3,9%
	0,3%
	1,8%
	2,5%

	2
	Потери теплоносителя
	тыс. м3
	1,238
	1,173
	1,018
	1,584

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,245
	0,248
	0,192
	0,298

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	42,66
	46,93
	42,78
	44,47

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	95
	95
	95
	95

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	138,58
	138,58
	138,58
	136,83

	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	136742,789
	66420,424
	92164,12
	94491,05279

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	116071,6
	56379,8
	78231,8
	80207,0

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	21,3%
	10,7%
	13,5%
	13,8%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	20671,1
	10040,6
	13932,3
	14284,0

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	3,8%
	1,9%
	2,4%
	2,5%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	391,154
	326,266
	338,434
	413,412

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,718
	0,622
	0,586
	0,712

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	20,12
	20,43
	19,18
	20,81

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	10,68
	10,68
	10,68
	10,68

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	150
	150
	150
	150

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	80
	80
	80
	80

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	60
	60
	60
	60

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	6,20
	6,20
	6,20
	6,20

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	99,61
	99,61
	99,61
	85,01

	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	4952,612309
	1858,84096
	4180,83
	3013,330305

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	4203,9
	1577,8
	3548,8
	2557,8

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	14,6%
	5,5%
	10,9%
	7,9%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	748,7
	281,0
	632,0
	455,5

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	2,6%
	1,0%
	1,9%
	1,4%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	8,772
	10,022
	9,162
	9,384

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,304
	0,347
	0,281
	0,290

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	20,84
	22,22
	21,89
	22,70

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	150
	150
	150
	150

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	80
	80
	80
	80

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	60
	60
	60
	60

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	5,38
	5,38
	5,38
	5,38

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	131,28
	131,28
	131,28
	84,23

	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	5155,782
	-228,929
	994,74
	867,217905

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	4376,4
	-194,3
	844,4
	736,1

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	23,1%
	-1,1%
	4,5%
	4,0%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	779,4
	-34,6
	150,4
	131,1

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	4,1%
	-0,2%
	0,8%
	0,7%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	4,01
	2,93
	2,274
	3,046

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,212
	0,173
	0,120
	0,164

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	33,92
	36,59
	33,75
	38,52

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	1,608
	1,608
	1,608
	1,608

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	95
	95
	95
	95

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	92,79
	92,79
	92,79
	103,55

	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	4980,49
	-1649,3
	708,09
	676,7577914

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	4227,6
	-1400,0
	601,0
	574,5

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	6,8%
	-2,4%
	1,0%
	0,9%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	752,9
	-249,3
	107,0
	102,3

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	1,2%
	-0,4%
	0,2%
	0,2%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	7,003
	8,334
	6,242
	6,807

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,113
	0,143
	0,099
	0,108

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	15,39
	17,30
	16,74
	18,96

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	2,12
	2,12
	2,12
	2,12

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	2,544
	2,544
	2,544
	2,544

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	150
	150
	150
	150

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	80
	80
	80
	80

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	60
	60
	60
	60

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	6,28
	6,28
	6,28
	6,28

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	71,16
	71,16
	71,16
	65,31

	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	14206,091
	2516,715
	8457,96
	4651,272171

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	12058,6
	2136,3
	7179,4
	3948,1

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	21,2%
	4,0%
	12,2%
	7,1%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	2147,5
	380,4
	1278,6
	703,1

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	3,8%
	0,7%
	2,2%
	1,3%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	23,627
	15,826
	20,458
	16,993

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,414
	0,299
	0,349
	0,303

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	18,98
	20,60
	18,02
	20,06

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	2,43
	2,43
	2,43
	2,43

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	2,916
	2,916
	2,916
	2,916

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	150
	150
	150
	150

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	80
	80
	80
	80

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	60
	60
	60
	60

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	6,29
	6,29
	6,29
	6,29

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	51,90
	51,90
	51,90
	56,54

	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	23,331
	24,298
	24,45
	24,441

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	19,8
	20,6
	20,8
	20,7

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	1,8%
	1,8%
	1,9%
	1,8%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	3,5
	3,7
	3,7
	3,7

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	0,3%
	0,3%
	0,3%
	0,3%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	2,459
	2,529
	2,596
	2,602

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	2,258
	2,163
	2,328
	2,243

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	12,95
	11,48
	14,95
	16,00

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	2,076
	2,076
	2,076
	2,076

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	95
	95
	95
	95

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	8,33
	8,33
	8,33
	8,33

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	31,22
	31,22
	31,22
	0,00

	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	781,095
	170,878
	579,6
	320,797

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	663,0
	145,0
	492,0
	272,3

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	6,6%
	1,5%
	5,0%
	2,7%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	118,1
	25,8
	87,6
	48,5

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	1,2%
	0,3%
	0,9%
	0,5%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	1,736
	1,9
	2,002
	1,046

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,174
	0,201
	0,202
	0,105

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	30,98
	33,80
	27,55
	26,44

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	2,61
	2,61
	2,61
	2,61

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	3,132
	3,132
	3,132
	3,132

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	110
	110
	110
	110

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	40
	40
	40
	40

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	119,38
	119,38
	119,38
	118,46

	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	112,653
	89,21
	272,9
	225,772

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	95,6
	75,7
	231,6
	191,6

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	5,7%
	5,3%
	16,8%
	14,5%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	17,0
	13,5
	41,3
	34,1

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	1,0%
	0,9%
	3,0%
	2,6%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	0
	0
	0
	0

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	66,59
	67,47
	67,64
	76,81

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	95
	95
	95
	95

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	6,48
	6,48
	6,48
	6,48

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	65,24
	65,24
	65,24
	65,55

	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	4883,292
	3328,684
	4810,77
	5425,867

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	4145,1
	2825,5
	4083,5
	4605,6

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	13,1%
	7,9%
	11,2%
	12,1%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	738,2
	503,2
	727,2
	820,2

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	2,3%
	1,4%
	2,0%
	2,2%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	6,134
	6,561
	7,405
	8,903

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,194
	0,183
	0,203
	0,234

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	19,06
	20,40
	17,83
	14,76

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	2,112
	2,112
	2,112
	2,112

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	150
	150
	150
	150

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	80
	80
	80
	80

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	60
	60
	60
	60

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	4,98
	4,98
	4,98
	4,98

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	78,34
	78,34
	78,34
	49,93

	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	4218,283392
	147,2537595
	1187,95
	1093,650619

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	3580,6
	125,0
	1008,4
	928,3

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	17,3%
	0,4%
	2,7%
	2,2%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	637,7
	22,3
	179,6
	165,3

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	3,1%
	0,1%
	0,5%
	0,4%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	0,603
	0,788
	0,224
	0,166

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,029
	0,023
	0,006
	0,004

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	21,79
	19,49
	18,35
	17,11

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	4,58
	4,58
	4,58
	4,58

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	150
	150
	150
	150

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	80
	80
	80
	80

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	60
	60
	60
	60

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	9,29
	9,29
	9,29
	9,29

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	-3876,903
	-361,599
	381,90
	940,314

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	-3290,8
	-306,9
	324,2
	798,2

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	0,0%
	-8,7%
	8,3%
	15,7%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	-586,1
	-54,7
	57,7
	142,1

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	0,0%
	-1,6%
	1,5%
	2,8%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	0,143
	0,143
	0,299
	0,517

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,000
	0,041
	0,077
	0,102

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	0,00
	37,54
	29,82
	24,71

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	1,608
	1,608
	1,608
	1,608

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	110
	110
	110
	110

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	40
	40
	40
	40

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	66,65
	66,65
	66,65
	66,05

	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	30713,99316
	-2072,241445
	2731,28
	1147,237129

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	26071,0
	-1759,0
	2318,4
	973,8

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	15,5%
	-1,1%
	1,2%
	0,6%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	4643,0
	-313,3
	412,9
	173,4

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	2,8%
	-0,2%
	0,2%
	0,1%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	19,52
	19,897
	17,937
	14,609

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,116
	0,124
	0,095
	0,086

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	18,54
	18,92
	15,90
	15,60

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	4,98
	4,98
	4,98
	4,98

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	150
	150
	150
	150

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	80
	80
	80
	80

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	60
	60
	60
	60

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	9,29
	9,29
	9,29
	9,29

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	91,03
	91,03
	91,03
	72,96

	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	348,516
	261,636
	400,04
	381,71

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	295,8
	222,1
	339,6
	324,0

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	21,7%
	18,6%
	25,5%
	24,7%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	52,7
	39,6
	60,5
	57,7

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	3,9%
	3,3%
	4,5%
	4,4%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	0,396
	0,382
	0,132
	0,204

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,291
	0,320
	0,099
	0,156

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	69,96
	78,93
	84,62
	79,57

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	95
	95
	95
	95

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	120,52
	120,52
	120,52
	168,73

	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	0
	0
	127,05
	804,29

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	0,0
	0,0
	107,8
	682,7

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	0,0%
	0,0%
	19,1%
	24,0%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	0,0
	0,0
	19,2
	121,6

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	0,0%
	0,0%
	3,4%
	4,3%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	0,03
	0,099
	0,075
	0,029

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,133
	0,010

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	0,00
	0,00
	32,64
	39,43

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	95
	95
	95
	95

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	3244,069
	2364,34
	2768,12
	2367,202

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	2753,7
	2006,9
	2349,7
	2009,4

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	14,1%
	10,2%
	11,2%
	9,9%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	490,4
	357,4
	418,5
	357,8

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	2,5%
	1,8%
	2,0%
	1,8%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	3,729
	4,257
	3,942
	4,512

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,192
	0,217
	0,189
	0,223

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	17,92
	19,30
	16,00
	15,70

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	2,52
	2,52
	2,52
	2,52

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	150
	150
	150
	150

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	80
	80
	80
	80

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	60
	60
	60
	60

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	72,94
	72,94
	72,94
	69,83

	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	8281,492
	1778,227
	4522,95
	4328,869

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	7029,6
	1509,4
	3839,2
	3674,5

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	20,9%
	4,9%
	11,2%
	10,7%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	1251,9
	268,8
	683,7
	654,4

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	3,7%
	0,9%
	2,0%
	1,9%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	2,521
	3,772
	5,344
	4,484

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,075
	0,122
	0,155
	0,130

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	21,12
	19,85
	22,42
	21,37

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	1,908
	1,908
	1,908
	1,908

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	150
	150
	150
	150

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	80
	80
	80
	80

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	60
	60
	60
	60

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	57,89
	57,89
	57,89
	60,13

	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	0
	0
	0,00
	-0,005

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	0
	0
	0
	0

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	24,50
	24,74
	24,75
	27,79

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	95
	95
	95
	95

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	2,29
	2,29
	2,29
	2,29

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	20503
	19928
	20879
	21856

	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	3516,776691
	1283,09604
	2673,64
	2035,774695

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	2985,2
	1089,1
	2269,5
	1728,0

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	14,6%
	5,5%
	10,9%
	7,9%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	531,6
	194,0
	404,2
	307,7

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	2,6%
	1,0%
	1,9%
	1,4%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	5,853
	4,125
	4,114
	4,06

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,285
	0,207
	0,197
	0,186

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	16,22
	27,54
	26,48
	25,84

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	150
	150
	150
	150

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	80
	80
	80
	80

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	60
	60
	60
	60

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	5,38
	5,38
	5,38
	5,38

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	6804,186
	1414,742
	2683,52
	3063,985

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	5775,6
	1200,9
	2277,9
	2600,8

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	31,6%
	7,0%
	12,0%
	13,9%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	1028,6
	213,9
	405,7
	463,2

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	5,6%
	1,3%
	2,1%
	2,5%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	2,591
	3,658
	2,327
	3,099

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,142
	0,214
	0,123
	0,166

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	35,59
	35,46
	27,70
	31,13

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	3,48
	3,48
	3,48
	3,48

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	110
	110
	110
	110

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	40
	40
	40
	40

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	25
	25
	25
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	48,69
	48,69
	48,69
	62,00

	Котельная №28 по адресу: Германа, 34

	1
	Потери тепловой энергии, в т.ч.:
	Гкал
	0
	0
	0,00
	-19,709

	1.1
	через изоляционный конструкции теплопроводов
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	-16,7

	1.2
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-2,5%

	1.3
	с утечкой теплоносителя
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	-3,0

	1.4
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,4%

	2
	Потери теплоносителя
	м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,114

	2.1
	то же в % от циркуляции теплоносителя
	%
	 
	 
	 
	 

	3
	Удельный расход теплоносителя
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,172

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	16,70

	5
	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	0
	0
	0
	1,1

	6
	Эффективный радиус теплоснабжения
	км
	0
	0
	0
	1,32

	7
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей
	град. Цельсия
	0
	0
	0
	95

	8
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч.
	град. Цельсия
	 
	 
	 
	 

	8.1
	нормативная
	град. Цельсия
	0
	0
	0
	25

	8.2
	фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки
	град. Цельсия
	0
	0
	0
	25

	9
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	0,00
	0,00
	0,00
	1,42

	10
	Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику
	м2/Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	83,13




в целом по ТСО	2013	2014	2015	2016	2017	0	1.6904830397256321E-2	0.16439595263319395	0.22354352043208481	0.24239862284259139	население	0	3.3444985611631006E-2	0.29499126460697744	0.35133065926037732	0.36985445584971144	бюджет	0	3.2344849008793641E-2	-3.1723386688493838E-2	7.5421609633533837E-2	0.17480236284208295	прочие	0	-5.7351278926822902E-2	-0.15726257898936746	-0.12763663273448789	-0.17457285892984231	
Изменением полезного отпуска относительно 2013 г., %




Отопление	
2014	2018	479.0646000000001	536.27223699999979	Вентиляция	
2014	2018	17.037999999999997	35.818657999999999	ГВС	
2014	2018	66.604792000000018	84.246576999999959	Тепхнология в паре	2014	2018	6.4139999999999997	6.4139999999999997	
Тепловая нагрузка, Гкал/ч





население	бюджетные	прочие	393.971587	110.98309099999992	238.64228499999984	


Котельные, эксплуатируемые МП «ПТС»	Прочие ведомственные котельные	991.16600000000005	71.674000000000092	


Менее 10 лет	От 10 до 20 лет	От 20 до 30 лет	От 30 до 40 лет	40 и более	4	5	11	7	1	

Менее 10 лет	От 10 до 20 лет	От 20 до 30 лет	От 30 до 40 лет	40 и более	32.091999999999999	28.354000000000003	337.02000000000004	576.9	16.799999999999997	





Менее 200 мм	От 200 до 400 мм	От 400 до 600 мм	Свыше 600 мм	307736.74759242247	35421.987144419596	6962.2000000000007	1603.5	

Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14	Котельная №28 по адресу: Германа, 34	Котельная №1 (в/ч 21350-4)	Котельная №3а	Котельная №4, в/ч 21350-4	Котельная №20 (в/ч 21350-4)	Котельная №23	Котельная №36 (в/ч 21350-4)	Котельная №37 (в/ч 21350-4)	Котельная №62 (в/ч 2830)	Котельная №72 (в/ч 2830)	Котельная №85	Котельная №89, в/ч 07264	Котельная №97 (в/ч 64044)	Котельная №98	Котельная №366	Котельная пер. Машиниста, 2а	Котельная ж/д больницы	Котельная ОПМС № 8	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»	0	188.37088868281282	50.900571144830401	18.99541382308081	52.781509900955015	0	80.066619029401849	136.92216512440206	85.007228747163339	84.208142267680387	103.55638080526592	65.310172224434638	58.343473010350991	0	118.5647852114963	65.23854136638802	49.937907645750663	0	65.933796141945393	72.956449086021223	168.41937955806446	0	73.123818245324713	60.138723192445774	0	0	61.97772997866128	83.323747072599545	90.408823965188745	90.408823965188745	90.408823965188745	90.408823965188745	90.408823965188745	90.408823965188731	90.408823965188731	90.408823965188731	90.408823965188745	90.408823965188745	64.552913983647585	64.552913983647585	36.635975052167844	64.552913983647585	106.68531509262696	197.83866079137752	58.022649109916834	0	64.552913983647557	68.576671907405441	Зона высокой эффективности централизованной, м2/Гкал/ч	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14	Котельная №28 по адресу: Германа, 34	Котельная №1 (в/ч 21350-4)	Котельная №3а	Котельная №4, в/ч 21350-4	Котельная №20 (в/ч 21350-4)	Котельная №23	Котельная №36 (в/ч 21350-4)	Котельная №37 (в/ч 21350-4)	Котельная №62 (в/ч 2830)	Котельная №72 (в/ч 2830)	Котельная №85	Котельная №89, в/ч 07264	Котельная №97 (в/ч 64044)	Котельная №98	Котельная №366	Котельная пер. Машиниста, 2а	Котельная ж/д больницы	Котельная ОПМС № 8	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Зона предельной эффективности, м2/Гкал/ч	Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12	Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53	Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а	Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49	Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а	Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9	Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54	Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а	Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3	Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24	Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А	Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а	Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33	Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23	Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б	Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65	Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б	Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км	Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63	Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5	Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2	Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43	Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3	Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А	Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А	Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124	Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14	Котельная №28 по адресу: Германа, 34	Котельная №1 (в/ч 21350-4)	Котельная №3а	Котельная №4, в/ч 21350-4	Котельная №20 (в/ч 21350-4)	Котельная №23	Котельная №36 (в/ч 21350-4)	Котельная №37 (в/ч 21350-4)	Котельная №62 (в/ч 2830)	Котельная №72 (в/ч 2830)	Котельная №85	Котельная №89, в/ч 07264	Котельная №97 (в/ч 64044)	Котельная №98	Котельная №366	Котельная пер. Машиниста, 2а	Котельная ж/д больницы	Котельная ОПМС № 8	Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго»	Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»	Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК»	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч




Материальная характеристика, м2	





МП «ПТС»	ОАО «РЭУ»	ОАО «РЖД»	ЗАО «Псковсельхозэнерго»	ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»	ЗАО «Строительная фирма «ДСК»	48324.920399999995	612.52137085013601	934.11834607984815	0	290.48811292641403	148.67422469525499	

Тип прокладки	



Канальная	Бесканальная	Надземная	Подвальная	112837.11000000002	64413.13	58709.899999999994	99412.39999999998	

до 5 лет	25	32	38	40	50	70	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	1000	41.5	72.899999999999991	40.799999999999997	380.95	1527.7500000000002	1982.95	1816.5999999999997	2332.6	2346.6999999999998	2176.150000000001	2815.8999999999992	1248.8	1350.6	0	1321.5	1176.8	0	0	0	от 5 до 10 лет	25	32	38	40	50	70	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	1000	180.35000000000002	418.19999999999993	7	938.69999999999982	3796.8999999999996	3914.95	3483.5000000000009	3978.2000000000003	2670.35	3155.8499999999995	2949.9299999999994	828.3	492.05	1430.2999999999997	995.15000000000009	169	0	24.6	0	от 10 до 15 лет	25	32	38	40	50	70	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	1000	410.54999999999995	1054.5500000000002	165.65	1877.7500000000002	8377	6363.4	5337.1	9353.0500000000029	3503.7499999999995	6944.6999999999989	2553.4	1516.6	2180.6999999999998	0	737.1	0	0	0	0	от 15 до 20 лет	25	32	38	40	50	70	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	1000	49.5	183.45	119.8	1124.8500000000001	2877.7	3451.75	2735.1499999999996	3116.3	1348.2	2297.3000000000002	1302.6000000000001	1382.8000000000002	393.8	236.7	135	532.5	0	837.7	741.2	от 20 до 25 лет 	25	32	38	40	50	70	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	1000	42.5	504.75000000000006	225.85000000000002	1419.9499999999998	5152.3999999999996	4871.2999999999993	5169	4533.2000000000007	2575.35	3505.5000000000005	2545.9000000000005	510.4	660	281	3058.3	27.2	0	0	0	свыше 25 лет	25	32	38	40	50	70	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	1000	1291.3499999999999	2477.3499999999995	1216.9000000000001	5244.5	26777.65	24586.35	22997.800000000007	25593.200000000001	12503.109999999997	18928.599999999999	14342.800000000005	5417.1000000000013	3220.7000000000003	88.2	7240.2	3767.8	1288.9000000000001	0	0	Диаметр, мм


Протяженность, м




Отказы за 2016-2017 гг	25	32	38	45	57	76	89	108	133	159	219	273	325	426	530	630	1020	6	4	11	12	123	122	101	108	41	83	35	12	11	9	6	5	1	Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей	25	32	38	45	57	76	89	108	133	159	219	273	325	426	530	630	5.5	7.75	3.4545454545454546	7.833333333333333	7.845528455284553	6.4262295081967213	7.2673267326732676	6.666666666666667	6.0975609756097562	5.6987951807228914	7.5882352941176467	7.416666666666667	7.0909090909090908	7.375	10.666666666666666	11.2	2	Диаметр, мм


Число функциональных отказов, шт.


Среднее время восстановления, ч




Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/год	2015	2016	2017	76308	135597	131762	
Потери тепловой энергии, Гкал/год




Годовые затраты и потери теплоносителя, м3/год	2015	2016	2017	448254	459090	459599	Годовые затраты электроэнергии, тыс. кВт*ч	2015	2016	2017	26800.739760000004	26880.131809999995	28630.499913000003	
Годовые потери и затраты теплоносителя, м3


Годовые затраты электроэнергии, тыс. кВтч
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